Dati del campiocone
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Gestore del Servizio Idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1667/17
25/04/2017

Data di emissicne: Pag.l di 2

ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

SANTQ STEFANO QUISQUINA

Lomonaco Salvatore 18/04/2017 11110

bata/ora Prelievo:
Temp.al prelievo oC: T.A,

ACQL71717

Dati registrati in laboratoric IDp Campione:
Data ricevimento: 18/04/2017 Data inizio prove: 18/04/2017
Temp al ricevimento °C: 16,0 Data fine prove: 25/04/2017

I risultati del xapporto gono riferiti esalusivamanta al campione presentato per la prova

Prova Valoxe Unitd ai L0Q ..-Metodo di prova = Limiti &i Mote
migura o ziferimento
PARAMETRI ORGANOLBTTICI .-
Colore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Qdore Senza var. anomala .- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Benza var. anomale -- APAT CHR IRSA Benza var,
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICIK -
Torbidita 1,02 NTT 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,25 unitd di pl APAT CNR IRSA 6.5 X pH £ 9,5
2060
Conducibilita 534 p8fcm a APAT CHR IRSA 2500
20¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
cloro libero 0,1 mg/% 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonio < LOQ my /L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitritd < LOQ mg/h NO2 0,1 APAT CHNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,42 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1.5
4020

Il rappoxto

non pua esgere xiprodotto parzialmente _salvo autorizzazione scritta della Girgenhihcque SPA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuoveo 92021 Aragona AG




Gesfore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 1667/17

Data di emissione: 25/04/2017 Pag.2 di 2
Prova Valorae Unitd di 100 Metodo di prova Limiti 4ai Hote
migura riferlmento ’
Cloruri 43 mg/L ¢l 1 APAT CNR IRSA 259
4020
Solfatl : 92 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Alluminio 258 pg/h Al 20 CHROMAZUROL B8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGXCI -
prova 2. valore Unitd 41 - L0Q Metodo @i prova . Limiti ai Note
misura o xifarimento
Eacherichia colil . 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA /]
7030 B
Batterl coliformi, )] UPC/100 ol APAT CNR IRSA Q
Coliformi btotall 70610 €
Cloatridium perfringens ] URC/1.00 mi AbLL. IIT P.Lys G

31/2001

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 58/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di xiferimento:
deatinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.Ygs 27/2002

Commento: X1 campione risulta HON CONFORME al D.lgs 31/2001. \

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. lvafore Vetro
Ordine Nazionale del Biologl Escrlzione n, 5054

11 rapporte non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione sqritta del}_ﬁ_“(_;__if_;_:gentihcg_\_._\g Sph

Girgenti Acque SpA Sade Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 52021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1668/17

Data di emissione: 25/04/2017 Pag.l di 2

Dati del campilone

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA PARTITORE COZZ0 TONDO

Proveniensza: BAN BIAGIO PLATANY

Camplonamente effettuato da: Lomonaco Salvatore Datafora Prelievo: 18/04/2017 14 338

Temp al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in leboratorio ID Campione- ACQL171718

Data ricevimento: 18/04/2017 Data inizio prove: 18/04 /2017

Temp, al ricevimento o 16,0 Data fine prove: 25/04/2017

I risultati del rappozto sono riferiti escluaivamente al campione pxesentaho par 1a prova

Limiel @i " iNote

Prova
riferimento -

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore S8enza var. anomale - APAT CNR IRSA Benza wvar,
2020 A anomala
odoxe Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Sanza var,
2050 ancmala
Sapore Benza var. anomale v APAT CHR IRSA Senza var.,
2080 anomala
PARAMETRI CHIMICO-PISICI -
Torbiditd 0,8 NI 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomals
PH 8,09 unitd 4i pH APAT CNR XIRSA 6,5 £ pH £ 8,5
2060
Condueibility 512 u8/em a APAT CNR IRSA 2500
Ro°C 2030
PARAMBTRI CHINMICI .
Cloxo libero 0,07 ma/L 06,05 APAT CHR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonilo < EOQ ma/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitried < LOQ mg/hL NO2 0,3 APAT CHNR IRSA 0,5
4020
wWitrxati & mg/% NO3 L APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,54 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

ribta della Girgentihcqua Spa

il rapporto non pud eagare xiprodotto parzialmente _salvo auhorizzaziona
Girgentl Acque SpA Seda Legala. Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Clorurl
Solfati

Alluminio

PARAMETRE HMICROBIOLOGEQI

Prova

Becherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Cloptridium perfringens

Normativa di riferimento:

Rapporto di prova n° 1668/i7
25/04/2017

Data di emissione;:

Valoxe

25

52

Valore

Pnitd 4&i LOQ
milsara

mg/I €1 1
mg/t 804 1
#g/1 Al 20

Unitd ai LOOQ
mlauxa

urC/100 mk

UFC/100 ml

UFC/100 mL

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
4020

APAT CNR IR9A
4020

CHROMAZUROL 8

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
7030 B

APAT CHR IRSA
7010 C
ALL. III D,Lge
31/2001

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincia di Agrigenio

Pag.2 di 2

Limitl 43 Hote
riferimento

250

250

Limiti di Note
riferimento

0

0

4

D.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

dostinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.1lga 27/2

Commento: I parametri esaminati risultano oconformi al D.igs 31/2001,

Il Respons

002

ile /del) Laboratorio

Dott. lvatore Vetzo
Ordine Nazlionale dei Blologl Iscrizione n. 5854

I1 rapporto nom pud essere riprodotto parzialmente salvo auborizza;{gggufgf§tta della Girgeny%@gque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Ididco integraio
della provincia ol Agrigento

Rapporto di prova n° 1669/17

Data di emissione: 25/04/2017 Pag.l di 2

Datd del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL, SBRBATOIO

Provenienza: ARAGONA

Campilonamento effsttuato da: Lomenaco Salvatore Data/ora Prelievo: 18/04/2017 1520

Temp.al prelievo °C: T.A.

Datl registrati in laboratorio ID Campione: ACQ171719

Data ricevimento: 18/04/2017 Data inizio prove: 18/04/2017

Temp. al riecevimento °C: 16,90 Data fine prove: 25/04/2017

I riaulhati dal rapporto sono riferiti eaoluaivamente al campione presentato par la prova

Prowva, Valora Unitd 4i L0 Metodo di prova . Limied qi Note
misura ’ riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA S8enza var,
2020 A anomale
Odor'a Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale “- APAT CNR IRSA Senza var,
\ 2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICT --
Torbidita 0,28 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anonale
pH 8,25 wnitd 4l pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2050
Conduoibiliti 513 #8/cm a APAT CNR IRSA 2500
20eq 2030
PARAMETRI CHIMICI .
Cloro libaxo < LOQ mg/h 0,05 APAT CNR IRSBA 0,20 {(¢ons,}
4080
Ammonio < LOQ mg/DL NH4 8,08 150 T150-1 0,5
Nitzied : < LOQ g /L NO2 ¢,1 APANT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoxurl 0,48 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il _rapporto non pud essers riprodotto parzialman&e palvo autorizzazione scritta della Girgentihcqua SpA

Girgentl Acque $pA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nucvo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n®° 1669/17

Data di emissione: 25/04/2017 Pag.2 d4i 2
Prova Valore Unitd di LOQ Matodo di prova Limlti 41 Note
nigura riferimento
Cloruri : 25 mg/L ¢l 1 APAT CHR LRSA 250
' 4020
golfati 53 mg /I 804 1 APAT CNR IRSBA 250
4020
alluminio 101 pa/I AX 20 CHROMAZUROL 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Prova Valore o Unitd df 100 - Metodo di prova - Limiti ai Note
misura T riferimento
Escherichia colii 0 UrC/100 mi APAT CNR IRSA [4]
7030 B
Batteri coliformi, [ UPC/100 mL APAT CHR IRSA 1]
Coliformi totali 7019 ¢
Clostzidium perfringens 0 UfFC/100 mL ALlL, IXII D.Lgs 0

31/2002

Normativa 4i riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della dizxettiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Medificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametrl esaminatli risultano conformi al D.lgs 31/2001.

X1 Responsabile del Laboratorio
bott. ore Vetro
Ordine Nazionale del Biologi Iscrizioma m, 5854

It rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo ggEQrizzazione scritta della Girgentii\qg_ue BpA
Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Datl del campione
Descerizione:

Provenienza:

ARAGONA

Campionamento effettuato da:

pDati registrati in lahoratorio

Pata ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore

Odore

Sapore

Valorae

Sen%a var,

Rapporto di pxova n® 1670/17
25/04/2017

Data 4l emissione:

ACQUA POTABILE USCITA 3ERBATOLO

Lomonado Salvaktors

18/04/2017
16,0

anomale

Senza var. anolnale

Senza var,

PARAMETRY CHIMICO-FISICY

Torbidita

rH
Conducibili;;.
PARAMETRI CHINICT
Cléxo.llbaro

Amnonio

Nibritd

Nitraki

Fluoruri

_Il rxapporto aon pué assexe riprodotto parzial

8,32

518

anomala

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelieve oC:

ID Camplone:
Data inizio prove:
Data fine prove;

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Pag.l 4ai 2

18/04/2017 15:25
T.A.
ACQLT1720
18/04/2017
25/04/2017

I risultabi del rapporto sono riferihi asolusivamenta al oampione presentaeo per la prova

4020

Unitd 44 LOQ Metodo df prova Limliti di Note

misura riferimento

- APAT CNR IRSA Senza wvar.
2020 A anomale

- APAT CNR IRBA Senza wvar.
2050 anomale

TS APAT CHR YRSA Senza var.
2480 anomale

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2119 anomale

unitd di pH APNT CNR IRSA 6,5 S pH 5 9,5
2060

ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030

mg/L 2,05 APAT CHR XR&A 0,20 (cona.}
4080

mg/L HH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IR3ZA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRGA 50
4020

mg/L F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

nte salvoe autorizzazione acritta della Girgentihcque Sph

Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Cloxuri

Solfati

Alluminio

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coll

Bakkteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Noxmative Qi riferimsnto:

Valore

25

53

96

- Valore

Data 4i emissicne:

D.1gs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE velativa alla gqualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal

Onitd di
misura

myg/iL ¢L

mg/L 804

pg/L al

Unltd di
misura

Ure/100 mk

UFG/1060 mL

YFC/100 mb

Commentot I paramebxi eamlﬁati risultanc conformi al D.lgs 31/2001.

Rapporto di prova n° 1670/17
25/04/2017

0Q HMetodo di prova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

20 CHROMAZUROL &

LOD HMetodo di prova

APAT CNR IRSA
7030 R
APAT CNR IRSA
7010 ¢

ALL. III D.Lige
31/2061

D.lga 27/2002

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiei ai Note
riferimento

250

250

200

Limiti ai Note
riferimento

I) Responsabil¢ del fiaboratorio

Dott, 8al

Vetro

Oxdine Hazionale dei Bloiogi Iscririome n. 5954

_I?‘ rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autp_x_:_:_l_zjggg_i_gne ag_l;_i_.l;_ta della _g}rge_a_ryﬁ}ﬂcqgg ‘S_pA

Girgenfi Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia cti Agrigento

Rapporto di prova n° 1671/17

Data di emissione: 04/05/2017 Pag.l di 2

pati del campilone

Descrizione:_ ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZAYORE DA DIgA CASTELLO

Provenienza:  SANTO STEFANC QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Datafora Prelievo: 18/04/2017 11 :00

'I'emp al prelievo ¢C: T.A.

Dati registrati in laboratorio ID Campione. Ac31?1'730

Data ricevimento: 18/04/2017 Data inizio prove: 18/04/2017

Temp al ricevimento °C; 1s,o Data fine prove: 04/05/2017

I risultat:l. de}. rapporto gono riferiti ascluaivament:e al cmplone presentato per la prova

Prova Valore Unitd 4ai LOQ ‘Metodo di prova Eimied Qi Rote
migura riferimento

PARAMETRI ORCANOLETTICE -=

tColore Senza vay, anomale - APAT CMNR IRBA
2020 A

Odore Senza var, anomale APAT CNR IRSA
2050

PARAMETRY CHIMICO-FISICIT -

Toxrbidika 3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

pH 8,12 Unitd APAT CNR IRSA
2060

Conducibilita 809 ugfem a 3,8 BAPAT CNR IRSA

20%¢ 2030

osgigeno digcliolto 8,77 ng/l Hach 10230

PARAMETRI CHIMXICIL e

cOoD < LOQ mg/L 30 190 15705

BODS < LOQ mg/E 02 5 EPA 821-B

Tensicattivi anlonici 0,13 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984

ammonio < LOQ mg/1 NH4 0,05 I80 7150-1

Nitritd < LOOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA

4020

1) xapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla Girgg_r_xgihcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Nitrati
Cloruri

Solfati

Poafati
Magnesioc
Caleio

Durezza

Normativa di rxdiferimento: --

Valoxe

4,56

68

32
109

11

Rapporto di prova n° 1671/17

Gestore del Setvizio ldrico integrato
della provincla dl Agrigento

Data di emlssione: 04/05/2017 Pag.2 di 2
Unita di 100 HMetodo di prova Limiti 4i Hote
misura riferimento
mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

ng/h ¢l 1 APAT CNR IRSA
4029

mg/L 804 1 APAT CNR IRSA
2020

mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020

mg/l Mg 3 METALFTALEXINA

mg/L Ca 5 METALFTALEINA

°F 1,78 METALFTALEINA

I) Responsabile

Dott.

Balva

Ordine Nazionale del Blolbgt ¥scrizione n, 5854

arzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgen

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Datl del campione

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1672/17
04/05/2017

Data di emissione: Pag,l di 2

Descrizione: AéQUA SUPERFICIALR ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGO LEONE
Provenienza: SANTO STEFANO QUISOUINA
Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Pata/ora Prellevo: 18/04/2017 11:05
Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati reglatrati in laborat.o.:..-Ic;_m_w—m T bis) Campione:m - ACSI:I..'?..J;LJSI B
Data ricevimento: 18/04/2017 Data inizio prove: 18/04 /2017
16,0 Data fine prove: 04/05/2017

Temp. al ricevimento °C:

I ripultati del rapporto sono riferiti esclusivaments al campione presentato per la prova

Eimiti 4i Note

riferimento

Unitd 4i 10Q Metodo di prova

miauvra

Prova Valore

PARMMETRI ORGANOLRTTICI

APAT CHNR IRSA

Colore Senza var. anomala -
2020 A
Qdore Senza var. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMBTRY CHIMICO-FISICI .-
Torbldité [ NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 8,3 Unitd APAT CNR YRSA .
2060
Conducibilitd 384 ug/em a 3,8 APAT CNR IRSA
20°¢ 2030
Ogsigeno disciolto 9,17 ng/1 Hach 10230
PARAMETRI CHIMIQX -
coD < LOO mg/X 30 180 15708
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B
Tenaloattivi anionici 0,19 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984
Ammonio < LOQ mgfl NH4 0,05 IS0 7150-1
Nitriti < LOQ myg/L NOZ2 0,1 APAT CNR IRSA

4620

I1 rapporto non pud essera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa
Girganti Acque SpA Sede Logale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto. di prova n° 1672/17
04/05/2017

Data di emissione:

Prova Valore

Nitrxakd 3,85

C-}:oruri i1 o

g;igati - N [
Fos;;él_m” qmmmunzm;bq S
Magnesio 5

catcto e

Durezza " 19

Normativa di riferimento:

Unitd dt
migura

mg/l NO3

ng/b CL

mg/L 804

mg/L P

mg/L Mg
mg/L Ca

°E

0,2 APAT CNR IR3A

5 METALFTALBINA

Il Responsabi
Dott, Sa oxa Vetro
Oxdine Nazionale dei

Pag.2 di 2

OO -Metodo dl prova Limiti di Note

riferimento

% APAT CHR IRSA

1 APAT CHNR IRSA

1 APAT CHNR IRSA

3 METALPTALEINA

1,78 METALFTALBINA

e del /Laboratoric

Jologl Yserlzione n, 5854

Il rapporto non pud essere riprodobto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentihcque Sph
Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n°® 1729/17
04/05/2017

Data di emissione;

Dati del campione
Descrizione:
Provenienza; SRNTO STEFANC QUIEQUINA

Campionamente effettuato da:
H

Pati registrati in laboratoric

Data ricevimento: 21/04/2017

Temp. al ricevimento °C: 15,4

Lomenaco Salvatore

Pag.l di 2

ACQUA SUPERFICIALE INGRESSO Al POTABILIZZATORE DALLA DIGA CASTELLO

Data/ora Prelievo: 21/04/2017 14:35

Temp.al prelieve °C: T.A.

ACB171732

ID Campione:
Data inizio prove: 21/04/201%
Data fine prove: 04/05/2017

I risultat! del rapporto sono riferiti egclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore

PARAMETRY ORGANOLETTICI --

Colora Senza var. anemsle

Odore Senza var, anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICK --

Torbidita 3

PH 8,17
Conducibilita 804
Ogaigenc disciolto 9,12
PARAMETRT CHIMICI .-
COD < LOR
BODS < LOQ
Tensloattivi anionici 0,22
Anmonic < LOQ
Nitriti < LOQ

Unitad di LOQ Metedo di prova Limiti di Note
misura riferimento
- APAT CNR IRBA
2020 A
APAT CNR IRSA
2050
NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
Unita APAT CNR IRSA
2060
uslem a 3,8 APAT CHR IRSA
20°¢C 2030
mg/i Hach 10230
mg/L 30 180 15705
mg/L 02 5 EPA 821-B
my/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984
mg/l NH4 0,05 IS0 7150-1
mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA

4020

I1 rapporto mon pud essere riprodotto parzialmente salvo autorlzzaziong ch%;;g del%a GifgantiAcgpa ggﬁm
Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1729/17

Data @di emissione: 04/05/2017 Pag.2 d4di 2
Prova Valore Unitd 4i L0D Metodo di prova Limiti di Note
nigura ) riferimento
titrati 4,03 mg/l KO3 1 APAT CNR IRSA
1020
Cloruril 70 mg/L C1 1 APAT CNR IRSBA
4020
Bolfati 185 ma/L 804 1 APAT CHR IRSA
4020
Fosfati < LOG mg/L P 0,2 APAT CNR IRBA
. 4020
Magnesico . 18 wg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calolo 99 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 32 *F 1,79 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

Dott.

Oxdine Nazionala d4i Biologl Iscrizione n, 5854

Il rapportc non pud essere riprodotto parzialmente salve ag;grizzaziona scri;ggmggklﬁn§§f59£F§Acgue‘§p§
Girgentl Acque SpA Sede Legale; Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore det Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1730/17

Data di emissione: 04/05/2017 Pag.1 di 2

Datl del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE INGRESSO AL POTABILIZZATORE DAL LAGO LEONE

Provenlenza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuatoe da: Lomonaco Salvabore Data/ora Prelievo: 21/04/2017 14140

Temp al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio ID Campioneo ACS171733

bData ricevimento: 21/04/2017 Data inizio prove: 23r/04/2017

bata fine prove~ 04/05/2017

Temp. al ricevimento oC. i5

I rigultati del rapporto BONO riferiti escluaivamente al campione presentato per 1a pxova

Prova ' valore Unitd ai LOQ Metodo di prova Limiti @i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORUGANOLETTICI --

anomale - ) APAT CNR IRSA

Colore Benza var.
2020 A
Odore Benza vax. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICC-FPIBICE -
Torpidita 4 " NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2120
PH 8,32 Unita APAT CNR IRSA B
2060
Conducibiliti 389 usfom a 3,8 APAT CNR IRSA
20°¢ 2030
Oapigene disclolto 9,88 mg/1 Hach 10230
PARAMETRI CHIMICY -
cop < LOQ mg/L 30 I80 15705
BODS < LOQ mg/L 02 § EPA 821-B
Tensiocakttivl anionici \ 0,26 mg/h 0,05 X180 7875-1-2-1984
Ammonlo < LOQ mg/l ¥H4 0,05 180 7i50-1
Nitriti < LOD mg/L MNO2 0,1 APAT CNR IRSA
- 4020

_ I1 rapporto non pud essere riprodotto pgrzialmﬂqﬁg_galvquigtogizzazione sc;i;;gﬂﬁg}ig Gixgenti&gque SpA
Girganti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 1730/17

Data di emissione: 04/05/2017

Prova Valore Unitid 4i 00 Matoedo 4l prova
misura
Nitxati 3,67 ’ mg/l HO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Clozurd XL mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA
4020

32 ngfL 804 1 APAT CHR IRSA

Solfaki
4020
Fosfatl < LOQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4029
Magnesio -] mg /L My 3 METFALPTALEINA
Caleclo 69 mg/l: Ca 5 METALFTALEINA
Dureazza 2k °F 1,78 METALFTALEBINA

Normativa di riferimento: --

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti ai Note
riferimento

oxdina Nazionale dei Blolegl Isorizione n. 5854

Il rapporto non_p\:@ egRers riprodotto parzialmente salvo auto;izzazione q_zg_:f_.t_:ta delJ_.g___g _g_.i_a_l_'{‘l'.}l}cq\.}_g_ SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico integrato
della provincia ol Agrigento

Rapporto di prova n®° 1731/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.l di 2
Pati del campilone
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZC MODULO
Provenlenza: SANTO STEPANO QUISQUINA
Carmplonamento effettuvato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 21/04/2017 13:00
Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati ragistrati in laborato;.’i-.;w R ID Camplone: ACQ171827 o )
Data ricevimento: 21/04/2017 Data inizio prove: 21/04 /2017
Temp. al ricevimento °oC: 15,? Data fine prove: 23/04/2017

I riaultabi del rapporto sono riferikti esclusivament.e al aampione preaenhato par 1a. prova

"y

Prova Unitd qai LOQ ‘Metodo di prova  Limitl ai Note
misuza o o rifarimento
PARAMBTRYI ORGANOLKTTICI -
Colora Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza wvar,
2020 A anomala
Odore Senza var. anomale .- APM‘ CHR IRSA Sanza var.
2050 anomale
Sapora Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FIBICI -
Torbidita 6,84 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomalo
pH 8,08 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH s 9,5
2060
Condugibilita 538 usfem a APAT CNR IRSA 2500
20°¢ ) 2030
PARAMMETRI CHIMICI e
Cloro libero 0,06 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
' 4080
Anmonio < LOQ mg/h NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOG mg /I HO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nikxrati 4 mg/L NO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,34 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione seritea della GirgentihAcque Spa
Glrgentl Acque SpA Sede Lagale: Via Minfera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
_dellq provincla di Agrgento

Rapporto di prova n®° 1731/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore LLOQ  Metodo.dl prova Liniti d4i Rote
SR rifarimenta
Cloxuri 38 1 APAT CNR IRSA 250
4020
solfati 83 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 272 py/l AL 20 CHROMAZUROL & 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICI --

.

Rote

Prova

Eascherichia coldi 1] UPc/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 B

Batterl coliformi, 3 UFC/100 mlL APAT CNR IRSA o

Coliformi totali 7010 ¢

Cloatridium perfringens o ' UFC/L00 L, ALL. III D.Lgs 0
31/2001

NHorxmativa di rxiferimento: p.1gs 31/2001. Attuwazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed inkegrato dal D.lgs 27/2002

Commento: T1 campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del La

Dott, Balva
Ordine Nazionale del BioXogi Iscrizione n. 5854

Il rapporte non pud essere xiprodotto parzialmente salve a_utorizzaziona gcritta dalla_g:!.;_.:_gentihcqua SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1732/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.l di 2

Datl del camplone

Descrizlone: ACQUA POTABILE PARTITORE COZZQ TONDO

Provenienza: $AN BIAGIO PLATANI

Campionamento effettuato da: Lomonago Salvatore bata/ora Prelievo: 21/04/2017 16:00

Temp.al prelievo *C: T.A. '

Bati registrati in laboratoria ID Campione: ' ACQ171928

bata ricevimento: 2170472017 Data inizio prove: 21/04/2017

Temp. al ricevimento °C: 15,6 Data fine prove: 28/04/2017

I risuitati dal rapporko sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd 4i LOQ Metodo di prova Limiti &i Note
misuzra riferimento

PARAMETRI ORGANOLBITICI -

Colore Senza var. anomale -~ APAT CHR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Gdore sanza‘var. anomale -~ APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale . APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICE -
Torblditad 1,87 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 8,07 unitd di pH APAT CNR ERSA 6,5 X pE £ 9,5
2060
Conducibilita 541 H8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICY -
Cloxo libexo 0,08 ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5
Mitritd < LOGQ mg/L RO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
/ 4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,48 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

1zzazione soritta dellq‘Girgentigpque SpA

Il xrapporto non pud egpere riprodotto parzialmente salvo
Girgentt Acque SpA Sedo Logale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova Valorea
Cloruzi 28
S;lfati h 61
A-]:.luminio o 172

Data di emissione:

PARAMETRI HMICROBIOLOGICI --

Prova Valore
Epcherichia coli o
Battexi coliformi, 0

Coliforml totalil

Cloastridium perfringens ]

Normativa di riferimento:

Unita di
misura

ng/L CL

mg/L 804

pg/n Al

Unitad di
nisura

BFC/100 mL
UFC/100 mhL

UFC/100 ml

Commento: I parametri esaminatl risultano conforml al D.lgs 31/2001.

Lo

Rapporto di prova n°® 1732/17
28/04/2017 '

Metodo di pxova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

20 CHROMAZUROL 8

10Q

Matode di prova

APAT CNR IRSA
7030 R
APAT CONR IRSA
7010 €

ALL. IIT D.Lgs
31/2001

Gestore del Seyvizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 4di 2

Bimttd il Nota
riferimento

250

250

200

Lintti ai Note
rifarimento

0

D.1gs 31/2001, Attuazione della dizettiva 38/83/CR relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umanc. Modificato ed integxrato dal D,lgs 27/2002

Tl Responsabile delf Laboratorio

Ordine Nazilonale d4il

©ologl Iscrxizione n. 5854

{1 rapporto pgq”pué aage;9mf§prodotto parzialmenygngf}yy au59;§§3aziopelscritta dg%%ﬁ_girgenhiAcqgg SpA
Glrgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 9202% Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integraio
delia provincla dif Agrigento

Rapporto di prova n° 1733/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.l 4di 2
Dati del camplone
Pescrizione: ACQUA POTABILE INGRESSO SERBATOIO
Provenienza: ARAGONA
Campionamento effettuato da; Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo; 21/04/2017 16:40
Temp.al prelievo of: T.A,
Datl registratl in laboratorie ID Campione: ACQ171829%
Data rilcevimento: 21/04/2017 Data inizia prove: 21/04/2017
Temp. &l ricevimento °C: 15 Data fine prove- 28/04/2017
I risultat:l del rapport.o sono riferiti esclusivamente al camp:lone pxesentato pex la prova.
Praova o i prova i-imiti di Note
rifeximento
PARAMETRI ORGANOLETTICE -
Colore Benza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza vazr,
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomala - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-PISICL --
Torbiditd 0,38 NTU 0,05 APAT CNR IRSA 8Senza var,
2110 anonale
pH 8,17 unitd @i pH APAT ONR IRSA 6.5 SpH £ 9,8
) 2060
Conduaibilita 513 usS/cm a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICL L
Cloro libero 0,05 my /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cong.)
4080
Amnonio < LOO my /b NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOD mg/L No2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA s0
4020
Fluoruxl 0,47 mgfl ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapportqmpyq.pua eapere g}prodotto parzlalmente palvo autorizzazlone acritta_dgllf_qirgentihcque Spa
Glrgentl Acgue SpA Sede Legate: Via Minlora Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo ldrico Integrafo
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 1733/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd ai LOOQ Metodo di prova LIimiti 4i Note
misura riferimente
Cloruri 26 mg/L ClL 1 APAT CHR IRSA 250
4020
S8olFati 54 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 110 #g/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARBMETRI MICROBIOLOGXCY -
Prova Valore I Unita di 1OR HMetpdo 4i prova  Limitd di Note
misura riferimento
Racherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA {]
7030 B
Batterl coliformi, 0 UFC/100 nmb APAT CHR IRSA 0
Coliforml totall 7010 C
Clostridium paxrfringens [} gFrC/160 nk ALL. III D.Lgs 0

31/2001

Hormativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 28/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal B.lga 27/2002

Commento: X parametrl esaminati risultano conformi al D,igs 31/2001.

Tl Responsabile del/ Laboratorio
Dott., Salvatore Vetro
Oxdine Nazionale ¢ { ologl Isorizione n, 5854

I1 rapperto nor pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazlone soritta della Gi;gpnb{@qqua 8pA

Girgenti Acque SpA Sete Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico Integraio
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1734/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.l 4i 2

pati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO

Provenienza: ARAGONA

Camplonamento sffettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 21/04/2017 16:45

Temp al prelieve °C: Tuhs

pati registrati in laboratoric ID Camp:l.one. ACQ171830

Pata ricevimento: 21/04/2017 Data inizio prove: 21/04/201%

Temp. al ricavimento °C: 15,3 Pata Eine prove 28/04/201?

b riaultati del rapporto aono riferiti escluaivament:e al oampione presentato pex la prova

Valoze T ongea ad EOQ Metodo.di prova  Limitd di Note

Prova
misura ’ riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTYCX -
Colore Senza var, anomale .- APAT CNR IRSA S8anza var,
2020 A anomale
0Odora Senza var. ancmale - APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale " APAT CHR IRSA 8enza var,
2080 anomale
PARAMETRI CRHRIMICO-PISICI -
Torbiditi 0,34 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,13 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 SpH £ 9,5
2060
Conducibilitd 516 Hs8/om a APAT CNR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRY CHIMICI -
Cloro libexo 0,15 ma Sl 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080
Ammonio < 1OQ mg/L WHA '0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitritd < LOOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrxatd 5 ng/L NO3 1 APAT CNR IRSBA 50
4020
Fluoruri 0,5 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione sexitta della GlrgentiAoque Spa

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Cloruri
Solfati

Alluminio

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Eschexichia coll

Batteri coliformi,
Coliformi totali
Clostridium perfxingens

Normativa di riferimento:

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 1734/17

Data di emissione: 28/04/2017 Pag.2 di 2
Valore Pnita di 100 Metodo di prova Limiti 4i Note
migura riferimento
26 mg/L L 1 APAT CNR IRSA 250
4020
585 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
107 ug/L Al 20 CHROMAZURCL S 200
Valore Unitd dai LOG Metodo di prova  DLimiki ai Note
misura T riferimento
0 UFC/100 mn APAT CNR IRSA 0
7030 B
0 UrC/100 mb APAT CHNR IRBA o
7010 C
0 : UFC/100 mk: ALL, IXI D.Lgs 0

31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della dirxattiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

I} Responsabile dkl Labgratorio
bott., Salvatdgs txo
Ordine Nazionale dei Bloloyi Iscrizione n, 5854

__;_1 rapporto non pud essere riprodokto parzialmente asalvo auwtorizzazione scritta della Girgentj.h_cqx_:_g 8pA

Girgenti Acgues SpA Sede Legale: Via Minlara Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °¢:

Dati registrati in laboratorio

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1761/17

05/05/2017 Pag.l di 2

Data di emissione:

ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DALLA DIGA CASTELLO

SANTOQ STEFANC QUISQUINA

Lomonaco Salvatore 26/04/2017 08130

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C: T.A,

ID Campione: ACS171734
26/04/2017 Data inizio prove: 26/04/201%
13,9 Data fine prove: 05/05/2017

I risulkati del rapporto sono riferitl esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valozre Unitd Qi 1.0Q Metodo di prova Bimiti ai Nota
migura riferimento

PARAMETRY ORGANOLETTIOX “-

Colorea Benza var. anomale - APAT CNR IRBA
2020 A

Odorea Senza var, anomala APAT CMR IRSA
2050

PARAMETRI CHIMICO-FISICT -

Torbidita 4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

pH 8,12 oaits APAT CNR IRSA
2060

Conducibiliti 811 ue/om a 3,8 APAT CNR IRSA

2Q°¢ 2030

Ossigeno disciolto 7,98 mg/1 Hach 10230

PARAMETRI CHIMICI .

coD < LQD mg /L 30 180 15705

BODS < EOQ mg/b O2 5 EPA 821-B

Tensiocattivy anionici 0,31 ma S 0,05 IS0 7875-1-2-1984

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1

Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA

Il rapporto non

4020

pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazlone scrit;a della Gixgembtihcque Sph

Girgenti Acque SpA Sede Lagale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 1761/17

pata di emissione: 05/05/2017

Prova VYalore Unitd di LOQ Metodo di prova
misura
Nitrati 5,35 ng/l NO3 1 APAT CNR IRBA
4020
Cloruri 69 mg/L C1 1 APAT CHR IRBA
4020
Solfati 181 mg/%L 804 1 APAT CNR ERSA
4020
Fosfati < LOD mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
: 4020
Magnesio 24 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 96 mg/L Ca 5 METALETALEINA
Durezza 34 °F 1,78 HETALFTALEINA

Normativa di riferimento:

bott,

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2

nimltl di Note -
riferimento

oxdine Nazionale ded Blqlogi Isorizione n, 5854

__ Tl rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazj:oqg soxitta della Gi:_:_ggpt:lnqgg_e SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Rapporto di prova n° 1762/17
05/05/2017

Data di emissicne:

ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DAL LAGO LEONE
SANTO STEFANO QUISQUINA

CGestore del Servizio Idrico Integrafo
della provincia di Agrigento

Pag.1 di 2

Lomonaco Salvatora

Data/ora Prelievo:

26/04/2017 09:25

Campionamento effettuwato da:

Tenmp.al prelievo °C: T.A,
Dati registreti in laboratorio ID Campione: ACS171735
Pata ricevimento: 26/04/2017 Data inlzio prove: 26/04/2017
Temp. al ricevimento ogs 14,3 Data fine prove: 05/05/2017

I risultatl del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per 1la prova

Prova Valore Unicd di LOQ HMetodo di prova Limiti d4i Note
misuxa riferimento
PARAMEBTRI CRGANOLETTICI -
Colore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA
2020 A
Gdore Senza var. anomale APAT CNR XRSA
2050
PARARMETRI CHIMICQ-FISICI -—
Torbiditd a2 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 8,31 Unita APAT CNR IRSA N
20569
Conduaibiliea 389 p#sfom a 3,8 APAT CNR IRSA
20°C 2030
Ossigeno disciolto 9,35 ng/1 Hach 10230
PARRMETRI CHIMICT bl
COp < LoD ng/L 30 X80 15705
* BODS < LOD ng/t 02 5 EPA 821-B
Tenaicattivi aniomnioi 0,29 mng/L 0,05 180 7875-1-2-1984
Ammonio < ELOR mgfl HH4 0,05 X80 7150-1
Nitriti < LOQ my /L NO2 0,3 APAT CNR IRSA

4020

Il rapporke non pud essere riprodotto parzialments salvo autorizzazicne scritta della GirgentlAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Vla Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio idrico Integrate
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1762/17

Data di emissione: 05/05/2017 pPag.2 di 2
Prova Valora Unitd d4i 100 Metodo di prova Dimiti di Note
misura riferimento
Nitrati 3,9 mg/l RO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloxuri 1l mg /L CL 1 APAT CHNR IRSA
4020
Solfati 34 mg/L 804 1 APAT CHNR IRSA
4020
Foafati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CHR IRSAM
4020
Magnesio 6 mg /L Mg 3 METALFTALEINA
calaie 73 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 21 °pF 1.—?8 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

Il Responsabileg del Laboratorio
pott. Salva e (Vetxro
ordine Mazlonale dei Blologi Ipcxizlone n, 5834

11 fﬁppgf!:_c_)_ non pud egsere riprodotto _?arz_{g_lmante galvo autorizzazione sc_;._’_u_i_:_pa della Girg_e{tr.}nc_gt_x_e__ 8ph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico integrato
delta provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1763/17

Data di emissione: 02/05/2017 Pag.l 4di 2

Datl del campionsa

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

Provenienza: BANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonace Salvatore Data/ora Prelievo: 26/04/2017 08:20

Temp al prelievo °C: T.A.

Dar:.i regiatrati in lahoraborio ID C'ampione ACQ171858

bata ricevimento: 26/04/2017 Data indzio prove: 26/04/2017

Temp. al ricevimento °¢: 14 9 Data fine prove~ 02/05/2017

I riaulbati dal rapporto gono riferiti eaclusivamanbe a1 oampione presentato per la pxova

"_Uns.:a at

Prova ’ Valore ;
migura

o LOQ . ‘Metodo Al prova. Limi.ti dai Note
ISR riferimem:o

PARARMETRI ORGANOLETTICX --

Colore . Sonza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Qdore Benza var. ancmale uu APAT CHRR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore 8enza var. anomale -- APAT CNR IRSA 8enza var.
2080 anomala
PARAMRTRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,95 NTO 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomala
pH 7.99 unitd 4di pH APAT CMR IRBA 6,56 S pi £ 9,5
' 2060
Conducibilitad 535 u8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030 :
PARAMBTRI CHIMICE -
cloxe libero < LOO mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ tmg/L NH4 0,05 I8D 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR XRSA 0,5
4020
Nitrati s mg/h NO3 1 APAT CNR IRSBA 50
4020
Fluoruri 0,46 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pud essaere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione acritta della Gi;ggnt!ﬁgqna SpaA

Girgenti Acque SpA Sedo Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico lntegruto
della provincia di Agirigento

Rapporto di prova n° 1763/17

Data di emissione: 02/05/2017 Pag.2 4i 2
" Prova valore Unita di LOGQ Metodo di prova  Limiti di Note
migura riferimento
Cloruri 36 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 77 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminilo 314 Hg/b AL 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRY MICROBIOLOGICY --
Prova - Valora .G I-OQ Metado di .prova. ".;'_L_i.mil:i al. : ;
Uil ol erdmento o
Escherichia coli 0 UFC/100 mi APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 8 UFC/100 mi APAT CHNR XIRBA 0
Coldforni totall 7010 €
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mb ALL. III D.Lgs 4]
3172001

Normativa di riferimento: D.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

dogtinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.1lgs 27/2002

Commento: Il campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del {Laboratprio

Dott. Salvatore, Ve
ordine Hazlonale del Biologi [fecriziome n, 5854

¥1 rapporto non pud essgere riprodotto parzialmente salve autorizzagfogfnfgriﬁgﬁ‘gglla Glrgqg&iﬁggue_ﬁp@__“mmm

Girgenti Acgue SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1764/17
02/05/2017

Data di emissione: Pag.l di 2
patl del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PARTITORE COZZ0 'TONDO

SAN BIAGIO PLATANI
Data/ora Praelievo: 26/04/2017 09140 )

Provenienza:

Campionamento effettuato da: Lomonace Salvatore

Temp al prelievo °C: T.A.
Dal-.:t regist:rati in laboratorio ID Campione. ACQ1I71856
Data ricevimento: 26/04/2017 Data inizio prove: 26/04/2017
Tewp. al ricevimento °C: 14,7 Pata fine prove. 02/05/201?

I risnlhahi del rapporto sono rifaritl esclusivamente al campione praaentato per la prova

Prova Valore fﬁfunita ai .9yoqq.gi prova - nimitd @i Note
'hisuﬂ%ﬁ. SR ziforimento

PARAMETRI ORGANOLEITICT =

Colore Senza var. ancomale - APAT CNR IRSA Benza Var.
2020 a anomale

Qdore Semza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore genza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRY CHIMICO-FIBICI --

Torblditd 0,4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,89 unitd ai pH APAT CNR IRBA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibllivy 514 u8fem a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 20390

PARAMETRI CHIMICI --

Clore libero 0,1 mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

Ammoni o 0,08 mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/% NO2 0,1 APAT CHR IRBA 0,5
4020

Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAY CNR IRSA 50
4020

Fluoxuxri 0,5 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

I1 rapporto non pqa assere riprodotio parzialmente salvo autorizzazione seritta della Girgenciﬁgque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldiico Integralo
della provincta di Agrigento

Rapporto di prova n° 1764/17

bata di emlissione: 02/05/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore i _:;FQQ_:Metqgo_g;<prpva rimiti ai NHote
miguza o pEanili et rifarimento
Clorurd 27 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfati 59 mg/L 804 1 APAT CHR XRSA 250
4020
Alluminio _ 124 : pgfL A1 20 CHROMAZUROL 8 200

PARAMETRY MICROBIOLOGIC --

Prova

Escherichia cold 0 UFC/100 L, APAT CNR IRSA 0
7030 E

Batteri coliformi, [ UPC/100 mh APAT CNR IRSA 1]

Coliformi totali 7010 C

Clostridium perfringens 0 YFC/100 mb ALL, XII D.Lga [1]

31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuaziome dalla direttiva 38/83/CE relativa alla qualitd delle acgue
destinate al conaumo umano., Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultane conformi al b.lgs 31/2001,

Il Responsabile

Dott, Salva
ordine Nazionale dei Biolégl Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud eggerxe riprodotto parzialmente sa132“i2§35§539?;9pe gcritta dellg_g{gggff}fggua SpA
Glrgenti Acque SpA Sede Logale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati dal camplone
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Rapporto di prova n° 1765/17
02/05/2017

Data di emissione:

ACQUA POTABILE INGRESSCQ SERBATOIO

ARAGONA

Dati reglstratl in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

26/04/2017
13,7

Lomonaco Salvatorsg

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

I Campione:
bata inizio prove:
Data fine prove:

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

26/04/2017 10:25

T.A.

ACQ171857
26/04/2017

02/05/2017

% ripultati del xappoxto sono riferiti escluaivamente al camplone presentato par

la prova

PARAMETRI QORGANOLETTICI ..

Colore

Odore

Sapore

PARAMETRI CHRIMICO-FISXCI --

Torbidita

Conduaibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloxo libero

Ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluoruri

Sonza var. anomale

Senza var. anomale

8enza var, anomals

-- APAT CHR IRSA

2020 A

" APAT CHR IRSBA
2050

- APAT CNR IRSA
20890

mitl.di

Fiserinanto,

Senza var.
anomale

S8enza var.
anomale

Senza wvar.
anomale N

4020

0,05 APAT CNR IRSA

0,46 NTU
2110

8,01 unitd di pH APAT CNR IRSA
2060

524 ps/om a APAT CHR IRSA

20°¢ 2030

< LOQ my /K 0,05 APA® CNR IRSA
4080

< LOQ mg/L NH4 9,05 X80 7150-1

< LOO mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

[ myg /L NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

0,52 mg/1 @ 0,1 APAT CNR IRSA

6,5 $pH £ 9,5

Senza wvar,
ancmale

0,20 {cons,}
0,5

0,5

50

1,8

I3 rapporto non pud essere riprodotto parzlalmente salvo autorizzazione qcritha della GirgentiAecque 3pA )

Girgenti Acque SpA Sade Legale: Via Mintera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
deila provincla di Agrigento

Acques =

Rapporto di prova n° 1765/17

-Data di emissione: 02/05/2017 Pag.2 di 2
Prova Valoxe etodo di prova - Limiti di Note
R riferimento
Cloruri 28 ' 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfakdi 61 mg/l: 804 1 APAT CHR IRSA 250
, 4020
Alluminio 129 pg/l AL 20 CHROMAZUROI: 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Dimdtd @i i
ferimento
Esacherichia ¢oli 0 UFC/100 mbL APAT CHR IRSA 0
. 7030 E
Battexrl goliformi, 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0
Collformi totaldl ) 7610 C
Clostridium perfringens 0 PPC/100 mb ALL. IIX D.Lgs 0
31/2001

D.lga 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE rxelativa al
destinate al consumo umano. Modificato ed integxato dal D.lga

1a qualitd delle acque
27/2002

—"

Hormativa di riferimanto:

Commento: I parametrl esaminati risultano conforml al D.lgs ai/fzoonr.

ordine Mazionale del Bioclogl Xscrizione n, 5954

Il rapporto non pud esaere riprodotto parzlalmente salvo autorizzazione Bc{}htgudellq.gifg?nt§§gqug SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

AT
i

Rapporto di prova n®° 1766/17

Pata di emiesione: 02/05/2017 Pag.l 4i 2
patli del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO
Provenienza: ARAGONA
Campionamento effettuato da: Lomonac¢e Salvatoxe Data/ora Prelievo: 26/04/2017 10:30
Temp.al prelieve ¢C: T.A.
Datt registratl in laboratorio ID Campione: ACQLT1858
Data ricevimento: 26/04/2017 Data inizio prove: 26/04/2017
Temp, al ricevimento °C: 13,5 Data fine prove: 02/05/2017
X risultatl del rapporto sono riferiti seclusivamente al campione presentato per la prova
Prova . | - 0 iMetodo 4l prova :Limiti di ' .’ Note
' i S g farimento )
DPARAMETRYT ORGANOLETTICI -
Colora Senza var., anomale - APAT CRR IRSA Senza var,
2020 A anomale
odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anonale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbiditd 0,67 RTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,04 ' uniti ai pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilits 530 u8/cm a APAT CHNR IRSA 2500
20°*¢ 2030 ’
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero 0,07 mg/h 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080 .
Ammonio < LOQ mg /% NH4 0,05 ISQ 7150-1 0,8
Nitriei < LOO mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitrati 6 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Flugruri 0,5 mgfl F 0,1 APAT CNR IRSA x5
4020

11 rapporto non pud essere riprodotto PgrzigEQQnte salvo autorizzazione acrig§§_§glla Girg?EEiﬁfque Sph
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n°® 1766/17

Data di emissione: 02/05/2017
Prova Valore onitd di LOQ Metodo dl prova
misura

Cloruri 29 mg/L ¢ 1 APAT CNR IRSA
4020

Solfati 62 mg/L S04 1 APAT CHR IRSA
4020

Alluminio 140 pa/L Al 20 CHROMAZUROL S

PARARMETRY MICROBIOLOGICX --

Prova valore Motodo i prova .’

Bachexichia coll ¢ Ure/100 wb APAT CNR IRSA
7030 E

Battari coliformi, 0 UFE/100 mk APAT CHNR IRSA

Coliformi totald 7010 C

Clestridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs

31/2001

Noxmativa dl riferimewnto:
destinate al consumo umanc. Modificato ed integrato dal D.lga 27/2

Gestore del Servizio idiic o Integrate
della provincia di Agrigento

Pag.2 d4di 2

Limiti di Note
riferimento

250
250

200

Limiti Qi -

¢

4]

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relatliva alla qualitd delle acque

002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al b.lgs 3172001,

I1 Responsabilg del

!

ahoratorio

Dott. Salvatorg Vetro
ordlne Nazlonale del B¥ologl Iscrizione n, 5854

Il rapporto non pud essere ripredotto parzialmente salvo agEg;izzazionq ‘f_c_:_:_::ltt:a della 9:l.rggp_lj._§\_q_<‘;u‘_9” SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n® 1799/17
05/05/2017

Data di emissione:

pati del campione

Desoxrizione: ACQUA POTABILE SORGENTE FICOGRANATEELI

Provenlenza: SANTO STEFAND QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatorae Data/ora Prelievo:

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigenio

Pag.1 di 2

27/04/2017 16145

Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati reg;t-s“tra.tit-;:; labpratoric; T T ID-n(‘.l‘.a‘r—n;;’L.c;ne: o A(.'Ql'il;G';W T
bata ricevimento: 28/04/201% Data inizio prove: 2770472017
Temp. al ricevimento °C: 16,1 Data fine prove: 05/05/20%7

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

L0Q -Metodo di prova

Pxova Valore Unitd at
misuxa
PARAMETRI ORGANOLETTICY .
Colora gonza var. anomale -- APAT CHR IRSA
2020 A
odore Senza var. anomale -- APAT CHNR IRSA
2050
Sapore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA
2080
PARAMRTRI CHIMICO-FISICE --
Torbidita 0,33 NIU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 8,36 unicd di pH APAT CNR IRSA
2060
Conducibiiita 512 u8fcm a APAT CNR IRSA
29°¢ 2030
PARAMETRI CHIMICI -u
Cloxo libsro 0,21 mg/L 0,05 APAT CNR XR3A
4080
Ammonio < LOQ mg/h ¥R4 6,05 I80 7150-1
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHNR IRSA
4020
Nitrati 9 mg/I. NO3 1 APAT CNR IRSA
: 4020
Fluoruril 0,87 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Limiti di Note

riferimanto

Senza var.
anomale

Senza var,
anonale

Senza vax,
anomale

8enza var.
anomale

6,5 SpH S 9,5

2500

0,20 (cona.}
0,5

0,5
50

1,5

Il xapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazlone scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




Prova

Qloruri

Fosfatl

Solfatl

Magnesio

Calelo

Durezza

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliforml totali

¢lostridium perfringens

Normativa di riferimsnto:

Commentos I parametrl esaminati risultano conformi al D.lgs 31/200L.

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1799/17

Data di emissione: 05/057/2017 Pag.2 di 2
valore Unita di L0 Hatodo di prova DLimitl &1 Nota
migura riferimento
28 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
< LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CHR IRSA
4020
53 mg/L 504 1 APAT CNR IRSA 250
4020
25 wmg/L Mg 3 METALFTALEINA
61 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
26 °F 1,78 BETALFTALRINA 15 - 50 {cons.)

rifeximento : i
[} UFC/100 mL APAT CNR IRSA 9
7030 %
0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0
7010 ¢
] UFC/100 mi» ALL., XXI D,Lgs [

31/2001

p.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd della acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal P.lgs 27/2002

Il Responsabile del Laporatorio

pott,

Ordine Nazlonale del EBjo 5854

i Xsorizione n,

I! rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della G%Egggtihcqua SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza;

Camplonamento effettuato da:

Dati registrati in laboratorio

Data xricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Rapporto di prova n° 1800/17
05/05/2017

Data di emissione:

ACQUA POTABILE SORGENTE GRAGOTTA
SANTO BTEFANC QUISQUINA

Lomonaco Salvatore

28/04/2017
15,8

batafora Prelievo:

Geslore del Servizlo Idric o Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.1l di 2

27/04/2017 17100

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione' ACQ1718?0
Pata inizio prove: 27/04/2017
Data fine prove: 05/05/2017

I risultati del xapporto sone riﬁeriti esaluaivamenta al campione presentato per la prova

Prova

PARBRMETRT ORGANOLETTICL

Colore

Odore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Torbldita

PH

Conduaibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloro liberxo

Ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluozrurl

Il rapporbo

Valore

8enza var. anomale

Senza var. anomale

Senza var., anomale

506

Unitd ai LOQ Matodo di prova

misura

- APAT CHNR XLRSBA
2020 A

- APAT CNR IRSA
2050

-~ APAT CHR IRSA
2080

NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

unitd 4ai pH APAT CHR IRSA
2060

usfem a APAT CNR IRSA

20°C 2030

0,05 APAT CONR IRSA

mg/L
4080

mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1

mng/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA
£020

mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Girgenti Acque SpA Sade Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Limitd di Note

riEsrimento

Senza var.
anomale

Senza var,
anomale

Senza wvar,
anomala

Senza wvar.
anomale

6,5 SpH S 9,5

2500

0,20 {cona.)

9,5

0,5
5¢

1,5

hon pua esgere riprodobto parzialmente salvo autorizzazione sorltta della Girgentihaque BpA




Gestore del Servizio Idrico Integrale
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1800/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOOQ Metodo di prova Limitl 4i Note
migura rifarimento
Cloruri 17 mg/L ClL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfaki < EOQ mg/L: PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 35 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 30 ng /L Mg 3 METALFTALRINA
Caleclo 71 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Duxezza 30 °F 1,78 METALPTALEBINA 15 -~ 50 {cons.)

PARAMETRYI MICROBIOLOGICI -

Prova .

Escherxichia coli 0 UPC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
7030 B

Batteri coliformi, 27 URe/100 mu APAT CNR IRSA 4]

Coliformi totalil 1016 C

Clostridium perfringena 0 UFC/100 mk ALL, IIXI D.Lgs 0

31/2001

D.1gs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE ralatlva alla gualitd delle acgue
destinata al consumo umanc, Modificato ed integrato dal P.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: Il camplone risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001.

Dott.
Ordine Nerionale dei Blologl Iasorizione n, 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della Girgentihoque Spa

Girgentl Acgue SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 18061/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.1 4di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA GALLERIA CASTELINFZZO

Provenienza: BANTO STEFANO QUISQUINA

Camplonamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 27/04/2017 17:30

Temp.al pxelievo °C. T.A.

Datl registrati in laboratoric iD Campione ACQ171871

Data ricevimento: 28/04/2017 Data inizio prove: 28/04/2017

Temp. al ricevimento °C; 15, 7 Data fine prove' 05/05/2017

I risultati dael rapporl:o sono riferiti aaclusivamant:a al campione presentato per 18. prova

Prova Valore Cn :: L Lo - i Unitd ('ii‘ "';""LOQ _:'p»:eg:odo al prova Limiti 4i Notea
’ ‘miguxa U7 U riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Benza var,
2020 A anomalea
Odore Senzsa var. anomale . - APAT CNR IRSA Senza wvar,
' 2058 ancmala
Sapore Sonza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 9,2¢ HTU 0,05 APAT CNR IRSA Banza var.
2110 anomale
pH 7,95 unitd ai pH APAT CNR IRSA 6,5 3 pH S 9,5
2060
Conduaibilita 466 u8/em a APAT CHNR IRSA 2500
20¢¢ 2030
PARAMETRY CHIMICI -
Clore libero < LOG mg/E 0,058 APAT CNR IRSA 0,20 {[cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 Y80 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg /Sl NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Hitratd 3 mg/L NO3 1 BRPAT CNR IRSA 50
4029
Fluoruxl 0,54 mg/i P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapport:o non pué egsaxe riprodotto parzialmante salva auhorizzazione scritta della GirgentiAcque Sp}\

Girgenti Acque SpA Sade Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizld drico Integrato
della provincla dl Agrigenio

Rapporto di prova n° 1801/17

Data di emissione: 05/05/2017 ' Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOG Metodo 41 prova  Limiti &l Nota
misura riferimento
Cloruri 15 mg/L CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfati < LOD wa /L PO4 0,2 APAT CHR IRSA
4020
Solfatki 35 mg/t S04 i APAT CNR IRBA 250
4020
Magnesio 26 mg/L ¥y 3 METALFTALEINA
Calcio 62 mg/L Ca 5 METALFTALBINA
Durezza 28 °F 1,78 METALFTALEINA

PARAMETRY MICROBIOLOGICI -~

" Valore. ate
Escherichia coli 1] URC/100 mL APAT CHR IRSA 1]
7630 E
Batterli colifoxmi, 0 UFC/100 mh APAT CNR IRSA [+]
coliformi totali 7010 C
Clostxidium perfringens 0 UFC/100 mis ALL, III D.Lgs 0

31/2001

woxmativa di riferimento: p.1gs 31/2001, Attuazione della dirsttiva 9§/83/CE ralativa alla quallitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

I1 Responsabile ddl Laboraforioc

Dott. Salvakdre V
ordine Nazionale del Biol scrlzione n. 5854

riprodotto parzialmente salvo autorizzazione suxitta d_egl_l,}._ﬂ__?_i‘_rgant:u\cq:g?m._‘sga

_I1 rapporto non pud ess
Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 ' Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Prova

PARAMRTRI ORGANOLETTICI

Colore

Cdore

Sapore

PARAMETRY CHIMICO-PIBICK

Torbidita

pH

Conducibilita
PARAMETRT CHIMICI

Clorxo tibero

Ammonio

Nitried

Nitxabil

Fluoruri

Tewp. al ricevimento °C: 16,2

I.risultatl del rapporto gono xi

Rapporto di prova n° 1802/17

bata di emissione:

BANTO STEFANO QUISQUINA

28/04/2017

Senza var. anomale

Senza vax. ancmale

8enza var. anomale

408

Loemonace Salvatore

mg/L NO3

05/05/2017

ACQUA POTABILE INGRESSO GALLERTA CASTELLUZZO

bata/ora Prelievo:

Gestore del Servizio Idrico Infegralo
della provincia di Agrigento

Pag.1 4i 2

21/04/2017 18115

Temp.al prelievo °C: T.A.
ID Campicone: ACQL171872
Data inizio prove: 28/04/2017

Data fine prove:

NTU

unitd di pH

p8fem a

20°c

mg /1

mg/L NH4

mg/L KO2

mg/} F

feriti esclusivamente al campione presentato per la prova

LOR -‘Hatodo 'j;p;qva -

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
20590

APAT CHR IRSA
2080

0,05 APAT CNR IRSA
2110

APAT CNR XRSA
2060

APAT CNR IRSA
2030

0,05 APAT CHNR IRSA
4080

0,05 IS0 7150-1

0,1 APAT CHR IRSA -

4020

1 APAT CNR IRSA
4020

0,1 APAT CNR IRSA
4020

05/05/2017

‘jiimihi dai Hlote
riferimento

Senza var.
anomale

Senza var,
anomala

Senza wvar.
anomale

Benza var,
anomale

6,5 SpR S 9,5

50

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorigzaziona seritta della Girgggﬁihcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1802/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.2 Gi 2
Prova Valora Unitd di LOD Hetodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Cloruri 14 ng/n CL 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Fosfati < LOG mg/L PO 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 19 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magneslo 24 mg/L Mg 3 METALPTALEINA
calalo 57 mg/L Ca 5 METALFTALRINA
Duzezza 249 °F 1,78 METALFTALEINA 15 -« 50 {(cons.)
PARAMBRTRI MICROBIOLOGICI “=

riferimento
Bscherichia coli 0 ' UFC/100 mi APAT CNR IRSA o
7030 B
Batteri coliformi, 0 URC/100 mL APANT CHR IRSA o
Coliformi Eotali 7010 C
Clostridium perfringena ¢ UFC/100 mL ~ ALL. XIX b,Lgs 0

31/2001

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/03/CE relativa &lla qualitd delle acque
destinata al consume umano, Modiflcato ed integrato dal D.igs 27/2002

Normativa di xifeximento:

Commento: I parametxi esaminati risultano conformi al P.lgs 31/2001.,

Il Responsabile| del laboratorio
Dott. SalvitorejVatro
grdine Nazionale del BipY geriziena n. 5854

e salvo autorizzazione seritta della Girg_e_!}__t_{ﬁ?gue SpA

(Il rapporto non pubd essers riprodotto parzial
Glrgontt Acqua SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG

:
|
i
|
|
|



Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincla dil Agrigento

Rapporto d4i prova n°® 1803/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.l di 2

Dati del campiona

Descrizione: ACQUA POTABILE POZZO PANTANO 1

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: - 27/04/201% 18:30

‘ Temp.al prellievo °C: T.A,

patl registrati in laboratorio ID Campione: ACQ171873

Data ricevimento: 28/04/2017 Data inizio prove: 28/04/2017

Temp, al ricevimento °C: 15,8 Data fine prove: 05/05/2017

I risultati del rapporto sono riferiti asolusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valors :1_100_ - Metodo di prove . ‘Limiti di Note
Y riferimento
PARAMETRT QRCGANOLETTICY --
Colorxe Senza var. ancmale = APAT CNR IRSA Senza wvar.
2020 A anomala
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza vax.
2050 ancmale
Sapore Sania var. anomale - APAT CNR IRSA Benza var,
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICL -
Torbidikd 0,16 NTU 0,05 APAT CNR IRSBA Senza var.
2110 ancmale
pR 7,68 _ unitd di pH APAT CNR IRSA 6,6 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 860 p8fem a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARMIETRL CHIMICI -u
ammonio < LOQ my/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitritl < LOQ ng/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA . 0,5
4020
Nitrati 18 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoxuri 0,34 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
44020
Cloruri 26 ma/hL C1 1 APAT CHR IRSA 250
4020

X1 rapporto non Pub eaaer_e"__:_:‘_:_i.pro_c_lgE_t'.p parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girg_e_yg!:ihq_que SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Mintera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




" Gestore det Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 1803/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Onitd ai 100 Metodo di prova Eimiti di Note
misura rifexrimanto
Foafatil < LOO mg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
golfati 132 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnegio 3z mg/L Hg 3 METALFTALRBINA
Calclo 140 mg/L Ca 5 MRTALFTALEBINA
Durezza 49 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons,)
PARAMETRI MICROBIOLOGICT --

pdmipdoag

L xifarimento i
4] UFC/100 1l APAT CNR IRSA 0
7020 E
Batteri coliformi, 0 UPC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringena 0 yrPe/100 mb ALL. III D.Lgs 0

3172001

p.lga 31/200%1, Attuazione della dixettiva 98/83/CE relakiva alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commentos I parametri epaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responaabile dgl Lghoratorio

Ordina Nazionale del Plologl Xscxizlone n. 5854

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1804/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.l di 2
Datl del camplone
Descrizione: ACQUA POTARILE POLZO PANTANO 2
Provenienza: SANTO STEFAND QUISQUINA
Campionanento effettuato da: Lomonaco Salvatore Datafora Prelievo: 28/04/2017 18:35

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ171874
Data ricevimento: 28/04/201% Data inizio prove: 28/04/2017
Temp. al ricevimento °C: 15,7 Data fine prove: 05/05/2017

I risultatl deol rapporto sono riferitl esclusivamente al campione presentato per la prova

prove valore ., .- undea 4g i Tog Metodo di prova. Limitd di Note
e misura REDEERERERE R riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICT --
Colore Senza var. anomale -t APAT CHR IRSA Benza var.
2020 A ancmale
Odora Senza var. anomale -~ APAT CHNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA - 8enza var,
2080 anomale
PARMAMETRI CHIMICQ-FISICI ~-
Torbiditd 0,21 NTU ¢, 08 APAT CNR IRSA Senza wvar.
2110 anomale
pH 7.63 unitd di pH APAT CHNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibiliti 863 p8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Ammonio < LOQ mg /I, NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitricd < LOQ ng/L NO2 0,1 APAT CNR IRBA 0,5
4020
Nitrati 19 mg/b NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 6,33 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,8
4020
Cloruri 27 my/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020

Il xapportc non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentihoque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legals: Via Minjera Pozzo Nuovo 02021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico inlegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1804/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.2 di 2
Prova valors Unita di LOG Metodo di prova Limiti 4di Note
misura riferimento
Fosfatl < LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CNR 1IRSA
4020
Solfati 134 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio a1 ' ma/L Mg 3 MBTALFTALEINA
Calcio 150 wgfl Ca © & METALFTALEINA
°F 1,78 METALFTALEINA 15 « 50 {cons.)

Burezza i . 50

PARAMETRI MICROBICLOGICI --

Limitd ‘ai - ] :ki:ope

Prova - : Valore ., .
riferimento .
Eacherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFO/100 mk APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 ¢
Clostridium perfringens [ YRC/100 ml ALL:, IIXI D.Lgs 0

31/2001

p.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd della acque
dastinal:e al consumo umanc, Modifioato ed intagrato da:l. D. lga 27/2002

Normativa di riferimentot

COmmanl:o: I paramatri asarninati riaultano conformi al D. lga 31/2001.

Ordine Nazlonale dei Bidiogi Iscrizlone n., 5854

ialmente salvo autorizzazione sc?itba dallq._ﬁ%rgenti.‘_h_gque Spa

11 rapporto non pud sssere xiprodotto parzi:
Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 1805/17

Data di emissione: 05/05/2017 Pag.l1 &l 2
Dati del camplone
Descrizione: ACQUA BUPERFICYALE INGRESSO AL POTABILIZEZATORE DALLA DIGA CASTELLO
Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA
Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Pata/ora Prelievo: 28/04/2017 06315

Temp.,al prelievo °C: T.A.

bati registratl in laboratorio XD Campione- ACS171737
Data ricevimento: 28/04/2017 Data inilzio prove: 28/04/2017
Temp. al ricevimento °C: 16,2 Data fine prove' 05/05/2017

I risulbal:i del rappor!:o gono riferiti esclusivamante a:l. campione presental:o psr la prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza vax. anomale e APAT CNR IRSBA
2020 A
Qdorea Senza wvar. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CRIMICO-FISICI -
Torbiditd 4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
211¢
pH 8,07 Unita APAT CNR IRSA B
2060
Conduaibilitd 823 p#Sfom a 3,8 APAT CNR IRSBA
20°C 2030
Ossigeno disociolto 8,01 mg/1 Hach 10230
PARMMETRI CHIMECI =--
cCop < LOR mg/L 30 180 15705
BODS < LOG mg/L 02 % EPA 821-B
Tensicattivi anionicl 0,36 mg/L 0,05 X80 7875-1-2-1984
Ammonio < LOQ mg/l WH4 0,05 ISC 7150-1
Witriti < LOQ my /L NO2 0,1 APAT CNR XIRSA
4020

I1 rapporto non pud essexe riprodotto parzialmente salvo autorizzazione sexitta della Girgqruxti.!\cque Bpa

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Prova

Nitrati

Cloruri

golfatl
Fosfati

Magnesio
Calcic

Durezza

'Rapporto di prova n° 1805/17
05/0%/2017

Valoxra

5,07

< LOQ

23
93

33

Normativa di riferimento:

Il rapporto non pu6 esgere riprodntto parzialmente B

Data di emissione:

Unitd di
misura

mg/l NO3

mg/L €t

mg/i. 804

mg/L P

mg /i Mg

mng/L Ca

op

ordine Hazionals del

100 Metodo Al prova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CHR IRSA
4020

APAT CNR IRSA
4020

Lo

0,2 APAT CHNR IRSA
4020

3 METALFTALEINA

5 METALPTALEINA

1,78 METALFTALBINA

Gestore dei Servizlo Idrico Integralo
della provincia di Agrigenio

Pag.2 di 2

Limiti di Note
riferimento

Il Responsabile del Laforatorio
Dott, Salyptoxe Netro

Girgentt Acgue SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG

oXogl Iscrizione n. 5854

o autorizzazione acritta della Gitgentikcque Sph

i
§
|
i




Gestore del Servizio Idrico |n?egraio
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 1806/17
05/05/2017

Data di emissione:

DPakd del campione
Descyriziones
Proverntienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatora

Datl rsglatrati in laboratorio
28/04/2017
16,3

Data ricevimento:
Temp, al ricevimento °C:

Prova Valora
PARBMETRI ORGANOLETTICIT L2

Coloxa Senza var, anomale
Cdore Senza var, ancmale
PARAMETRI CHIMICO-FPISICY -

Torbidita 10

pH 8,31
Conducibilita 389

Oagigeno dilsclolto 5,1

PARAMETRI CHIMICI -

[ee)e) < LoD

BODS < LOQ
Tensloattivi anlonilel 0,25

ammonio < LOQ

Nitritil < LoQ

I risultati del rapporto sonc riferitl esclusivamenta al camplone presentato per la prova

Pag.l d4i 2

ACQUA SUPERFICYALE INGRESSO AL POTABILIZZATORE DAL LAGO LEOHE

Datafora Prelievo: 28/064/2017 06:20

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione: AC3171738
Data inizio prove: 2870472017
Data fine prove: 05/05/2017

Dimiti ai

-.ﬁnita di‘fliiQQ,fMEF9¢Qidi prova Note
‘miauxa I RSN riferimento
-- APAT CNR IRSA
2020 A
APAT CNR IRSA
2050
¥rY 0,05 APAT CNR IRSA
2130
Unita APAT CNR IRSA g
2060
ps8fen a 3,8 APAT CHR IRSA
20°C 2030
mg/1 Hach 10230
mg/L 30 IS0 15708
. mg/L 02 5 EPA 821-B
mg/l 0,05 X80 7875-1-2-1984
mg/1 NH4 9,05 130 71501
mg/h NO2 0,1 APAT CNR IRBA

4020

Il rapporto nggnpué essere riprodotto parzialmente salvo aukorizzazione acritta della Glrganb%gcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legaie: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Pxova

Nitrati

Cloruri

Solfatd
Fosfati

Magnesilo
caleio

Durezza

Normativa di riforimento:

Gestore del Servizio Idrico Integrato

della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1806/17
05/05/2017

Pata d4i emissione:

Valora

3,64

11

< LOQ

73

21

Unitd ai LOQ

misura

wg/1l NO3 1
ng/L C1 1
mg/L 804 1
mg/L P 0,2
mg/L My 3
mg/lL Ca 5
°F 1,78

Ordine Nazionale dei Biol

Pag.2 di 2

Limitl a3 Note

riferimento

Metodo di prova

"APAT CHR IRSA

4020

APAT CNR IRBA
4020

APAT CNR IRSA
4020

APAT CHR IRSA
4020

MRTALFTALEINA

MEBTALFTALEINA

METALFTALEINA

Dott. Salvat
sarizione n, 5854

.. I rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scxitta della Girgentiheque Sph
Girgenti Acgue SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 9202% Aragona AG




pati del camplone
Pescrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da'

pati ragistratl in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C;

Rapporto di prova n°® 1807/17
03/05/2017

Data di emissione:

SANTC SBTEFANC QUISQUINA

28/04/2017
15,8

Lomonaao Salvatoxe

RACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

Data/ora Prelievo:
Temp.al prelievo °C:
ID Campione:
Data inizioc prove:

Data f£ine prove:

T.A.

Pag.l di 2

28/04/2017 06:10

28/04/2017
03/05/2017

I risultatl del rapporxto sono riferitl esclusivamente al campione presentato pex la prova

Prova

PARAMETRI ORGANOLETITICI

Colore

odore

Sapore

PARAMBTRY CHIMICO-FISICI

Tomiaita
;;‘_"
conduothiliea
PARAMETRI CRAMICT
Cloro libexo

Ammonio

Nitritd

Nitrati

Fluoruri

Valoxe

Senza var. anomale

Senza var, anomale

Senza var. anomale

0,07

< LOQ

< LOQ

‘Unia 4t

misura v

NTU 0,05
units dt px
u8fcm a

20°¢C

mng/h 0,08
ng/t e 0,03
ma/t w02 0,1
mo/nwos 1
weE 0

imog

Hetodo di prova

APAT CHNR XRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
2080

APAT CHMR IRSA
2110

APAT CHNR IRSA
2060

APAT CNR IRSA

2030

APAT CHR IRBA
4080

180 7150-1
4020

APAT CNR IRSA
4020

APAT CNR IRSA
4029

Glrgentt Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 9202i Aragona AG

Limied ai

riferimento

Senza var,
anomale

Senza var.
anomalé

Benza var,
anomale

Senza varx,.
anomale

6,55 pH 9,5

2500

0,20 {cona,)

1,5

Gestore del Servizio Idrico integraio
della provincla di Agrigento




Prova

Cloruri
golfatl

Alluminio

PARAMETRI MICROBIOLOGICX

Prova

Eacherichia coll

patterl coliformi,
Coliformi totall

clost.'.r:l.dium perfringens

Normativa dl rifaerimento:

Gestore del Seivizio Idrico Inlegrato
_della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1807/17

Data di emissione: 03/05/2017 Pag.2 4l 2
Valore Unitd di LOG Metodo di prova Limiti &1 Hote
misura riferimento
39 mg/% C1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
79 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
258 pg/l AL 20 CHROMAZUROL 8 200
valore " Jonita di . Lop .Metodo.di prova . Limiti ai * . hote
misura L L RS TT - riferimento
¢ URC/100 mb APAT CNR TRSA 0
7030 E
8 UFC/100 mh APAT CNR IRSA 0
7010 C
¢ i UFC/i00 mk ALL, TIT D,Lgs 0

31/2001

D.las 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
deatinate al consumo umano. Modificato ed integrate dal D.lgs 2772002

Commento: Il campiome risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001.

X1 rapporto non pud eseere xi

ordine Nazionala de ologl Iscrizione n, 5854

prodotto parzialmente zalvo aul:orizzaziona_“c_rit!:‘._a dellg___g_irggg};_ﬁ.hcgya 8ph -

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio ldrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 1808/17

Data &i emissione: 03/05/2017 Pag.l di 2
pati del ceampions
Descrizione: ACQUA POTABILE PARTITORE COZ%0 ‘TONDO
Provenienza: SAN BIAGIO PLATANI
Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 2770472017 16100
Temp.al prelieve °C: T.A.
I;;;:i reg":i_ﬁltrabi im;' ia;;;;.a;:orio o o “ID campia.;; o ACQI'}IBTE )
Data ricevimentos 2870472017 Data inizio prove: 28/04/2017
Temp. al ricevimento °C: 15,7 bata fine prove: 03/08/2017

T zieultati del rapporto sono rifariti esciusivamente al campione presentato per la prova

rrova Valore . Unitd di . Q ‘Metodo @i prove  Limiti di Note
‘migura LR T R riferimento
PARRMETRI QRGANOLETTICE -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSBA Senza var.
2020 A anomale
Odore 8enza var. ancmale -- . APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza vaxr. anomale - APAT CHR IRSZ Henza var,
2089 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICQI -
Torbidita 0,46 . Nty 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.
2110 anomalse
pH 8,08 unitd ai pH APAT CNR XIRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 527 p8fom a APAT CHNR XIRSA 2500
20°C 2030
PARAMBTRI CHIMICI . -
¢loro liberzo 6,06 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LoD g /T WH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/iL RO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 6 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoxuri 9,5 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Ii rapporto non pud asasers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione Bcri'ilia della GirgentidAecque SphA

Girgentl Acgue SpA Seds Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n® 1808/17

Gestore del $ervizio ldrico Integralo
della provincia di Agrigento

Data di emissione: 03/05/2017 Pag.2 di 2
Prova valore Unitd di - LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
wisura riferimento
Cloruri 29 rg/L Cl " 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Scolfati 59 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Alluminio 113 #g/1 AL 20 CHROMAZUROL & 200
PARAMETRI MICROBICLOGICI -
Prova Valore JUnitd di | LOQ _-}l_ef._od_c_»_ di .prova Limiti 4i ' .the
misuga i IR ‘viferimento
Escherichia coli 4] UFC/100 ml APAT CNR IRSA 0
7030 B
patteri coliformi, o UFC/100 mbL APAT CNR IRSA ¢
Collformi totali 7030 ¢
Clostridium perfringens 0 YFC/100 mL ALL. ITI D.Lgs 0

11/2001

Normativa di riferimentos: D.lgs 31/2001. Attuwazione della direttiva 98/83/CE8 relativa alla qualltd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commenkos I parametrl esaminati risultano conforml al D.lgs 3172001,

Il Responsabile gel Labpratorio

Dott. Salvappo txo
trdine Nazionale dei Biologi Iscrizione n, 5854

12 rapporta non pud essere riprodotto parzialmente salvo auporizzazione g_c_f_i:l_:_tia _della G.i_\:_:gggt_:_i_hch_z?quam

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 1809/17
03/05/2017

bata di emissione:

Dati del campione

Deacrizione: ACQUA POTABILE INGRESSQ SERBATOIO
ARAGONA

Camplonamento effettuato da:

Provenienza:

Lomonaco Salvatore Data/ora Prelisvo:

Temp.al prelievo *C:

Dati registratl in laboratorio ID Campicone:

28/04/2017 Data inizic prova:

15,8

Data ricevimento:
Data fine prove:

Temp. al ricevimento °C;

I risultati del rapporto sone r

Velore . 'qbniba dai

B

‘migura - "

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI =

Senza var. anomale -

Colore
2020 A
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA
2050
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA
’ 2080
PARAMETRYI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
PH 8,15 unitd di pH APAT CHR IRBA
2060
Conducibiliti 543 ps/em a APAT CHNR IRSA
20°Q 2030

PARAMETRI CHIMICY -

mg /L

l#QQAGM9?9d9=di prova

APAT CNR IRSA

0,05 APAT CNR IRSA

Gestore del Servizio Idrico Integralo
delia provincia di Agrigento
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ACQL71877
28/04/2017
03/05/2017

iferiti asolusivaments al campione presentato per la prova

Limitl di Hota

riferimento

8enza var,
anomale

Senza wvar,
anomala

Senza var.
ancmale

Senza var,
anomale

6,5 £ pH S 9,5
2500

0,20 (cons.)

Clore libero 6,07
4080
Ammonio < LOQ mg/L RH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/h RO2 0,3 APAT CNR IRSA 0,5
' 4020
Nitrati 6 mg/L NO3 1 ABAT CHR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,47 mg/l 0,1 APAT CHNR IRSA 1,5

;;_Efppgffg non pud essere riprodotto parxziaimente salvo autoriz

4020

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

zione sqritta della GirgentiAcgue Spa




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provinciu di Agrlgento

Rapporto di prova n° 1809/17

Data di emissione: 03/05/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di 0Q Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
Cloruri 34 mg/% CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
8olfati . §8 ng/I 804 1 APAT CNR IRBA 250
4020
Alluninio 110 .ug/h Al 20 CHROMAZUROL S 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICIY -

Prova Valore 3:SQn1ta giliippo Lﬁe;pdq g;lp;quh‘ﬁbimibi &l " Rote
misura -0 T T B riferimento
Eschecichia coll (] UFC/100 mi APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UrPC/100 mL APAT CHR IRBA o
Coliformi totali 7016 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mk ALL, XYY D,Lgs 0
3172001

p.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva $§/83/CE relativa alla qualitad dslle acque

Normativa 4i riferimento:
destinate al consumc umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile Hel labgratorio
Dott. Salvakore Vgtro
Ordine Nazionale del Blolo criziona n. 5854

X1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions scritta dolia GirgentiAcqua Sph
Girgenti Acque SpA Sode Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n°® 1810/17
03/05/2017

Data di emissicne:

Datl del campiona
ACQUA POTABILE USCITA SERBATOLO
ARAGONA

Campionamento effettuato da:

Descri zione:

Provenienza:

Lemonaco Salvatore Datafora Prellevo:

Gestore del Servizlo Idiico Integrato
delia provincla di Agrigento
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28/04/2017 07:35
Temp al prelievo °C: T.A.

Dati registraki in laboratorio D Campionez ACQI?lB?S
Data ricevimento; 2870472017 Data inizio prove: 28/04/2017
16,3 Data fine prove: 03/05/2017

Temp. al ricevimento °C:

100 - Metodo i prova

“Valoxe

Prova
PARAMETRI ORGANOLETTICY bl
Colora Senza var, anomale e APAT CNR IRSA
. 2020 A
Odore Senza var. anomaledenza var, -- APAT CNR IRSA
anocmale 2050
Sapore Sonza var, anomale e APAT CHR IRSA
2080
PARAMETRY CHIMICO-FISICT -
Torbiditd 0,55 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 8,1 unitd di pH APAT CNR IRSA
2060
Conducibilita 530 pusfoem a APAT CNR IRSA
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICX ) -
Cloxo liberc < LOQ mg/L 0,05 APAT CHNR IRSA
4080
ammonio < LOQ mg/l NH4 0,05 180 71501
Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA
4020
Nitrati 4 mg/E NO3 1 APAT CNR IRSBA
4020
Fluoruri 0,51 mg/fl P 0,1 APAT CHR IRSA

4020

Cndmiti ai

I riaultahi del rapporto sono rifariti esclusivamenﬁe al campione preaentato per la prova s

riferimento

Benza var,
anomale

Benza wvar.
anomale

Senza var.
anomale

S8enza var.
anomale

6,55 pA S 9,5

2500

0,20 {cons.)

0,5

0,5

50

2,5

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzaziqne soritta de;}g_gifggngiacqqg BpA

Glrgentt Acque SpA Seds Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92024 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 1810/17

Data di emissione: 03/05/2017 Pag,2 di 2
Prova Valora Unitd ai LOQ Metoedo di prova Eimiti di Hota
mlsura riferimento
Cloruxi 51 mg/L CL 1 APAT CHR IRSA 250
4029
Solfati 85 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio : 98 g/l Al 20¢ CHROMAZUROL 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICE -
Prova RS Valore Q . Metodo 4 prova Limiel @i - iNote
Racherichia coll .0 'OFC/100 mb APAT CNR IRBA 0
7030 B
Battexri coliformi, ¢ UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringens 0 URC/100 ml ALL, XIIX D.Lge 0
31/2001

D.1lga 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al congumo umanoc, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normabtiva 4l riferimento:

Commento: X parametrl esaminatl risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile delf Laboratorio
Dott, Sdlvatotfe Vetxo
oxdine Nazionale dell Bidlogl Iscrizlione n. 5854

Il rapporto non pud espere riprodotte parzialmente salve autorizrazione soritta della GirgentiAcque Sph

" Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minjera Pozzo Nuovo 9202 Aragona AG




