Datl del c arplone

Deacri zlone:

Proven ienza:

Dati ragistrati in 1aboratorio

Rapporto di prova n° 2245/17
28/06/2017

Data di emissione:

LICATA
Campiommento effettuato da:

Bandro Rlzzo

Pata/ora Prelievo:

Gestore del Servizio ldrco Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.1 di 2

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA KOKALOS BAIA PTORO { MATRICOLA CONTATORE N, 37884)

07/06/2017 10140

Temp.al prelievo °C: 44,1

10 Campione ACQ172337
Data inizio prove: 07/06/2017
Data fine prove: 28/06/2017

Data r icevimento: 07/06/2017
Temp, &1 ricevimento °C: 19
I risultati del
Prova valore

PARBMETRI ORGANOLEETICI

Colore

Odoxe

Sapore

Unitd di
misura

Senza var, anomale

Senza var. anomale

Senza var, anomale

PARAMETRI CHIMNICO-FISICI

Torbidita

pH

Conducibili ti

PARAMETRL CHINICI

Cloro libero

Amnmonio

Nitriti

Nitrati

Fluozurl

11 rapporte non pud essere riprodotto parzialmente salvo autoglgﬁ

NTU

-

< LOQ

< LOp

unitd 4i pH

usfom a
290°¢

mg/L

mg/L WH4

< LOQ

mg/L NO2

my /L NO3

mg/l P

LOQ Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
2089

0,05 APAT CNR IRSA
2110

APAT CHR IRSA
2060

APAT CNR IRSA
2030

0,05 APAT CNR IRSA
4080

6,05 180 7150-1

0,1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

0,1 APAT CNR IRSA

4020

Glrgentl Acque SpA Seda Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

rapporto soONno xiferihi esclusivamente al campiona presenbato par la prova

Note

Iimikd 4l
rifeximento

SBenza var.
anomale

Senza var.
anomale

Senza var,
ancmale

Senga var.
anomale

6,5 S pH § 9,5

2500

0,20 (cons.)

0.5

0,5
50

1,5

one scritta della Girgeggihcqua SphA




Rapporto di prova n° 2245/17

Data di emissione: 28/06/2017
Prova Valore Unitd 4l
misura
Cloxuri 18 mg/L CL
Solfaki 27 mg/is 804
Magnesio . 18 mg/L Mg
Caloio 68 ng /L Ca
Durezza 23 ¥
Prova, s Valore Unitd 4i
misura
PARRMETRI MICROBXOLOGICIT --
Eacherichia aolil 4] UFC/100 mL
Batteri coliformi, 0 UFC/100 aL
Coliformi totals
Clostridium perfringens [ UPC/100 mL

Normativa di riferimento:

Commentog

I paramehri asaminati riaultano conformi al D 1ga 31/2001.

LOG Metodo di prova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CHR IRSA
4020

3 METALFTALEINA

5 METALFTALEINA

1,78 METALPTALEINA

LOQ HMetodo 4i prova

APAT CNR IRSA
7030 B
APAT CHE IRSM
7010 ©C
ALL. III D,Lge
31/2001

CLdmdtd di

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 4di 2

Limdti di Note

riferimento

259

250

15 - 50 (cons.,)

Note
rifeximento

D.lga 31/2001, Attuazione della dirattiva 98/83/03 relativa alla qualitd delle acgue
destinate al consumo umano, Modifioato ed intagrato dal D lgs 27/2002

Il Responsabild del Laporatorio

Dott.

Oxdine Nazlionals dei Bioleg

Salyytore Yetro

worlziona n, 5854

1 rapporto non pud espera riprodotto parzialmente salvo autorizzaﬁipne soritta dellaAgiggentiAcqua SpA

Glrgenti Acgue SpA Sede Léga!o: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di’ prova n° 2258/17
28/06/2017

Data di emissione: Pag.l di 2

Datl del campicne

Dascrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA BERLINGUER B2 ( MATRICOLA CONTATORE 47672/12)

Provenienza: PORTO EMPRDOCLE

Data/ora Prelievo: 08/06/2017 09:00

Campionamento effettuato da: Sandro Rizzo

Temp al prelievo oy 20,3
Dati raegistrati in laboraterio ip Campione.. ACQ172398
Data ricevimento: 08/06/2017 Data inizlo prove: 0870672017
Temp al ricevimento °C: 18 Data fine prova: 28/06/201?

I ri.aull:at:l. del rapporl:o aone xiﬁerihi eaclusivamente al camp:lone preaentat:o per la prova

Prova Vvalora Unitd di L0 Metodo di prova Tdmits ai Hota
misura riferimento

PARAMETRY ORGANOLETTICI --

Colore Senga var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Cdozre Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale ~- APAT CNR IRSA Benega var.
20890 anomale

PARAMETRY CHIMICO-FISICI -

Torbiditi 0,68 NYO 0,05 APAT CNR IRSA Benza var.
2110 anomale

pH 7,42 unitd ai pH APAT CHR IRSA 6,5 SpH S 9,5
20690

Conducibilita 476 p#S/om a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMICI -—

Cloro libero < EOQR mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080

Ammonio < LOQ my/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Nitrivi < LOQ mg/L: NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 5 mg /L KO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,53 mg/L F 0,1 APAT CNR IRSA i,5

4020

I1 rapportc non _Exg___gg_ggre riprodotto par.:zia_lmen_p_g salvo auwtorizzazicne g_c_z;_{!:ta della Girgent_:iﬁg'_q_g_e_: _§§>§

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2258/17
28/06/2017

Data di emissione:

Unicd di
misura

mg/L QL

mg/l S04

mng/k Mg

mg/L Ca

*F

Prova Valore
Cloruri ’ 22

Sol!lfat::l - ] 38
Magn.;.a.io h—— e 12_
catcte 2
Durezza a 25 )
Prova

PARAMETRY MICROBIOLOGICY L
Eacher.i—(;l.l.ia coll . 0 N
battort colifornt, o B

Coliforml totali

Clostridium perfringens 0

Normativa di ziferimento:

Unitd d4di
misura

UEC/100 mkL

UFC/100 miL

YFC/100 ml

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva
dastinata al consumo umano. Modificate ed

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2
LOO Metodo di prova Limietl Qi Hote
rifarimento
1 APAT CNR IRBA 250
4020
1 APAT CNR IRSA 250
4020
3 METALFTALRINA
5 METALFTALEINA
1,78 METALFTALBINA i5 - §0 {coms.}
LOQ Metodo di prova Limiti 4i Hote
riferimanto
APAT CHR IRSA ¢
10930 B
APAT CHR IRSA 0
7010 C
ALL, XII D.Lgs 0

31/2001

98/83/CE relatliva alla qualitd delle acque

integrato dal D.lga 27/2002

Commentos

I paramet.ri eaaminati risultano conformi. al D.lgs 3172001,

Ordine Narzionale del

Il Responsabil

idel L oratorio

Dott, Balyatore Yetro

eoxizions n, 53854

X1 rapporto non pud essere riprodobto parzialmente salvo autorizzaziome scritta della GirgentiAcque Spa
Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
delia provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2282/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.1 al 2

Datl del caspione

pescrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ORFANOTROFIO 37

Proverxienza: SAN GIOVANNI GEMINI

Campicramento effettuato da: dandro Rizzo Datafora Prelievo: 09/06/2017 11:30

Temp.al prelievo °C: 20,5

Dati xegistrati in laborat:orio Ib Campione: ACQ172413

Data ricevimento: 08/06/2017 Data inizio prove: 09/06/2017

Temp . al ricevimento °C: 19 Data fine prove' 28/06/2017

I riaultati del zappo::to BONO rifariti asclusivament:e al eampiona pxesantaho per 1a prov.ra

Prova v Valore . Uniti ai 10Q Mekodo di prova Tdmiti &i Note
" migura ’ riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var, anomale -- APAT CHR IR3A Senza var.
2020 A anomale
odoxe Senza var. ancmale - APAT CHNR IRSA Banza vax.
2050 anomale
Sapoxe Henza var. anomale - APAT CNR XRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FIBSICI -
Torblditi 0,39 NIV 0,05 APAT CNR IRSA Benza var.
2110 anomale
pH 7.47 unitd di pH APAT CNR IRSA §,5 SpH S 8,5
20690
Conducibilitd ' 380 pe/em a APAT CNR IRSA 2500
20%¢C 2030 '
PARAMETRL CHIMICI -
Cloro likero < Lo mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.}
4080
Ammonio < LOQ mg/l, NH4 0,05 IS0 7150-1 e.5
Nitzriti < LOQ mg/l HO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitratl 4 mg/L NO3 i APAT CNR XIRSA 50
4020
Fluoruxi 0,32 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non puélgg_aere riprodotg:p_parzia__lﬂt_l_ta salvo autoxiz_zgzione sorjitta della Girg‘e_n‘tim_g-_.\f Sph

Glrganti Acque SpA Seda Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 - Aragona AG




= Girgenti

| AC qUE spa

Rapporto di prova n° 2282/17

Gestore del $ervizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 dl 2
Prova Valore Unlta ai LOO Matodo di prova Limiti i Notae
misura riferimento
Cloxuri 14 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 21 mg/L 504 1 APAT CMR IRSA 250
- 4020
Magnesio 5 myg/L My 3 METALFTALEINA
Calecio ' 71 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 20 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons,)
Prova " valore ‘Unitd di - EOQ ‘Metodo di prova. - :Limiti dl " ‘Note
migura S © riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- ==
Bgchexrichia coli 1] UFC/100 mbL APAT CHR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UPC/200 nL APAT CHR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringens [ UFC/100 mb ALL, III D.Lgs 2]

Noxmabkiva di riferimentos

Conmenteo:

3172001

D.lgs 31/2001., Attuazione della direttiva $3/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo wmano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

I parametrl esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Ordine Nazionale o

I1 Responsabifie del/Laboratoxic

pott.,

lyatgke Vetro
gl Iserizlione n. B854

Il yapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta delia G{Egggpihqgggm§pn

Girgenti Acque SpA Sede Logale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2283/17

Data di emiszsiona: 13/06/2017 Pag.i di 1

Dati del <ramplone

peacr - thone: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROMA 97 { MATRICOLA CONTATORE H. 11342/11)

proveriienzat CASTEETERMINI

Campiconamento effeftuato da: dandro Rizzo Datafora Prelieven 09/06/2017 22130

Tenp.al prelievo °C) 19,4

pati registrabi in laboratoric ID Can;piom: AC(172414

Data r-icevimento: 08/06/2007 Data inizio prove: 09/06 /2017

Temp. 48l ricevimento °C: 18 pata £ine prove: 13/06/2017

ivamenta al camplone presentato per la prova

I risultati dol yapporto sono zifariti esclus

L

A

Pxova FuL T yalore uUnitd dt 100 Matodo ¢4 prova  Limitl al fiote
o mioura xiEeximonto
PARAMETRY CHIMICO-FIBICK -
Torbiditd ¢,85 NTU 0,05 APAT CHR XRSA 8enza var.
2110 anomale
PARRMETRI CHIMXCT -
Cloro liberoc 0,17 ngfh 0,05 APAT CNR XRSA ¢,20 (cona.}
4080
Prova B V13 o " “Note
+ - ed ferdmanto
2ARAMETRY M ICROBXQLOGICL e n-
eEschexichia cold 0 GRC/L00 Ml APAT CHR IRSA 0
7030 B
pattexi coldformi, 48 UFO/100 oL APAT CNR IRSA ]
¢oligoxml totall 7010 ¢©

Hoxmativa d¢i rifeximentoy p.lgs 3172001, Attuazione delia direttiva 48/83/CE relativa alla qualitd delle agque
destinate al donsume umano, Modificato od inbegxato dal D.lgs 27/2002

commento: Il camplone risulta HOH CONFORME al D,lgs 31/2001.

I} Responsabile/Gal Laboratorfo
bot aldratoxre Vetro
Ordine Nazionsle dei Biolagl Xaoriaions n. 5854

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazions sorlta deile @irgentidoque 8ph
Glrgent Acquo SpA Sode Legalo; Via Mintera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
delia provingla di Agrigento

Rapporto di prova n® 2424/17

Data di emissione: 22/06/2017 Pag.l di 2
pati de) clmplona
Peger=lione; ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROMA N.97
Proverenza: CASTELTERSINE
Campicommento effettuato das Carlo Aesare patafora Prelievo; 1%/06/2017 10:1%
: Temp.al prelievo °c| oA,
pati regisstratl In labozatorio 10 campicne; acq;.mso i
pata r-icavimento: 19/06/2017 pata inizio prove: 1970672017
Temp. al ricevinente °C: 20,0 Data fine prove: 22[06/2017

I x'i.ﬁult:abi del :apporl:o BOTIO riiertu aﬂolusivamsnto a.:r. canpione presentato per 1la prova

Prova el .+ Valoxe Unitd ai 1L0& Metodo di prova Bimiti di Note
' miaura rifexrimento
PARAMETRI QRVANOLEITTICL .
Coloxa Sonza var, anomale ua APAT CHR IRSA Sonza var.
2020 A anomale
Odore Benza var. anomale -- APAT CHR IRSA Benza var.
2089 ancmale
gapore Senza var. anomale - APNT CHR IRSA Sunza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMXCO-FISICL wa
Torbidita 0,47 NTU 0,05 APNT CHR IREMN Senza var,
2110 anomale
ot : 8,31 unibd di pi APAT CHR XRSA 6,5 S pH £ 9,8
2060
Conduoibilicy 474 ps8/om & APAT CHR XRSA 2500
204¢ 2430
PARANETRY CHIMICI -
¢loro libero 0,26 mg/h ¢,05 APNT CHR IRSA 0,20 (oons.,)
4080 .
ammonio < LOQ mg /L WHA 0,05 X80 7150-1 0,5
nibxdtd < LOO g/l NO2 ¢,1 AVAT CHR IRSA 0,5
4020
nikroatd ' [ mg/n RO3 1 APAT CHR IRSA 5¢
4020
Fluorkuri 0,54 my/t F 0,1 APAT CHR IRSA 1.5
4020

it rapporl:o non pub esgaare ripxodol:to parzlalmente salve autorizzaziona aoribta dells dirgentidggue SpA
Glrgontl Acque SpA Sode Logalo: Via Mintora Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico .Iniegrqto
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2424/17

Data di emissiona: 22/06/2017 Pag.2 41 2
Prova ;KO0 | Metodo di prova  Limltd 4i Rota
T ciferimanto
Cloxuxd 1 APAT CHNR IRSA 250
4020
Sokfaki 92 mg/l 804 1 APAT CilR IRSA 250
1020
Magnesio 13 my/L Mg 3 METALFPTALEIND
Celelo 64 mg/L Ca § METALFTAUBINA
Durezza, 22 L4 1,78 METALETALBIHA 16 - 50 {cons.)
Prova i;-imit:i dd " . 'Hete
L edfexinente
PARAMETRY I-XCROPICLOGICI -n -
eechorichia dolf Q upre/100 mL APAT CNR IRBA 9
7030 B
Batteri col iformi, ¢ Urce/100 mn APAT CHR IRSA 0
coliformt botall 7610 C
cloatridivm perfringons a UEC/100 ot ALL. IXX D.Lgs 0
31/2001

P.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitid delle acque
destinate al oonsumo umano, Hodificato ed intagrato dal D.ige 27/2002

al D,lga 31/2001,

Hoxmativa A1 ziferimentol

comnento) T pavametxi essminati xisultano conformi

Il Responsgabile djl Laboratorio

Dott, lvatoxre Velro
Oxdino Hazionalo & Jﬁ‘t l1odl Zeoxixione n. 5634

Il rapporto non pud esaere xiprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girge Adequa SpA
Glrgontl Acque SpA Sode Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo $2021 Aragona AG




patl del camspione
Descri-zione:
Proverzienza: LICATA

Canplommente effettuato

Pata ricevimento:
Temp. al ricavimento °C:

das

Dati registrati in laboratorio

I risultati del rapporto BONO riferihi esclusivamenba al campione presentato per la prova

Rapporto di prova n° 2311/17
28/06/2017

Data di emissione:

ACQUA POTABILE CORSQ ARGENTINA DI

Carlo Asare

13/06/2017

17

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Toxbidita
PH

Conducibilitd

PARAMETRI CHIMICI

Cloro libere

Ammonio

Nitritd

Nitrati

Fluorxurl

Senza

Senza

Valore

var.

var,

Senza

422

var.,

0,48

anomale

ancmale

anomale

FRONTE AL CIVICO 11

Data/ora Prelievo:

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Pag.1 di 2

13/06/2017 09:13

Temp.al prelievo °C: T.A,

in Campionez.m““ .";CQI7243;"~”
Pata inizio prove: 1370672017
Data fine prove: 28/05/201?

Unitd di LOC Metodo di prova

migura

- APAT CNR XRBA
2020 A

b APAT CNR YRSA
2050

- APAT CNR XRSA
2080

NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

unitid di pH APAT CNR IRSA
2060

ps/on a APAT CNR IRSA

20°C 2030

g /L 0,05 APAT CNR IRSA
4080

mg/L NH4 0,05 180 7150-1

myg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Limitl ai Hote

riferimento

Senza vax.
anomale

Senza var.
anomale

Senza var,
ancmale

Senza var.
anomale

6,5 SpH £ 9,5

2500

0,20 (cons.)

0.5

I1 rapporto non pud agsers riprodotto pa;zialmente aalve auntorizzazione gcritha del;qﬂnggenfigfquenggp

Girgentt Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio tdrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2311/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 di 2
Prova valore Unitd di 100 Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Cloxuri 17 mgflL C) 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfati 26 . mg/L S04 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Magnasgio 14 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Caleto £5 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 22 °F 1.78 METALFTALEINA 15 - 50 {cona.)
Prova Valore BRI Unitd di ° LOQ . Metodo di prova . . mimiti di " "Note
migura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGECI - -~
Bacherichia cold 0 ' UFC/100 mbL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 L APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens ] UFrC/100 ml, ALL. III D.Lys [

31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lge 27/2002

Commento: I parametzl esaminatid risultano conformi al D.lgs 31/200%,

Oxdinae Nazionale d¢hi BidY¥ogl Iscrizione m. 5854

11 rapporto non pud essers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Gizgentidcque Sph
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

11




Rapporto di prova n° 2315/17
28/06/2017

Data di emissione:

Datl del camplone
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MARCONX 5
LICATA

Campionamento effettuato da:

proversienza:

Carlo Asaro Data/ora Prelievo:

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

13/06/2017 16136

Temp.al prelievo °C: T.A.
Datl registratl in laboratorio ID Campione: ACQL72439
Data ricevimento: 13/06/2017 Data inizle prove: 33/06/2017
Temp. al ricevimento °C: 18,2 Data fine prove: 29/06 /2017

I risultati del rappo

rto sono riferiti esclusivamente al campione presentato pex la prova

Limied 4d Nota

rifarimento

Senza var.,
anomale

Senza var,
ancmale

Sanza var.
anomala

Senza var,
anomale

6,5 <pa %95

2500

0,20 {cons.)

50

1,5

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo dl prova
misura

PARAMETRI ORGANQLETTICI -

Colora fenza var. anomala - APAT CHR IRSA
2020 A

odore Senza var. anomale " APAT CHR IRSBA
2050

Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA
2080

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -n

Torblidita 0,37 NIU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

pH 7,54 unitd di pH APAT CNR IRSA
2060

Conducibilita 431 us/cm a APAT CNR IRSA

20°¢ 20390

PARAMETRI CHIMICI --

Clore libero < OO mg/L 0,05 APAT CNR IRSA
4080

Anmonio < LOQ mg/L NH4 6,05 I8¢ 7150-1

Nitritd < EOQ ng/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

Nitrakl 6 mg/L NO3 3 APAT CHR IRSA
§020

Fluoruri 0,53 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA

4020

.. I1 rapporto non pud esse
Girgenti Acque SpA Sede Legafe: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gesiore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agtigento

Rapporto di prova n° 2315/17

Pata di emissione: 2870672017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limitl ai Hote
misura riferimento
Cloruri 18 /L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfati 27 mg/L S04 1 APAT CNR IRBA 250
4020
Magneaio 14 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Caleio 62 mg/t ¢a § METALRPTALEINA
Durezza 21 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cona.)
Prova Valore Unicad di LOO Metodo di prova Limiti ai Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - --
Escherichia coldi [ UFC/100 mL APAT CHR IRSA 4]
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA ]
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 GRC/100 mbL ALL. III D.Lga 0

31/2001

Normativa di riferimento: D.lga 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al comsumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgd 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.1lge 31/2001.

Il Responsab
Dott. 8 atorg Vetro
Ordine Nazlonale & Iacrizione n. 5854

__I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions soritta della Girgentihogue Sph -
Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragonai AG




- Girgenti
A cq u_e SPA’

Gestore del Servizlo Idrico Inlegrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2326/17
28/06/2017

bata di emissione:

Dati del oamplone
Descrizione:

RIBERA

Campicnanente effettuato da:

Provernienza:
Carlo Asaro

Dati registrabi in laboratorio
1470672017

17.8

Data ricevimento:

Temp. 2l ricevimento ¢C:

1 risulhati del rapporto gono rifariti eaclusivamente al oampione preaentato per la prova

ACQUA POTABILE PUNTC RBTE VIA BERLINGUER N. 18

Data/oxa Prelievo:

Pag.l di 2

14/06/2017 11:12

Temp.al prelievo °C: TR

ID Campione: Acgl72450
JDpata inizio prove: 14/06/2017
pata fine prove: 23/06/2017

Prova Valore

PARAMETRI CORGANOLETTICX

Colore Senza var. anomala
Qdore Senza var. ancmale
Sapora Benza var. anomsale

PARAMETRY CHIMICO-FISICI --

Toxrbldita

0,18
w e
contucibiitts 260
PA;AMETRI CHIMICI _“-1- o
Clgro 1£be;om“.‘ -.0,31
ammonte <0 -
Ni:riti T —_.—< LOO -
Ni;rabi - _-_;
Fluorurl ] 0,4 e

Unitd 4i
migura

unitd 4i pH

usiem a

20°¢

mg/L

mg/L NH4

mg/L NO2

mg/EL NO3

mg/l P

L0Q Matodo di prova  Iimiti dai Note
rlfeximento
APAT CNR IRSA Senza vax,
2020 A anomale

APAT CHR IRSA
2050

APAT CHR IRSA

Senza var.
ancmale

S8enza var.

2080 anomale
0,05 APAT CHE IRBA Senza var.
2110 ancmale

APAT CHR IRSA
2060

APAT CNR IRSA
2030

0,05 APAT CHR IRSA

4020

555pusss

2500

0,20 {cons.)

4080
0,05 I80 7150-1 0.5
0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
1 APAT CNR IRSA 50
4020
0,1 APAT CNR IRSA 1,5

Il zapporto non pud gssere riprodotto parzialmente salvo autorizzasiona geritta della Girgentihcguo SpA
Girgenti Acque SpA Seds Legala: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Cloruri

Solfati

Magnasio

Calole

Purezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totalil

Clostridivm pexfringens

Normativa di rlferimento:

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2326/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di L0 Metodo dl prova Limiti 4i tfota
migura rifeximento
24 mg/L €1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
is mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
22 mg/L My 3 METALFTALEINA
59 mg/L Ca 5 METALETALEBINA
24 op 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cona.)
Valora . L Unika di‘.;'ﬁpq :Metodo di prova i Limiti af -  Hote
’ migura T VTN ke gardmanto
o UFC/100 mh APAT CHR IRSA 0
7030 E
o UFC/200 mL APAT CNR IRSA 0
7010 €
0 URC/100 mt Alh, IIXI D.Lys 0
31/2001

p.lga 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano, Modificato ed inhegxato dal D. 1ga 21/2002

Commento: I paramabrl eg

aminati risultano conformi al D. lgs 3172001,

Ordine Nazlionale dei Biplogi

11 Responsabile [del Labofatoric

Dott. Salvétore Vetro
erizione n. 5854

_1) rapporto non pué esgure riprodobto parzialmante salvo autorlizzazione saritta della dirgentiacque Spa

Glrgentl Acque SpA Sede Laegale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idiico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 2327/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.1l di 2
Datl del campione
bDescrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROMITA N.13 ( ANGOLO VIA MONTILLI)
Provenienza: LUCCA BICULA
Campionanento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 14/06/2017 12:1¢
Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati reglatrati in laboratorie ID Campicne: ACQL72451
Data ricevimento: 14/06/2017 bata inizio prove: 14/06/2017
Temp. al ricevimento °C: Data fine praove: 20/06/2017
I risvitatl del rapporto sono riferiti escluslvemente al campione presentato pex la prova
prova St valore Unitd @i  LOQ Metodo di prova  Limiti di Hote
s ' misura riferimento
PARAMETRYI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomala -- APAT CNR IRZA Senza var,
2026 A anomale
Odore Senza wvax. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomala
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHINICO-FISICE -
Torbiditd 1,28 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7.7 unitd 4i pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060 ’
Conducibilita 370 pafom a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICY -
Cloxo libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonlo < LOQ mg/L NH4 0,05 I30 7150-1 0,8
Nitriti < 1LOD mg/L NO2 0,1 APAT CNR XIRSA 8,5
402¢
Nitrati 2 ng/nh NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,18 mgfl F 0,1 APAT CHR IRSA 1,5
4020

.. .I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmante salvo autorizzazione scritta della Girgentihcque SpA
Girgentt Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozxe Nuovo 92021 Aragona AG




.

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 2327/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 di 2
Prova Valoxa Unitd ai LOG Metodo di pxrova Limitl ad Note
misura rifearimonto
Cloxuri 20 . ng/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfati g mg/T, 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 13 ng/L Mg 3 METALFTALEINA
calaio &4 mg/L Ca $ METALFTALEINA
Durezza 21 °*F 1,78 METALFTALEYENA 15 -~ 50 {(consa,)
Prova Valora 'z_tfﬁbhita d;‘;f:hgq T&gtp@q_d#:pfpyﬁ ﬁlpimiti dai f=3=J7ﬁuphe
 misura e ea s T i ferdmento -
PARAMETRI MICROBICLOGICI L -
EBscherichia coll 4] UrPQ/100 ml APAT CNR IRSA 9
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFZ/100 mbL APAT CNR IRSA 1]
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mb ALL, III D.Lgs ¢
31/2001

Nozmativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva %8/83/CE relativa alla qualitid delle acque
destinate al consume umano, Modifleato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: ¥ parametri esaminati ri-ultano conformi al D.lgs 3172061,

Il Responsabile del Labgratorio
Dott. Salvatiyre Vetro
Ordine Nazionale dei Blolpyi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della Glrxgentiadcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legafe: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Seyvizio Idrico Integralo
delia provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n°.2336/17

28/06/2017 Pag.l di 2

Data di emissione:

pati del campicne
Descrizione: ACOUA POTABILE PUNTO RETE VIA CASSARA' SNC C.DA CIUCCAFA ( MATRICOLA CONTATORE 250113/12}
PORTQ EMPEDOCLE

Vania Iralicata

Provenienza:

bata/ora Prellevo: 1470672017 09:45

Campionamento effettuato da:

Temp.al prelievo °Ci T.A.
Dati. ragistrabi in 1a‘boratorio ] IDp Campione: ACQ172454
Data ricevimento: 14/06/2017 Data inizio prove: 14/06/2017
'remp. al ricevimento *C: 1'1' pPata fine prove: 28/06/2017
kS risultati del rapporto BONO riferit:i. esclusivamente al ca.mpione presentato per la prova.
Erove Valoxe Unitd @i  LOQ Metodo.di prova  Limiti di Note
migura ' riferimanto
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Qdore Senza var, anomala - APAT CNR IRBA Senza var.,
2050 ancmale
Sepora Senza var, anomale -- APNT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISXICI

0,05 APAT CNR IRSA

Senza var,

Torbidits 0,37 NTU
2110 anomale
pH 7,13 uniti di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £9,5
2060
Conducibilita 433 psfom a APAT CRR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Cloro libere < LOQY ng/h 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
N’it:z‘iti < LOQ rg/L NOZ 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 4 mg/L NO2 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluorurd 0,54 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
n rapport:o non pud esgera riprodotto parzialmente galve autorizzazione scr:ttha dalla Girgantincqgg“f_‘»gm{-_‘

Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




= Girgenti
- AcCque s

Rapporto di prova n° 2336/17

Data di emissione:

Valore

Prova

.010rur:l. 19

Soifati 36

Ma;;;_;i_;__ - . Ny e ——

c;alcio - 66 T
purersa 2

Prova

PARAMETRI MICROBICLOGICI -

Zacherichia coll o

B;;teri coliformi; ] 0 S

Coliformi totall

Clostxidium perfringens 1]

Normativa di riferimanto:

Commento: I paramatri esaminati riaulhano conform:l. al D.1gs 31/2001.

UFC/100 mh

Geslore dei Servizio Idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 4i 2

Limitd 4i Hote
riferimento

2590

250

28/06/2017

Unitd di LOO Metodo 4di prova

migura

mg/E C1 1 APAT CHR IRSA
4020

mg/L 804 1 APAT CHR IRSA
4020

mg/L Mg 3 METALFPTALEYINA

mg/flL Ca 5 METALFTALEINA

°F 1,78 METALPTALEBINA

APAT CNR IRSA
7030 E
UFC/100 mi APAT CHR IRSA
7010 ¢
UFC/IOO mi, ALL. IXII D.Lgs
3172001

15 - 50 {cons,}

11500 “Hetodo 44 prova

' imit‘.:l di Y 2._'ijlp_te
.rifeximento -

0

0

D.lge 31/2001. Attuazione della dirattiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
deatinate al consumo umano. Modiﬂcar.o ad 1ntegrabo dal D.1gs 27/2002

T) Responsabilél del Laporatorio
Pott. Salyalore-Vetro

ordine Nezionale del piolo

Ipcrizione n. 5854

Il rappoxto non pua essere riprodotto parzlalmente salvo autorizzazlone seritta della Girgentiacque 8pA
Girgonti Acgue SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Arageona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
detla provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n® 2337/17

pata di emissione: 28/06/2017 Pag.1l 4i 2

pati del campicne

Descri zione: ACOUA POTABILE VIA PORTA DI MARE 10/B ( MATRICOLA CONTATORE 056011/14}

Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Vania Lalicata Data/ora Prelievo: 14/06/2017 10145

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in lskoratorio T i campione:  Acglv2455

Data ricevimento: 1470672017 Data inizio prove: 14/06/2017

Temp. al ricevimento °C: 17,4 28/06/2017

Data £ine prove:

I risultakl del rapporte sono riferlti esclusivamente al campicne presentato per la prova

“Unita ai - ~LOQ . -io!_el:odo di prova . pimitd di ‘Hote

Prova
nisura ‘xi €erimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anonale

odore Senza var, amnomala - APAT CNR IRSBA Senza vax.,
2050 anomale

Sapore 8enza var. ancmale -= APAT CNR XRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICQ-PISICI .

Torbiditd 0,53 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,77 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060

Conducibilitd 435 psfom a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICIK -

Cloro libero 0,1 ng/L 4,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonic < LOG mg/L NH4 0,05 X80 7150-1 ¢,5

Nitritd < LOQ mg/hL RO2 0,1 APAT CNR IRBA 0,8
4020

Nitrati 10 mg/L NO3 1 APAT CHR IR3A 50
4020

Fluozruri 6,22 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo auwtorizzazione scritta de_l}_a_.___(?irge_nti}kc‘g_l‘x_eu 3pA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2337/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di L0Q HMetodo dl prova Limici ai Hote
misura xriferimento
Cloruri 24 mg/L Cl1 1 APAT CHR IRSA 250
£020
Solfati 8 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesilo 24 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 50 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Duraezza 22 °F 1,78 METALFTALRINA 15 - 50 {cons.)

Prova valore =~ L LD (undea AR S i\!jebc_adp,-.ii_i prova CLdmitl AL i lNete
misura T T R ‘rifarimento e

PARAMETRI MICROBIOLOGICX --

Eachexichia coli 0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA ]

7030 B
Batteri collformi, 1} UFC/100 mL APAT CHR IRSA ¢
Coliformi totali 7010 C
Clostridium parfringens [i] UPC/100 mi ALL. III D.Lgs 1]
31/2001

Normativa di riferimento: D,1lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualit3d delle acque
destinate al congumo umano, Modifiassto ed integrato dal D.lga 27/2002

Commentos I parametrl esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Lgboratoric
Dott. 8 toxre” Vetro
Ordine Hazionale def Blologi Yscxizdone n. 5854

Il rappoxto non pud essers riprodotto parzialmente salvo autox;gl_zza._-zione Beritta della Girgent:ihcque‘_s_p_!'\____

Girgenti Acque SpA Sode Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del $ervizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2338/17

Data di emlssione: 28/06/2017 Pag.l di 2
Datl del campione .
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIALE DELLA VITTORIA 7
Provenienza: SCIACCA
Campionamento effettuato da: Vania Lalicata Data/ora Prelievo: 14/06/2017 11:50
Temp.al prelievo ¢C: T.A,
pati registratl in laboratorie ID Campione: ACQ172456
Data ricevimento: 14/06/2017 Data inizio prove: 14/06/2017
Temp. al ricevimento ¢C: 17,5 : Data fine prove: 28/06/2017
I risultati del rappoxto sono riferiti esclusivamente al gamplone presentato per la prova
Prova " Unitd di  LOR Metodo.di prove  Limiti di Nota
"‘miaura ' riferimento
PARAMETRI ORGANOLEITICY -
Colore Senza var. anomals - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A ancmale
Qdore Senza var. anomala -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Banza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICK -
Torbidita 0,58 Nru 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 ancmale
pH 7,54 . unitd &1 pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH 5 8,5
2060
Conducibilikd 401 us/om a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICX -
Cleoro libero 0,08 ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080
ammonio < LOQ mg/b NH4 0,05 IS0 7150-1 6,5
Mitrled < LOG ng/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,8
4020
Nitrati i1 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 9,22 ’ mg/1l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

I1 rapporte non ?Héugggffg_f§gfoggtto parzialmente salvo autorizzazione acritta della Girgentidcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio idrico Inlegrato
della provincid di Agrigento

Rapporto di prova n° 2338/17

Data di emissione: 28/06/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unicd di LOQ Metodo di prova Limiti 4l Hote
nisura riferimento
Cloxurt ‘ 24 mg/h €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 9 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesic 24 mg/b Mg 3 METALPTALEINA
Calecio 51 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 23 P 1,78 METALFTALBINA i5 - 50 (cons.)
Prova Tiivalore . - Lo 0" gnded dd ; DILOQ -Metodo di prova [ Limiti di . !'Note
B ‘misura .- SR et pd ferimanko
PARAMETRE MICROBYOLQGICX -- “e
Eascherichia coli 0 UEC/100 mt APAT CNR IRSA 4]
7030 B
Batteri coliformi, (/] UPC/100 mi APAT CNR IRSA 0
Coliformi totald 7010 ¢
Clostridium perfringensg 0 UFC/100 mi ALL, IXX D.Lgs 1]

31/2001

Normativa di rifeximento: D.1lga 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commentot I parametri esaminati risultano conformi al D,1lge 31/2001.

Il Responsabi é del L, faorat:orio

Dott. 34lyatora Vetro
Ordine Nazlonale defl Bilologi Iscrizione n, 5854

" Girgentt Acque SpA Sede Lagale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG

Il rapporto non pud edgera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scrigtﬁ_deiig_Girgentihcqué"SpA




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2345/17
28/06/2017

Data di emissione: Pag.1l di 2

pati del canpione
ACQUA POTABILE PUNTO RETB VIA VIAREGGIO 10 ( MATRICOLA CONTATORE 2585/10)

Descrizione:
Provenienza: AGRIGENTO
Campicnamento effettuato da: Filippo Lo Presti Datafora Prelievo: 14/06/2017 09:57
Tenp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorioc T 1D Campione: T acovrades
Data ricevimento: 14/06/2017 Data inizio prove: 14/06/2017
‘Femp. 2l ricevimento °C; 18,7 Data fine prove: 28/06/201%

T risultati del rapporto sgono riferiti escluslvamente al campione presentato per la prova

LOQ Metodo di prova  Limibd di

Prova Valore Unitd 4i Note
misura riferimento

PARAMI?TRI ORGANOLETTICY --

Qolore Senza var, anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale -- APAT CNR YRSA Senza var.
2059 anomale

Sapore Benza var. anomale - APAT CHR LRSA genza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICT -

rorblditi 0,28 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
21190 anomale

pH 7,84 unitd 4i pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 405 psfem a APAT CHR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI --

Clero libero 0,28 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 9,8

Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Witrati 8 wg/l: ¥O3 1 APAT CNR IRSA 50
5029

Fluoruxi 0,37 mg/fL ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

__ I rapporto non pud essers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentihcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico integrato
delia provincla di Agrigento

= Girgenti
- Acquespa

Rapporto di prova n° 2345/17

Data 4l emissione: 28/06/2017 Pag.2 4di 2
Prova . .Unitad di  10Q Metodo di prova  Limiti di Note
‘misura riferimento
Cloxuri 20 mg/h CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 19 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magneglio 21 mg/L Mg 3 METALPTALEINA
Calcelo 53 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 22 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {(cons.)
Prova - Matodo ai zbi-ov_a, ;Limﬂ:i ai i ".":_N_o_te
' .+ -xiferimento..-
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - ~-
Escherichia coli 0 . UFC/100 mlr APAT CNR IRSA ]
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
Ccoliforml botali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 ml ALL, III D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001, Attuzzione della direttiva $8/83/CE relativa zalla quatitd delle acqua
destinate al consumo umano. Modiflcato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametxl egaminaii risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Respongapile gel Laboratorio

Dott. tore Vetro
Ordine Nazionale del Blologl Iscrizione m, 5854

‘

Girgenti Acque SpA Sedo Legale: Via Minfera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincly di Agrigento

Rapporto di prova n° 2358/17
2870672017

Data di emissione: Pag.1 di 2

Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIALE UMBERTC X ( MATRYCOLA CONTATORE 051655}
HARO

Campionamento effettuako da:

Proverienza:

Data/ora Prelievo: 14/06/2017 1420

Filippo Lo Presti

Temp al prelieve °C: T.A,
Dal:i reglstrati J.n laboratorio 10 Camplone: ACQ172476
Data ricevimento: 14/06/2017 Data inilzio prove: 14/06/2017
Temp. al xicevimento oC: 17,9 Data fine prove. 28/06/2017
I r:l.aull:al:i del rapporto sono riferiti esclusivamante al campione presantato per la prova
Prova " valore unitd di LOQ . ‘Metodo di prova  Dimiti di Note
mioura oo zi ferimento
PARAMETRYI ORGANOLEITICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
20206 A anomale
adoxe Senza var. anomalas -= APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale -— APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbiditad 0,7 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7,68 unitd di pH APAT CNR IRSA §,5 < pH S 9,5
2060
Conducibilita 509 pus8fem a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Cloro libero 0,1 mg /b 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammoni.o < LOQ mg'/L NH4 9,05 I80 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi @¢,51 mg/l P 0,1 APAT CHR XR3A 1.5

4020

I1 rapporto mon pud essere riprodotte parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2358/17

Data di emissione: 28/08/2017 Pag.2 ai 2
Prova . ;Dnitd di -"Loo_fyetodo di prova Limitd ai Note
" “misura ’ B T riferimento
Cloxuri 28 mg/E €1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
8olfati 59 mg/t S04 1 APAT CNR IRSA 250
40290
Magnesio 20 mg/L My 3 METALPTALEINA
Calcio 52 mg/lL Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 21 °F 1,78 METALFTALRINA 15 - 50 (consg,)}
Prova
PARAMETRY MICROBIOLOGICI ' -a
Egchexichia coli Q UFC/100 ml APAT CNR IRSA o
7030 B
Batteri coliformi, 0 GEC/100 mh APAT CNR IRSA 0
Coliformt totall 1010 €
Clostridium perfringens 0 UPC/100 mL ALL. ITI D,Lgs o )

3172001

Normativa di riferimento: D,lgs 31/2001. Attuazlone della dirattiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consum¢o umano, Modificato ed integrato dal 2,lgs 27/2002

Commento: X parametrl esaminati risultanoc conformi al D.3lgs 31/2001,

11 Responsabile del Laboratorio

Ordine Nazionale dgi Blologl Imcxizione n. 5854

It rapporto non pud sesere riprod

Girgentl Acque SpA Sede Lega!e: Vie Mintera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2363/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Desgeri zione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA VENERE N.47

Provenienzai REALMONTE

campionamento effettuato da: carle Asaro Data/ora Prelievo: 15/06/2017 11:05

Temp.al prelievo °C: T.A.

bati reglgtrati in laboratorio ID Campione: ACQ172480

Data ricevimento: 15/06/2017 pata inizio prove: 1570672017

Temp. al ricevimento °C: 18,0 Data fine prove: 04/07/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per la prova

‘Limiti di  °-Note

Prova
riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI --
Coloxe Senza var. anomale wa ’ APAT CNR IRSA Senza wvar.
2020 A anonale
Odoxe Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomalo - APAT CHNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-PISICI -
Torbidita ¢,18 NTY 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomala
pH 7,71 unitd 41 pH APAT CNR IRSA 6,5 SpH S 9,5
2060
Conducibilita 404 usfem a APAT CNR IRBA 2500
20°C 2030
PARAMETRY CHIMICL --
Cloro libero 0,1 mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cona.)
4080
Ammonio < LOR treg /T NHA 0,05 180 7150-1 0,5
Nitriti < LOG ma/L HO2 0,1 APAT CNR IRSA 2,5
4020
Nitrati 3 ng/L KO3 1 APAT CNR IRSA ) 50
4020
Flueruri 0,38 myfL F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non ggémﬁpsere ripfgggffg parzialuente sa;fo autorizzazione BQEEEF§ dalla Gi;gfp;iacqgg_ggk
Girgentl Acgue SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92029 Aragona AG




Girgenti
Acque s

Gestore del Servizio Idrico Integrato

Rapporto di prova n° 2363/17

della provincla di Agrigento

bata di emissione: 04/07/2017 Pag.2 di 2
Prova valora Unitd ai LOQ HMaetodo di prova Limiti 4i Note
misura riforirento
Cloruri 19 mg/L €1 1 APAT CNR IRBA 25¢
4020
Solfati 24 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesic 33 mg/L My 3 METALFTALEINA
Calcle 32 mg/L Ca 5 METALFPTALEINA
Durezza 22 °F 1,78 METALPTALEINA 15 - 80 {(cons.)
Prova ]Zﬁnita.ﬁi-" 0 ”l'gegdp,ﬂi.p:quziﬁbimlti di 57:"f;ygte
semdspra ol ++ ixifeximento -
PARAMETRI MICROBIQLOGICI " -
Escherichia coll 0 UFC/180 mk APAT CHR IRSA ]
7030 B
Patteri coliformi, 4] URC/100 oL APAT CHR IRSA 4]
Coliformi totali 7010 ¢
Cleostridium perfringena 0 UFC/100 mb ALL:, III D.Lgs 0
31/2001

D,1gas 31/2001, Attuazione della dirattiva 98/83/CE relativa alla qualltd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed intagrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimentos

Commento: I parametri esaminati risultano contoxmi al D. lgs 31/2001.

Il Responsabile 4 i Laboratorio
bott, lvatiore Vetro
Ozxdine Nazionale siviogs Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud epsere r{gfgﬁotto parzialmente salvo auhorizza;ipye saritia della‘qizgentihqgga Spa

Girgent! Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozze Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Girgenti
AAcque SpA

Rapporto di prova n° 2364/17
04/07/2017

Data di emissione: Pag.l di 2

pDati del camplone
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTQ RETE VIA VOLTURNO N.46
Provenienza: RAFFADALY

Campionamento effettvato da: 15/06/2017 12:55

Temp.al prelievo °C: T.A.

Carlo Asaro Data/ora Prelievo:

Dat:i xegistrani J.n lahoratorio ID Campione: Acq172481
pata ricevimento: 15/06/2017 Data inizio prove: 15/06/20L7
Temp. al ricevimento °C: 19,0 Data fine ptove. 04!07/2017

Pxova

PARAMETRYI ORGANOLETTICI

I rhultati del rapporto sono riferit.{ ascluaivamente al campiona prasantato per la prova.

APAT CNR XR&A

%

L Limdki ail Nota

riferimento

Colore Senza var, anomale -- Senza var.
2020 A anomale

odore Senza var, ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anonale

Sapore ganza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.

PARAMBTRI CHIMICO-FISICI

2080

anomale

Torbidita 0,22 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,67 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilits 491 udfom a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMXCX -

¢loro iiberoc 0,17 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L HH4 0,08 X80 7150-1 0,5

Nitxitd < L0Q mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA %,5
4020

Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA . 50
4020

Fluoxuri 0,52 g/l F 0,1 APAT CHR IRSA 1,85

4020

Il rapporl:o non pua asgere riprodotl‘.o parzialmente galvo autorizzazione scritta deua GirgentiAcque Sph
Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2364/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.2 di 2
Pxova Valore Unita ai LOQ Metodo di prova Limitli &1 Note
misura rifezimento
Clorurl 30 ng/L CL 1 APAT CHR IRSA 250
4620
sSolfati 58 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnegio 28 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calclo 46 ng/% Ca 5 METALFTALEXNA
Durezza 22 op 1,78 METALPTALEINA 15 - 50 (cons.)

Frova LA+ valore Tt it % il l'Unibd 4% ., “L0Q . Metodo @i prova .. Eimiti di - [l 'iNote
T 7 misura el R xifexrimento
PARAMBTRE MICROBIOLOGICI . --
Eacherichia cold ¢ UFC/100 L APAT CHR IRSA o
7020 E
Batteri coliforxmi, 0 YPC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Cloptridium gerfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lga 0
31/2001

Normativa ¢i riferimento: D.1gs 31/2003. Attuazione della direttiva 98/93/CE relativa alla gualitd delle acque
destinate nl consume umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametrl esaminatl risultano conformi al D.lgas 31/2001.

Il Responsapile delsLaboratorio

Dott~J8alvakdre Vetro

Ordine Haziona ologl Iserizione n, $854

¥l rapporto nen pud easare riprodotto parzialmente salvo auborizzaziong___acxibta dell_a Gifg__t_a_r_\_l_:!.&cg_gg_ Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legalo: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Girgenti

fAcque$

Rapporto di prova n° 2429/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.l di 2

Datl del campione

bescrizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VYA GARIBALDI N.69, ANGOLO VIA PALMA

Provenienza: RACALMUTO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Datafora Prelievo: 20/06/2017 11:05

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati regiwtrati in laboratoxlo ' D Campione. ACQL72555

Data rxicevimento: 20/66/2017 Data inizic prove: 20/06/2017

Temp. al ricevimento °C: 20,0 Data Eine prove- 04/07/201’1

I risultati del ra;;porl:o sono riferiti esclusivamente al campione preaent.ato per la prova

Prova Valore S o Unitd ai .’ LQQ_:.H_q;_qdo_:&_i prova  Limitd di Note
misura oo rifarimonto

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

anomale - APAT CHR IRSA Senza wvar,

Colora Senza var,
2020 A anomale
Odore S8enza var, ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale . - APAT CHR IRSA Senza var.,
2080 anomale
PARMAMETRY CHIMICO-FISICI --
Torblditd 0,16 vyl 0,05 APAT CNR IRSA Senza vax.
2110 anomale
PHE 7,75 uniti di pH APAT CONR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060
Condugibilicd 47¢ p8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloxo libero 0,05 mg /I 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons,)
4080
Ammonio < LOG mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriedi < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrakcl 2 mg/L NO3 i APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,5 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pub asgera riprodotto parzialmente salvo autorizzazions scritta della Girgantiaaque SphA

Girgenti Acque SpA Seda Legafe: Via Minlora Pozzo Nuevo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia dl Agrigente

Girgenti

JAcque s

Rapporto di prova n° 2429/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.2 41 2
Prova Valore onitd di 10Q Metodo di prova  Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 28 mg/L C1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfaki 57 ng/L 804 1 APAT CNR TRSA 250
4020
Magnesio 28 ma/E My 3 METALFTALEINA
Calolo 50 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durazza 24 °F 1,78 HMETALFTALBINA 15 - 50 {cons.)

AT

todo di .;;;:.qvg 1o Iimitd di

Prova L ] S
Cmlpuxa a0 UL Sowcrifexdimento .o
PARAMETRI MYCROBIOLOGICI ua --
Egcherichia coll [} UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA ¢
Coliformi totali 7010 ¢
Clostridium perfringens 0 urFc/100 mh ALY, IXI D,Lygs Q

ai1/2001

Normativae di rifexrimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle agque
destinate al consumo umanc., Modifiocato ed integrate dal D,lga 27/2002

Commento: I parametri asaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

boratorio

Vetro
Biologi Yascxizicne n, 5854

Il Responsabi
Dott, Sa
Ordine Nazionale del

Il rapporkto non pud easere riprodotto parzislmente galvo autorizzazione soritta della GirgentiAaogue SpA

Glrgontl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Rapportoc di prova n° 2448/17
04/07/2017

Data di emissione:

pati del campione
Descrizione:
Provenlenza: CALTABELLOTTA

camplonamento effettuato da: Alassia datto

Dati registrati in laboratoric
21/06/2017
16,9

Data ricevimento:
Temp, al ricevimento °C:

ACQUA POTAPILE PUNTO RETE VIA CARS0 25 (N.MATR.01241%)

Datafora Prelievo:

Temp.al preliavo °C:

iD Camplone:

pata inizio prove:
Data fine prove:

Gestore del Servizlo Idrico Integraio
della provincla di Agrigento

Pag.1 di 2

21/06/2017 10:20
T.A,

ACQL72564
21/06/2017
04/07/2017

I risultati del rapporto sono riferiri esclusivamente al camplone presentato per la prova

Prova Valoxe

PARAMETRI ORGANOLBTTICI -

- \ e PSS ....senza - anom;;e_
Odore o Senza var. anoma._:.l:e
sapore 7 cenea var. anomale
PARMMETRI CHIMICO-PISICE == h
resbidita 0,25 '
PH o - 7,9;_. — )
conduotbilits 772

PARMMETRI CHINICE - o
Clora lboro 021 o
hﬁonio o o < 1OQ o
wieettr « 10 -
Ni ;:xati i “‘ 12 o

Fluoruri - T 0:96 o

" Unita ai,
migura

NTU 0,08
2110

unitd 4i pH APAT CNR IRSA
2060

usiem a APAT CHR XRSA

20°C 2030

mg/ L 0,05 APAT CNR IRSA
4080

mg /i, N4 0,05 180 7150-1

mg/T NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

ng/L HO3 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L F 0,1 APAT CHR IRSA

. mq “Metodo ‘gi:i prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IREBA
2080

APAT CNR IRSA

Limiel @i Nota

riferimento

Senza var.
anomale

Benza var.
anomala

genza var.
anomale

Senza var.
anomale

4020

0,5

6,5 SpR £ 9,8
2500

0,20 (cona.)

a,5

50

1,5

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazicne scritta del;g_gi_;;_genting&ug Eph

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Acque s

Rapporto di prova n® 2448/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.2 di 2
Prova Valoxe Unitid di L0Q Metodo di prova Limitl 4l Rote
migura riferimento
Cloxurl 62 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
SolEakl 77 mgfl 804 1 APAT CMR IRSA 250
4020
Magnesio 42 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calceio 51 ng/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 30 °F 1,78 METALFTALBINA 15 - 50 {coens.}
Prova Ceo Lt valoke v CUn NS U0 onled al oo etodo di prova : ‘Timiti 44 - - 1 iNote
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - -
Escherichla coli 4] UFC/1900 mh APAT CNR IRSA (1]
7030 B
Batteri celiformi, [} gre/100 mi APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UPC/100 mL ALL. III D.Lgs 0

31/2001

Norxmativa 4i riferimento: D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CR relativa alla qualiti delle acque
deatinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminatl risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile d1 Labo l';orio

Dott. Salva
Ozdine Nazionale del Blojogl Idorizione n, 5854

Il rappoxto non pud essere riprodotto parzialmente palvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgentl Acqua SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo §2021 Aragona AG




Datl del camplone
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Dati registratl in laboratoxio
Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

I risultati

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporte di prova n® 2471/17
04/07/2017

Data di emisaione: Pag.l 4di 2

ACQUA POTABILE PUNTO RRTR VIA IACONA N.11 (MATRICOLA CONTATORE N,§277953)

RAVANUSA
Filippo Lo Presti Datafora Prelievo: 22/06/2017 11115
Temp.al prelievo °C: T.A.
o ID Campione: S AEQI';H??
22/06/2017 Data inizio prove: 22/06/2017
20,0 pata fine prove: 04/07/2017

del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

LOQ HMetodo di prova

Prova Valore Unitd 4i Limiti 4i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomala - APAT CNR XRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza wvar, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore 8enza var. anomala - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anortale

PARAMETRY CHIMICO-FISICI -

Torbiditd 1,39 NTO 0,05 APAT CHNR IRSA genza var.
2110 anomale

pH 7,3 anitd 94 pH APAT CHR IRSA 6,5 SpH 59,5
2060

Conducibilitd 938 #s/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMBIRI CHIMICI -

Cloro libero 0,18 my /I 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150«1 0,5

Nitriti < LOQ mg/l: NO2 0,1 APAT CNR XRSA 0,8
4020

Nitzrati 8 mg/L HO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 1,41 -mg/l P 0,1 APAT CHR IRSA 1,58

IL rapporto non pud edgere riprodotto parzislmante salvo autorizazione scritta dells GirgentiAcgue

4020

Sph

Girgenti Acque SpA Sede Legala: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2471/17

Pag.2 di 2

Limiti di
riferimento

250

250

15 - 50 {cons.}

bata 4l emissione: 064/07/2017
Praova Valore tnitd di LOQ Metodo di prova
misura

Cloruri 69 mg/hL ¢l 1 APAT CNR IRSA
4020

solfatl 182 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA
4020

Magnesic 42 mg/L Mg 3 METALFTALEINA

Calcio 111 mg/L Ca 5 METALFTALEINA

PDurezza 45 °F 1,78 METALFTALBINA

Prova T Valere . . . “.."'uniea 4 "1T0Q Metodo di prova -

KPR "migura BT T

PARAMBTRY MICRCBIOLOGICI -

Eacherichia coll 0 UPC/100 mL APAT CNR XRSA
7030 B

Batteri coliformi, 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA

Coliformi totall 7010 C

Cloatridium perfringens 0 UFC/100 mb ALL. III D.Lgs

31/2001

Norxmativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lags 31/2001.

L Limitd 94

W

‘i ferinento

Il Responsabilk del Laboratorio

Dott.
Oxdine Nazionale de

Salvatore” Vetro
0 Iscrizione n. 5854

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigente

Hote

" Note

D.}gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alia qualitdl delle aoque
destinate al consumo umano. Modificato ed integratc dal P,lgs 27/2002

Il rapporto non pud esseres riprodotto parzialmente salvo autorizzazlons scritta della GirgentiAcqus SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Datl del campione
Descrizione:

Provenienza:

pati registratl in laboratorio

Data ricevimento:

Temp, al ricevimento °Q:

Bxova

PARMIETRI ORGANOLETTICI

Coloxe
Odere

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Torbldica

pH

Conducibilita

PARAMETRY CHIMICI

Cloro libero

anmonio

Nitriti

Nitratd

Fluoruri

I1 rapporto non pud essere riprodotto pa

Rapporto di

Data di emigsione:

RAVANUSA

Campionamento effettuato da:

Filippo Lo Presti

22/06/2017
20,0

prova n° 2472/17

04/07/2017

Data/ora Prelievo:

Temp.al

Data inizio prove:
Data fine prove:

ID Campione:

prelievo °C; by

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Valore

Senza var. anomale

Senza vax. anomale

Sonza var. anomale

‘onitk di

L

ACQ172578
22/96/2017
04/07/2017

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROMA N.15 (MATRICOLA CONTATORE N,42895)

22/06/2017 12:01

A

" LOQ : Metodo di .prova  DLimiti ai Note
misura Tt T rifaximanto
- APAT CNR IRS5A Senza wvar.
2020 A anomale

-- APAT CNR IRSA Senza wvar.
2050 anomale

- APAT CNR IRSA Senza wvar.
2080 anomala

NTY 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomala

unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pu < 9,85
2060

p8/om a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030

ng/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 {cons.)
4080

mg/L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5

ng/L HO2 0,1 APAT CNR IRSA 6,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020

mg/l F 0,1 APAT CNHE IRSA 1,5

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovoe 92021 Aragona AG

rzialmente salva autorizzazione_so;itta delle Gifﬁf?fiéf?ﬂ? Spa




Gestore dé! Servizio Idrico Integralo
delle provincia di Agrigento

Rapporto di prova n®° 2472/17

Data di emissione: 04/07/2017 Pag.2 di 2
Prova ! valore Unitd di 100 Metodo di prova  Limiti di Nota
T nigura riferimento
Moruri 39 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 93 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 32 ng/L Mg 3 METALFTALEINA
Caldio &5 mng/L Ca 5 METALPTALEINA
Durezza 28 °p 1,78 BETALFTALEINA 15 - 50 (cons.}
Prova 11100 "\ Metodo di prova . Edmiti af -7i-llNo
__'“'“'::’"':-'fif_a_l?il\'l_anl_:p Wt
PARAMRTRI MICROBIOLOGICX - .
Escherichia coli 0 OPC/100 mh APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA ¢
Coliformi totaldl ' 7010 ¢
Clostridium pexfxingens 0 UFC/10¢ mI, ALL, XIIX D.Lgs 4]
31/2001

Normativa di riferimento: D.1lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CR relativa alla qualiti dells acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002
Commento: I parametzrl epaminatl riasultano conformi al B.lga 3172001,

Il Responsabile/ del Lahoratorio

Dott. 8

oxdina Nazionale dej/ Blologl Iaoxizione n, 5854

11 ¥apporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazion seritte della GirgentiAcque SpA
Glrgentl Acque SpA Sedo Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 2474/17

Data di emissione: 067/07/2017 Pag.l d&i 2
pati del campione
Degcri zlone: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA GRAMSCI N.22
Provenienzas GROTTE
Camplonamento effettuato da: Carlo Aparo Data/ora Prelievo: 22/06/2017 09:54
Temp,al prelievo °C: TR
Dati ragietrati in laboratorie T p campiones ' ACQ172580 S
bata ricevimento: 22/06 /2017 Data inizic prove: 22/06/2017
Temp. al ricevimento °C: 20,0 pata fine prova: 06/07/2017

Y risyltati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presemntato per la prova

Prova "'-._l'Inil:i di - LOQ . Metodo ¢l prova  Limiti ai Nota
“migura ol et rifeximento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. ancmale - APRT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Qdora Senza vay. anomale - APAT CHR IRSA Sanza Var.
2050 anomale

Sapoxe Senza var. ancmale -- APAT CHR IRBA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRY CHIMICO-PISICI -

Torbidita 0,23 RIU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7.7 unitd 44 pH APAT CNR IRSA 8,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilitd 518 #8/om a APAT CNR IRSA 2500

20°C 20390

PARAMETRI CHIMICI --

Cloro libero 0,08 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

ammonlo < L0Q mg/L NHd 0,05 X80 7150-1 0,5

witritd < LOQ mg /L NO2 0,1 APAT CNR XRSA 0,5
4020

Hitrati 3 ng/L HO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,49 mg/l P 0,1 APAT CHR IRSA 1,5

4020

Il rapporto non pua eassaere riprodotto parzialmente salvo autorizzazlone soritta della GirgentiAoque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

= Girgenti
Acque spa

Rapporto di prova n°® 2474/17

Data di emissione: 06/07/2017 Pag,2 i 2
Prova Valore Unitd ai LoD Metodo di prova Limitd di Note
misura rifeximento
/
Cloruri 2% my/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfatd 61 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020 '
Magnesic 24 ma/E Mg 3 METALFTALEINA
Calolo 63 mg/L Ca 5 METALPTALEINA
Durezza 25 o 1,78 METALPTALEINA 15 - 50 (c¢ona.)
Prova Valore CTiUndkd ai, quqpznﬂgtqu_gj:Qgpga“Hipimiti di ' - Note
" mdsura - cLUn oLt T riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGYI{Y -- e
Escherichia coll 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 9 UFC/100 mis APAT CNR IRSBA ]
Coliformi totali 7010 ¢
Clostridium parfringens 0 UFC/100 me: ALL. III D.Lgs 0

33/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/200%1, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acgue
destinate al comsumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

lsultane conforml al D.lgs 31/200%,

Commento: I parametri esaminati r

1
Il Respongabile d¢él Laboratorio
Dott. Salvajere Vefro
Oxdine Nazicnale de! BloYogl Zsdrizione n, 5854

Il rapporto non pud eagoxe riprodotto parzialmente salvo autorizzaziona scritta della g;rgen;i&gggg SpA

Girgsnti Acque SpA Sedo Legale: Via Minlera Pozzo Nugvo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2488/17

Pata di emissione: 06/07/2017 Pag,l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ORTOLANI N,.4 (MATRICOLA CONTATORE N.42219/13)
Provenienza: AGRYGENTO
Campionamento effettuato da: Rlessla Gatto Data/ora Prelievo: 23/06/2017 10:26
Temp.al prelievo ©C: A,
Dati registrati in laboratorio o 1D Camplone: " Aca172588 B
Pata ricevimento: 23/08/2017 Data inizio prove: 2370672017
Data fine prove- 06/07/2017

Temp. al ricevimento °C: 17,6

I xisultati dal J.‘a.pport:o gono riferibi eaclusivamente al campicne pxesentato per la prova

Prova Valoxe “Unitz a4 ' LOD .Metado di prova  Limiti di Note
misura I riterimento
PARAMETRI ORGANOLBITICE .
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A ancmalae
odore Senza var. ancmala wu APAT CHR IRSA Senza vaz.
2050 anomala
Sapore Senza var., anomale . - APAT CHR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMBTRY CHIMICO-FISICI --
Torbiditd 0,45 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomalse
pH 7,73 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 € pR S §,5
20690
Conduoibiliti 509 ps/om a APAT CMR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARPMETRI CHIMICI --
Clozro liberc 0,18 mg/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 {cons.)
4080
anmonlo < EOQR mg/L NH 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L HO2 0,1 APAT CNR IREA 9,5
4020
Nitrati 8 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,44 mgfl F 0,1 APAT CHR IRSA 1,8
4020

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmenta salvo autorizzazione scritta della GirgantiAcque SpA
Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 9202%¢ Aragona AG




Gestore del $ervizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2488/17

Data di emissjione: 06/07/2017 Pag.,2 di 2
Prova Valore Unitd di 10Q Metodo di prova Limiei df Nota
misura riferimanto
Cloruri 23 mg/L ¢l 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfatl 29 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Magnesio 34 ng/L Mg 3 METALFTALEINA
Caloio 39 mg/L Ca 5 METALFTALRINA
Durezza 24 *F 1,78 MBTALFPTALBINA 15 « 50 (cons.)
Prova h:ﬁ@}pre L ‘ondta diz'iinop ‘Metodo di jprova | Limiti df ' . Note
’ ‘misura . L, LATTOUTIR VU O U L e ferdmento
PARAMETRT MICROBIOLOGICI - --
Eacherichia cold 0 UFC/100 mIr APAT CHR IRSA [+]
7030 B
Battexl coliformi, 0 URC/100 mL APAT CHR IRSH 0
Coliforml totall 7010 ¢
Cloptridium perfringens [ UPC/100 ml ALL, III D,Lgs [

Normativa di xiferinento:

31/2001

D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd della acque
destinate al consumo umano. Modificato ed 1ntegraco dal D, 1ga 27/2002

Commento:

I parametri asaminati riaultano conformi al b, lga 31/2001

Il Responsabil\e de} Laboratorio

Dott. Salvatore Vetro
Oxdine Nazionale del Blologl Iscriziona n. 5854

it rapporto non pud esssre ripxodotto_parzialmente salvo autorizzazione soritta della GirgentiAcque SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n°® 2489/17

Data di emissione: 26/06/2017 Pag.l &i 2

Dati del camplone

Descri ziona: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CAPITANO CALLEA N,.3

Provenienza: FAVARA

Camplonamento effettuato da: Alegsia Gatto Data/ora Prellevo: 23/06/2017 11:49

Temp.al prelievo °C: T.A.

Datil registrati in laboratorio ID Campione: ACQLT2589

Data ricevimento: 23/06/2017 Data inizio prove: 23/06/2017

Temp. al ricevimento °C: 17,3 Data fine prove: 26/06/2017

I risultati del xapportc sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova tnitd 4di E0Q -Metode di prova Limiti @i Note
misura h riferimento

PARAMETRI ORGAMIOLETTICE -- R

Colore Senza var. anomale - APAT CHNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

cdore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI .-

Torbiditd 0,2 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

PARAMETRY CHIMICY v

Cloro libero < LOO mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 6,20 {cons.)}
4080

Ammonlo < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7i50-1 0,5

Cinimitd ai

Prova
rifeximanto
PARARMETRI MICROBIQLOGICI LL] LA
Escherichia coll 0 UFCG/100 mh APAT CNR IRSA 0
7030 B
satterl coliformi, ] UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0

Ccolifoxml totaii 7010 C

I1 rapporto non pud easere xiprodotto parzlalmente salvo autorizzazlone scr%;ta della Girggntihcqu@_sgﬁ ;

Girgentt Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2489/17
Data di emissione: 26/06/2017 Pag.2 di 2

Hormativa di riferimento: D.lgs 31/2001, Attuaziona della direttiva 98/83/CE relativa zlla qualitd delle acque
daatinate al consumo umanc. Modiﬂcat:o ad integrato dal D.1gs 27/2002

COmmentos I parametr:l. elaminati risultanc oonformi al [+ 8 lgs 31/2001.

I1 Respensabile del Laboratorio
Dott. 8alvatore/ Vetro
Ordine Nazionale dal Bp#L Yecrizione n, 5854

_I1 xapporto non pud esgare r.‘l.prod.otto parzialmenta aalvo autoxizzaziona scritta deua Gixgentikcque SpA
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio kdrico Integralo
delia provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n°® 2490/17

Data di emissione: 26/06/2017 Pag.1 di 2

Datil del campiona

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA A. SARTTA N,.54 (M. MATRICOLA 047411/13)

Provenienza: FAVARA

Campionamento effettuato da: Aleasia Gatto patafora Prelievo: 23/06/2017 11155

Temp.al prelievo °C: T.A,

Dati reglstratl fin laboraborie 1D Campione: ACQL72631

Pata ricevimento: 23/06/2017 Data inizio prove: 23/06/2017

Temp. al ricevimento ¢C: 17,3 Data fine prove: 26/06/2017

la prova

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato pex

Frova " valoxe . o Unitd df  LOQ ﬁatpﬁo di prova  Limiti di Hote
’ misura ’ riferimento
PARAMETRI ORGANOLBTTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
odorea Senza var., anomale - APAT CHR IRSA Senza var.,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICIK -
Torbidita 0,27 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2116 ancmale
PARAMETRI CHIMICI e
Cloro libero < LOD ng/L 0,05 APAT CNR XRSA 0,20 {cons.)
4080
ammonio < 500 mg/L WH4 0,05 180 7150-1 0,5
Prova Lo . ‘HMetodo ﬁg,ﬁgov§ izdmitd @i ~ Note
S A A ‘riferimenteo
PARMMETRI MICROBIOLOGICX - .-
Egcherlchia coli 0 UrC/100 mh APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 URC/100 mL APAT CNR IRSA ']
7010 €

Coliformi totgll

Il rapporto non pud easere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scxitta della Girgqpfiﬁggganfph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Vla Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio idrico Integraio
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2490/17
Data di emissione: 26/06/2017 Pag.2 di 2

Normativa di xiferimento: B.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gqualitid delle acque
dagtinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile delf Laboratdrio
Dott. Halvatore Vetr

Ordine Nazlonale dei Blolog cne n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione soritta della‘cirgantiacqgg 8pA

Glrgonti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincid di Agrigento

Rapporto di prova n°® 2502/17

Data di emisslone: 06/07/2017 Pag.1l di 2
pati del campione
Pescrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MONTENERO N,.33 (MATRICOLA CONTATORE N.97582396)
Provenienza: CAMPOBELLO DI LICATA
Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 26/06/2017 11:30
Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Camplone: ACQ172641
Data ricevimento: 26/06/2017 Data inizlo prove: 26/06/2017
Temp. al ricevimente *C: 20,0 pata fine prove: 08/67/2017
T risultatl del xapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova
Prova  Undtd 4l . . I00 -Metodo di pxrova Limit{ di Hote
migura ;. L TR riferimento |
PARMMETRI ORGANOLEITICI -
Colore Senza var., anomale - APAT CNR IRSA Benza wvax.
2020 A anomale
odoxse Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapora Senza ver. ancmale - APAT CHR IRSA Sonza var,
2080 anomale
BARAMETRYI CHIMICO-FISICI -=
Torblditd 0,2 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.
2110 anomale
PH 7,58 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 SpH S 9,5
2060
Conduolbilivd 514 p8/en a APAT CNR IRSA 2500
a0°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloxo libero 0,17 ma /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.}
4080
Ammonlo < I0Q my/L NH4 0,05 180 7150-] 0,5
Nitricd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR TR3A 0,5
4020
Nitratd 3 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,48 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1.5
4020

11 rapporto non pud easere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione geritta della Girgepp@gcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2502/17

Gestore del Servizio Idrico Integraio
della provincla di Agrigento

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.2 dl 2
Prova Valorae Unitd di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
migura riferimento
Cloruri 30 mg/L Gl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
solfati 63 mg/L S04 1 ABAT CHR IRSA 250
4020
Magnesio 28 mg/t: Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 52 mg/L Ca 5 MRTALFTALEINA
Durezza 24 °p 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.)
Prova *"Valore : Siunitd di G o1OQ @»Ia_l_:o_dg 4L prova ‘- Limiti di " Note
miaura R ' riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI .- -
EBscherichia coli 0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA o
7030 B
Battexrli colifoxrmi, [4) YFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totald 7010 ¢
Clostridium perfringens 4] ure/100 mL ALL. IIX D.Lgs [+]

Normativa di riferimento:

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/93/CE relativa allaz qualiti delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

31/2001

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2003.

I1 Responsabille del/Laboratorio

Dott.
Ordine Nazionale delBlologi Tsorxlgione n, 5854

Il ra?porto HSE,?“b qqggfﬁmféprodouto parzialmente aa}xg_gutoxizzagigne scritti_gg}ii GirgggE}hcqua Sph
Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2518/17
06/07/2017

Data di emissione:

pati del camplone
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE YIA CROCE DI LUCCA N.42 (3. MATR. 000035/10)
VILLAFRANCA SICULAMA

Alessia Gatto

Provenienza:

Campionamento effettuato da: Datafora Prelievo:

Gestore del Servizio Idrico Integrato
delia provincia di Agrigento

Pag.l 4i 2

27/06/2017 10:00

Temp.al prelievo °C: T.A.
pati reglstrati in laboratoxio ID Campione: ACQ172654
pata ricevimento: P 27/06/2017 bata inizio prove: 27/06/2017
Temp. al ricevimento ¢C: 22,4 pata fine prove: 06/07/2017

I zisultatd

del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per 1la prova

©gnita 4L -

1100 .. Metodo Qi prova

Prova
misuzra

PARAMETRI ORGANOLEITICI -

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA
2020 A

odore Senza wvar, anomale -- APAT CNR IR3SA
2050

Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA
2080

SARAMETRI CHIMXCO-FISICI -

Torbiditd 0,2 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
21149

pH 7,47 unitd di pH APAT CHR IRSA
2060

Conducibilita 447 p8fem a APAT CNR IRSA

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICX .

Cloro libero Q0,08 mg/b 0,05 APAT CNR IRSA
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7150-1

Nitritl < LOQ mg/L NO2 ©6,) APAT CNR IRSA
4020

Nitrati 3 mg/L RO3 1 APAT CNR IRSA
4020

Fluoruri 0,21 mg/l ¥ 0,1 APAT CRR XRSA

4020

Limiti di
riferimento

genza var.
anomale

Benza var,
anomale

Benza var.
anomale

Senza var.
anomale

6,5 SpH £ 9,5
2500

0,20 {comns.)

6,5

Sph

Tl rapporto nen pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta delia @irgentiAcque SphA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo . 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integralo
della provincla di Agrigenio

Girgenti

Rapporto di prova n° 2518/17

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.2 di 2
Pxova we i “Unita di. . . LOQ HMetodo di prova  Limiti ai Note
e misura riferimento
Cloruri 21 ng/L ¢l 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfati 15 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 24 mg/L ¥g 3 METALPTALEINA
Calalo 60 mg/h Ca 5 METALFTALBINA
Durezza 25 g 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cona.)
Prova ﬁOQ ”ﬁeto§95Q1:p;ovaA? Tdmiti di " ' Maota
PR riterimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- -
Eacherichia coli 0 UFC/100 nL APAT CNR IRSA 0
7030 E
BSatterl coliformi, 0 UFC/IOO mt APAT CNR IRSA 0
Coliformli totall 7010 C
Clostridiuvm perfringens 1] DFC/100 mL ALL, III D.Lgs 0
31/2001

Noxmativa di riferimentos D.lgs 31/200L. Attuazione della direttiva 98/83/CE zelativa alla qualitd delle acque
destinate al consume umano. Modificato ad J.ut:egrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I paz‘amel:ri esaminati risultano can:ormi al D, lgs 31/2001.

Il Responsabile del Labgratorio

Dott. Balvat
ordine Nazionale dei Blologl Iscxlizione n. 5854

ka1 rapporto_ggﬂuyfé asaere_;iprodottb paffig}gpqggqulvo autoriazgiﬁgga geritta de}%g_g};genti§gque SphA
Glrganil Acque SpA Seds Legale: Via Minfera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2519/17
06/07/2017

Data di emissione:

Datl del canpione
Descri zione: ACQUA POTABILE PRELEVATA PRESSO FONTANELLA CORSO UMBERTO
SEMBUCA DI SICILIA

Alessasla Gatto

Provenienza:

Campionamento effettuato da: patafora Prelievo:

Gestore del Servizie ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

pag.1 di 2

27/06/2017 12:18%
Temp al preliavo e T.A.
ACQL172655

Dat-.!. xagistrati :Ln 1ahoratorio i campione-
Data ricevimento: 27/06/2017 Data inizio prove: 2770672017
21, 9 Data fine prove. 06/0?/201?

Temp. al ricevimento °C;

"

Onitd al

Prova LOQ . Hetodo, 'éi prova
misura B PN

PARAMETRYI OROANOLETTICL -

Colore Senza var, anomale e APAT CNR XRSA
2020 A

adora Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA
2050

Sapore Senza var. anomale .- APAT CNR IRSA
2080

PARRMETRI CHIMICO-FISICI .-

Torbldita 0,19 HTU 0,05 APAT CHR IRSA
2110

pPH 7:.35 unitd ¢i ol APAT CNR IRSA
2060

Conducibilitd 465 usfem a APAT CNR IRSA

26°¢C 2030

PARAMETRY CHIMICI -

Clore libero 0,3 my /L 0,05 APAT CHR IRSA
408¢

Ammonic < LOD mg/L NH4 6,05 180 7150-1

Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHNR IRSA
4020

Nitrati 9 rag/L N0O3 1 APAT CONR IRSA
4020

Fluoxuri 0,24 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Limicd di Note
riferimento

Senza var,
anomale

Senza var.
anomale

Sanza var,
anomate

Senza var.
ancmale

6:5 s pH < 9,5

2500

5¢

I1 rspporto non 2}16 assere r!.prgdotto parzialments salve autorizzazione s:.j.xjit.ha___d_a_:_l:_:l.a. Gf_:_:ggntil}_ﬁgg Sph

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovoe 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2519/17

LOQ Metodo 4l prova

1 APAT CHR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

3 METALPTALEINA

5 METALFTALEINA

1,78 METALFTALEINA

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia dl Agrigenio

Pag.2 4i 2

Timitd ai Note

rifeximento

250

{cons.}

Data di emissione: 06/07/2017
Prova -5 yaloxe Unitd af
misura
Cloruri 22 mg/h €1
Solfati 13 g/l 804
Magneaio 15 ngfn Mg
Calelo 72 mg/L Ca
Durezza 24 °F
Prova P Unitd ai v
misura -
PARAMETRY MICROBYOXOGICK -
Bascherichia coli Q UFC/100 mkL
Batterl coliformi, 0 UrC/10¢ mL
Coliformi totalil
¢losgtridium perfringens 4] OPC/100 mb

Normativa di rifaeximento:

APAT CHNR IRBA
7030 B

APAT CNR IRSA
7010 ¢

ALL. IIX D.Lgs
31/2001

i LAmibl @i
riferimanto

" - .Note

D.lgs 31/2001, Attuaziona della direttlva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinata al consumo umano. ModlEicato ed integrato dal D.lgs 27/2002

I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Conmento:

Il Reaponsabille &
Dott.,

Laboratorio

atore Vetro

Ordine Hacionals deiiBlologl Iscrizione n., 5854

Glrgent] Acque SpA Sade Legale: Via Miniera Pozzo Nuove $2021 Aragona AG




Geslore del Servizio idrico Inlegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2522/17

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.l 4di 2
Dati del camplone
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CAPPUCCINI N.11¢
Provenienza: SCIACCA
Campionamento effettuato da: Addette distribuzione Datafora Prellevo: 27/06/2017 08:30
Temp.al prelievo °C: T.h.
pati registratli in laboratoriec ID Campione: ACQ172658
Data ricevimento: 27/06/2017 Data inizio prove: 2770672017
Temp. al ricevimento °C: 22,5 Data fine prove: 06/07/2017
I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per la prova
prova -, ':yUnitd 4i . LOQ ;Metodo di prova  Limiti ai Note
T mdgura T e T riferimento
PARAMETRI ORUANGLETTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CHNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA ganda var.,
2050 anomale
Sapora Senza var, anocmale -- APAT CHNR IRSA Sanza wvar,
2080 anomala
PARAMETRE CHIMICO-FISICI -=
Torbiditd ¢,1% NTU 0,05 APAT CRR IRSA S8anza var,
2110 anomale
pH 9,07 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 SPpH £ 9,8
2060
Conducibilita 420 xSfem a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI .
Clore libero < LOQ myg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonio < LOQ ng/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 9,5
4020
Nitrati 11 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoxuxi 0,25 mg/l F 4,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Mintera Pozzo Nuove $2021 Aragona AG




della prov

Rapporto di prova n° 2522/17

Gestore del Servizio Idrico Integrato

Incla di Agrigento

Data di emisaione: 06/07/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitad di LOG Metodo di prova Limicd di Hote
misuza riferimento
Clorurl 27 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfat} 14 mng/L S04 1 APAT CHR IRSA 2590
: 402¢
Hagnealo 3t mg/L Mg 3 METALFTALEBINA
Caloie 40 mg/L Ca 5 METALETALBINA
Durezza ' 23 o 1,78 METALFTALBINA i5 - 50 (cons.)
Prova "giuuvalore '-3?1“;.=E£"11ff; {:, -hhg fﬁetgéq‘ﬁigﬁﬂqv§. ﬁpimiti di '“j'ﬁlzuqte
' St | misura.’ RS A rh ferdmento '
PARAMBTRI MICROBIOLOGICI -- -
Escherichia coll 0 UFC/100 ml APAT CNR IRSA ]
7030 B
Batteri coliformi, /] UFC/100 mh APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFS/1L00 mL ALL. XIXIX D.Lgs 0

31/2001

Noxmativa di riferimento:
destinate al congsumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/

D.1ga 31/20601. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualltd delle acque

2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsablle del

aboratorio

Dott. SalvatorejVetro

ordine Nazionale del

4 ¥acrizione n. 5854

Il rapporto non pud assera riprodotto parzialmente salvo autorxizzazione acrittg gg}la Gi{gﬁg&ihcqua_ggﬁ“”

Glrgentl Acguo SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

|
|
|
:
|




“Gir entt
A g

Rapporto di prova n° 2547/17
06/07/2017

pata di emissione:

pati del campione
Descri zione:

provenlenza: AGRIGENTO

Data/ora Prelievo:

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto

Gestore del Servizio idrico integrato
delld provincia di Agrigento

Pag.l adi 2

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA DEGLI IPPOCASTAGNE N.2 {MATRICOLA CONTATORE K.300297)

290672017 09105

Temp.al prelievo °C: T.A,
pati registrati in laboratoric ip Campione acqrrzsss
Bata ricevimento: 29/06/2017 Data inizio prove: 29/06/2017
Temp. al ricevimento °C: 22, o Data f£ine 9rove- 06/01’/2017
1 risultzati del ra.ppoxt:o sono rifaribi esclusivamenhe a]. campione prasentato per la prova
Prove " gniea di - ):.OQ ) Bet_o_do._-c'l_i prova Limiti di Note
migura - v i TN rifeximento
PARAMETRT ORGANOLEITICE -
Colore Senza var. anomale -- APNT CHNR IRSA Senza var.
2¢20 A anomala
Odore Senza var, anomale .- APAT CHR IRSA Senza var. .
2050 anonzale
Sapore Benza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICI --
Torbiditd 0,26 NTU ¢,05 APAT CNR XRSA Senza var.
2110 anonala
PH 7,57 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 460 p8fem a APAT CNR IRSA 2500
2¢¢°C 2030
PARMMETRI CHIMICI e
Cloxo libero 0,3 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA ¢,20 {cons.)
4080
ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 I8C 7150-1 0,5
witritd < LoD mg/b NO2 0,1 ABAT CNR IRSA 0,5
4020
Hitratd 8 mg/L NO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,38 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA L5

4020

1 rappoxto
Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

non pud essere riprodotto parziaimente salvo autorizzaziona seritta della Girgentidcque SpA




Gestore del Servizlo Idrico Integraio
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2547/17
Data di emissione: 06/07/2017

Prova Valore
Qloruri 21
Solfatl 27
Magnesio 27
Calalo 48
Durezza 23

Unitd di
migura

mg/nL C1

ng/L S04

mg/L My

Pag.2 41 2
LOQ Matodo di prova Limiti di Note
riferimento
1 APAT CNR IRSA 250
4020
1 APAT CNR IRSA 250
40290

3 METALPTALEINA

5 METALFTALEINA

15 -~ 50 {ocomns.)

1,78 METALFTALEINA

BProva

PARAMETRI MICROBIOLOGICI --

Bachaxichia goli 0

Batteri cocliformi, 0
Coliformi totail

Cloptridium perfringens 0

Norxmativa &l ziferimento:

URC/E00 mE

urc/100 nbL

OFC/100 mi

prova I-im.{r.i dai, - Not'.e
h < riferimento -
APAT CNR IRSA [}
7030 B
APAT CNR IRSA 0
7010 C

ALL. IIX D.Lga 0
31/2001

D,1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 94/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificate ed integrato éal D, 1ga 27/2002

Commento: I parametxi esaminat:i risultano conformi al p.lgs 31/2001.

Tl Resgponsabile del Laboratorio
Dott. Salvatoxd Vetro

Ordine Nazionale dei Hiologl Iscrizlone n. 5854

Glrganll Acque SpA Sada Legala. Vla Mlnlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2548/17

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.l di 2
Dati del camplone
Degeri zione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA DELLE NYHFEE N,2 A (MATRICOLA CONTATORE N.62744)
Brovenienza: AGRIGENTO
Campionamento effettuvato da: Alesgla Gatto Datafora Prelievo: 28/06/2017 09:20
Temp.al prelievo °C: T.A.
Datd reglstrati in laboratoric Ip Campione:  Aci72667
Data ricevimerto: 28/06/20%7 Data inizio prove: 29/06/2017
Temp. al ricevimeato °C: 22,0 pata fine prove: 06/07/2017

gentato per la prova

I zisultati del rapportc sono riferitl escluslvamente al campione pre

-

Prova '}bnita ai :HTLOQ=;_qudof_i prova  Limiti di Note
Thfsura 0 oL riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomale . APAT CNR IRSA Senza var.,
2020 A anomale

Odore genza var, anomale -- APAT CRR IRSA Benza var.
2050 anomale

Sapore Benza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,21 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pPH 7,65 unitd di pH ADAT CNR IRSA 6,5 SpH £ 9,5
2060

Conducibilitd u8fem a APAT CHR IRSA 2500

, 20°C 2030

PARAMETRI CHIMICTI --

Cloro libhero 0,27 mg/E 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonic < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Hitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRBA 9,5
4020

Nitrati 8 mg/L HO3 1 APAT CHNR IXRSA 50
4020

Fluoruxi ¢,38 ng/l P €,1 APAT CHR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta de;;g_girgengincque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Lagale: Via Minlora Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2548/17

Data di emigsione: 06/07/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitda ai 100 Matodo dl prova Eimitd di Hota
misura riferimento
Cloruri 21 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 27 mg/l 804 1 APAT CNR XIRSA 250
4020
Magnesio 29 ma /L Mg 3 METALFTALBINA
Caloio 49 mg/L Ca 5 METALFTALEIRA
Durezza 24 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {(cons.}

’ Z‘z_. . Unita i AR Dnimitd ad - :; .-' "_:I_Wpt'.e

Prova ‘ - .
" mipura - - ‘riferimento

PARAMETRI MICROBIQLOGICX - --
Egcherichia coll 0 UFC/100 mi: APAT CNR IRSA 0

7030 B
Batteri colifoxmi, 0 UPC/100 mh APAT CNR IRSA o
Coliformi totall 7010 ¢
Clostridium perfxingens [+] pFC/100 ml ALL. 1II D.Lgs 1]

31/z2001

Normativa di rifeximento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano. Modlficato ad integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lga 31/2001.

I1 Responsabile!l del Faboratorio

Dott, Salvahtorg Vetro
Ordine Mazionala dei B Incrizione n, 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzaziona scritta della qirganti&a_gg_gpa

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




= Girgenti
A C qy € spa

Dati del camplone
Descriszione:

Provenienzay

Datl reglstrati in laboratorio

pata ricevimento:

Temp.

al ricevimento °C:

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2549/17
06/07/2017

Data di emissione:

CARICATTI"
Campionamento effettuate da:

Alegsia Gatto

29/06/2017

22,0

Datafora Prelievo:

Pag.l di 2

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CORSELLC N.31 B {(MATRICOLA CONTATORE N.32394%/06)

29/06/2017 10:40

Temp.al prelievo °C: TuA.

ID Campione: ACQL72668
Data inizio prove: 20/08/2017
pata fine prove: 06/07/2017

I risultati del rapporto sono riferitl esclusivamente al campione presentato pex la prova

Prova - Valore -Limiti ai Note
misura riferimento

PARMMETRI ORGANOLETTICI -

Colora Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

odore Senza var, anomala -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anonale

Sapore Senza var. anomale “u APAT CNR IRSA Senza var,
2080 ancmale

PARAMETRI CHIMXCO-FISICI -

Torbidita 0,24 NIU (3,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,57 unitd di pH APAT CNR IRSA 5,5 S pH £ 9,5
2060

Conducliblititi 499 usfom a APAT CHR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMICI .

Cloro libaro < 1LOQ my/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cona.)
4080

Ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 9,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020

Nitrati 3 mg/L NO3 1 APAT CNR XIRSA 50
4020

Fluoxruri 9,51 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

I1i rappoxto non pud essexe riprodotto parzlalmente salvo autorizzazione saritka della Girgent;ﬁgﬁqe 8pA

Girgontl Acque SpA Sede Legale; Via Miniera Pozzo Nuovo £2021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2549/17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Bos

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.2 di 2
Prova "Valore . e Unitd di 1L0Q Metodo di prova  Limiti d4i Note
R miaura riferimento
Cloruri 26 mg/L CL 1 APAT CNR XRSA 250
4020
sSolfatl 59 mg/lL 8504 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Magnesio 19 ng/L Mg 3 METALFTALEINA
Calclo 73 mg/L Ca 5 METALPTALEINA
Durezza 26 °op 1,78 UETALFTALEINA 18 - 80 (aonsa,)}
Prova % to guéi:prpy§_3~pimit1 dl © - .. Note
" nigura T T pi ferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICL -- -
Eschexrichia coli 1} UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7030 B
Battexrdl coliformi, 0 PFC/100 mh APAT CNR XRSA [}
Coliformi totali 7010 ¢
Clostridium perfringens ¢ gFC/100 mL ALL. XIX D.Lgs 0

31/2001

Normativa 4l rifeximento:

Commento: I parametri asaminati risultanc conformi al D.lga 31/2001,

D.lgs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umane., Modificate ed integrato dal D,lgs 27/2002

Il Responsabifje del /TLaboratorio
Dott. Sal)vwatdHre Vatro

ordine Nazionale dei

ifologt Igcriziona n, 5854

Il rapporto non pud essere riprodotte parzialmsnte salvo autoxizzazione soritta della Girgentihcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio kdrico Integrato
della provincia di Agrigenio

Rapporto di prova n° 2552/17

Data di emissione: 06/07/2017 pag.1l 4di 2
Dati del campione
Pescrizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA CATANIA N.12 {MATTRICOLA CONTATORE N.034964/13)
Provenienza; SICULIANA
Campionamento efEettuato da: Alessla Gatto Datafora Prelievo: 29/06/2017 12:40
Temp.al prelievo °C: T.A.
patl registrati in laboratorio ID Campione: ACQL172673
Data ricevimento: 29/06/2017 Data inizio prove: 29/06/2017
Temp. al ricevimento °C: 22,0 Data fine prove: 06/07/2017
T risultati del rapporto sono riferiti escluaivamenta al campione presentatc per la prova
rova : " wyatere ¢ 7 7 w1 - Unied at ;| 10Q -Metodo di prova  Limiti di Note
) ’ mi.suxa T et rifarimento
PARAMMETRI ORGANOLRTITICI --
Colore Senza var, anomale -- APAT CNR XRSA Senza var.
2020 A anomala
Odore Senza var, anomale - APRT CHR IRSA Benza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICT =
Torbidita 0,18 NEU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7,75 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,8
2060
Conducibilitd 420 ugfom a APAT CONR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICY -
Cloro libero g,24 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 06,20 {cons.)
4080
2nmonio < EOQ mg/L NH4 0,05 ISO T7150-1 0,5
Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitrati 8 mg /I, NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,39 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1.5
4020

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autoriszazione soritta della Girgentidcque Sph
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2552/17

Data di emissione: 06/07/2017 Pag.2 di 2
Prova valoxe Unitd di oG Metodo 4l prova Limitl df Noke
misura riferimento
Cloruri 21 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
folfati 28 ng/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 28 mg/L My 3 HETALFTALEINA
Calcio 54 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durazza 25 °p 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 ({(ocons,)}
Prova T Valore .7 . ' ‘- S undtd ad "Metodo di prova . :Limiti-di .l “Note
- Clmdeuga ol TR rifarimento '
PARAMETRI MICRCBIQLOGICI - -
Rocherichia coli 0 ' UFC/100 mL APAT CNR IRSA o

7030 E

Batteri colifoxmi, ] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 URG/L00 mb ALL. IIY D.Lgs [+]
3172001

Normativa di riferimentos D.lga 31/2001. Attuazione della direttiva 99/83/CE relaktiva alla qualitd delle acque
degtinate al consume umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I paxamatrl esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsablle del haboratorio

Dott. Sal Vetro
Oxdine Nazionale del Bilologi Isoxizione n, 5854

Il rappoxko non pud easere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione soritka della Girg‘ggEiﬁcqge SpA

Girgent] Acque SpA Sede Legale! Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

b
H
H




Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 2560/17

pata di emissione: 05/07/2017 Pag.l di 2

Datl del campione

Descrizicne: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA GICBERTI N.54

Provenienza: FAVARA

campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 30/06/2017 09158

Temp.al prelievo °C: A,

pDati regigtratl in laboratorio iD Campione: ACQ172679

bata ricevimento: 30/06/2017 Data inizio prove: 30/06/2017

Temp. al ricevimento °C: 22,5 Data f£ine prove: 0570772017

I risultati del rapporto sone riferiti esclusivamente al campl

ona praegentato per la prova

Prova o Nalore - L : unitd 41 ;.oa _‘Metodo .di prova  bimitd di Rote
misuta I R riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colora Senza var., anomale " APAT CMR IRSA Senza var.
2020 A ancmale

T

Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA 8anza var.
2050 anomale

Sapore genza var. anonale = APAT CHR IRBA Senza vax.
2080 anomala

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,19 NTO 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

PARAMETRI CHIMICI -

Clore likerxo < LOQ mg /I 0,05 APAT CNR IRSBA 0,20 (cona.)
4080

Amnonio < 1OQ mg/L NH4 ¢,05 IS0 7150-1 0,5

Cpimitd ai

Prova .
riferimanto
PARAMETRI MICROBIOLOGICT - --
Egcherichia coli /] UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0
7030 B
sabterl ocoliformi, 0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 4]

7010 C

Coliformi totalil

- 11 rapporto nen qusl_g_ggare ripradotto parzialmente salvo auborlzzazione seritta della Ef’_‘gentf‘?i‘i“u"“ﬁgﬁ,, .

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizlo ldiico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2560/17
pata di emissicne: 05/07/2017 Pag.2 di 2

Normativa ¢l riferimento: D.1lgs 31/2001., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modifiocato ed imtegrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano ¢onformi al D.1lgs 331/2001,

S

Il Responsabile del Laboratoric
Dott. Salvatope
Ordine Nazionale del Biolodi Tecrizione n. 5854

_ Il rapporto non pud easere riprodotto parzialmente salvo autorizzazlone soritta del]_na_.___g;trgenl;_;lﬁgc_;ue SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragena AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 2561/17

Data di emissione: 05/07/2017 Pag.l 41 2

Dati del campione

Degcrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA RISORGIMENTC 188

Provenienza: CANICATTE ¢

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 3070672017 10:50

Temp.al prelievo °Ct T.A.

Dati ragliastrati in lahoratorio ID Campione: ACQL172680

Data ricevimento: 30/06/2017 Data inlzio prove: 30/06/2017

'I.'emp. al ricevimento °C: 22,2 Data fine prova ’ 05/07/2017

I risulbati del rapportc song riferihi escluaivamante al oampiona presentato per la prova

Prova T E =Va19;9 ,I;'U SO '.:f?Unlbi di,-: ;pg.ﬂuqt9¢9.§; prova Limiti 4i Note
. mlsura -7 T Tre e riferimento
PARAMETRY ORGANOLETTICY --
Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
odorxa Benza var. anomale “e APAT CHR IRSA Benza var.
2050 ancmale
Sapors Senza var. anomale - APAT CNR IRBA 8enza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FIBICE -
Torbiditd 0,36 NTU 0,05 APAT CNR ERBA fenza var.
2110 anomale
pH 1.7 unitd di pH APAT CNR XYRSA 6,5 SpH 29,8
2060
conduciblilita 500 . p8jem a APAT CNR IRSA 2500
20¢¢C 2030
PARAMETRI CHIWICI -—
Cloro libero mg/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cona.)
4080
ammonio < LOG mg/L NH4 0,05 X80 7150-1 0,5
Nitxitd < LOG mg/L N¥O2 0,1 APAT CNR IR3A [+ 93
4020
Nitrati 3 wg/L O3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,51 mg/l F 0,1 APAT CHR IREA 1,5
4020

__ Il rapporto non pud essare riprodobtc parzialmente salve autorizzazione acr%gEi qella Gi;ggpf}hcqua'SEﬁ o

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Mintera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2561/17

Data di emissione: 05/07/2017 Pag.2 4di 2
Prova Valore Unita dai LOQ Metodo di prova Limiei a4t Note
misura riferimento .
Cloruri 28 mg/L ¢1 1 APAT CNR IRSA 258
4020
solfatl (38 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 12 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 72 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 26 oF 1,78 METALFTALEINA 15 ~ 50 {cons.)
Prova v i valore UV 'Unitd.dl 1300, ‘Metodo di prova i'Limiei ai i " .iNote
Chmdsura el L g4 ferimento T
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - -
Bgcherichia coll 0 OrCe/ 100 mk APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 nl APAT CNR IRSA 4]
Coliforml totali 7010 €
Clostridium perfringens 0 UFPC/100 mi ALL, IIXI D.Lgs 0
31/2001

Normativa ¢l riferimento: D.lgs 3172001, Attuazione deila direttiva 98/83/CE relativa alla gualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificatoe ed Integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati riasultano conformi al D,lgs 31/20031.

Il Responsabild del Lpboratorio

Dott. 8al
Ordine Nazionale dei Biblogd XIsorizicne n, 5854

Il rapporto non pud eagsere riprodotto parzislmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAeque SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92921 Aragona AG




patl del campione
Descrizione:

Provenienza:

Gestore del Servizio Idiico Infegrato
defla provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 2562/17
06/07/2017

Data di emissione:

Dati regisbrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Prova

PARAMEBTRI ORGANOLETTICI

Colore

Ccdore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FIBXCI

Torbiditi

pH

Conduoibilitd

PARAMETRI CHIMICIT

Cloxo libexo

Ammonilo

Nitried

witratld

Fluoruri

30/06/2017
22,4

I riaultati del rapporto sono riferihi esclusivamenta al campione pregentato pser la prova

Carlo Asaro

Pag.l di 2

ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA DUCMO K,60
CANICATTI®
Campionamento effettuato da:

Datafora Prelievo: 30/06/2017 11100

Temp.al prelievo °g: T. A.

in Campione. AC01?2681
Data inizio prove: 30/06/2017
Data fine prove: 06/07/2017

valore

Benza var. anomale

Senza var. anonmale

Senza var. anomale

< LOQ

< LOQ

< LOQ

0,5

‘Unitd di ‘;?Lpg_ghgggdpzai.prova Limitd 4i Note

miguxa © o T riferimento

- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

- APAT CNR IRBA Senza var.
2050 anomale

- " APAT CMR IRSA Senza var.
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CNR XRBA Senza var,
2110 ancmale

unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH S 9.8

2060

APAT CHR IRSA
2030

2500

0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}

mg/L
4080

mg/I: NH4 0,05 180 7150~ 0,5

mg/L HO2 0,1 APAT CRR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

ngfl ¥ 0,1 APAT CHR IRJA 1,5
4020

Il rapporte non pud essere riprodotto parzialmente salve autoxizzazione scritta della Girgpnt%ﬁqggg 8SpA

Girgonli Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Poxzzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n°® 2562/17

Gestore del Servizio Idilco Integralo
della provincla di Agrigento

Pata di emissione: 08/07/2017 Pag.2 di 2
Prova Valorxe Unita 4ai LOG Metodo di prova Dimiti 4i Note
misura rifeximento
Cloruri 28 ng/L: €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
golfatl 61 mg/L 804 1 APAT CNR XRSA 250
4020
Hagneaio ig mg /L Mg 3 METALFTALEINA
Caloio 70 mg/n Ca 5 METALFTALBINA
burezza 25 °op 1,78 MRTALFTALEINA 15 - 50 {cons.)
Prova ' ) .:'ﬁni_t_a ai LOQ CMetodo di prova : Limitd di - v Note
" ‘misura. cen TR U rd feximento
PARAMEBTRY MYCROBIOLOGICI - -
Esacherichia coll 1] UFC/100 mi APAT CNR IRSA Q
: 7030 E
Batterl coliformi, 1] UFC/lOO mi APAT CNR IRSA 4]
Coliformi totall 7610 C
Clostridium perfringens 2] UFC/100 mL ALL, III D.hLgs [

31/2001

D.lgs 31/2001, Attvazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualitd delle acqua

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ad integrato dal D.lgs 27/2002

x paramebri esaminatl risultano conforml al D,lgs 31/2001.

Commanto:

Il Responsabilefdel Labgratorio
Dott, Salvat
Ordine Nazionale dei B

gl Ipcrixione n., 5854

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG

Il rapporto non pud esgere ripxodotho parzialmenta salvo autorizzazione soritta della Girgantiaeque SpA




Gestore del Servlzio Idrico Integralo
della provincla di Agrigentfo

Rapporto di prova n° 2577/17
06/07/2017

Data di emissione: Pag.l di 2

Datl del campiocne
Descri zione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA VAN GOGH N.1l {MATRICOLA CONTATORE N,053800/14)
CAMPOBBLLO DX LICATA

Alessla Gatto

Provenienza:

Camplonamento effettuato da: 03/07/2017 11120

Patafora Prelievo:

Temp.al preliavo °C: TJA
Dati rogistrati in laboraterio b Campiome:  acgi7atsa T
Data ricevimento: 03/07/2017 Data inlzio prove: 03/07/2017
Temp, al xicevimento *C: 14,5 Data fine prove: 06/07/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova “unitd 4l . - LOD : Metodo di prova  Limiti di Note
mlgura - ° 0 it riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza vax.
2020 A anomale

Odoxe Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA genza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. ancmale -~ APAT CHR IRSA Sanza var.
2080 anomale

PARMMETRI CHIMICO-FIBICI -

Torbidita 0,34 NTU 6,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,74 unltd di pH APAT CNR IRSA 6,5 SpR S 9,8
2060

Conducibilita 510 p8fem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRY CHIMICI --

Cloro libero < LOG mag/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cona.)
4080

Ammonio < LOOQ mg/L NH4 0,05 180 71i50-1 0,5

witeitd < LOG ma/L HOZ2 0,3 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,49 mg/)L B 0,1 APAT CNR IRSA 1.5

4020

11 rapporto non pud essera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentihcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Arageona AG




Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2577/17

Data di emissione: 086/07/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LGQ Metodo di prova Eimiti d4i Note
nisura riferimento
Cloruri 31 mg/% CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 66 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesic ' 21 ng/L Mg 3 MRTALFTALEINA
Caleio 72 ma/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 27 °F 1,78 METALFTALEINA 15 ~ 50 {cons.)
Prova '-@@;org_-ﬂ'TT"'
PARAMETRI MICROBIOLOGICY - T
Egcherichia coli a UFCe/100 ml APAT CNR IRSA 0
7030 B
Battexl colliformi, 0 UFC/1006 mb APAT CNR IRSA 0
Coliformi totall 7010 ¢
Clostridium perfringens 0 orc/100 mL ALL, III D.Igs 0
31/2001

Neormativa di riferimento:

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/93/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umanc., Modificato ed integraho dal D. 193 2772002

Conmmentot I parametri eaaminabi risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I Responsabille d¢ll Laboratorio
bokt., Saldv. re Vetro
Ordine Razionale deii Biologl Isarizione n, 5854

Il rapportc non pud esasere riprodotto parzialmente aalvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpaA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG







Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2441/17
30/06/2017

Data di emissione: Pag.l di 2

Dati del campione
Descori zione: ACQUA BUPERFICIALE, ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA DIGA CASTELLO
SANTQ STEFANO QUISQUINA

Umberto Traina

Provenienzar

Data/ora Prelievo: 21/06/2017 0851

Camplonamento effettuato da:

" Temp.al prelievo °C:  T.A.
Dati regiatrati in 1aboratorio ID Campionex ACS8172497
Data ricevimento: 21/06/201% Data inizio prove: 21/06/2017
Temp. al ricev:l.mento °C: 22 ¢ Data fine prove. 30/06/2017
I risultati del rapporto sono xiferiti esoluaivamente al campione prasentaho per la prova.
Prova " 'Valore Unu-.a di : ,'_‘-I_.QQ _‘-;lel:ogio_cii prova  Ddmitd ai Note
" ‘misuxa SRR TR riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICT --
Coloxe Senza var. anomale -~ APAT CHR IRSBA
2020 A
Odore 8enza vax. anomale APAT CHR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICO-FISXICI -
Toxbidita 5 NTU 0,05 BAPAT CHNR IRSA
2110
pH 7.8 Unicd APAT CNR IRSA
2060
Condueibiliti 796 pus/em a 3,8 APAT C¥R IRSA
20°¢ 2030
Ossigeno diaciolto 8,75 mg/1 Hach 10230
PARBMETRT CHIMICT -~
cop < LOQ ng/b 30 180 15705
BOPS < LOQ mg/L 02 5 BPA 321-B
Tensioattivi anlonied 0,18 mg/L ‘0,05 X80 7675-1-2-1984
Ammonio < LOQ mg/) NH4 0,05 180 7150-1
Nitricd < LOQ , my/L NO2 0,3 APAT CNR IRSA

4020

Il rapporl:o non pud essere riprodotl:o parzlalmente salvo autcrizza.zione scritta della Girgent:i.hcqua 8ph

Girgent] Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Integralo
delia provincla di Agrigento

= Girgenti

| Acque s

Rapporto di prova n° 2441/17

pata di emissione: 30/06/2017 rag.2 @i 2
Prova Vvaloxe Unitd di LOQ Metodo di prova Limitd ai : Hote
miaura rifaximento
Nitrati 4,2 mg/1 NO3 1 APAT CHNR IRSA
4020
Cloruri §1 me/L C1 1 APAT CNR IRSA
4020
8olfati 152 mg/L 804 1 APAT CNR TRSA
4020
Fosfatl < L0Q mg/L P 0,2 APAT CHR IRSA
4020
Magneasio 217 mg/L My 3 METALFTALEINA
Calelo 93 mg/L Ca 5 METALPTALEINA
Durezza iz o 1,78 METALFTALBEINA
Normativa Al riferimentot --

il Responsabile flel Labdratorio
Dott. Salvakore Vetro
ordine Nazionsle def Bidlégi~fecrizlone n. 5854

__¥1 rapperte mom pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentihcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlora Pozzo Nuovo. 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Infegralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2442/17

Data di emissione: 30/06/2017 Pag.l di 2
Dati del camplore
Descri zione: ACQUA SUPERFICIALE, ARRIVQ AL POTABILIZZATORE DA LAGO LEONE
Proverrienza: SANTO STEFANO QUISQUINA
Campionamento effettuato da: Umberto Trains Dxta/ora Prelisvo: 21/06/2017 09115
Temp.al prelievo °C: T
Dati registrati in laboratoxio ID Campione: ACB8172498
Data ricevimento: 21/06/2017 Data inlzio prove: 21/06/2027
Temp, al xicevimento °C: 22,0 Data fine prove: 30/06/2017
I risultati del rapporto sono riferitl esclusivamente a) campione prosentato per la prova
Prova 10Q - Metodo ‘4 x}x_‘ovg IZ_I.-imiti di Hote
P riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Coloxe Senza vay. anomale -- APAT CHR IRBA
2020 A
odore Senza var, anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICO-FISICY -
Torbidita ? NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 7,99 Uniti APAT CNR IRSA
2060
Conduoibiliti 352 #sfem a 3,8 APAT CNR IRSA
20°¢ 2030
ogsigenc dlisclolto 8,97 mg/1 Hach 10230
PARMMETRY CHIMICX -
con < LOO g /L 30 ¥s0 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA $21-B
Tensloattivi anionici 0,15 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984
ammonio < LOQ mg/l NH4 0,05 IS0 7150-1
Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA
4020
A

TA_rapporto non pud essera xiprodotto parziamlmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA
Glrgentl Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 2442/17

Data di emissione:

Prova Valore

Nitrati : 1,8

Cloruri o 12 )

éo1£ati T N et e rem pres e o o 2
potati 100

Magneaio 11 )
cateto ' -

v

Normativa di riferimento:

30/06/2017

Unita di LOQ HMetodo di prova

misura

mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L C1 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L B804 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020

mg/L Mg 3 HETALFTALEINA

mg/L Ca 5 METALFTALEINA

o°p 1,78 METALPTALEINA

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti 41
riferimento

Hote

Oxdine Nazionale del tologl Xsorizione n. 5854

X1 rapporto mon pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions soxitta della GirgentiAcgue SpA
Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Vla Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Geslore del Servizio Idric o Integralo
della provincla di Agrigenio

Rapporto di prova n® 2443/17
26/06/2017

Data di emigsione: Pag.1l di 2

pati del campione

Degcrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO
Provenlenza: SANTQO STEFANO QUISQUINA
Campionamento effettuato da: Urberto Traina Data/ora Prelievo: 21/06/2017 08:52
Temp.al prelievo °Ci LA,
Dgl.:“i- ;;.;jl.at:;!:i in laboratoric ID Campione: N ACQ_:L'—JZ_S_S; -
Data ricevimento: 21/06/2017 bata inizio prove: 21/06/2017
Pemp. al ricevimento ¢C; 22,0 bata fine prove: 26/06/2017

I risultati del rapporto sono riferitl esclusivamente al campione presentate per la prova

100 - Metodo.di prova

Brova Limiti di Note
riferimento

PARARMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var, ancmale - APAT CNR IRSA 8enza var.,
2020 A anomale

Odore Sensza var, anomale nn APAT CNR XIRSA Sanza varx.
2050 anomale

Sapore deénza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRX CHIMICO-~FIBICI L

Torbidita 0,6 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7,98 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 X pH £ 9,5
2060

Conduciblliiti 5739 pefem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOG mg/L NH4 0,05 IS0 7250-1 0.5

Nitxitd < 100 mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA Q.5
4020

Nitrati s rg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruxi a,59 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

Il rapporkto non pud esaere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scoritta della dizxgentiAcque Sph

Girganti Acque SpA Sede Lagale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico Infegralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2443/17

Data i emissione: 26/06/2017 Pag.2 di 2
Prova ' :y@lore R ”Bniti‘di_'Efiop_:ngtoqo di prova Limitd ai Note
o ' “migura 1 B riforimento
Cloruri 51 mg/L Ccl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 102 mg/ft: 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Alluminic 285 Kg/b Al 20 CHROMAZURCL S 2900

PARAMETRT MICROBIOQLOGICI --

Prova RS
;- wrdferdmenke -t ¢

Bscherichia coll 0 UFC/100 ml APAT CHR IRSA 0
7030 B

Batteri coliformi, [} ULC/100 mk APAT CNR IRSA 0

Coliforml totalil 7010 C

Cloatridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL, III D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimento: D.1lgs 31/2001, Attuazione della dirsttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: Il campione risulta NON CONFORME al D.,lgs 31/200%.

I1 Responsabilejdel Laporatorio
pott, Salvatore Yetro
ordine Nazionale del Bidlogl Iscrirzione n. 5854

Tl rapporto nom pud essere riprodotto parzialmente salvo autoxizzazione soritta della GirgemtiAoque Sph
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2444/17

Data di emissione: 26/06/2017 Pag.l di 2

Patli del camplone

Descrizione; ACQUA POTABILE PARTITORE COZZO TONDO

Provenlenza: BAN BIAGIO PLATANI

Campionamento effettuato da: Unberte Tralna Data/ora Prelieveo: 21/06/2017 09:51

'remp.al prelievo eC: T.A.

Dati registratl in laboratorloe ib campione. ACQL172560

Data ricevimento: 21/06/72017 Data inizio prove: 21/06/2017

Temp al ricevimento °C: 22 o bata fine prove- 26/06/201?

I risultati del rapporto 2000 riﬁeriti escluaiva.mante a1 campione presentaho per la prova

Prova 100 Metodo i, prova - Idmiti ai -

‘riferimento .i...
PARAMETRY ORGAROLETTICI -
Colore Senza wvar. anomale L APAT CNR IRBA 8enza varx.
2020 A - anomsle
Odora fdenza var. anomale - APAT CNR IRBA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2089 ancmale
PARAMETRI CHIMICO-FIZSICI --
Torbidita 0,38 NIU 0,05 APAT CNR IRSA Senza wvar.
2110 anomale
pH 8,01 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S p $ 9,5
2060
Conducibiliti 535 u8/em a APAT CNR IRBA 2500
20°C 20390
PARAMETRI CHIMICX --
Cloro libero 0,07 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons,)
4080
Anmonio < LOQ mg /I WH4 0,05 IB0 7150-1 0,5
Nitried < LOQ mg 1 NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,8
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluozuri 0,56 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1.5
4020

G]rgantl Acque SpA Sede Legala: Via Minlara Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2444/17

Data di emissione:

Prova

Clozuri 32

s; lfatd B 60

Msinte 115 i
PARMIGTRI MICROBIOWOGXCE  --
Prova

Eacherichia coll 0

B;;teii coli;;r;;: 1]

Coliformi totall

Clostridium perfringens 0

Mormativa di riferimento:

26/06/2017

my/L 804

pg/l AL

Pag.2 4i 2
Crimitd .ai Note
"riferimento
1 APAT CNR ERSM 250
4020
1 APAT CNR IRSA 250
1620
20 CHROMAZUROL S 200

OFC/100 nl

pFPC/100 mL

GFC/100 ml

APAT CHR IRSA 0
7030 E
APAT CNR IRSA 1]
7010 C
ALL. XIXI D,Lgs 0
a1/2001

D, 1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd deile acque

destinate al consume umano. Hodificato od integrato dal D,lgs 27/2002

Comanentos

I parametri esaminati risultano conformi al D.lga 31/2001.

Oxdine Naszionale del Bl

Il Responsabile fel Laporatorio

Dott,
crizione n, 5054

X1 xapporto non pud essere xiprodotto parzialmente salveo autorizzazione sgrittn_gg}}ghgixgent4gcque spA
Girgenti Acgue SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Gestore del Servizio Idrico integralo
delia provincia dj Agrigento

Rapporto di prova n® 2445/17

Data di emissione: 26/06/2017 Pag.l di 2
Dati del campione
Descri zlone: ACQUA POTABILE INGRESSO SERBATOIO
Provenlenza: ARAGONA
Campionamento effettuato da: Umbarto Tralna Datafora Prealievo: 21/06/2017 10151

Temp,al prelievo °C: T.A,

pati reglstrati in laboraterio ID Campione: ACQLTAS6]
Data ricevimento: 21/06/2017 pata inizio prove: 21/06/2017
Temp. al ricevimento °C: 22,0 pata fine prove: 26/06/2017

1 risultati del rappoxto sono riforiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova fetodo idi prova Dimiti dd Rote
R rifaximento
PARANETRI ORGANOLETTICI -
Colora Senza var. ancmale - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza vax, anomale -- APAT CHR IRSA Jenza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale T APAT CHNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CEIMICO-FISICI “e
Torbidita 0,27 NTU 0,05 APAT CHR IRSh Senza var.,
2110 anomale
pH 8,01 unitd di pH APAT CNR XRSA 6,5 SpH £ 9,5
2060
Conducibiliti 530 pslcm a APAT CNR IRSA 2500
290°C 2030
PARBMETRI CHIMICI --
Cloro libsero < LOO mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
ammonio < LOD mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Hiexitd < LOQ mg/t o2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitrati 4 myg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,5 mg/l P 0,1 APAT CHR IRSA 1,5
4020

parzialuente salvoe autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

, I} repporto non pud sogsere riprodo
Girgent! Acque SpA Sede Lagale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG
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Prova _{ﬁpto@p di prova . - ‘Limiti &i Note
R T riferimento
Cloruri 31 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 59 mg/h 504 1 APAT CHNR IRSA 250
4020
Alluminio 113 Hg/L Al 20 CHROMAZUROL 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICX =
Prova
Eecherichia coll 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
pattori colifoxmi, 0 URC/100 mh APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 1010 C
cloatridium perfringens 1] OFC/100 mk ALL, III D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimentos D.lge 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE zelativa alla qualitd delle acque
destinate al copsumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminatd risultano conformi al D.lge 31/2001,

Il Responsabille del/Laboratorio
pott. Balvatore Vetro
ordine Nazionale deifBiologl Iscrizione n. 5854

X1 repporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions scritta della Glrgentihcque Sph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Mintera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG
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patl del camplone

Descri-zione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO

Provenlenza: ARAGONA

Campicnamento effettuato da: Umberto Tralna pata/ora Prelievo: 21/06/2017 10:55

Temp.al preillevo °C: T.A.

Dat'.i. registrati in laboratorio 1D Camplone: aconzssz

pata ricevimento: 21/06/2017 Data inizioc prove: 2170672017

Temp al ricevimento °C: 22,0 Data fina prove- 26/06/201‘1

I risult:ahi del rapporto sono riferibi asclua:lvamente al oamp:l.one preaentato par la prova

‘nimitd At o, ~Note

Prova .
riferimento -

PARAMETRI ORGANOLETTICE -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IREA Senza var.
2020 A ancmale
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Saporea fenza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
' 2080 anomala
PARAMETRY CHIMICO-PYISICI -
Torbiditd 0,27 NTT 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pPH 7,93 unitd di pH APAT CNR IRSA 6.5 SpH S 9,5
2060
Conducibiliti 523 p8fem a APAT CNR IRSA 2500
20¢°¢ 20130
PARAMETRI CHIMICI -
¢loro liberc < LOQ wmg /L 0,05 APAT CNR IRSBA 0,20 {cons.)
4080
Ammoni.o < LOQ mg/L NH4 4,05 X80 7150-1 4,5
Nitritdi < LOG mg/L HO2 0,1 RPAT CNR IRSA 0,8
4020
Nitxatd 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,52 mg/1 F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

11 ra rapporho non pué edsere riprodotl:o parz:l.almente salve aut:orizzazione acril—.ta della Girgentihcque SpA
Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG
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Unita di Me@:qd_o_-_(ﬂ ‘:#rg{a_ Sidmitd ai Neote

Prova
misura o0 riferimento

Cloxuri 31 mg/t: C1 ). APAT CHR IRSA 2590

4020
8olfatl 53 wg/l S04 1 aPAT CHR IRSA 250

4020
Alluminio 107 ug/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRT MICROBICLOGICI -
Prova Limitd ai - fﬁg;p

Eiferimento. L. 1NN

Escherichiza coli 0 OFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

7030 R
Batteri coliformi, 0 URC/100 mL APAT CNR IRSA ¢

Coliformi totall

701¢ €

ALL. III D.Lgs 0
3172001

Clostridium perfringene 1] URC/100 ml

Normativa 41 riferimento: D.1gs 31/2001. Attuazione delia direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd dells aoque
destinate al consumo umano. Medifigato ed integrato dal D.lgs 2772002

Cormento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Yaboratorioc
bott. Sa Vetro
ordine Nazionale deiifBiologi Ymcrizione n, 5854

|11 rapporto non pud sssere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAdque Sph
Girgentl Acqgue SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




