Und,21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Girgenti
A_qu SpA

Rapporto di prova n° 3413/17

Data di emissiocne: 12/09/2017 Pag.1l di 2

Dati del e¢ampione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA PALERMO 46 ( MATRICOLA CONTATORE N, 46367)

Provenienza: FAVARA

Camp lonamento effettuato da: Onofric Vella Data/ora Prelievo! 09/09/2017 11:20

Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ173586

Data ricevimento: 08/09/2017 Data inizio prove: 09/09/2017

Temp . al ricevimentoe °C: 20 Data fine prove: 12/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova " Valora Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza vax. anomale el APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale e APAT CNR XRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,3 RTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7,49 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 688 psfem a APAT CNR IRSA 2500
207¢ 2030
PARAMETRI CRIMICI - 7.7
Cloxc libaroe 0,2 mg/ L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 {cons.) '
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ ng/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 12 mg/L NO3 1 APAT CHR YRSA 50
4020
Fluoruri ¢,5 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

"pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione

' entl Acque SpA Sede Legale: Vla,'ﬁ‘l fera Pozzo Nuovo 9202




Yod.21 rev.0 del 0:1.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3413/17

pata di emissione: 12/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloxuri 41 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 117 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 27 mg/L Mg 3 METALF*ALEIN&
Calcio 92 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 34 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 ({cons.)
Prova Unita di‘“-iﬁOQ J??F°¢° di prova  Limiti di Note
misupa . o P olols LT riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - i
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 4] UFC/100 mI APAT CNR IRSA Q
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs o
31/2001

D.lgs 31/2001., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gqualitd delle acgque
destinate al consume umanc. Modificato ed intagrate dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D,lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Saflvatore.Yatro
Ordine Nazionale deil Biclogif Isecrizione n. 5854

Il rappprtﬁnnbnfpﬁé essere riprodotte parzialmente salvo autcriziaziona seritta della GirgentiRoque SpA

cde i;g’ga!g: ViaMiniera Pozquupvo .9202% Aragona AG ..




Fod, 21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provinela di Agrigento

Rapporto di prova n° 3019/17
10/08/2017

Data di emissione: Pag.l di 2
Dati del ganplone
Deserd. zione; ACQUA POTABILE PWTQ RETE VIA DEGLI ULIVI H, 13 ( MATRICOLA CONTATORE M. 7103/11)

Provendenza: LICATA

Campioramento effettuato day

Alensia Gatto

Data/ora Prellievo;

03/08/201% 13100

Procedura campionan'ento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C:  T.A.
Dati reginbtati .tn laboratorio i (.‘ampioner ACQL73150

bata ricevimento: 03/08/2017 Data inizio prove: 08/08/2017

Temp. al r!cevimeuta oy 24 Data fine provaa 10/03/201?

x r.lsultal:i deJ. rapporl:o sono r.{ feriti eaclusivamante al campiona

;L0 . Matodo di prova

pxeaantato per la prcwa

", Note

Prova Unita dil :
“migura v U

PARAMRTRY ORUANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale - APAT CHR XRSA Senza var,
2020 A anomale

Qdore Senza var. anomale “- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomala

Sapore Benza var. anomale -n APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMBTRI CHIMICO-FISICK -n

Torbidita 0,27 NTU 0,05 APAT CHNR IRSA Bonza vax,
2110 anomale

pH 7,71 unitd di pn APAT CNR XRSA 6,55 pn s 9,5
2050

Conducibuit:a 436 us8/om a APAT CHR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRY CHINICI -

Nere libexo 0,3 mng/L 0,05 APAT CTNR IRSA 0,20 (cona )
4080

rinonlo < 1LOQ rg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

‘agnesio 30 ng/L Mg 3 METALFTALRINA

aleio 47 mg/L Ca 5 MBTALFTALEINA

24 °F 1,78 METALPTALEINA 15 - BO (aons.)

rezza




Prova

PARAMETRI HICROBIOLOGICI

Bsoherichia cold

Vod.21 rev.d del 01.06.%7

del Servizlo fdrico Integrato

Gestore
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 3019/17

pata di emissione: 10/08/2017
Iﬁhlara gnitd di
misura
0 UFC/100 ml:
7 urCc/100 mL

Batterl coliformi,
Coliforml totali

Hormativa di riferimento)

Commentot

D.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 38/93/CB xelativa alla qualitd delle acque
dastinace al coneumo umano, Modificato ed 1ntagrato dal D, 1gs 2772002

Il oampione risulta How CONFORHB al D,lgs 31/2001.

11 rappaxta non pué eaaare riprodotto pa:zislmenta aalvo autorl zazlone sori

Oxdine Mazlonale del BLY

Pag.2 di 2
LOG Metodo di prova  Iimitl di Hote
riferimento
APAT CHR IRSh 0
7030 E
APAT CHR XRBA 0
7010 C

)

Il Responsabile|del

pDott. BSalvitore
T 4

LsForatorio
atro
rieione n. 5954

Vdella Girgentihaque sPh iteE




Yod.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

=" Girgenti
' ACQUE SPA

Rapporto di prova n° 3408/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.1l di 2

Dati del c¢ampicne

Descrizione; ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROSMINI 14

Provenienza: FAVARA

Camp ionamento effettuato da: Onofrio Vella Datafora Prelievo: 09/09/2017 10:40

Procedura campionamento: IsT,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ173581

pata ricevimento: 09/09/2017 Data inizio prove: 09/09/2017

Data fine prave: 12/09/2017

Temp . al ricevimento °C: 21

I risultati del rapporte sono riferiti esclusivamente al campione presentato par la prova

Unita di LOQ) Metodo di prova Limiti di Note

Prova
misura riferimento
PARAMETRY QORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale —-—— APAT CNR IRSA Saenza var,
2020 A anomale
Qdore Senza var. anomala - APAT CNR IRSA Senza var,
20590 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI ==
Torbidita 0,26 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
PR 7,48 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 690 ns/em a APAT CHR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI i
Cloro libaro 0,3 mg/ L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitraki 13 mg/I NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,5 ng/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1;5
4020

fa Mi

nlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG . -




Girgenti
ACQUESp

Rapporto di prova n° 3408/17

Fod.21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizlo ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valora Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 41 mg/L Cl 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfati 118 mg/L S04 1 APAT CHNR IRSA 250
4020
Magnesio 25 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 91 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 33 e 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
Prova ' Valore [ Limiti di Note
e riferimento
PARAMETRTI MICROBIOLOGICI L e
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA /]
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mi ALL, III D,Lga 0

31/2001

Mormativa di riferimento:

D.1lgs 31/2001, Attuazione della diretktiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento:

Il‘rapporto‘noh'pué‘ossérn riprodotto parzialﬂenté salvo autorizzazicne sc

I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

. Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG -

‘;ta dai&é G&rg




tod.2} rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3411/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Desc rizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA MAMELI 47

Provenienza: FAVARA

Camp itnamento effettuato da: Onofrio Vella Data/ora Prelievo: 09/09/2017 10:59

Procedura campionamento: IS8T, XIL-LBOL Temp.al prelievo °C: T, A
Dati registrati in laboratorie ID Campione: ACQ173584

bata rIicevimento: 09/09/2017 Data inizio prove: 09/09/2017

Data fine prove: 12/09/2017

Temp . al ricevimento °C: 20,5

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Unitd di 1.0Q Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
PARAMETRY CRGANOLETTICI inckod
Colore Senza var. anomala == APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Senza var. anomalae - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapora Senza var. anomala -- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICY ]
Torbidita a,29 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomala
pH 7,44 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060
Conducibilita 689 u8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°¢c 2030
PARAMETRI CHIMICIX -
Clore libaro 0,38 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 IsO 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 12 myg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,48 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,8
4020

- Il rapporto non pué essere riprodotto parzialmente salvo autorizzaziona scritta della Giig'anti'Aéqne_ Spa

- . Girgentl Acque'SpA _Sede Lagale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Girgenti
A_c_q‘esm

Rapporto di prova n° 3411/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita 4i LOQ Matodo di prova ELimiti di Nota
misura riferimento
Cloruri 40 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 116 mg/L 504 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 26 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 90 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 33 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)

" Unita di

Prova : .“l.'tel-‘.odo di ‘prova Limiti di Note
©imisura . RO : riferimento
PARAMETRE MICROBIOLOGICI - —
Escherichia coli 1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA Q
7030 E
Batteri coliformi, [ UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL, III D.1gs [}
31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitid delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consume umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Saflvatore Vetro
Ordine Nazionale deif Biologl Igbriziona n. 5884




Mod,21 rev.0 del ¢1.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n°® 3251/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.1l di 2
Dati del campione
pescrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA V.VEHBETO N.1%, DI FRONTE UNIPOL:
Provenienza: SAN GIOVAHNI GEMINX
Ccampionamente effettuato da: Haseimo Monelll { Resp. di  Data/ora Prelievo: 29/08/2017 10,130
area)
Procedura campionamento: 18T.1L- z,ao1 Temp.al prelievo °C: T.A.
pati Leg_{a txati in lahoxahorio 7 ip Campiona. ACQ173404
pata ricevimento: 29/08/201% Data inizio prove) 29/08/2017
Ternp. al ricevimento °C: 20,0 pata fine prove: 01/09/2011‘

I risultati clel rapporl:o sono rit‘eriti auolusivamonte al aampioae presentata per J.a prova

Prova Unitd dai 100 -Metodo di prova Limitd di Note
misura - riEerimento
PARAMBTRI ORGANCLEITICI -
Colore Senza var. anomale -~ APAT CNR IRSA Sanza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRBA donza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale - APAT CHR YRSA Senza var,
2080 anomalae
PARAMETRI CHIMXICO-FISICI --
Torbidita 0.5 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Benza var,
2110 anomale
pH 7,83 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Copducibilitd 461 usfem a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMBTRY CHIMICI --
Gloro libero < LOQ rg/b 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)}
4080
Ammonio < LOQ mg/L HH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Hitriedi < LOp mg/L HOZ 0,1 APAT CHR XRSA 0,5
. 4020
mg/L HO3 1 APAT CNR XRSA 50

mitratd 3
4029




¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore cel Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento.

Rapporto di prova n° 3251/17

pata di emisslone: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore unita di Lo Matoedo di pxrova Limiti dd Holke
misura riferimento
Fluoruri 0,4 mg/l ¥ 0,1 APAT CHR XRSA i,5
4020
Cloruxid 21 mg/b C1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfati 40 wg/b 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Magnesio 1z ng/L Mg 3 METALFPTALEINA
Calelo §3 mg/L Ca 5 METALPTALEINA
Dureszza 21 +p 1,78 METALETALEINA 15 - 50 {cone,)
Prova Valore .fhhimiti ai
' * ¢4 farimento
PARAMETRI MICROBICLOGXICK - -
Escherichia coll [ UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
2 7030 B
Babtterl coll formi, 0 URC/ 1090 mis APAT CNR IRSA 0
colfformi totall 7010 €
clogtridlum perfringens (1] UFC/100 mb ALL, IXX D.Lga 0
31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/C8 relativa alla gqualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed inbagrato dal D.lge 2772002

commento; I parametrl esaminati rileultano conforml al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile /del Laboratorio
Dott. Salvatore Velro

ordina Hozionale del og{\jjﬁ lzione n. 5854

a dslla Glrgentikogue SpA- .~

\"pud edsore riprodotto’ p,ai*z':ial_'rn"a;\'éé_: 'sa_l;vd_ autorizzazione sori

et




¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2925/17

Data di emissione: 07/08/2017 Pag.l di 2

pati del campione i

pescrizicne: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MIRAMARE C.DA ZINGARELLO ( MATRICOLA CONTATORE N. 270348)

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Filippo Lo Presti Data/ora Prelievo: 01/08/2017 11:40

Procedura carnpmnamento- IST.IL-LBO1 Temp al prehevo °C: -
Dati registrati in laboratorio ID Carppione ACQ173036

Data ricevimento: 01/08/2017 Data inizio prove: 01/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 25 Data Eine prOVe- 0?/08/201?

I risultat‘.i del rapporto Bono riEeriti eaclusivamente al campione presentato per la prova

Prova " 'valore unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRT ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020-A anomale

Odore Senza var. anomale “- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI --

Torbidita 0,4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,74 unitda di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilitd 458 psSfem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI =

Cloro libexo 0,1 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)

4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 6,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 3 5 mg /L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoeruri 0,39 mg/fi P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

pué essere ri’,pradot:l:o parzxalmente salvq autorlzzaziona scritta dalla Glrgentincqua SpA L




Mod.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 2925/17

Data di emissione: 07/08/2017 pag.2 4di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti dai Hote
misura riferimento
Cloruri 20 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 35 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 25 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calecio 53 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 24 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons,)
prova valore .. cci C.iteiivonied di - “LOQ Metodo di prova ' Eimiti di “Note
R ‘misura ) F ' riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - =i
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 4] UFC/100 mL APAT CNR IRSBA 0
Coliformi totali 7010 €
clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL, III D.Lgs 0
3172001
Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direktiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D. lgs 27/2002

Commentot I parametri esaminati risultano uonformi a}. D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del L boratorio
Dott., Salivatore
Ordine Nazionale del serizione n. 5854




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Setvizio ldrico Integraio
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 2938/17

Data di emissione: 22/08/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ASARO N.205

Provenienza: RACALMUTO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto pata/ora Prelievo: 02/08/2017 16:45

Procedura campionamento- I8T.IL-LBO1 Temp.al prelievo gt T,A,
Dati regiatrati in laboratorio in Camplone- ACQ173052

Data ricevimento: 02/08/2017 Data inizio prove: 02/08/2017

Temp al ricevimento °C: 24,0 Data fine prova 22/08/2011

I risultati del rapporto sono riferiti asclusivamenta al camplone presentabo per la prcva

valore ' ‘Unitd di  LOQ . Metodo di prova . Limitd di ‘Note

Prova
misura i riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. ancmale - APAT CNHR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -=
Torbidita 0,28 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH ] unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 474 uSfem a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 150 7150-1 0,5
Mitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 9,5
4020
Nitrati 2 mg/L HO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,47 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 3,5

4020




Mod,21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 2938/17

Data di emissione: 22/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limitd d4i Note
misura riferimento
Cloruri 28 mg/L C1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfati 56 mg/L S04 1 APAT CMR IRSA 250
4020
Magnesio 25 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
alcio 53 mg/L Ca % METALFTALEINA
Durezza 24 eF 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.)
Prova valorae 5LOQ:'ﬁetédpidiiﬁiov;,ifbimiti‘di= ::'f}égote
e CLeiTITTTi A e parimente -
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- -
Escherichia coll 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Cloatridium,perfringens 0 UPC/100 mL ALL., III D.Lgs 0
31/2001

Normativa di riferimento: D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Hadificato ed integrato dal D. 1gs 27/2002

Commento: I paramatri eeaminati risultano conEormi al D. igs 31}2001

11 Responsabi

Dott. Sa
ordine Nazlonale dei Biologi Iscrizione n. 5854

' ser riprcdotto parzialmente Salvo autorlzzazione aoritta dalla Girgentin que SpA




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Infegrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 2945/17

Data di emissione: 30/08/2017 Pag.l di 2

Datl del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETR PIAZZA MARCONI N.21

Provenienza: GROTTE

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 02/08/2017 17:10

pProcedura camplonamento' IST IL-LBO1 Temp.al prelievo o T.A.
Dati regiatrati 1n 1aboratorio D Campione ACQ173070

Data ricevimento: 02/08/2017 Data inizio prove: 02/08/2017

Temp al ricevimento °C: 24,1 Data fine prove 30/08/2017

I xisultati del :apportc sono riferici eaclusivamenta al campione presantato per 1a prova

Prov;
PARAMETRI ORGANOLETTICI --
Ceolore Senza var, anomale -- APAT CHNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale -= APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,21 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 8,02 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 475 us/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Cloro libero 0,1 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080
Amnmonio < LOQ mg/L NH4 0,05 SO T7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,47 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020




Prova

Clorurd

Solfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Prov;-]f
PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Batteri coliformi,
¢Coliformi tbotali

clostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Commento:

I param-tri esamxnati risultano conformi al b. Igs 31/2001.

.:;Il rapporto non pné easare riprodotto parzialm

Mod,21 rev.0 del 01.06.17
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Rapporto di prova n° 2945/17

Data di emissione: 30/08/2017 pag.2 di 2
Valore ";LQQ‘_ﬁetpdo,gi:p;qva. “Limiti di ‘Note
T T, "t riferimento
29 1 APAT CNR IRSA 250
4020
55 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
23 mg/L Mg 3 METALFTALBINA
33 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
18 L 1,78 METALFPTALEINA 15 - 50 {cons.)

APAT CNR IRSA 1]

0 UFC/100 mL
7030 E

0 UFC/100 ml. APAT CNR IRSA 0
7010 C

0 UFC/100 mbL ALL, III D.Lgs 0
31/2001

D.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate a1 CONSUMO UMano. Modificato ed inbegrato dal D. lgs 27/2002

Il Responsabille del_Laboratorio

ente salvo autorizzazlone scritta da

a Girgen;ihcqug_Sphi




Datli del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Data ricevimento:

Temp. al

Dati registrati in laboraterio

ricevimento

Rapporto di prova n°® 2975/17
22/08/2017

Data di emissione:

REALMONTE

Alessia datto
IST.IL-LBOL1

04/08/2017
22,0

Data/ora Prelievo:

#od. 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldiico Infegrato
della provincla di Agrigento

Pag.l di 2

ACQUA POTABILE PUNTOQ RETE VIA LAMPEDUSA N.3 (MATRICOLA CONTATORE N.41905/13)

04/08/2017 15:30

Temp al prellevo °C: T.A.

ID Camplone- ACQ1731ﬂ2
Data inizio prove: 04/08/2017
bata fine prove 22}08/2017

I risultati del rapporto sono riferiti eselusivamenta al campione presentato per la prova

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore
Odorxe

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Toxbidita

pH

conducibilita

PARAMETRI CHIMICI
Cloro liberxo

Ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluoruri

Valore

Senza var,

Senza var.

Senza var,

464

anomale

anomale

anomala

" Unita ai -

misura

NTU

unitd di pH

psSfem a
20°C

mg /L

mg/L NH4

mg/L NO2

mg/L NO3

mg/l F

'LOQ - Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT
2080

CNR IRSA

CNR IRSA

0,05 APAT
2110

APAT
2060

CHR IRSA

APAT CNR IRSA
2030

0,05 APAT CHR IRSA

4080

0,1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CHNR IRSA
4020

0,1 APAT CNR IRSA
4020

:Limiti di 'ﬁote
riferimento

Benza var,
anomale

Senza var.
anomale

Senza var.
anomale

Senza var.
anomale

6,5 S pH £ 9,5

(cons,}

0,5

50
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Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
migura riferimento
Cloruri 25 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 32 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 33 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
caleio a9 mg/L Ca 5 METALFTALEIRA
Durezza 23 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.}
Prova Valore i ',i;imiti.diﬂi .+ 'Note
TR ~.xiterimento '
PARAMETRI MICROBIQLOGICI - S
Escherichia coli 0 UFC/100 nkL APAT CHNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0
coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 YrPC/100 mL ALL, IXII D.Lgs 0

31/2001

D.1lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D. 1gs 21/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminabi risulbano conformi al D, lgs 31/2001

Il Responsabile dgl Laboratorio
Dott. |Salvafoxre Vetro

ordine Nazionale logi Iscrizione n, 5854
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pati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE FONTANBLLA PIAZZA VITTORIO

Provenienza: LUCCA SICULA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 07/08/2017 10:50

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp al prellevo L T.A,
Dati registrati in laboratorio D Campicna ACQ173104

Data ricevimento: 07/08/2017 pata inizio prove: 07/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 21 o pata fine prove: 22/08/2017

I riaultati del xapporto pone riferiti sscluszvamente al campione presencato per la prova

Prova valore Uniti di ;LQQ_.Hgtodo di prova . -Limiti di Note

misura o ) riferimento
PARAMETRI ORGANQLETTICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale &= APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. ancomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI --

Torbiditi 0,22 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.

2110 anomale
PR 7,15 unitad di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 503 usfem a APAT CHNR IRSA 2500
z20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI o

0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)

Cloro libero < LOQ mg/L
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 3 mg/L NO3 1 APAT CNR XRSA 50
4020

Fluoruri 0,2 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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Prova Valore gnitd d4i L.0Q Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
Cloruri 23 mg /L CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfatl 14 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 23 mg/L Mg 3 METALPTALEINA
Calaio 59 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 24 °p 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
Prova ©. - Unita .di . 110Q‘lebodo‘d;,p:qvg;fahimiti‘&i =0 Note
“misura ol Jl i iz ferdmento ‘
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - Les
Recherichia coli 0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7030 B
patteri coliformi, Q UFC/100 nkL APAT CNR IRSA 0
Colifoxrmi totall 7010 C
Clostridium pexfringens a UFC/100 mL ALL. III D.Lgs 0

31/2001

D.lgs 31/2001, Attuazicone della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modif1cato ed 1ntegrabo dal D. lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

CQmmento. X parametri esam1nati r1au1tano contormi al D, lgs 31/2001.

Il Responsabile ldel Labgratorio
Dott. Salvapeore Vdtro
Ordine Nazionale del Biolo eriziona n. 5954
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Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTQ RETE VIA DANTE N.14
Provenienza: VILLAFRANCA SICULA
Campionamento effettuato da: Alessia Gakto Data/ora Prelievo: 30/08/2017 10:10
Procedura camplonamento: IST.IL-I,BOL1 Temp.al prellevo *Cy T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione ACQ173415
Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017
Temp. al ricev:.rnento °C 19,0 Data fine Prove' 04/09/2017
I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per 1a prova
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Dimiti di Nota
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI --
Colore Senza var. ancomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale EEd APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale -- APAT CHR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICQ-FISICI -~
Torbidita 0,22 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7:63 unitd 4i pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilita 429 psS/em a APAT CNR IRSA 2500
29°C 2030
PARAMETRI CHIMICI e
Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/t NO2 G,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,18 mg/1 F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

e




dod.21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Seivizlo ldiico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3273/17

Data di emissione: 04/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
Cloruri 23 ng/L CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 13 mg/L 504 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 15 ng/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 7¢ mg/L Ca 5 METALFTALEINA
burezza 24 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
Prova Valoxe woerl st ondes al - LOQ . Metodo.di prova Timiti di Note
misuza TR G riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- --
Escherichia coll 0 UFC/100 mis APAT CNR IRSA Q
7030 B
Batterl coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL., III D.Lga 0
31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle aoque
destinate al congume umano. Modificato ed 1ntagrato dal D. lgs 2?/2002

/

Il Responsabille del /Laboratorio

Dott. 8 toye Vetro
Blologl Iscrizione n. 5854

Commento: I paramatri egaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001

ordine Nazionale de
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Datl del campione

Degcrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N.5B

Provenienza: SICULIANA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto bata/ora Prelievo: 07/08/2017 16:15

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio D Campione- ACQL73132

Data ricevimento: 07/08/2017 Data inizio prove: 07/08/2017

Data fine prove- 22/08/201?

Temp. al ricevimento °C: 22,0

I rxsultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova  Limiti di Hote
’ risura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICL .-
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,33 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 74 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 £ pH £ 9,5
2060
Conducibiliti 456 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI e
Cloxro libero 0,1 mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons,)
4080

mg/L NH4 0,05 ISO 7150-1 0,5

Ammonio < LOQ
Nitriti < LOD mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020 :
Mitrati 8 mg/L NO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,38 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Il rapporto non-puo easere;riprodotto 9&rzxalmente salvo: autorizzaziona scritta dalla G1rgant1ACqua SpA
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Prova Valore Unitd di L0Q Metodo di prova Limiti &l Note
misura riferimento
Cloruri 22 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 29 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 32 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 42 mg/L Ca 5 METALFTALBINA
Durezza 24 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.}
Prova Valore © e T unita di_yuxLOQ,Kﬂgtodq d;‘ﬁrqva, ‘Limiti i " ‘Note
© misuga e e rifeximento
PARAMBTRI MICROBIOLOGICI - =i
Escherichia coli 0 UFC/100 mbL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batterl coliformi, 0 UFC/100 mh APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 1] UPC/100 mL ALL. IXII D.Lgs 0
31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consume UmManoc. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commanbo: I paramacri esaminati riaultano conformi al D. 1gs 31/2001.

I1 Responsabilg del aboratorio
pott., Salyatore/Vetro
ordine Nazionale del Blologl Iscrizione n. 5854

-'nﬁuﬁ‘ 'aare riprodottc parzlalmente salvo autorizzaza'n scritta della Girgentlhcque SpA i
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Dati del campione

Descrizicne: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MINOSSE N.6 ( MATRICOLA CONTATORE 57792)

Provenienza: CATTOLICA ERACLEA

Camplonamento effettuato da: Alessla Gatto Data/ora Prelievo: 08/08/2017 12:05

Procedura campionamento- I8T.IL-LBO1 Temp al prelievo °C: T. A.
Dati regiatrati in laboratorio ID Campione: 509173138

Data ricevimento: 08/08/2017 Data inizio prove: 08/08/2017

Temp al ricevimento °C: 24 Data fine prove: 22/08/201?

I risultati del xapporto gono riferiti esclua;vamente al campione presentato per la prova

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIHICQ-FISICI ue-
Torbiditd 0,14 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,88 unitid di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilita 417 usS/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Clorxe libero 0,05 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5
Nitxitdi < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 8 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 0
4020
Fluoruri 0,38 mg/l P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Prova

Cloruri

Solfatd

Magnesio

Calcio

Durezza

7”-?31933.;:;2 .

Rapporto di

Data di emissione:

21

Prova

PARAMETRI MICROBIQOLOGICI

Batterl coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Noxmativa di riferimento:

D.lgs 31/2001. Attuazione della

#od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Infegrato
della provincia di Agrigento

prova n° 2999/17

22/08/2017

Pag.2 di 2
‘L0Q Metodo di prova = Limiti &i
st s pi ferimento
1 APAT CNR IRSA 250
4020
1 APAT CNR IRSA 250

4020

3 METALFTALEINA

5 METALFTALEINA

METALFTALEINA

15 - 50 (cons.)

APAT CNR IRSA 0

U?C/lOO mi
7030 E

UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 €

UFC/100 mL ALL, IXI D.Lgs 0
31/2001

direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al conaumo umano. Modificato ed intagrato dal D, lga 27/2002

Commento' I paramstri esaminati rieultano conformi al D. lgs 31/2001.

Pel Laboyatorio

ore Vekro
criglone n.

I1 Responsabile
Dott. Salv
Ordine Nazlonale dei Bi

5854

" ‘Note




Datli del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento-

Dati ragistrati in laboratorio
Data ricevimento:

Temp al ricevimento °C:

I riaultati del rapporto sono rifariti esclusivamente al campione presentato per la prova

Gesfore del

Rapporto di prova n® 3000/17
22/08/2017

Data di emissione:

CATTOLICA ERACLEA

Alessla Gatto
IST.IL-LBO1

08/08/2017
23,3

Prova.E

PARAMETRI ORGANOLETTICI wa

Coloréﬂ o ”“.;anza ;;;. ano;ale
Oéore o mm;énza var, anomale
Sapot;i - ;anza var. ano;;;a
PARgﬁség;“CHIMICO-FIS#;;mM -- B _ _
To?ggdita o l;,ﬁi )

m T
C;;gucibilité ) - 445 _ - _
P.;RA;'!ETRI ‘CHIHICI B o -= B _ -
Cloro lbwcs <100

Ammonio ) _ B _< LOQ - h
Ni;;iti o . < L;; i
Nitra:i"ﬂ h o g ) B -
uesuer 0,38

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA GARIBALDI N, 22 ( MATRICOLA CONTATORE N. 070370/14)

Data/ora Prelievo:

Temp al prelievo og; T.A,

ID Camplone ACQ173139
Data inizio prove: 08/08/2017
pata fine prove 22/09/2017

e APAT

della provincia di Agrigento

Mod.21 rev.0 dei 01.06.17

Servizio ldiico Integrato

Pag.l di 2

08/08/2017 12:40

CHR IRSA Senza var.

2020 A anomale

-- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

-- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

p8/em a APAT CHR IRSA 2500

20°¢ 2030

mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (consa,)
4080

mg/I, NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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Prova “Valore . .ﬂnité i 10p Hetodo di prova  Limiti &l .. Note
TRl e Rl “misura - ST Y iy ferdmento
Cloxuri 20 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 27 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 33 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 33 ng/L Ca 5 METALFTALEINA
puxezza 22 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {consa.)}

Provajn

PARAMETRI MICROBIOLOGICI - -

Escherichia coli 0 UFC/160 mL APAT CNR IRSA 0
7030 B

Bakterl coliformi, 0 UFC/100 m APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

Clostridium perfringens 0 UPC/100 mls ALL, III D,Lgs ]
31/2001

Normativa di riferimento: p.1lgs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gualitd delle acque
destinata al consume umano, Hodificato ed 1ntegrato dal D.lgs 27/2002

Commanto: I parametri esaminati risultano contormi al D, lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Sa Vetro
ordine Nazionale del Biologi Iscrizions n, 5854

I1 xapporto non pu& essere riprodotto parzialmanta salvo autorizzazione sc:itta della. Gl gentihcque
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Dati del campione

Descxizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MALFITANO N.19 ( MATRICOLA CONTATORE N, 455474)

Provenienza: NARO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 09/08/2017 11:15

Procedura campionamento IST,IL-LBOL Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati reglistrati in 1aboratorio Ib Campione. ACQ173149

Data ricevimento: 09/08/2017 Data inizio prove: 08/08/2017

Temp al ricevimento °C: 24 pata fine prove: 22/&8/2017

I riaultati del rapporto sono riferiti asclusivamenta al campione presentato per la prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 ancmalea

Sapore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICOQ-FISICI -

Torbidita 0,48 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.
2110 ancmale

pH 7,64 unitd d4i pH APAT CHR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060

Conducibilitd 634 #8fem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloxo libero 6,15 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020

Nitrati 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,59 g/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Prova

Cloxuri

Solfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Setvizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3018/17

Data di emissione: 22/08/2017 Pag.2 di 2

Limiti i

Valore [ ilC . Lo@  ‘Metodo &i prova -’ k
Pt §on S LR el pd ferdmento -
47 1 APAT CNR IRSA 250
4020
98 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
30 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
72 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
30 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)

PARAMETRI MICROBIQLOGICI

Bscherichia coli

Batterl coliformi,
Coliformi totali

CLostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri es

0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7030 E

0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7010 €

0 UFC/100 mi ALL., III D.Lgs 0

31/2001

98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
to dal D.lgs 27/2002

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva
destinate al consumo umano. Modificato ed integra

aminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsaliile del/Laboratorioc
pott, Shlvatore Vetro
Ordine Nazionale def BlolSgi Iscrizlone n. 5854

'4lhéntéfsalvé”autgriz;@ziphe.sCtitEa della GirgentiAcque SpA .

SpA ‘Sede Legale: Via Minfera Pozzo N




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3020/17

Data di emissione: 22/08/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTC RETE VIA BUONARROTI N. 6 ( MATRICOLA CONTATORE N. 7659)

Provenienza: LICATA

Campionamento effettuato da: Alesaia Gatto Data/ora Prelievo: 09/08/2017 13:20

Procedura campionamento. IST.IL-LBO1 Ternp al prelmvo oC: T.A.
Dati registrati in laborator:lo ID Campione ACQ173161

Data ricevimento: 09/08/2017 Data infizio prove: 09/08/2017

'I’emp al ricevimento °C: 24 Data fine prove 22/08/2017

I risultati del rapporto gono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova.

Limiti di

Prova b V"\fglore
R riferimento : .

PARAMETRI ORGANOLETTICI -=

Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.,
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 ancmale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,33 NTU 0,05 APAT CNR XRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7.72 unitd 41 pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 451 p8/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,24 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Amnmonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 7 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,4 ng/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1.5

4020
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Data di emissione: 22/08/2017 Pag.2 di 2
Frova Valore - - -t ol Lt ‘Unita di, “LOQ ‘Metodo di prova  Limiti di Note
misura T riferimento
Cloruri 21 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 33 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 29 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
caleio 44 mg/L Ca 5 METALFTALBINA
Durezza 23 °F 1,78 METALFTALRINA 1% - 50 (cons.}

otea

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI == bl

eacherichia coli 0 UFC/160 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E

Batteri coliformi, 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0

Coliforml totall 7010 C

Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL., III D.Lgs 4]
3172001

D.lgs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al ¢ongumo umanc. Modificato ed integrato dal D.lgs 2?/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Jaboratorio
Dott. Sal ore Vetro

oOrdina Nazionale deli Blologl Iscrizione n. 5854
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Data di emissione: 22/08/2017 Pag.1 di 2

Dati del campione

Pescrizione; ACQUA POTABILE PUNTO RETE CORSO ITALIA N. 124/A ( MATRICOLA CONTATORE N. 000486)

Provenienza: LICATA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 09/08/2017 14:20

Procedura campionament:o' IST.IL-LBO1 emp al prelievo oL T.A.
Dati registrati in lahoratorio ID Campione ACQ173162

Data ricevimento: 09/08/2017 Data inizio prove: 09/08/2017

Temp., al ricevimento °C: 24 Data fine proveA 22/09/2017

I risultati de}. rapporto sono rifariti esclusivamente al campione preﬂentato per la prova

“Limikd . ad .
riferimento -

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var, anomale == APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. ancmale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Toxrbiditd 0,26 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,74 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 451 pS/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI .-
Cloro libero 0,13 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

mg/L NH4 0,05 I50 7150-1 0,5

Ammonio < LOQ

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitxabti 7 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,4 mgfl F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Rapporto di prova n
Data di emissione: 22/08/2017
Prova Valcre "‘Unita di
misuza
Cloruri 21 mg/L C1
Solfati 32 mg/L S04
Magnesaio 28 mg/L Mg
Calelo 47 mg/L Ca
Durezza 23 °F
Prova
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Eacherichia coldl 0 UFC/100 mL
Batteri coliformi, 0 URC/100 mbL
Collformi Eotali
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano.

Commento: I parametri asaminati risultano confarmi al D. lgs 31/2001

Il rapporto na' pub esaere riprodotto parzialmenta salvo gut

D.1ge 31/2001, Attuazione della direttiva
Hcdificato ed

5 BO2ESLT

ioo ;ﬂe;ng,dﬁ.prova

1 APAT CKNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

3 METALFTALEINA

5 METALFTALEINA

METALFTALEINA

APAT CNR XIRSA
7030 B

APAT CHR IRSA
7010 €

ALL. III D.Lga
31/2001

¥od.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrate
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti di Note

riferimento

250

250

15 -~ 50 (comsa.)

0

0

[+

98/83/CE relativa alla gualitd delle acque
integrato dal D. lgs 27/2002

I1 Responsalyile de} Laboratorio

Dott.
Ordine Nazionale d

orizzaiione‘scritba della-g}rgeptiAcqqg_spgy

vakote Vetzo
Biologl Iscxizione n, 5854




Hod.21 F30,0 del 01.06.17

Geslore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3132/17
23/08/2017

Data di emissione: pag.1 di 2

Dati del campione

Descri zione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA PADALINO N.17 (MATRICOLA CONTATORE N,032296/13)
CASTELTERMINI

Campionamento effetbuato da:

Provanienza:
Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 21/08/2017 093150

Procedura camplonamentm 37, 1L-LBOL 'I‘emp al pxeiievo o T.A.
Dati regiar.xat:l in lahoral:orl.o ID Campione: ACQ173315

Data ricevimento: 21/08/2017 Data inizio prove: 21/08/2017

Temp. al ricevimento °C; 24,2 Data fine prove: 23/08/2017

Prova Valore Unitd di LOg HMetodo di prova Limicd di Hote
mipura riferimento
PARAMBTRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza vax. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Qdore denza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore #enza var. anomale .- APAT CHR XRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMBTRI CHIMICQO-FISICE .- o
Torbiditad 0,6 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Sonza var,
2110 anomale
pH 7,65 unitd dif pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conduoibilitd 446 ngfom a APAT CHR IRSA 2500
a0°C 2030
PARAMETRI CHIMICI n
Cloxo libero 9,16 mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cona,)
4080
Ammonio < LOQ myg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitritd < LOQ mg/l: NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
ritrati 3 mg/h NO3 1 APAT CHNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,47 mg/l F 0,1 APAT CHR IRSA 1,5

4020

I riﬂultatl dol rapporto 8ONO rifer.tti aanlusivamente al oa.mplone presentato per 16 prova




Mod,21 rev,0 del 01.06,17

Geslore del Servizio tdrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3132/17

pata di emissione: 23/08/2017 pPag.2 di 2
Prova Valore unitd di LOQ Hetodo di prova timitd di Hote
migura rilferimento
Cloxurd 20 myg/Ir CL L APAT CHR IR8A 250
4020
golfati 47 mg/L S04 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Hagnesio 20 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calalo 56 mg/L Ca § METALFTALBINA
Durezza 22 °F 1,78 METALFTALBIHA 15 - 50 {cona.}
Prova Valore unitd di LOG Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRI #MICROBIOLOGICI .- --
gecherichia coll (] UFC/100 mb APNT CNR IRSA 1]
7030 B
patteri coliformi, 0 UFC/100 mk APAT CHR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
clostridium parfringens 0. UFC/100 mk ALL, XXX D.Lys 0
3172001

Attuazione della direttiva 98/83/CB relativa alla qualitd delle acque

Hormativa di riferimento: D.lgs 31/200%,
degtinate al consumo umanu. Hodifioato ed intagra&o dal D, lga 27/2002

Commentoy I parametri eaaminati riaulbano gonforml al D. 1gﬂ 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio

Dott. Sal aboxej\lal:ro
Ordine Hazionala dei beléii‘ sorizions n. 5854
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Rapporto di prova n° 3101/17

Data di emissione: 22/08/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE LUNGOMARE FALCONE BORSELLINO N. 14

Provenlenza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 17/08/2017 13:00

Procedura campionamento- IST.IL-LBOL Temp al prelieva *C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione ACQ173233

Data ricevimento: 17/08/2017 Pata inizio prove: 17/08/2017

Temp al ricevimento °C: 20,2 Data fine prove: 22/08/2017

I risultati del rapporto sono riferihi esclusivamente al campione prasentato per la prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI .-
Colore Senza var. anomale -— APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Senza var. anomale .- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore 8enza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 0,61 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
PH 7:39 unitda di pH APAT CNR IRSA 6,5 S PH £9,5
2060
Conducibilita 465 usfem a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Cloro libero 0,24 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 9,20 (cons.)
4080
ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA Q9,5
4020
Nitratdi 8 mg/%L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,39 mg/l F 0,1 APAT CHR IRSA 1,5

4020




Rapporto di prova n® 3101/17
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Prova Valore <1 : il lonich di 100 Metodo af prova - Limiti di ' iNote
R AL s s “misura - T ‘riferimento ’
Cloruri 22 mg/EL €L 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 29 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magneaio 32 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 40 mg/L Ca 5 METALFTALBINA
Durezza 23 °F 1,78 MERTALFTALEINA 15 - 50 (cons.}

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

UFC/100 mL

Escherichia coli 4] APAT CNR IRSA 0
7030 B

Batteri coliformi, 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

Clestridium perfringensa UFC/100 mL ALL, IIX D,Lgs 0

31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CB relatlva alla qualitd delle acque
destinate al ¢ONSUMO UMAano. Modificato ed integrato da ‘D.1lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Ccmmento= I parametri esaminati risultano conformi al D. lga 31[2001.

alvatore Vetro

Oxdine Nazionald] dei Blologi Iscrizione n. 5834




Rapporto di prova n° 3126/17

Data di emissione: 22/08/2017

Dati del campione
Descrizicne:
Provenienza: RIBERA

Campionamente effettuato da:

Alessia Gatto

Data/ora Prelievo:

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp al prelievo i 15
Dati registrati in laboratorio ID Camplone.
Data ricevimento: 18/08/2017 Data inizio prove:
Data fine prove

Temp. al ricevimento °C: 22

I riaultati del rapporto sono riEe:iti escluaivamante al campione presentato par la prova

ACQ173309

Mod,.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.1 di 2

ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA PIETRE CADUTE 2 ( MATRICOLA CONTATORE N. 000036/10)

18/08/2017 11105
T.A.

18/08/2019
22/08/2017

“Limiti di Note

Prova Valore Unita di fLOQ . Metodo di prova
misura R : riferimento
PARAMETRI ORGANOLBTTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI .-
Torbiditd 0,49 NTD 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,46 unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 4861 us/em a APAT CNR IRSA 2500
20¢¢ 2030
PARAMETRI CHIMICI =
Cloro liberxo 0,06 ma/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cona.)
4080
ammonio < LOO mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg /L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 8 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,389 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

-;lvraégogﬁﬁ'
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Prova Valore Unitd di 100 Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 24 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 29 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 33 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcilo 39 mg/L: Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 23 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cona.)
Prova Valore VﬁUnxt& di hQQ; Egtodp di,prgyalf;bimiti di - .. Note
'miaura,;‘- U oo 'riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICE -- o
gscherichia coli 0 UFC/100 mi APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 4] UFC/100 mb APAT CNR IRSA [}
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 1] UFC/100 mL ADLL. III D.Lgs 0

31/2001

D.1lgs 31/2001. Attuaziona della direttiva 98/83/CB relativa alla qualitd delle acgue
destinate al consumo umano. Modiflcato ed integrato dal D, 1gs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile ldel Laboratorio
Dott. Salvafore Vetro
Ordine Nazionale dei Blo sctizione n. 5854
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Datl del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CARAVAGGIO 107 { MATRICOLA CONTATORE N. 07428404}

Provenienza: RIBERA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto pata/ora Prelievo: 18/08/2017 11:35

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp al prellevo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Camplone ACQ173310

Data ricevimento: 18/08/2017 Data inizio prove: 18/08/2017

Temp. al ricev;mento aiie 22,4 Data fine prove. 22/08/2017

I risultati del rapporto sono riEerlti esclusivamente al campione prasentatc per la prova

Prova Vvalore o Unitid di LoQ . Metodo di prova ' Limiti di NHota

misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Coleora Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbldita 0,58 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,77 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH 5 9,5
2060
Conducibilita 456 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICX b
Cloro libero 0,13 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (coms.)
4080
Ammonio < LCQ mg/L NH4 0,05 150 7150-1 0.5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitratl 9 mg/L HO3 1 APAT CHNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,38 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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Rapporto di prova n° 3127/17
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Prova Valore Unitad di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Cloruri 23 ng/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 29 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 33 mg/bL Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 38 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 23 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (¢ons.)
Prova 'gfpnlta di_3{];90.ﬂkgpqdq,éi_p;pya-M:#imiti ai - 522§Note
misura ..o 0P ool riferimento

PARAMETRI MICROBIOLOGICI bk

UFC/100 miL APAT CNR IRSA Q

Escherichia coll 4]
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mi APAT CNR IRSA Q
coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UPC/100 mL ALL, III D.Lgs [

31/2001

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al cansumo umano. Modificato ed integrato dal D. lgs 27/2002

Commento‘ I parametri eaaminati risultano conformi al D.1gs 31/2001.

I1 Responsabile fel Labgratorio
Dott. Salva tro
ordine Nazionale del Bilolpgd Iscrizicne n. 5854

sere riprodotto parzialmente salvo

autorizzazione scritta della Girgentihcque Spa s




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Procedura campionamento:

RIBERA

Campionamento effettuato da:

Rapporto di prova n° 3128/17
22/08/2017

Data di

Dati registratl in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento ©°C:

Alessia Gatto
IST.IL-LBO1

18/08/2017
22,5

emigsione:

Data/ora Prelievo:

Temp al prelievo °C:

ID Campxone

Data inilzio prove:

Data

fine pxove-

Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia dl Agrigento

Pag.l di 2

ACQUA POTARILE PUNTO RETE VIA GARIBALDI 63 ( MATRICOLA CONTATORE N. 060253)

18/08/2017 12:30
T.A.

ACQ173311
18/08/2017
22/03/201?

I risultati del rapporto gono riferiti esclusivamente al campiona preaentato per la prova

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICX

Colore
Odcre

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Torbidita

pH

Conducibilita
PARAMETRI CHIMICI
Cloro libero

ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluoruri

Valore

Senza var,

Senza var.

Senza var,

0,28

< LOQ

< LOQ

anomale

ancmale

anomale

Unitd ai

miaura

unitd di pH

p8/cm a
20°¢C

mg/L

myg/L NH4

mg/L NO2

mg/L NO3

mg/l F

4020

\.LOQ -.Metodo dl prova

Limiti di " Note

riferimento
APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
APAT CNR IRSA 2500
2030
0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
0,05 IS0 7150-1 0,5
0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
1 APAT CNR IRSA 50
4020
0,1 APAT CHR IRSA 1,5




Prova

Cloruri
Solfati

Magnesio

Calceio

Durezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Eacherichia coli

Batterl coliformi,
Coliformi totali

clostridium perfringens

Normativa di riferimento!

Valore

28

30

D.lgs 31/2001. Attuazione de
destinate al ¢onaumo umano,

Rapporto di prova n

Data di emissione: 22/08/2017

Onitd 4ai
misura

mg/L C1

ng/L S04

mg/L Mg

mg/L Ca

Dnitd di

UFC/100 mL

UFC/100 nmbL

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.1lgs 31/2001.

oOrdine Nazionale del B

prodott' p'rzialmente salvo autori

UFC/100 mi

= X128 717

Metodo di prova

LOQ

[y

APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

3 METALFTALEINA

5 METALFTALEINA

METALFTALEINA

Cmisura Tl

APAT CNR IRSA
7030 B

APAT CHR IRSA
7010 C

ALL, ITI D.Lgs
31/2001

.‘Metodo di prova '’
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Note

Limiti di
riferimento

250

250

15 - 50 {cona.)

Edmitd Al oo
- riferimento .

0

0

11a direttiva 98/83/CE relativa alla qualitad delle acque
Hodificato ed integrato dal D. lga 27}?002

11 Responsabilk del Laporatorio

Dott.

zzazione scritta dalla ergentihaque SpA -

Saldatore ¥etro
i Iscerizione n,

5854
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Data di emissione: 22/08/2017 Pag.1l @i 2

Dati dal campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CAVOUR 39

Provenienza: CALAMONACI

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 18/08/2017 13:38

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp al prellevo °Cs T.A,
Dati registrati in laboratorio ID Campione ACQ173314

Data ricevimento: 18/08/2017 Data inizio prove: 18/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 22, 5 pata fine prove- 22/09/2017

I risultati del rapporto aono riferiti eaclusivamenta al campiona presentato per la prova

valorsa - " 'Unita @i . EOQ Metodo di prova . Limiti di  Note

Prova
misura . - - Cpce T riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI =
Colore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomals -= APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 0,27 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,58 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,8
2060
Conducibilitd 507 us/fom a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro liberoc 0,27 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons,)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 ISO 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 7 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,43 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020




Prova

Cloruri
Solfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa di rifeximento:

Rapporto di prova n°® 3131/17

22/08/2017

Data di emissione:

Valore

31

30

35

42

25

Valore

Unita di LOQ
misura

Commento: I parametri asaminati risultano conformi al D. lga 31/2001

_riprodotto sars

Metodo di prova

mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L S04 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L Mg 3 METALFTALEINA

mg/L Ca 5 METALFTALEINA

°F 1,78 METALFTALEINA

.- Unitd ai todo di prova .

wmisura. A M

UFC/100 mb APAT CNR IRSA
7030 E

UFC/100 mL APAT CNR IRSA
7010 C

URC/100 mL ALL. III D,Lgs

31/2001

Mod.21 rev.0 del 01,06.17
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Limitd 4i Hote
riferimento

250

15 -« 50 {(cons.)

“tdmiti di - . Note
‘riferimento

D.lge 31/2001, Attuazione della direttiva $8/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D. 1gs 27/2002

I1 Responsabile del Labgpratorio
Dott. Salvatore Vgtro

Ordine Nazionale del Bi

lmante salvo autorizzazione scritta della Girgentiﬁcqug SpA‘ﬁ

ogl Yscrizione n, 5854
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Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA PROGRESSO 24 (N.MATR. 2065611)

Provenienza: SAMBUCA DI SICILIA

Campionamento effettuato da: Aleassia Gatto Data/ora Prelievo: 23/08/2017 11:40

Procedura campionamento- IST.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati ragisl:rati in 1ahoratono ID Campione: ACQ173333

Data ricevimento: 23/08/2017 Data inizio prove: 23/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 24,2 Data fine prove 28/08/2017

I risultat:. del rapporto sono riferiti escluaivamenté al campione preseatato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti ai Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANCLETTICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapoxe Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI --

Torbidita 0,43 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,

2110 anomale

pH 7,7 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pit £ 9,5
2060

Conducibilita 454 us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°cC 2030

PARAMETRI CHIMICI S

0,18 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)

Cloro libero
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati -] mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 6,21 mg/1 P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Prova

Cloruri

solfati

Magnesio

calcio

Durezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Battexrl coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Commento:

Valore

23

13

25

63

26

Valore

D.lgs 31/2001. Attuazione de

Rapporto di

pata di emissione:
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28/08/2017 Pag.2 di 2
Unita di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
mg/L Mg 3 METALFTALEINA
mg/L Ca 5 METALFTALEINA
°F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
Unitd dai L0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
UrC/100 mh APAT CNR IRSA o
7030 B
UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C
UF¢/100 mh ALL. III D.Lgs 1]
31/2001

1la direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modiflcato ed integrato dal D. lgs 27/2002

I parametxi esaminat; risultano conformi al D lgs 31/2001,

11 Responsabile dell Laborgtorio

bott. Salvator
Ordine Nazlonale del Biclogd

acrizione n. 5854
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Dati del campione .

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTQ RETE VIA LIDO ESPERANDO N.54 (MATRICOLA CONTATORE N.11106)

Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto pata/ora Prelievo: 30/08/2017 12:30

Procedura camplonamento- IST,.IL-LBO1 Temp.al prellevo °C T.A.
Dati regiatrati in 1aboratorio iD Campione ACQ173420

Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017

Temp al ricevimento °C: 19 0 Data fine prove~ 04/09/2017

I riaultat‘.x del rapporto 80N0 riferiti esclusivamente al campf.one presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI " ORGANCLETTICI --

Colore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Saporea Senza var. anomale Ex] APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICE -
Torblditd 0,4 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,65 unita di pH APAT CMR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita d64 us/em a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICE =
Clorxo libero 0,07 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)}
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 10 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,23 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1.5
4020

: I;:rappbktof




Prova

Clorurl

Solfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totalil

Clostridium perfringens

Normativa di riferimentoq

Commento: I parametri esam1nahi risultano conformi al D. 1gs 31/2001,

¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizic ldrico infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3278/17

Data di emissione: 04/09/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
28 mg’/Ia ClL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
17 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
28 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
39 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
21 °P 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {con=.)
Valore " Unitd d4i LOQ ‘Metodo di prova Timiti dai Note
misura ‘ ' riferimento
1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA o]
7030 E
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C
0 UFC/100 mL ALL. IXII P.Lgs 0
31/2001

D.1lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qgualitd delle acque
destinate al consumo umanc. Modlficato ed integrato dal D.lgs 2?/2002

Il Responsabile del{Labordtoyio
Dott. Salvator

ordine Nazlonale del Bilologi zlone n. 5854

G:rgenﬂ Acque SpA Ssde eg Ia' Vla Mlniara'Pozzo Nu vo. 92021 Aragona AG LEY
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Rapporto di prova n® 3314/17

Data di emissione: 04/09/2017 Pag.1 di 2

Dati del campione

Degcrizione: ACQUA POTABILE PUNTQ RETE C.DA SAN MARCO 7 ( MATRICOLA CONTATORE N. 2492061)

Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Carloc Asaro Data/ora Prelieve: 02/09/2017 16:13

Procedura campionamento: IST,IL-LBOL Temp al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ173445

Data ricevimento: 02/09/2017 Data inizio prove: 02/09/2017

Temp al ricevimento °C: 22,4 Data fine prove: 04/09/2017

I risultati del xapporto sono riferlti escluszvamenta al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LCQ Metodo di prova Limiti ai Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI e
Colore Senza var. ancmale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var,

2080 anomale

PARRMETRI CHIMICO-FISICI L

0,26 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.

Torbidita
2110 anomale
pH 7,77 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 457 psS/cm a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI .=
Cloro libero 0,05 mg /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cona.)
4080
Ammonilo < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitritd < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 11 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,24 ng/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4029




Prova

Cloruri
Solfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Prova
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Commentos I parametri eaaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Mod.21 rev.d del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3314/17

Data di emissione: 04/09/2017 Pag.2 di 2
valore Unitd ai LOQ Metode di prova Limiti ai Note
misura rlferimento
29 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
17 mg/L 504 1 APAT CNR IRSA 250
4020
22 mg /L Mg 3 METALFTALEINA
43 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
20 P 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cona.)}
Valore " 'Unitd di  LOQ Metodo di prova  Limiti &i Note
misura riferimento
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 4]
7010 C
0 UFC/100 mL ALL, IXII D,Lgs 0

31/2001

D.1gs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D. 198 2?/2002

Il Responsabile \del LaBoratorio
Dott. Salva

ordine Mazionale dei Biolvgi Iscrizione n. 5854
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Rapporto di prova n° 3306/17

Data di emissione: 04/09/2017 Pag.1l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA GIOTTO 29
Provenienza: SCIACCA
Campionamento effettuata da: Addetto distribuzione Data/ora Prelievo: 31/08/2017 11:00

Procedura campionamento: IST.IL-LBG1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati registrati in laboratoric ID campionez ACQ173439
Data ricevimento: 31/08/2017 Data inizio prove: 31/08/2017
Data fine prove. 04/09/2017

Temp al ricevimento °C: 20

I risultati del rapporto sonc riferiti eaclusivamenta al campione presentato per 1a prova

Prova Valore Onitd 4ai LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI =

APAT CNR IRSA Senza var.

Colore Senza var. anomale --
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICOQ-FISICI -
Torbidita 0,3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
’ 2110 anomale
pH 7:76 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilita 467 us/em a APAT CNR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI Dl
Cloro libero < LOQ ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitritd < L0Q mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA @,5
4020
Nitrati 11 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruxi 0,22 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020




Prova

Cloruri

Solfati

Magnesilo

Calcio

Durezza

Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Batterl coliformi,
Coliformi totali

Clestridium perfringens

Normativa di riferimento:

Commantos:

I parametri esaminati rigultano conforml al D.lgs 31/2601.

Mod.21 rev.0 de} 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3306/17

pata di emissione: 04/09/2017 Pag.2 di 2
Valoxe Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
migura riferimento
28 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
15 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
30 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
45 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
24 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
Valore Unitad di ‘LOQ | Metodo di prova Limici di Note
migura riferimento
0 UFC/100 mL APAT CHNR IRSA 1}
7030 E
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA [
7010 ¢
0 UFC/100 mi ALL, IIX D,Lgs 0
31/2001

p.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consume umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

I1 Responsabile del Labofatorio
Dott. Salva

Ordine Hazlonale dei Blolpgi Iscrizlonse n, 5854
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Rapporto di prova n° 3182/17
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Dati del camplone

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA CARLO ALBERTO N.d46

Provenienza: CANICATTI'

Campionamento effettuato da: Nino Montana Lampo Data/ora Prelievo: 23/08/2017 15:00

Procedura campionamento IST.IL-LBO1 Temp al prelievo oC: T.A.
Dati registrat; in laboratorio D Camplone AC0173342
Data ricevimento: 23/08/2017 Data inizio prove: 23/08/2017
21,0 Data f£ine prove‘ 28/08/2017

Temp al ricevimento °C:

I risultati del rapporto s0n0 riferiti aaclusivamente al campiona prasentatc per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limfiti 4i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var,
2020 A anonmale

Odore Senza var, anomala -- APAT CNR IRSA Senza var.,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza vax.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbiditi 1,3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 777 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 492 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20+C 2030

PARAMETRI CHIMICI =

Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 3 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,43 ng/l1 F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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Prova valore Unita 4i LOQ Metodo di prova Limiti dai Note
misura riferimento
Cloruri 28 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 55 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnegio 23 mg/L Mg 3 METALFTALBINA
Calelo 5% mg/L Ca 5 METALEFTALEINA
Durezza 24 op 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.)
Prova valore e .l ynika i LOQ _‘Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
PARAMBTRI MICROBIOLOGICI -- -
Escherichia coli 0 UPC/100 nkL APAT CNR IRSA o
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mbL APAT CNR IRSA 0
Collformi totalil 7010 C
Clostridium perfringens 4] UFC/100 mkL ALL., III D.Lg8 ]

31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.1lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I paramstri esaminati xisultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabileldel Labdratorioc
Dott. Balvdtore Vgtro
oOrdine Nazionale del Bio Iscrizione n. 5854

rlgkquttowparzialmente'géjvé attorizzazione scritta della GirgentiRcque

" Girgonti Acque SpA. Seds Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG -~
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Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA ROSSINI N.1
Provenienza: RAFFADALI
Campionamento effettuato da: Gramaglia Salvatore Data/ora Prelievo: 24/08/2017 08:00
Procedura campionamento: IST,IL-LBOL1 Temp al prellevo °C: T.A,
Dati registrati in laboratorio D Campione ACQ173345
Data ricevimento: 24/08/2017 Data inizio prave: 24/08/2017
18,0 Data fine prove~ 28/08/2017

Temp. al ricevimento °C:

I riaultat1 del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo 4i prova Limiti 4i Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANCOLETTICI -
Colore Senza var. anomale "= APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

0,05 APAT CNR IRSA Benza var,

Torbiditi 0,48 NTU
2110 anomale
pH 7,79 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilita 521 pS/em a APAT CNR IRSA 2500
20¢¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Clore libero 0,39 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.}
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitrati 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,59 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Glrgenti Ac_'ua SpA Sado Legaln. Via Mimera Pozzo Nuovo 92021 Aragf a AG
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Prova Valore Unitd di 100 Metodo di prova Limiti 4i Hote
misura riferimento
Cloruri 31 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 57 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesilo 30 mg/L Mg 3 METALFPTALEINA
Calcio 50 mg/%s Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 25 °F 1,78 METALFTALEINA 158 - 50 (cons.)
Prova Valore Unitd d4i iLOQ ‘Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- --
Egcherichia coli 1] UFC/100 mbL APAT CHR IRSA 0
7030 E
Battezd coliformi, 0 UFC/100 mkL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totalil 7010 C
Clostxidium pexfringens 4] UFC/100 mL ALL, IIXI D.Lgs 0
31/2001

D.1ge 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D, lga 27/2002

Commento: I parametri esamznati riaUICano conformi al D. 1ga 31/2001

I1 Responsabile Hel Labgratorio

Dott. Salvatore V
Ordine Nazionale dei Bio i Iscrizione n. 5854
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Dati del campione

Descrizione; ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIA MARINA DI PIETRASANTA 26 (N.MATR.288515)

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 24/08/2017 13:45

Procedura camplonamento: IST,IL-LBO1 Temp al prelievo °C: T.A,
Dati regiwtrati in laboratorio ID Campione- ACQ173348

Data ricevimento: 24/08/2017 Data inizio prove: 24/08/2017

Temp al ricevimento °C: 21,6 bata fine prove: 28/06{201?

I rlsultati del rapporto sono riferiti esclusxvamenbe a1 campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limitl 4i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.,

2020 A anomale
Qdore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.

2050 anomale
Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.

2080 anomale

PARAMETRYI CHIMICO-FISICI .-

Torbldita 0,28 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomala
pH 7.65 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 461 us/em a APAT CNR IRSA 2500
20°cC 2030

PARAMETRI CHIMICI --

APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}

Cloroe lilbero 0,13 mg/L 0,05
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

5 mg/1; NO3 1 APAT CNR IRSA 50

Nitratd
4020
Fluoruri 0,41 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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Prova Valore Unitd di LOQ Metodo dl prova Limiti ai Note
misura riferimento
Cloxuri 22 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 37 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 26 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Caleio 53 mg/L Ca § METALFTALEINA
Durezza 24 °p 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cona,)
Prova valore IR " . ‘oUnitd ai LOQ Metodo di prova  Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIQLOGICI - i
Eschexichia coll 0 UFC/100 mL APAT CHNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mi APAT CNR IRSA 0
Coliformi totalil 7010 C
Cloatridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL, III D.Lgs 0

31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano confoxrmi al P.lgs 31/2001, \

I1 Responsablile de) Laboratorio
Dott. S 6%& Vetro
Ordine MNazionale def Biologi Iscrizione n. 5854

almerite salvo autorizzazione scritta della GlrgentiAcque SpA

220 Nuovo 92021 Aragona AG-

I1 rapporto non pud essere totto |
“Girgentl Acque SpA Sede Legal




