tod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio idrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3112/17

Pag.1l 41 2

Data di emissione: 23/08/2017

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE INGRESSO SERBATOIO

Provenienza: ARAGONA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvakore Data/ora Prelievo: 18/08/2017 10:45

Procedura campionamento: IST,.IL-LB0O1 Temp al prelievo oC: T.A.
Dati registrati in laboratorioc ID C‘ampione' ACQ173241

Data ricevimento: 18/08/2017 Data inizio prove: 18/08/2017

Temp al ricevimento °C: 21,4 Data fine prove 23/08/2017

T risultati del rapporto gono riferlti esclusivamente al camp:.one presentato per la prova

Prova Valora Unitd d4i LOQ Metodo di prova Limiti d4i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -~

Colore Senza var, anomale u- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var. anomals APAT CHNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var, anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMBETRI CHIMICO-FISICI -

Torbiditd 0,38 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,88 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 532 us/cm a APAT CNR IRSBA 2500

20°¢C 2030

PARAMETRI CHIMICI --

Cloroe libero 0,08 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitritdi < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020

Nitrati 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,55 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




pod,21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Setvizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3112/17

Data di emissione: 23/08/2017 Pag.2 di 2
Prava Valore unitd di 100 Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloxuri a5 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 69 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 111 2/l AL 20 CHROMAZUROL 3 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI --
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misgura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs o

31/2001

Normativa di rifezrimento: p.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gualita delle acque
destinate al consumo umano. Modifxcato ed integrato dal D. lga 27/2002

Commenktos I paramatri esaminati risultano conformi al b lgs 31/2001. f

Il Responsabilie del La oratorio

ordine Nazionale dei Biologl Iscrizione n, 5854

riprmdotto parzialmente Balvo autorizzazione scri’ta della Girgentihc ue Spa o, Sy

¥ rapporbo non pué‘ sHel
i Girgenﬁ Acqua SpA Sede Lega]e V!a Mlniera Pozzo Nuave 92021 Aragona AG =n
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Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3113/17
23/08/2017

Data di emissione: Pag.1l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO

Provenienza: ARAGONA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 18/08/2017 10:50

Procedura campionamento» IST.IL-LBO1 Te-.mp al prellevo o T.A.

Dati reg;strati in laborat:orio ID Camplone ACQI73242
Data ricevimento: 18/08/2017 Pata inizio prove: 18/08/2017
Temp al ricevimento °C: 20,9 Data fine prove~ 23/08!2017

I risultal‘.i del rapporto gono rxferiti eaclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd ai LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICL e

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapora Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICQ-FISICI Sl

Torbiditd 0,23 KTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,96 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH 5 9,5
2060

Conducibilita 520 usfem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -=

Cloroe libero 0,71 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {conse.)
4080

Ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitritd < LOQ mg/L KO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 4 mg/L: NO3 1 APAT CHR ERSA 50
4020

Fluoruri 0,58 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020
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della provincia di Agrigento
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Data di emissione: 23/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore unicd di LOQ HMetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 32 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 61 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 80 p#gfl Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICE -
Prova Valore Unitd di 100 HMetedo i prova Limiti di Note
misura riferimento
Escherichia coli (4] UFC/100 mb APAT CNR YRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UPC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Closkridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. IXI D.Lgs 0
31/2001

D.1gs 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitid delle acque

Normativa di riferimentor
destinate al consumo umano. Modif;cato ed integrato dal D.lgs 27/2002

I parametri esaminat1 riaultano conformi al D. 1gs 31/2001. si avidanzia una concentrazione di oloro
libero maggiore del valore consigliato.

Commento:

Il Responsabile del/Laboratorio

Ordine Nazionale dfi Biologl Iscrizione n, 5854

__Il rappqrto non pu6 asaere ripredotto parz;almente salva autoriazazione Bcr1tta della Glrgantlhcqua SpA

Girgenli Acque SpA Seda Legafe Vla Mmiera Pnzza Nuovo 92021 Aragona AG
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Gestore del Setvizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3148/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGO LEONR

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 22/08/2017 12:05

Procedura camplonamento IST.IL-LBO1 Temp.al prellevo *Csa T.A,
Dati registrati in lahoratorio ID Camplone ACS8173357

Data ricevimento: 22/08/2017 Data inizio prove: 22/08/2017

Temp al ricevimento °C; 22,0 Data fine prove 01/09/2017

I risultati dal rapporto sono rifer1t1 esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitad 4i LOQ Metodo di prova Limiti d4i Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var, anomale -- APAT CHNR IRSA
2020 A

Odore Senza var, anomale APAT CNR IRSA
2050

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbiditid 18 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

pH 7,98 Unita APAT CNR IRSA
2060

Conducibilita 364 ps/em a 3,8 APAT CNR IRSA

20°C 2030

Ogsigeno disciolte 8,54 mg/1 Hach 10230

PARAMETRI CHIMICI e

COD < LEOQ mg/L 30 180 15705

BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B

Tensloattivi anionici 0,32 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984

Ammonio < LOQ mg/1l NH4 0,05 X180 7150-1

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA

4020
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Prova Valore Unitd di 100 Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Nitrati < LOQ mg/1 NO3 1 APAT CNR IRSA
40290
Clorxuri 15 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA
4020
Sclfati 34 mg/L 504 1 APAT CNR IRSA
4020
Fosfati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magnesio 14 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calclo 49 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 18 P 1,78 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

oOrdine Nazionale delfiBi¥logl’ Iscrizione n, 5854




¥od,21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizia ldrico Infegrato
della provincia di Agrlgento

Rapporto di prova n° 3149/17

Data di emissione: 01/09/2017% Pag.l di 2
bati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA DIGA CASTELLO
SANTO STEFANG QUISQUINA

Lomonaco Salvatore

Provenienza:

Datafora Prelievo: 22/08/2017 12:00

Campionamento effettuato da:

Procedura campicnamento IST.IL-LBOL Temp al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in lahoratorio ID Camplone. ACS173160

Data ricevimento: 22/08/2017 Pata inlzio prove: 22/08/2017

Temp al ricevimento °C: 22,0 Data fine prove 01/09/2017

I risultati del

rapporto sono riferlbi esclualvamente al campione preaentato per la pzova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
miaura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA
2020 A
Odore Senza var. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICO-FISICE -
Torbidita & NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pPH 7,76 unita APAT CNR IRSA A
2060
Conducibilita 808 psS/em a 3,8 APAT CNR IRSA
20°C 2030
Oasigeno disciolto 7,19 mg/l Hach 10230
PARAMETRI CHIMICI --
CoD < LOQ mg/L 30 IS0 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B
Tensloattivi anionici 0,24 g /L 0,05 ISO 7875-1-2-1%84
Ammonio < LOQ mg/1l NH4 ¢,05 IS0 7150-1
Nitriti < LOQ mg/L: NO2 0,1 APAT CNR IRSA

4020
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Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova timiti di Note
misura riferimento
Nitrati < LOO mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloruri 74 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 201 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA
4020
Fosfatdi < LOQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magnesio 32 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calecio 76 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 32 °p 1,78 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

Il Responsabilef del Labo]:atorio

Dott. Salv Wrc
ordine Nazionale dei B i Xscerizione n. 5854

ke I;:rappéxéhfnon pud epsere riﬁquoptq'parzialmente salvo autorizzazxone acritta della Gir antnAcque Spn
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Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 3150/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.1 di 2
Dati del camplone
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA PQTABILIZZATORE TERZC MODULO
Provenlenza: SANTQ STEFANO QUISQUINA
Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 22/08/2017 12:10
Procedura campionamento: IST.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: T.A,
Dat:. registrati in lahoratorxo 1D Camplone ACQ173327
Data ricevimento: 22/08/2017 Data inizio prove: 22/08/2017
Temp. al ricevimento °C: 22,0 Data fine prove. 29/08/2017
I risultati del rapporto gono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARMMRTRI ORGANOLETTICI --
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Benza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale et APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Taorbiditd 1,02 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
PR 7,79 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH £ 9,5
2060
Conducibilitd 545 psS/com a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero 0,15 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,46 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Prova

Cloruri

SolEati

Alluminio

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coli

Batterl coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Rapporto di prova n°® 3150/17

L0Q Metodo di prova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

20 CHROMAZUROL S

LOQ Metodo di prova

APAT CNR IRSA
7030 E

APAT CNR IRSA
7010 C
ALL. IXI D.Lg8
31/2001

Data di. emissione: 29/08/2017
Valore Unitd dai
misura
52 mg/L €1
94 mg/L S04
205 #g/L Al
Valore Unitid 4ai
migura
[ URC/100 mi
0 UFC/100 mi
0 UFC/100 mk

Kod.21 rev.9 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldiico Integrate
della provincia di Agrigento

Pag,2 di 2

Limiti di Note

riferimento

250

250

200

Limiti di
riferimento

Note

0

D.lga 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CB relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: Il campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001.

I1 Responsab
Dott. Sa

ordine Nazionale dellBlologi Iscrizione m. 5854
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Gestore del Servizio Idvico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 3151/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.1l 4i 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA PARTITORE COZZO TONDO

Provenienza: SAN BIAGIO PLATANI

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatorxe Data/ora Prelievo: 22/08/2017 14:25

Procedura campionamento IST.IL-LBO1 Temp al prellevo °C; T.A.
Dati reg;strati in 1aboratorio ID Camp:l.one ACQ173328

pata ricevimento: 22/08/2017 Data inizio prove: 22/08/2017

Temp al ricevimento °Cs 22,0 Data Eine prove: 29/03/2017

I riaultati del rapporl:o gono riferiti eeclualvamente al c:ampxcme presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Hota
misura rifaerimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colore Senza var. anomale -- APAT CHNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale - APAT CHNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRY CHIMICO-FISICI --

Torbidita 0,53 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7.9 unitid di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH S 9,5
2060

Conducibilita 506 us/em a APAT CHR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,6 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitritd < LOQ ng/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati [ mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,57 mg/L P 0,1 APAT CNR IRSA 1.5

4020
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Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misuzxa riferimento
Cloruri 25 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020 ’
Solfati 47 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 85 ug/L Al 20 CHROMAZUROL 5 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICI ==

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova imied di Hote
misura riferimento
Escherichia coli Q UFC/100 mL APAT CNR IRSA ]
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mlL APAT CNR IRSA 0
Coliformi tokali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL., IXI D.Lgs 0
3172001

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
deatinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminatl risultanc conformi al D.lga 31/2001. Si evidenzla una concentrazione di clorxo

libero maggiore del valore consigliato.

I1 Responsabilie, del Lgboratorio
Dott. Salwhtore Netro
Ordine Nazlonale dei 1 scrizione n, 5854




Rapporto di prova n° 3152/17

Data di emissione:

Dati del campione
Descrizione:
Provenienza: ARAGONA

Campionamento effettuato da:

Procedura camplonamento IST.IL-LBO1
Dati registrabi in 1aboratorio
Data ricevimento: 22/08/2017

Temp. al ricevimento ©°C: 22, 0

ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO

Lomonaco SBalvatore

29/08/2017

Data/ora Prellevo:

Gestore del Servizia ldrico Integialo
delia provincia di Agrigenio

Pag.l di 2

22/08/2017 15:05

Temp al prelievo el T.A.

ID Campione. ACQ173329%
Data inizio prove: 22/08/2017
Data fine provez 29/08/2017

I risultati del rapporto gono riferiti eacluaivamantq al camp;one presentato per la prova

Prova Valore

PARAMETRI CRGANOLETTICI --

Colorae Senza varx. anomale
Odore “ Senza var. anomale
Sapore Senzam;;r. anomale
ngsﬂﬂfg; CHIMICO-FISICI -

Torbiaita 0,56

_— ’ e
andﬁcibilitéi B 7 528 7

PARAMETRI CHIMICI -=

Cloro libero 0,42

Ammon;o i : LOQ ) A
N;tg;ti o _ < LOQ

wieestt 5

Fl;oru;i ‘- - 0,59 “ 7

Unitd di LOQ Metode di prova

misura

i APAT CNR IRSA
2020 A

= APAT CNR IRSA
2050

-- APAT CNR IRSA
2080

NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

unitd 4di pH APAT CHR IRSA
2060

#8/cm a APAT CHNR IRSA

20°C 2030

mg/L 0,05 APAT CNR IRSA
4080

mg/L NH4 0,05 ISO 7150-1

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Limitl di
riferimento

Senza var.
anomale

Senza var.
ancmale

Senza var.
anomale

Senza var.
anomale

6,5 S pH S 9,5

0,20 {(cons.}

1,5

Mod,21 rev.0 del 01.06.17

Note




tfed.21 rev.0 del 01.06,17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3152/17

pata di emissione: 29/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 34 mg/L CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 61 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 90 pg/L Al 20 CHROMAZUROL 8 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICI =

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
Eechexrichia coli 0 UFC/100 nkL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 1] UrPC/100 mi APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clestridium perfringens 0 UFC/100 mbL ALL. III D,Lgs 0

31/2001

D.1lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Respeonsabile del Laborgtorio

Dott. Salvat
Ordine Nazionale del Blologi Is

jone n., 5854

) autorizzazione scritta della

tera Pozzo Nuove




Mod, 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico integrato
dellda provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3153/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.l di 2

Dati del campilons

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOLO

Provenienza: ARAGONA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 22/08/2017 15:10

Procedura campionamento IST.IL-LBO1 Temp al prelievo Ll e T.A.
Dati ragxstrati in laboratorio ID Camplqne ACQ173330

Data ricevimento: 22/08/2017 Data inizio prove: 22/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 22,0 Data fine prove: 29/08/2017

I riaultabi del rappozto sono riferlti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitad di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
miaura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI R
Colora Senza var. anomale L APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Anomalo - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapora Senza var, anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbiditd 0,97 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH % 9,5
2060
Conducibiliti 524 u8/cm a APAT CNR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI -~
Cloro libero 0,91 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 ({(cons.)
4080
Ammonia < LOQ mg/L NH4 0,05 ISO 7150-1 0,5
Nitritdi < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L HO3 1 APAT CNR IRSA 50
. 4020
Flucrurl 0,57 mg/l B 0,1 APAT CHR IRSA 1.5
4020

pottqﬂﬁon pud. essere r;prodottb parziaimente salvc autorizzaz1one Bcritta dalla GirgentiAeque SPA
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Geslore del Setvizio kdrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3153/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruxi 33 ng/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 59 mg/l. S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminic 95 ug/L AL 20 CHROMAZUROL S 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICI --

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Bacherichia cell 1] UPC/100 mh APAT CNR IRSA 1]
7030 E
Batterl coliformi, 1] UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium pexfringens 1] UFC/100 mL ALL. IIX D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimento: D.lge 3172001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
deskinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.1lgs 27/2002

Commento: Il camplone xisulta NON CONFORME al D.lgs 3172001,

il Responsabile de Laboratorio

Dott. lvatgre Vetro

ordine Nazlonale dgqi 69l Iserizlone n, 5854

tez__s_a_llvo_'ei';ltoriz'zg;ione geritta della GirgentiAcque SpA

Via Minlera Pozzo Nuov




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3154/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE INGRESSC GALLERIA CASTERLLUZZO

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campicnamento effettuato da: Lomonace Salvatore Data/ora Prelievo: 22/08/2017 11:40

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp al prel1evo o°Cs T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Camplone ACQL73331

Data ricevimento: 22/08/2017 Data inizio prove: 22/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 22,0 Data fine prove 01/09/2017

I r1su1tati del rapporto gono r1£eriti esclua;vamente al Campione presentato par la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limitl di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANCLETTICI i

Colore Senza var, anomale = APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -=

Torbiditad 0,3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,97 unitd 4i pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 397 pS/cm a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI --

0,12 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.}

Cloro libero
4080

Ammenio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOD mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 1 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,22 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Prova

Cloruri

Fosfati
solfati

Magnesio

Calclo

Durezza

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa ¢i riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

°. Il rapporto non-p

_egséte;r%pfddq;;o.parziglmeﬁte

Kod.21 rev.0 del 01.06.317

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3154/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di LOQ Metodo di prova timiti d4i Note
misura riferimento
20 mg/L CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
< LOQ wg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
30 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
24 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
42 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
290 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {consa.)
3 Cnimitd ai - -;fonote
misura . . " riferimento '
4] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 €
0 UPC/100 nL ALL, III D.Lgs 0

31/2001

D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/C8 relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo wmano, Modificato ed integrato dal D.lgs 2772002

11 Responsabile del |Laboratorio
Dott, $Salvatorg Vetro

ordine Nazionale dgi Iscrizione n. 5854

alvo autorizzazione scritta della Girgentin SpA

Minicra Pozzo Niovo 92021 “Aragona AG-- -




Mod, 21 rev.d del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3209/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA DIGA CASTELLO

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Camplonamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 25/08/2017 09:00

Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp al prelievo L o Toh,
Dati registrati in laboratorio ID Camplonex ACS173358

Data ricevimento: 25/08/2017 Data inizio prove: 25/08/2017

Temp al ricevimento °C: 21,0 Data fine prove. 01/&9/2017

I risultati del rapporto sono riferit1 esclunivamente al campiena presentato per la prova

Prova Valora Unitd di LOQ ‘Metodo di prova tdmiti 4i HNote
misurxa riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICE -

Colore Senza var. anomale -~ APAT CNR IRSA
2020 A

Qdore Senza var. anomale APAT CHNR IRSA
2050

PARAMETRI CHIMICO-FISICIL -

Torbidita 7 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

pH 7.3 Unitd APAT CNR IRSA
2060

Conducibilita 810 us/em a 3,8 APAT CNR IRSA

20¢°C 2030

ossigeno disciolto 8,39 g/l Hach 10230

PARAMETRYI CHIMICI -

cop < LOQ mg/L 30 Is50 15705

BOD5 < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B

Tengiocattivi anionici 0,34 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984

Ammonio < LOQ mg/l NH4 0,05 IS0 7150-1

Hitritdi < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

1, rapporto n




Rapporto di prova n° 3209/17

Data di emissione: 01/09/2017

Prova Valore unitd 4i LOQ Metodo &l prova
misura

Nitrati < LOQ mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

Cloruri 75 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA
4020

Selfati 203 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA
4020

Fosfati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CHNR IRSA
4020

Magnesio 32 mg/l Mg 3 METALFTALEINA

Calcio 73 mg/L Ca 5 METALFTALEBINA

Durezza 32 °F 1,79 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Pag.2 di 2

Limiti di
riferimento

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salyatore Vetro
Ordine Nazlonale del Hidlogl Iscrizione n. 5854
féferxiprodgtéé péfziagﬁe’ silvo_autqrizéazigne sctiﬁfﬁzgq%}g Gifgent

_Girgenti Acque SpA Se

gale: Via Minlera P0226 Nuove 92021 A;aﬁgné_ ARG

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Note




¥od.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato

della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 3210/17
01/09/2017

Data di emissione:

Dati del campione
Descrizione:
SANTO STEFANO QUISQUINA

Lomonaco Salvatore

Provenienza:
Camplonamento effettuato da:

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1

Pati registrati in laboratorzio
25/08/2017
21,0

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Prova Valore

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore 7;;;za var, ancm;;;
Odore “ Senza var. anomale

PARAMETRYI CHIMICO-FISICT =

Torbidita

23
pH 7.56
Conducibiliti 371
ocugigeno diaciolto 9,75
PARAMETRI CHIMICI --
coD < LOQ
BODS < LOQ
Tensiocattivi anionici 0,11
Ammonio < LOQ
Nitriti < LOQ

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

Data inizio prove:

Data fine prova~

Unitd di
misura

NTH

Unita

HS/em a

20°C

mg/1

ng/L

mg/L 02

ng/L

mg/l NH4

mg/L NO2

ip Campione

I risultati del rapporto BONO rlfer1t1 eaclusivamente al camplone presentato per la prova

LOQ Metodo di prova

30

w

Pag.1l di 2

ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGO LEONE

25/08/2017 09:05
T.A.

ACS17335%
25/08/2017
01/09/2017

Limiti di Note

riferimento

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CHR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
2110

APAT CNR IRSA
2060

APAT CNR IRSA
2030

Hach 10230

I80 15705

EPA 821-B

IS0 7875-1-2-1984

I50 7150~1

APAT CNR IRSA
4020




Hod.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3210/17

pata di emissione: 01/09/2017 pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di L0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Mitrati < LOQ mg/1l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloruri 14 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 33 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA
4020
Fosfati < LCQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magnesio 15 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 52 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 19 °F 1,78 METALFTALEINA

Normativa di xiferimentos --

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. SalVyatore/ Vetro
ordine Nazionale dei Blologl Iscrizione n, 5854

nlééaaré_fiprodqttgfﬁa 'ﬂihpbte.éhlvo autorizzazione ecfit#é délla.
. R : ;}Mﬁgonéiégf_

Gixgentincque.SpAdL

. _ Il rapportc non

Gliganti Acque SpA Sede Legale: Via Mi




Hod.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 3211/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

Provenienza: SANTO STEFANQ QUISQUINA

Campicnamento effettuato da: Lomcnaco Salvatore Data/ora Prelievo: 25/08/2017 08:55

Procedura campionamento' IST.IL-LBO1 Temp.al prehevo Lled T.A.
Dati registrati :!.n laboral:orio iD Campione AC(QL73356

Data ricevimento: 25/08/2017 Data inizio prove: 25/09/2017

Temp al ricevimento °C: 21,0 Data fine prove- 29/09/2017

I riﬂultati del rapporl:o sono riferiti esclualvamente a1 c:ampiona presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomala

Sapore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI --

Torbidita 1,43 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,43 unitd di px APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilitid 543 #sS/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICT --

Clore libero 0,06 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons,)
4080

Ammonio < LOQ mg /L NH4 0,05 ISO 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHNR IRSA 0,5
4020

Nitrati < LOQ mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,49 mg/l F 0,1 APAT CHNR IRSA 1,5

4020




Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizo ldiico Integrato
della provincla di Agrlgento

Rapporto di prova n° 3211/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di 1.0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 47 mg/L €1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfatid 88 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 236 Hg/ls AL 20 CHROMAZUROL 8 200

PARAMETRI MICROBIOLOGICI --

Prova Valore Unitd di LOQ HMetodo 4l prova Limiti di Note
misura riferimento
Escherichia colil 0 UFC/100 mhL APAT CHNR IRSA 0
7030 E
Battexri coliformi, 5 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 1]
Coliformi totali 7010 C
Cloatridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs 0

31/2001
D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Commento: Il campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001.

I1 Responsdbile del/ Laboratorio
Dott.

ordine Nazionale ddi Biologl Iscrizione n. 5854




Datl del campione

Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Gestore del Servizio Idrico
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3212/17
29/08/2017

Pata di emissione:

ACQUA POTABILE PARTITORE COZZO 'TONDO
SAN BIAGIO PLATANI

Lomonac¢e Salvatore

Mod, 21 rev.0 del 01.06.17

Integrato

Pag.l 4i 2

Procedura campionamento-

IST.IL-LBO1

Dati ragiabrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricavimento °C:

I :isultati del rapporto gono rifer1t1 esclusivamenta al campione presentato per 1a prova

Prova

PARAMETRY ORGANOLETTICI

Colore

Odore

Sapore

PARAMETRI CHIMICQ-FISICI

Torbidita

pH

Conducibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloro liberxo

Ammonio

Nitritd

Nitrati

Fluoruri

25/08/2017
210

Data/ora Prelievo:

25/08/2017 10:20

Temp al prellevo eC: T.A.
ID Camplone ACQ173368
Data inizio prove: 25/08/2017
pata fine prove 29/08/2017

Valore

Senza var. anomale
Anomalo
Senza vaxr. anomale

530

< LOQ

_Unitd di

misura

-- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

-- APAT CHNR IRSA Senza var.
2050 anomale

- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

ysfcm a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080

mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

mg/Ll F 0,1 APAT CNR IRSA 1,8

4020

LOQ . Hetodo di prova

Limiti 41
ziferimento

Note




Prova

Cloruri

Solfati

Alluninio

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Normativa di riferimento:

Rapporto di prova n° 3212/17
29/08/2017

Data di emissione:

Valore

35

Valore

Unitd di
misura

mg/L Cl

mg/L S04

u#g/L Al

.Unita 4i

misura

UFC/100 mL

UFC/100 mL

UFC/100 ml

LOQ Metodo di prova

APAT CNR IRSA
4020

[y

1 APAT CHR IRSA
4020

CHROMAZUROL S

‘Lo - Metodo di prova
APAT CNR IRSA
7030 E

APAT CNR IRSA
7010 C

ALL, IXI D.Lgs
31/2001

Mod.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico integrato
della provincia di Agrigento

Pag.2 di 2

Limitl di HNote

riferimento

250

Timiti di Note

riferimento

4]

0

o

D.lgs 31/2001. Attuaziocne della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano.

Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento; Il campione risulbta NON CONFORME al D.lgs 31/2001,

\

11 Responsabile del [Laboratorio
Dott. Salvaktorg Vetro
ordine Nazionale dei BYologl Iscrizione n. 5854




Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldiicoe Integrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3213/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.l di 2

Datli del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVQO AL SERBATQIO

Provenienza: ARAGONA

Campionamentc effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 25/08/2017 11:00

Procedura campionamento: IST.IL-LBOL Temp—al prelievo g T.A.
Dati registrati in laboratorie I Camplone ACQ173369

Data ricevimento: 2570872017 Data inizio prove: 25/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 21,0 Data fine prove 29/08/201?

1 rxsultati del rapportc sono riferiti esclus1vamenta al camplone presentabo per la prova

. Unita di . LOQ Metodo di prova Limiri ai Note

Prova Valore
“misura T riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 0,59 Wy 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 ancmala
pH 7,69 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 524 us/cm a APAT CNR IRSA 2500
20°cC 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero 0,67 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I50 7150-1 0.5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,59 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Rapporto di prova n° 3213/17

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

pata di emissione: 29/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 34 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 62 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
aAlluminio 114 ug/L AL 20 CHROMAZUROL 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI --
Prova Valore :—}Bnita di - LOQ  Metodo di prova ‘Limiti ai Hote
misura ' ' riferimento
Eachexichia coli 4] UFPC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 1] UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mk ALL., III D.Lgs Q

31/2001

D,1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE xelativa alla qualitid delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Normativa di riferimentos

Commento: I parametrl esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabilp del Laboratorio
Dott., Salljatore /Vetro
Ordine Nazionale del acrizione n. 5854

te fﬁg;iiglyapgg'salvb autorizzazione seritta della GirgentiAcque SpA

i Acque SpA Sede Legate: Via Minig

ra Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG™ -




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Procedura campionamento:

Datl registrati in laboratorie

Data ricevimento:

Temp al ricevimento °C;

Rapporto di prova n®° 3214/17

Data di emissiocne:

ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO
ARAGONA

Campionamento effettuato da:

Lomonaco Salvatore
IST.IL-LBO1

25/08/2017
20 0

29/08/2017

Datafora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove-

Mod,21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.1l di 2

25/08/2017 11:05
T.A,

AC0173370
25/08/2017
29/08/2017

I risultat1 del rapporto sono riferiti asclusivamenta al campiOne presentato per 1a prova

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Torbidita
PH

Conducibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloro l1libero

Ammonio

Nitriti

Nitrati

Fluoruri

Valore

Senza var. anomale

Senza var. anomale

Senza var. anomale

526

< LOQ

< LOQ

Unitd di

misura riferimento

- APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale

== APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

- APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.
2110 anomale

unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 SpH S 9,5
2060

us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

mg/i P 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

100 Hetodo di prova

c:Limitd di

Note




Mod.21 rev,0 del 01.06.17

estore del Servizio ldrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n® 3214/17

Data di emissione: 29/08/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOR Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Cloxuri 34 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 62 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 126 ug/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI a-
Prova Valore Unita di  LOQ . Metodo di prova = Limiti ai Note
misura =~ o riferimento
Eacherichia coli 4] UFC/100 mi APAT CNR IRSA 1]
7030 B
Batteri coliformi, 1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL., III D.Lgs 0

31/2001

D.1gs 31/2001. Attuazione della dixettiva 98/893/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Normatlva di riferimento:

Conmento: I paramatri esaminati risultano conﬂormi al D.lgs 31/2001 si evidenzia una concentraziona di cloro
libero maggiore del valore consigliato.

11 Responsabi
Dotkt, Sa
Ordine Nazionale del

Il5rapporto non pud essere riprodotto parzialmsnte salvo. autorlzzazlona Bcritta della GirgentiAcqua SpA :

) G!rg ntl_Acque Spﬁ. Sedn Legale Vla Mlnlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

e del Laboratorio

e Vetro
iologi Iscriwiona n, 5854

TR




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3290/17

Data di emissione: 05/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATCORE DA DIGA CASTELLO

Provenienza: SANTC STBPANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Datafora Prelievo: 30/08/2017 12:40

Procedura campionamento- IST.IL-1B01 Temp al prelievo °C; T.A.
Dati ragistrahi in laboratorio ID Camplone ACS173360

Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017

Temp al ricev1mento °C: 24,2 Data fine prove: 05/09/2017

I risultati del rapporto gono riferiti eaclusivamenta al campione pxesentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANCLETYTICI -
Colore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA

2020 A
Odore Senza var. anomale APAT CNR IRSA

2050
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 6 NTU 0,05 APAT CNR IRSA

2110
pH 7,64 Unitad APAT CNR IRSA ;

2060
Conducibilita 808 pS/em a 3,8 APAT CNR IRSA

20°C 203¢

Ogsigeno disclolto 8,04 mg/1 Hach 10230
PARAMETRI CHIMICI --
CcCD < LOQ myg /L 30 IS0 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B
Tensicattivi anionici 0,26 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984
Ammonio < LOQ mg/1 NH4 0,05 IS0 7150-1
Nitricdl < LOQ mg/L HO2 0,1 APAT CNR IRSA

4020




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3290/17

Data di emissione: 05/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Dimiti di Note
migura riferimento
Nitrati < LOQ mg/1l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Clorurt 75 mg/L €1 1 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 202 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA
4020
Foafati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magnesio 32 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
calcio 72 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 31 °F 1,78 METALFTALRINA

Normativa di riferimento:

Il Responsabilg del Laporatorio
Dott. Sal ore Yetro
Ordine Nazionale del Biplogi Iscrizione n. 5854

Il rappqrto non pua ‘esgere rlprodotto parzialmente salv utorizzazione scr1tta della GlrgentiAc

Gl‘genli Ac . ue Sp % Seda Legale Via: Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizio ldiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n® 3291/17
05/09/2017

Data di emissione: Pag,1l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGO LEONE

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 30/08/2017 12:40

Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp al prellevo ol L 8
Dati registrati in laboratorio ID Campione ACS173361
Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017
Temp, al ricevimento °C: 29 B Data Eine prove 05/09[2017
I risultati del rapporta s0no riferiti eaclusivamente al ca.mpl.one presental:o per la prova
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti 4di Hote
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomala -- APAT CNR IRSA
2020 A
Qdore Senza var. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbiditd ER:| NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 7.87 Unita APAT CNR IRSA
2060
Conducibiliti 382 u8/cm a 3,8 APAT CHR IRSA
20°cC 2030
Ossigeno disciolto 8,12 mg/l Hach 10230
PARAMETRI CHIMICI =
coD < LOQ g /L 30 IS0 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B
Tensioattivi aniondci 0,41 mg/b 0,05 IS0 7875-1-2-1984
Ammonio 0,11 mg/1 NH4 0,05 I80 7150~1
Nitziti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA

4020




Prova

Hitrati

Cloruri

Solfati

Fosfati

Magnesio

Calcio

Durezza

Normativa di riferimento:

1: tapporto non pué e

Rapporto di prova n° 3291/17

Data di emissione:

Valore

< LOQ

15

33

< LOQ

15

saere ripxcdotto pa:zialmante aalvo autoriazazione scritta della Girgantihcque SpA.

05/09/2017

Unita di
misura

mg/1 NO3

mg/L Cl

mg/L S04

mg/L P
mg/L Mg
mg/L Ca

2

LOQ Metodo 4l prova

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

APAT CNR IRSA
4020

METALFTALEINA

W

5 METALFTALEINA

1,78 METALFTALEINA

I1 Responsabjle de

Dott. Sa

Mod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Sevvizio Idrico Infegrato
della provincla di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti d4i Note

riferimento

Laboratorio

re Vetro

Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizlone n., 5854

; ,__Ggrganli Acqua SpA Sede Legaie- Vra M!nhara Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG i




Mod.21 rev.0 del 01.05.17

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3292/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 30/08/2017 12:50

Procedura campionamento- IST.IL-LBO1 Temp al prelievo °C: T.A.
Dati ragistrabi in laboratorio ip Camplone ACQ173432

Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017

Temp. al ricevimento °C: 21,5 Data fine prove' 01!09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti escluslvamenta al campione presentato par 1a prova

" Limiti 4i

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale -- APAT CHNR IRSA Senza var.

2020 A anomale
Odore Senza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.

2050 anomale
Sapore Senza var, anomale it APAT CHR IRSA Senza var.

2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -~

NTU 0,05

Torbidita 1,14 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7.65 unitd 4di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 548 us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICE =

Clore libero 0,27 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cona.)
4080

Ammonio < LOO mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,5 mg/l F 0,1 APAT CHR IRSA i,5

4020




Prova

Cloruri

Solfatl

Rapporto di prova n® 3292/17
01/09/2017

Data di emissione:

Valore

50

91

Alluminio

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Prova

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium perfringens

Norxmativa di riferimento:

Commento: Il campione

215

Unitd di
misura

mg/L C1

mg/L S04

Hg/L Al

LOQ HMetodo di prova

1 APAT CHR IRSA
4020

1 APAT CHR IRSA
4020

20 CHROMAZUROL B

" ynita @i |
migura

UFC/100 mL

UFC/100 mL

UFC/100 mL

L0Q . Metodo di prova

APAT CHNR IRSA
7030 E

APAT CHR IRSA
7010 C

ALL, III D.Lgs
31/200t

¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti di Note

riferimento

250

250

200

Limlti 4i
riferimento

Note

0

D.lge 31/2001., Attuazione della direttiva 98/93/CB relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano, Modiflcato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Il rapportoﬂnonﬁpuélaﬂbere\;iprodottb pa{k'

4 '_"_Gj:fgeﬁti Aqq#é Sij'IiS_éc'le'Legglp:

risulta NON CONFORME al D.lgs 31/200%,

Il Responsabilé del Haboratorio

Dott. Sal

toref Vetxo
Ordine Nazionale del Biologl Iscrizione n. 5854




Hod,21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizio Idrico integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n® 3293/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.l éi 2

Dati del camplone

Degcrizione: ACQUA POTABILE PARTITORE COZZO TONDO

Provenienza: SAN BIAGIO PLATANI

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 30/08/2017 1455

Procedura campionamento- IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati reglastrati in laboratorio ID Campione: ACQL73433

Data ricevimento: 30/08/2017 Data inizio prove: 30/08/2017

Temp al ricevimento Lot bz 4 bata fine prove. 01/09/201?

I riaultati del rapporto sono rifariti asclusivamente al campione preaentato per la prova

Prova valore “unita di LOQ  Metodo di prova  Limiti di Note
misura ' riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -~

Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale -n APAT CHNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var., ancmale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Tozrbldita 0,65 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.,
2110 anomale
pH 7:,7% unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 532 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMBTRI CHIMICI --
Cloro libero 0,38 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

mg /L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5

Ammonio < LOQ

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitzati 4 mg /L HO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Fluoruri 0,55 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020




Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 4&i 2
Prova Valore Unitd di 1.0Q Metodo di prova Limiei 4i Note
misura riferimento
Cloruri 36 ng/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfatd 63 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 104 ug/i Al 20 CHROMAZUROL § 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI --
Prova Valore Unita di . LOQ . Metodo di prova  DLimitl di Note
misura o riferimento
Eascherichia coli 0 UFC/100 mlL APAT CNR IRSA 4]
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA V]
Coliformi totald 7010 C
Clostridium perfringens 4] yrFC/100 mL ALL, III D.Lge 1]

Rapporto di

prova n° 3293/17

31/2001

Mod.21 rev.Od del 01.06.17

Gestore del Setvizio Idrico Integrate
della provincla di Agrigento

D,1gs 31/2001., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd dalle acque
degtinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento; I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile de]l Laboratorio
Dott. 841 e Vetro
Ordine Nazionale def Blologi Iscrizlone n. 5854

zialmente salvo autorizzazione sori;ta”délla'Girgentiacque SpA

jia Minfora Pozzo Nuove 92021 Aragona AG 7 LT T L




Dati del campione

Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato dat

Procedura campionamento.

Rapporto di prova n°® 3294/17
01/09/2017

Data di emissione:

ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO
ARAGONA

Dati registrati 1n Iaboratorio

Data ricevimento:

30/08/2017

Temp al riceVLmento °C: 21,2

Lomenaco Salvatore

IST.IL-LBOL

Data/ora Prelievo:

Hod. 21 rev.0 del 01.06.17

Cestore del Servizio idrico Integraio
della provincia dl Agrigento

Pag.1 di 2

30/08/2017 15:35

Temp.al prelievo °C: T.A.

ID Campione: ACQI73434

Pata inizio prove: 30/08/2017
Data fine prove 01/09/201?

I riaultati del rapporto aono riEeribi ascluslvamente al

Prova

PARAMETRI ORGANCLETTICI

Colore

Odore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Torbidita

pH

Conducibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloro libero

Ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluoruri

Valore

Senza wvar. anomale

Senza var. anomale

Senza var, anomale

527

mg/L NO3

Unita di
misura

mg/l F

LOQ  Metodo di prova

campione presentato per 1la prova

Limiti di

Note

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
2080

0,05 APAT CNR IRSA
2110

APAT CHR IRSA
2060

APAT CNR IRSA
2030

0,05 APAT CHR IRSA
4080

0,05 IS0 7150-1

0,1 APAT CNR IRSA
4020

1 APAT CNR IRSA
4020

0,1 APAT CNR IRSA
4020

riferimento

Senza var,
anomale

Senza var.
anomale

Senza vax.
anomale

Senza var.
anomale

6,5 < pH £ 9,5

2500

0,20 (cona,)




1od. 21 rev,0 del 01.06.17

astore del Servizic idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3294/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di 10Q Metodo di prova Limitd 4i Note
misura riferimento
Cloruri 34 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 61 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 104 #g/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBICLOGICI -
Prova Valore 3-un1ca di too ‘Metodo di prova Limiti dai Note
misura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringensa 0 UFC/100 ml ALL. III D.Lgs 0
3172001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Hadificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati rlaultano confnxmi al D. lga 31/2001.

Il Responsabile Hel Lab¢ratorio

Ordine Nazionale dei Blologl Iscrlzione n. 5054

V"pué essere riprodottc parzialmente salvo autorizzazionerscritta de!la Glrgentihoque SpA

X1 rapporto-n




Dati del campione
Descrizione:
Provenienza: ARAGONA

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento

Dati registrati in laboratorio
Data ricevimento:

Temp al ricevimento °C:

Rapporto di prova n° 3295/17
01/09/2017

ﬁata di emissione:

ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO

Lomonace Salvatore

IST.IL-LBO1

30/08/2017
21,0

Data/ora Prelievo:

Temp al prelievo L

ip Campionex
Data inizio prove:

Data fine pxove-

ACQ173435

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Infegrato
della provincla dl Agrigento

Pag.l di 2

30/08/2017 15:40
T.A.

30/08/2017
01/09/201?

I risultati del rappcrto sono riferiti esclus1vamente al campiona preﬁentato per 1la prova

Prova Valorae

PARAMETRI ORGANOLETTICI .-

Aoy R
Odore - Sen;; var. anomale
Sap;;;u‘ ) m—”lSe;;;"vat. anomale
P;RAMBTarigﬂlMICO-F;;ICI -- N
Torbidits " 0,86 .
e . e h
Con;;cibilité“ """""" 528 7 7 N
ChRRG B :;

Cloro 1iber;“ -5,29

—— <
HNitried a ; LOQ

wests 5 a
Fluoruri i h ¢,56 ﬁ N

Unitd di

4020

LOQ Metodo di prova Limiti di Note
migura riferimento
- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A ancmale

“- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

-- APAT CHNR IRSA Senza var.
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

#S/cm a APAT CHR IRSA 2500

20°C 2030

mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

mg/L NH4 0,05 XSO 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

mg/1l F 0,1 APAT CNR IRSA 1:5

T




HMod, 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n®° 3295/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd 41 LOQ Metodo di prova Limitd di Note
misura riferimento
Cloruri 35 ng/L €1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 60 mg/L S804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 112 ug/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI .-

Prova Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti d4i Note
misura ' riferimento
Eschexrichia coli 0 UFC/100 mbL APAT CHR IRSA Q
7030 B
Batteri coliformi, 0 ) UFC¢/100 mL APAT CNR IRSA 1]
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens [ UFC/100 mL ALL., III D.Lgs 0
31/2001
Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

dest;nata a2l consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametrx asamlnati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile| del Laporatorio
toxe Vetro
Ordine Nazlonale dei Bfoldgl Ticrlzlone n. 5854




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento.

Rapporto di prova n° 3296/17

Data di emissione:

SANTQ STEFANO QUISQUINA

Lomonaco Salvatore
IST.IL-LBO1

Dati regiatrati in laborahorio

Data ricevimento:

Temp.

34 risulbati del rapporto aono rifariti esclusivamente al campiona presentato per 1a prova

Prova

PARAMETRI ORGANOLETTICI

Colore
Odore

Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI
Torbidita

pH

Conducibilita

PARAMETRI CHIMICI

Cloro libero

Ammonio

Nitriti
Nitrati

Fluoruri

al ricevimento *C:

30/08/2017
23,17

Valore

Senza var, anomale

Senza var. anomala
Senza var. anomale
0,23

01/09/2017

ACQUA POTABILE USCITA GALLERIA CASTELLUZZO

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C;
ID Campione
Data inizio prove:

Data fine prove-

¥od,.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldiice Infegrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

30/08/2017 09:55
T.A.

ACQ173436
30/08/2017
01/09/2017

LOQ Mebodo 41 prova

Unita di

migura

-- APAT CNR IRSA
2020 A

- APAT CNR IRSA
2050

-- APAT CNR IRSA
2080

NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110

unitd di pH APAT CHR IRSA
2060

pS/em a APAT CNR IRSA

20°C 2030

mg/L 0,05 APAT CHR IRSA
4080

mg/L NH4 0,05 180 7150-1

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA
4020

mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA

4020

Limiti di Note

riferimento

Senza var.
anomale

Senza vax.
ancmale

Senza var.
anomale

Senza var.
ancmale

6,5 S pH £ 9,5

2500

0,20 {cons.)




Mod.?1 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3296/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore uUnita 4i LOQ Metodo di prova Limiti 41 Note
misura riferimento
Cloruri 16 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfati < LOQ mg/L P04 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 40 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 35 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
calcio 57 mg/L Ca 5 MRTALFTALEINA
Durezza 28 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)

PARAMETRI MICROBIOLOGICI -

imiti di .

Prova
“rlferimento

Egcherichia coli 0 UFC/100 i APAT CNR IRSA 4]

7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mbL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mb ALL. III D.Lgs 1]

31/2001
Normativa di riferimento: D.1lgs 31/2001. Attuazicne della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Hodificato ed integrato dal D. lgs 2?/2002

Commantos x parametri esamlnati r;sultano conformi al D. lga 31/2001.

Il Responsab aboratorio
pDott. S oye Vetro
Ordine Nazionale deif Biologi Iscrizione n. 5854




¥od.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio idrico Integrafo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3297/17
01/09/2017

Data di emissione: Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizionae:

Provenienza:

ACQUA POTABILE SORCGENTE GRAGOTTA
SANTO STEFANC QUISQUINA

Campionamento effettuato da:

Procedura camplonamento:

Dati reglstratl in laboratcrio
Data ricevimento:

Temp. al ricevimento *C

T risultati del rapporto sono rifariti esclusivamente al campione presentato per la prova

Lomonaco Salvatore
IST.IL-LBO1

30/08/2017
23,5

© Unita ai

Prova ﬁa;ogg

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

C;;ora o o Senza var. anomale o
oa;¥e B . Senza va;:manomale
S;;;re o o Senza v;;t_;n;male N

PARAMETRI CHIMICO-FISICI =i

Torbidita

Data/ora Prelievo:

30/08/2017 10:30

Temp al prelievo Lo T.A.
ID Campione ACQI?3437
Data inizio prove: 30/08/2017
Data fine prove 01/09/2017

13LOD_'ﬁgtqqo di prova

Limiti a4

Hote
"misura - riferimento

- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

- APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

-- APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

unitd di pH APAT CHNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

#8/cm a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

mg/L: NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

mg/L NO3 1 APAT CNR TRSA 50
4020

mg/1l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

0,2
on o e _
conducibilits o ase
P;.RAM:E';RI CHIMICIL -:V‘ ‘
Clo;;iilgero _ < LOQ i
Am;;nio N ) < LOQ o
Mibrien < 100
Nitrati o N 5 o N
proogist oss

Foi e 4 | iappq:to

4020
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Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limied di Note
miaura riferimento
Cloruri 17 ng/nL CL 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfatl < LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfatd 33 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 36 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 61 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 30 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 {cons.)
PARAMETRI MICROBIOLOGICI EES

Prova

4] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

Escherichia coli
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mb APAT CNR IRSA ]
Coliforml totali 7010 C
ClLostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs 0
31/2001

D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.1lga 27/2002

Commentos I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

oOrdine Nazlonale dellBlologi Iscrizione n, 5854

‘gcritta della Gir iAcque SpA

E Ilr:abﬁofbp; on pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazio

“Girgenti Acqus SpA Sede Legalo: Via Mii

ra Pozzo Nitovo 92021 Aragonia AG -
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Dati del campione

Descrizicne: ACQUA POTABILE SORGENTE FICO GRANATELLI

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonace Salvatore Data/ora Prelievo: 30/08/2017 10:50

Procedura campionamento' I8T.IL-LB01 Temp.al prelievo bl 6 T.A.
nat:. regiatrati in 1aboratorio ID Campione ACQ173438

Data ricevimento: 30/08/2017 pata inizio prove: 30/08/2017

Temp al ricevimento °C: 24,0 Data fine prove- 01/09/2017

I rxsultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova valore ' " unita at LOQ Metodo di prova “Eimiti di Note

misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLBTTICEX -
Colore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Anomalo -- APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI --
Torbidita 0,32 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7.85 unitd di pH APAT CHNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibiliti 868 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero ¢,95 myg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati g mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,9 mg/l ¥ 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

“_n‘ 11 xapperto non pu& esaera riprcdotto pa 1a1menta salvo autori22321one scrltta della Girgentihcque SpA

'Girgentl Acque SpA Sedal.egale Via Mimeza Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

Cloruri

Fosfati

Solfati

Magnesio

calcio

Durezza

PARAMBTRI MICROBIOLOGICI

Prova

Cacherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Clostridium pexfringens

Mod,21 rev.0 del €1.06.17

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3298/17

Data di emissione: 01/09/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limitl di Note
migura riferimento
30 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
< LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
56 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
28 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
5§ mg/L Ca 5 METALFTALEINA
26 °F 1,78 MBTALFTALEINA 15 - 50 (cons.)

U nimitd ai

LoQ - Metod ditp#oya;
GRS St riferimento
¢ UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7030 E
o UFC/100 ml APAT CNR IRSA 0
7010 C
0 UFC/100 mL ALL. 1IL D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimento:

Commento

11 campione risulta NON CONFORME al D. lgs 31[2001

i Dot kg T Girgentl Ac ue Sp ;Sede Legam. Via Min!era Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG-

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modiflcato ed integrato dal D.lgs 27/2002

11 xapporto non pud essere riprodotto parzialmente galvo autorizzaziona acrltta della GirgentiAcque SpA




