Mod.21 rev.9 del G1.06.17

Geslore del Servizlo Idrlco Integrate
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4275/17

Pata di emissione: 01/11/2017 Pag.1 di 2
Dati del esmpione T T/ T/ T/ /0 /0 7/ T
Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGC LEONE
Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA
Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 20/10/2017 14:00
Procedura campionamento: IST,.IL-1LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Délgi‘_z;;:{stir;‘ti in léboratori; ) l ID Campione: H ‘ ACS174241
Data ricevimento: ‘20/10/2017 Data inizio prove: 20/10/2017
Data Fine prove: 01/11/2017

Temp. al ricevimento °C: 19,0

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentatoc per la prova

Prova valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI =
Colore Senza var. ancmale = APAT CNR IRSA
2020 A
Odore Senza var, anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CRIMICO-FISICI -
Torbidita 50 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 7,94 Unita APAT CHR IRSA -
2060
Conducibilita 398 ns/em a 3,8 APAT CNR IRSA
20°c 2030
Ossigeno disciolto 8,43 mg/1 Hach 10230

PARAMETRI CHIMICI --

Cr_ o 35,;1-- | mg/L ‘7 30 ISOV 15705

;‘;;""' o 5 mg/L“OZ 5 E;A 921—1;-

ransioateivi anioniaf 0 R 0,05 150 7675-1-2-1984

Ammonio < LOQ mg/1l NH4 0,05 ISO 7150-1

Nit;;iti . < L0Q "n;;g'/L NO; 0,.1 APA:;‘ CNR IRSA
402

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Secde Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.2} rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n°® 4275/17

Data di emissione: 01/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Nitrati < LOQ mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloruri 18 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA
) 4020
Solfati 31 mg/L S04 1 APAT CHR IRSA
4020
Fosfati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magnesioc 16 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 49 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durazza 19 °F 1,78 METALETALEINA

Normativa di riferimento:

I1 Responsabile del Laboratorio
bott, Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Isorizicne n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I1 rapporto non pud essera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Mod, 21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4276/17
Data di emissicne: 31/10/2017

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABILIZZATORE TERZO MODULO

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Campionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 20/10/2017 14:05

Temp.al prelievo °C: T.A.

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1

ACQ7174436

Dati registrati in laboratorio ID Campione:
Data ricevimento: 20/10/2017 Data inizio prove: 20/10/2017
Temp. al ricevimento °C: 19,0 Data fine prove: 31/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova . - valore Unitad di  LOQ Matodo di prova  Limiti di Note
e misura riferimento

PARAMETRTI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var, anomala - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale

oOdorae Senza var., anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 1,61 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,65 unitad di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pi £ 9,5
2060

Conduocibilita 669 us/em a RPAT CNR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro liberc 0,3 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50

4020

Documento con firma digitale avanzata ai sansi della normativa vigenta
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Yod,2} rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4276/17

Data di emissione: 31/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Fluoruri 0,41 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 73 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 112 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 200 pg/L Al 20 CHROMAZUROL § 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Prova . Valore Unita di LOQ Maetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA Q
7030 B
Batteri coliformi, 1] UFC/1¢0 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 1] UFC/100 nmL ALL. III D,Lgs 0

31/2001

D,1lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitid delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: X1 campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentilcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4277/17
31/10/2017

Data di emissione:

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PARTITORE CCZZ0O TONDO

Provenienza: SAN BIAGIO PLATANI

Camp ionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore

Data/ora Prelievo:

Hed,21 rev.0 dal 01.06.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

20/10/2017 14:50

Procedura campionamento. IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.

Dat1 :egiattati in 1aboratorio ID Campione: ACQ174437
Data ricevimento: 20/10/2017 Data inizio prove: 20/10/2017
Temp al ricevimento °C: 20,0 Data fine prove: 31/10/2017

I risultati del rapporto sono rifariti esclusivamente al campione prasentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura rifaerimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI Ll

Colora Senza var. anomale bl APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odorxe Senza var. anomale = RAPAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale = APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRL CHIMICO-FISICI -

Torbidita 1,5 HTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7,82 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pE S 9,5
2060

Conducibilita 563 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI e

Cloro libero 0,36 mg/L 0,05 APAT CNR XIRSA 0,20 (cons.}
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020

Nitrati 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50

4020

Documante con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente sa salva autorxzzaz;one scrltta della GirgentiAcque Sph

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 392021 Aragona AG




Mod.2! rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servlzlo Idilco Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4277/17

pata di emissione: 31/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
Fluoruri 0,56 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloxuri 36 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 59 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 145 pg/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI e
Prova Valoera Unita di L0Q Matodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA o
7030 E
Batteri coliformi, Q UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium parfringena 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs 0
31/2001

Normativa di riferimento:

Commento:

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE raelativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro

Ordine Wazionale dei Biologi Isorizicne n, 5854

pDocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pud esserae riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Girgentildcque Sph

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragena AG




Hod.21 rev.0 del 01,06.17

Gesltore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4278/17

Data di emissione: 31/10/2017 Pag.l di 2

Dati del campiona

Descxlzione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO

Provenienza: ARAGONA

Camp ionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 20/10/2017 15:35

Procedura campionamento: IST.1L-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laborxatorio ID Campione: ACQ174438

Data ticevimento: 20/10/2017 ’ Data inizio prove: 20/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 19,0 Data fine prove: 31/10/2017

I risultati del rapporte sono riferiti esclusivamsnte al campicne presentato per la prova

Prova Valorae Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
nisura riferimento

PARAMETRTI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 ancmale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI i

Torbidita 0,74 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pE 7,93 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 524 us8/cem a APAT CNR IRSA 2500

. 20°c 2030

PARAMETRI CHIMICI i

mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)

Cloro libero < LOQ
4080
Ammonio < LOQ mg/L NE4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50

Nitrati
4020

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcqua SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4278/17

Hod.?1 1ev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

pata di emissione: 31/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Fluoruri 0,6 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 29 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 47 mg/L 804 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Alluminio 95 pg/L AL 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI =
Prova Unita di LOQ . Metodo di prova Limiti di Note
misura - = riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA Q
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 ml APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium pexfringens 0 UFC/100 mL ALL, IIX D.Lgs 0

31/2001

Normativa di riferimento:

1 parametri esaminati risultano conformi al D.1lgs 31/2001,

Commento:

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Salvatore Vetro

Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta

Il rapporto non pud essere ri

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acqua
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

prodotto parzialmente salve autorizzazione seritta della GirgentiRcqus SpA




Y¥od.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4279/17

Data di emissione: 31/10/2017 Pag.l di 2

pati dal campicne

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO

Provenienza: ARAGONA

camp ionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 20/10/2017 15:40

procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174439

pata ricevimento: 20/10/2017 Data inizio prove: 20/16/2017

Temp . al ricevimento °C: 19,0 Data fine prove: 31/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova ; : Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRY ORGANOLETTICI S
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale b APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARRMETRI CHIMICO-FISICI -

0,05 APAT CNR IRSA Senza var.

Torbidita 0,53 NTU
2110 anomale
pH 7,88 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 530 ps/en a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
Cloro libero 0,46 ng/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 I80 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CHR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50

4020

Pocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
salvo autorizzazione scritta della GirgentiRcque Sph

Il rapporto non ?_ué assere x}proc{.?tto pEialq-.enteu
Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




104,21 zev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4279/17

Data di emissione: 31/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Fluoruri 0,6 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 31 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 49 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 103 ng/L Al 20 CHROMAZUROL 8 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI ]
Prova Valore Unita di LOQ Matoedo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA Q
7030 E
Batteri coliformi, 1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA o]
Coliformi totali 7010 C
Cloatridium perfringens V] yFCc/100 mi, ALL, III D,Lgs 0
31/2001

Normativa di riferimento:

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acgque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iserizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud esse

ra riprodotto parzialmente salvo autorizzaziona scritta della GirgentiAcqua SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Had.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4311/17

Pata di emissione: 02/11/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descxizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA DIGA CASTELLO

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Camp ionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore pData/ora Prelievo: 24/10/2017 08:15

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelieve °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio 1D Campione: ACS174237

Data rticevimento: 24/10/2017 Pata inizio prove: 24/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove: 02/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRT ORGANOLETTICI -
Colora Senza var. anomale - APAT CNR IRSA
2020 A
odoxe Senza var. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRY CHIMICO-FISICI -
Torbidita 12 HTO 0,05 APAT CHR IRSA
2110
PR 7,63 Unita APAT CHR IRSA -
2060
Conduaibilita 857 psS/em a 3,8 APAT CNR IRSA
20°c 2030
Ossigeno disciolto 7,81 mg/1 Hach 10230
PARAMETRY CHIMICI =
cop < LOQ mg/L 30 IS0 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA B821-B
Tensioattivi anionici 0,21 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984
Ammonio < LOQ mg/l NH4 0,05 IS0 7150-1
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

Documente con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuevo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4311/17

Hod.2t rev,D del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura rifarimento
Nitrati < LOQ mg/l NO3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloruri 72 mg/L €l 1 APAT CHR IRSA
4020
Selfati 166 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA
4020
Fosfati < LOQ mg/L P 0,2 APAT CHR IRSA
4020
Magnesio 35 mg/L Mg 3 METALFTALEIWNA
Calcioc 81 mg/L Ca 5 METALETALEINA
Durezza 35 °F 1,78 METALETALEINA

Mormativa di riferimento!

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa wvigenta

11 rapporto non pud essere rip

I} Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Isorirziene n, 5854

rodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Pod.21 rev.0 del 01.06.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4312/17

Data di emissione: 02/11/2017% Pag.1l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE ARRIVO AL POTABILIZZATORE DA LAGO LECNE

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Camp ionamento effettuato da: Lomonace Salvatore Data/ora Prelievo: 24/10/2017 08:15

Procedura campionamentos; IST.IL-LBO1 Temp.al prellevo °c: T.A.
Dati registrati in laboratorioe Ip Camplone ACS174238

Data ricevimento: 24/10/2017 Data inizio prove: 24/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove 02/11/2011‘

I ri:ultati del .rapporto sono riferiti asclusivanente al campione prassntato per la ptova

piova - Valora Unitd di  1LOQ Metodo di prova  Limiti di Nota
misura riferimento
PARAMETRT ORGANOLEITICI -
Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA
2020 A
Qdore Senza var. anomale APAT CNR IRSA
2050
PARAMETRI CHIMICO-FISICI =
Torbidita 84 NTU 0,05 APAT CNR IRSA
2110
pH 8,21 Unita APAT CHNR IRSA
2060
Conducibilita 392 pS/em a 3,8 APAT CNR IRSA
20°C 2030
Ossigeno disciolto 8,38 mg/1 Hach 10230
PARAMETRI CHIMICI -
COoD 39,9 mng/L 30 180 15705
BODS < LOQ mg/L 02 5 EPA 821-B
Tensioattivi anionici 0,8 ng/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984
Ammonio < LoD mg/l NHA 0,05 180 7150-1
Hitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA
4020

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non puo assere rlprodot.l;o parz.\almente salvo autor:.zzaz:.one scr:.t:ta della Gu:gentihcque Sph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4312/17

¥03.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Infegrato
della provincla dl Agrigento

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valora Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Nitrati < LOY mg/l Ne3 1 APAT CNR IRSA
4020
Cloruri 14 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 29 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA
4020
Fosfati < LOQ ng/L P 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Magneslio 19 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 49 mg/L Ca 5 METALEFTALEINA
Durezza 29 °F 1,78 METALFTALEINA

Normativa di riferimento:

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

71 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
ordine Nazionale dei Biologi Isoriziecne n. 5854

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Mod.21 rev,.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo ldrico Integratoe
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4313/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.l di 2

Dati dal campione

DescIXizione: ACQUA POTABILE USCITA POTABLIZZATORE TERZO MODULQ

Provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Camp ionamento effettuato da: Lomonace Salvatere Datafora Prelievo: 24/10/2017 13:00

Procedura campionamento: IST.IL~LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati raegistrati in laboratorio ID Campione: ACQL174493

Data ricevimento: ’ 24/10/2017 Data inizio prove: 24/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove: 02/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARBRMETRI ORGANOLETTICI -
Colora Senza var, anomale —— APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var., anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICI -
Torbidita 1 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza wvar,
2110 anomale
pH 8,16 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pi S 9,5
2060
Conducibilita 743 #u8/cm a APAT CNR IRSA 2500
20°cC 2030
PARAMETRI CHIMICI i
Cloro libaro 0,2 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 3 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Girgenti Acque SpA Sede Legale; Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




tod.21 rev.0 del 01.66.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrafo
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4313/17

pData di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LCQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
Fluoruri 1,03 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 93 mg/L Cl 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Solfati 93 mg/L 804 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 145 ug/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -—
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hota
misura rifarimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mI, APAT CNR IRSA 1]
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens [¢] UFCc/100 mL ALL. III D,Lgs 0
31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acquae
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commenkto: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Bioclogl Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4314/17

Data di emissione: 02/11/2017

Dati del c¢ampione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

ACQUA POTABILE PARTITORE COZZO TONDO
SAN BIAGIO PLATANI

Lomonaco Salvatore

IST,.IL-LBO1

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

¥od.21 rev.D del 01.06.17

Gestore del Servlzio Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

24/10/2017 14:5%
T.A.

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp . al ricevimento °C:

24/10/2017
17,0

Ib Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQ174494
24/10/2017
02/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valora Unita di LOQ Matodo d4i prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI A
Colore Senza var, anomale == APAT CHNR IRSA Senza var.
2020 A anomala
odore Senza vax. anomale —-— APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var, anomale b APAT CNR IRSA Senza var.
’ 2080 anomale
PARAMETRY CHIMICO-FISICI =
Torbidita 0,95 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 8,29 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pn £9,5
2060
Conducibilita 542 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°c 2030
PARAMETRI CHIMICI =
Cloro libero 0,5 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.}
4080
Ammonio < LOQ ng/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5
Nitriti < LOGQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,58
4020
Nitrati 4 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Pocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazionae scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Secde Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigenlo

Rapporto di prova n°® 4314/17

pata di emissione: 02/11/2017 Pag,2 di 2
Prova Valore Unitad di 10Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Fluoruri 0,56 mg/l F 0,1 APAT CHNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 33 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 51 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
R 4020
Alluminio 151 ug/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI e
Prova T valora Unita di LOQ Metodo di prova  Limiti di Note
misura rifarimento
Escherichia coli Q0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA [¢]
7030 E
Batteri coliformi, [ UrFc/100 mk APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens [} UFC/100 mL ALL. III D.Lgs 0
31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitad delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: 1 parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Hazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
e salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Sph

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialment

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minjera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n°® 4315/17

Data di emissione: 02/11/2017

Dati del campione
DescIizione:

Provenienza:

Camp icnamento effettuato da:

Precedura campionamento:

ACQUA POTABILE INGRESSO SERBATOIO
ARAGONA

IST,IL-LBO1

Lomonaco Salvatore

Datafora Prelievo:

Temp,al prelievo °C:

Fed.21 zev.0 del Ul1.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
deliat provincia dl Agrigento

24/10/2017 15:35

T.A.

Data ricevimento:

Temp . al ricevimento °C:

Dati registrati in laborxaterio

24/10/2017
17,0

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQ174495
24/10/2017

02/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimanto
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale = APAT CHNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Odore Senza var, anomala - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. ancmale —— APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI L
Torbidita 0,172 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pA 8,23 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060
Conducibilita 520 us/om a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI ke
Cloro libero 0,1 mg/L 0,05 APAT CHNR IRSA 0,20 {(cons,)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NHA 0,05 180 1150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati L ng/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Documaento con firma digitale avanzata ai sensl della normativa vigente
I1 rapporto non pud essere ripredotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idiico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4315/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Fluoruri 0,58 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 35 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 55 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Alluminio 137 pg/L Al 20 CHROMAZUROL 8§ 200
PARAMETRI HMICROBIOLOGICI —
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura e riferimento
Eacherichia celi 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA [
7030 B
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totall 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 ml ALL. IXI D,Lgs 0
31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento!
destinate al consumo umano., Modificato ed integrate dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D,lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott, Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Isorizione n. 5854

pPocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I1 xapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hod.21 rev.C cel 01.06.17

Gestore del Servizlo idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4316/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.l di 2

Dati del tampione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATCIQ

Provenienza: ARAGONA

Camp ionamento effettuato da: Lomonaco Salvatore Data/ora Prelievo: 24/10/2017 15:40

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorioc ID Campicne: ACQ174496

Data ricevimento: 2471072017 Data inizio prove: 24/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove: 02/11/2017

X risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentatec per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRT ORGANOLETTICIX otood,
Colore Senza var. anomale L APAT CNR IRSA Senza var.

2020 A anomala
Qdore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.

2050 anomale
Sapore Senza var, anomale .- APAT CNR IRSA Senza var,

2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.

Torbidita 1
2110 anomale
pH 8,18 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pi £ 9,5
2060
Conducibilita 526 psS/om a APAT CNR IRSA 2500
20°¢c 2030
PARAMETRI CHIMICY Ll
Cloro libero 0,3 ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons,)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 G,%1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 5 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Documente con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizrazione scritta della GirgentiAcque Sph

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragena AG




Rapporto di prova n°® 4316/17

¥ed.21 rev.0 del 01.0£.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Fluoruxi 0,58 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 37 mg/L C1 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Solfati 56 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
' 4020
Alluminio 138 pg/L Al 20 CHROMAZUROL S 200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI =
Prova : Unita d;‘.fiLQQ - Metodo di prova Limiti di Nota
‘misura LOTRERTE RN ¢ riferimento
Eachexichia coli 0 UFC/100 mk APAT CNR IRSA ]
7030 E
Battari coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. I1I D.Lgs 0
31/2001

D.lgs 31/2001. Attuazione della diraettiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati xisultano conformi al D.lgs 31/200}1.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott, Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Blologi Iscrizione n. 5854

Documanto con firma digitals avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions scritta

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione

Descxizione:

Provenienza:

Camp ionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Rapporto di prova n°® 4317/17

Data di emissione:; 02/11/2017

SANTO STEFANO QUISQUINA

Lomonaco Salvatore

IST.IL~LBO1

Fod,21 rev.0 del 01.€0€.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Pag,l di 2

ACQUA POTABILE INGRESSO GALLERIA CASTELLUZZO

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

24/10/2017 11:15
T.A,

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp . al ricevimento °C:

24/10/2017
17,0

ID Camplone:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQ174497
24/10/2017
02/11/2017

I risultati del rapporto seno riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var, anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Cdore Senza var. anomala s APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 ancmala
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,2 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,17 unitd di pR APAT CNR IRSA 6,5 $ pH S 9,5
2060
Conducibilita 395 ps/fem a APAT CNR IRSA 2500
20°¢ 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libero 0,73 mg/ L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,08 150 7150-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 2,5
4020
Nitrati 1 mg/L RO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiRcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Fod.2! rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4317/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Fluoruri 0,22 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020
Cloruri 21 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfaki < LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 28 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 25 wg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calcio 39 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
Durezza 20 F 1,78 METALFTALEINA 15 -~ 50 {cons.)
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA [+]
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL, III D.Lgs ]

31/2001

Dp.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Hormativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultane conformi al D.lgs 31/2001. 8i evidenzia una concentrazione di cloro

libere maggiore del valore consigliato.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
orizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo aut

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuoveo 92021 Aragona AG




Yod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestlore del Servizlo Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4318/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.l di 2

Dati dal campione

pescxizione: ACQUA POTABILE POZZ(O PANTANO 2

provenienza: SANTO STEFANO QUISQUINA

Camp jonamento effettuato da: Lomenaco Salvatore Data/ora Prelievo: 24/10/2017 11:35

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Pati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174498

Data ricevimento: - 24/10/2017 Data inizio prove: 24/10/2017

Temp . al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove: 02/11/2011%

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valora Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICX o=
Colora Senza var. anomale — APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
odore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale o APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,14 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7,79 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060
Conduoibilita 786 uS/om a APAT CNR IRSA 2500
20°c 2030
PARAMETRYE CHIMICI -
Ammenio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 71i50-1 0,5
Nitriti < LOQ mg/L NO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 14 mg/L NO3 1 APAT CHR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,36 mg/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5
4020

Documento con firma digitale avanzata ail sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAeque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4318/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura rifarimento
Cloruri 28 mg/L Cl 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Fosfati < LOQ mg/L PO4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati B4 mg/L S04 1 APAT CNR IRSA 250
4020
Magnesio 37 mg/L Mg 3 METALFTALEINA
Calecio 123 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
burezza 46 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
PARAMETRI MICROBIOLCGICI ==
Prova Valora Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Hota
misura riferimento
Escherichia coli o UFC/100 mL APAT CNR IRSA )
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA ¢
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D.Lgs Q

31/2001

D.1lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque

Normativa di riferimento;
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordina Nazionale dei Biologi Iserizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta
Il rapporto non pud aessere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione gocritta della GirgentiRcogue SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove $2021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:
Provenienza:
Camp ionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Data di emissione: 02/11/2017

ACQUA POTABILE SORGENTE SAN MATTEO
SANTQO STEFANO QUISQUINA

Lomonaco Salvatore

IST.IL~LBO1

Dati registrati in laboratorio
Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

24/10/2017
17,0

Rapporto di prova n° 4319/17

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

Hod.21 revw.0 del 01.06,17

Gestore del Servizlo Idrice Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

24/10/2017 12:45
T.A.

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQ174499
24/10/2017
02/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione prasentato per la prova

Prova Valoxe Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colora Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Cdore Senza var. anomale =5 ‘ APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale ik APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,41 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 8,25 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 364 psS/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI ——
Ammonio < LOQ mg/L NR4 0,05 130 7150-1 0,5
Witriti < LOQ mg/L HO2 0,1 APAT CNR IRSA 0,5
4020
Nitrati 2 mg/L NO3 1 APAT CNR IRSA 50
4020
Fluoruri 0,23 ng/l F 0,1 APAT CNR IRSA 1,5

4020

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della noxmativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Vla Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




¥od.21 rev.0 del 01.€6.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4319/17

Data di emissione: 02/11/2017 Pag,2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
Cloruri 16 mg/L Cl1 1 APAT CHR IRSA 250
4020
Foasfati < LOQ mg/l’. Po4 0,2 APAT CNR IRSA
4020
Solfati 23 mg/L S04 1 APAT CHR IRSA 250
3 4020
Magnesio 26 mg/l Mg 3 METALFTALEINA
Caloio 37 mg/L Ca 5 METALFTALEINA
bBurezza 20 °F 1,78 METALFTALEINA 15 - 50 (cons.)
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Prova Valorae Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
Escherichia coli V] UFC/100 mL APAT CNR IRSA [}
7030 E
Battaxi coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 14
Coliformi totali 7010 C
Clostridium perfringens 0 UFC/100 mL ALL. III D,Lgs [+}
31/2001

D.igs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acgue

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultane conformi al D.lgs 31/2001,

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazicne scritta della GirgentiRcque SphA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Fod.21 rev.0 del €1.06.17

Geslore del Servizio Idiico Infegrato
della provinciu di Agrigento

Rapporto di prova n® 4016/17

Data di emissione: 10/10/2017 Pag.l di 1

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIOQ TORRETTA

Provenienza: NARO

Campionamento effettuato da: Alessgia Gatto Data/ora Prelievo: 09/10/2017 10:15

Procedura campionamento: IST.IL-LB0L Temp.al prelievo °C: T.A.
Jati registrati in laboratorio ‘ o 7 ) iD Camﬁione: _Aco1§4193

Data ricevimento: 09/10/2017 Data inizio prove: 09/10/2017

Data fine prove: 10/10/2017

Temp, al ricevimento °C: 20,2
ne presentato per la prova

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campio

‘rova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura rlferimento
‘orbidita 0,5 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
‘loro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080
rova Valore Unit3d di LOQ Metodo di prova Limiti ai Note
misura rifeximento
‘'scherichia coldi 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA o
7030 E
atteri coliformi, 51 UFC/100 mb APAT CNR IRSA 0
7010 C

oliformi totali

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

ormativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

ommento: Il campione risulta NON CONFORME al D.lgs 31/2001. "
!

i

11 Responsabile del Laboratorio

Dott, Salvatore Vi'tro

ordine Nazionala dei Biologi Isckizione m, 5854
~.

S

I

{1 fapp?ytc non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




#od.21 rev.0 del 01,06.17

Geslore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4017/17

Data di emissione: 10/10/2017 Pag.l di 1

Dat{ del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATQIO TORRETTA

Provenienza: NARO

Campionamento effettuato da: Aleasia Gatto pata/ora Prelievo: 09/10/2017 10:15

Procedura campiconamento: IST.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: T.A.
pati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174199

Data ricevimento: 03/10/2017 pata inizio prove: 09/10/2017

Temp al ricevimento °C: 21,6 pata fine prove- 10/10/2017

I risultati del rappcrto sono riferiti esclusivament:e al camplone presentato per la prova

rova Valore Unitd di 1.00 Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
rtorbidita 0,62 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza wvar.
2110 anomale
loro libero 0,5 ng/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080
‘rova Valore Unitd di Lo Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
gcherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
atterl coliformi, 0 yrCc/100 mh APAT CNR IRSA 0
7010 C

oliformi totali

a direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

D.lgs 31/2001. Attuazione dell
gs 27/2002

ormativa di riferimento:
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.21

cmmento: I parametn esaminati risultano conformi al D.1lgs 31/2001

S
1l Responsab[le del Lzboratorio

Dott. Séq.vatore/ etro
Ordine Nazlonale adi Biologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pua essaere rlpro&otto parzialmente salvo autorzzzazione scritta della Girgentihcgue SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Yia Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.Z1 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo ldrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3892/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.1l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO RUPE

Provenienza: AGRIGENTO

campionamento effettuato da: Alassia Gatto pata/ora Prelievo: 03/10/2017 11:30

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati regiatrati in laboratorio ID Campione: ACQ174067

Data ricevimento: 03/10/2017 Data inizio prove: 03/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 20,5 Data fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentate per la prova

Prova valore Unita di 100 Metodo di prova Limiti di Note
misura rifarimento
PARAMETRI ORGANQLETTICI -
Colore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale el APAT CNR IRSA Senza var.
. 2050 anomale
Sapore Senza var. anomale == APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI ol
Torbidita 0,59 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,32 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Conducibilita 469 p8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°cC 2030
PARAMETRI CRIMICI -
Clore libare 0,35 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.,)
4080
Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 ISO 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta
I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG

T




Hod.21 rev.0 del 01.056.17

Gestore del Servizlo !drfco Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 38%2/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - ——
Escherichia coli ] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mkL APAT CNR IRSA 0
7010 €

Coliformi totall

Normativa di riferimento: D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminatl risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro

Ordina Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

pocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Yed.21 rev.0 del 0:.06.17

Gestore del Servlzio Idrico Inlegrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3893/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIOQ RUPE
Provenienza: AGRIGENTO
Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 03/10/2017 11:30
Procedura campionamento: IS7.1IL-LBO1 Temp.al p]:el.:.evo 20 T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Camplone ACQ174068
- Data riecevimento: 03/10/2017 Data inizio prove: 03/10/2017
‘I‘emp al ricevimento °C: 20,3 Data fine prave 11/10/201‘?

I risultati del rapporto sono rifer;ti esclusivamente al campxone presantato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura rifarimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI e
Colore Senza var., anomale - APAT CNR IRSA Senza var,

2020 A anomale
Odorea Senza vax, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,

2050 ancmale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.

2080 anomale

PARARMETRY CHIMICO-FISICI =

NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,

Torbidita 0,5
2110 anomale

pH 8,39 unita di pH APAT CHNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 457 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRI CHIMICI e

cloro libero 0,3 mg/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOO mg/L NH4 0,05 1SO 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporte non pug. essere ripradotto pa:z;almento salvo autorizzazione seritta della G;rgentxAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Mlnlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escharichia coli

Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3893/17

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 B
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Normativa di riferimento:

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano., Modificate ed integrate dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott., Salvatore Vatro
Ordine Nazionale dei Biologi Iacrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




¥2d.21 rev.0 del 01,C6,17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia dl Agrlgento

Rapporto di prova n® 3927/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.1l di 2

Dati del campione

Descrizicone: ACQUA POTABILE ARRIVO SERBATOIO SAN MICHELE

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 04/10/2017 09:05

Procedura campionamento: IST.IL-LB0O1 Temp.al prelievo °C: T.A.,
Dati registrati in laboratorio ID Campiocne: ACQ174125

bata ricevimento: 04/10/2017 Data inizio prove: 04/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 20,2 Data fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di L0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale —— APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Cdore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomala - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,19 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8.4 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH S 9,8
2060

Conducibilita 553 us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,28 mg/L 0,05 APAT CHNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LCQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Il

Glirgenti Acque SpA Sede Legale; Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




od.21 rev.Q del 01,05,17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3927/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- s
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA o
7030 E
Batteri coliformi, 4] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gualita della acque
destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Rormativa di riferimanto:

Commento: I parametri esaminati risultano confermi al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documente con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Gixgentihcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovoe 92021 Aragona AG




ticd. 21 rev.0 del 01.06,.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3928/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO SAN MICHEELE

Provenienza: AGRIGENTQ

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Datafora Prelievo: 04/10/2017 09:05

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio Il Campione: RCQL74126

Data ricevimento: 04/10/2017 bata inizio prove: 04/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 19,86 Data fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporte sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRYI ORGANCLETTICI -
Colore Senza var. anomalae - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomalse
Qdore Senza var. anomalae i APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Saporxe Senza var, ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.

2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI (o

Torbidita 0,3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,39 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,8
2060

Conducibilita 534 p8fem a APAT CNR IRSA 2500

’ 20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,15 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Prova

Hod.2Y rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3928/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
valore Unita di LOQ Metedo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBICLOGICI == i
Egscherichia coli o UFC/100 mL APAT CNR IRSA 4}
7030 E
Batteri coliformi, 1] UFC/100 mL APAT CHR IRSA ¢}

Coliformi totali

7010 C

Normativa di riferimento:

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva $8/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n, 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione

Had. 21 rev.¢ del 21.06.17

Gestore del Servlzio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3965/17

Data di emissicne: 11/10/2017

Pag.l di 2

Descrizione: ARRIVO AL SERBATOIO VANERA DAL SERBATOIO CONSERVA
Provenienza: SAMBUCA DI SICILIA
Campionamento effettuato da: Onofrio Valla Data/ora Prelievo: 05/10/2017 12:28
Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,

;;ti ragistrati in laboratorio ID Campione: Vﬂwqm“h-ncgi14146
Data ricevimento: 05/10/2017 Data inizio prove: 05/10/2017

Temp. al ricevimento °C:

19 Data fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporto sono _iferiti esclusivame

te al campione praesentato per la prova

Prova Valore Unita di LCQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odera Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomalea

Sapore Senza var, ancmale == APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,19 NTU 0,05 BRPAT CNR 1RSA Senza var.
2110 anomale

pH 8,3 unita di pH ARPAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060

Conducibilita 450 pS/cm a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030

PARAMETRI CHIMICI =

Cloro libero 0,27 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scoritta della GirgentiAcquae SphA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Ied.21 rev.0 del 01,06,17

Gestore del Seyvizio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3965/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI — e
Escherichia coli [v] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

D.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/B3/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D, lgs 27/2002

Commento: I paramatrx asaminatx rigultano conforﬂi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratoric
Dott. Salvatora Vatro
Ordine Nazionale dei Biologl Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mad.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3966/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO VANERA

Provenienza! SAMBUCA DI SICILIA

Campicnamento effettuato da: Onofrie Vella Data/ora Prelievo: 05/10/2017 12:44

procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T,A.
Dati registrati in laboratorio iD Campione: ACQ174147

Data ricevimento: 05/10/2017 pata inizio prove: 05/10/2017

Temp. al ricevimento °C: i9 Data fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valorae Unita di LoQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Sanza var. anomale e APAT CNR IRSA Sanza var,
2020 A anomale

Cdore Senza var, ancmale = APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale o APAT CNR IRSA Sanza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,73 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,2 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 455 p8/em a APAT CHNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI -—

Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scoritta della GirgentiAcque Sph

Girgenti Acque SpA Sedae Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev,D del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3966/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ HMatedo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -- o
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
7030 E
Batteri coliformi, ] UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE ralativa alla qualita delle acque
destinata al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,1lgs 27/2002

Hormativa di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Mazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documente con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

1l rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 3969/17

Dati del campione
Cescrizione:
Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Onofrio Vella

Data di emissione: 11/10/2017

ACQUA POTABILE ARRIVO SERBATOIO ROCCHE ROSSE

Data/ora Prelievo:

Mod.21 rev.0 del 01.08,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Pag.l di 2

06/10/2017 11:16

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,

bati registrati in laboraterio ID Campione: ACQ174150
Data ricevimento: 06/10/2017 Data inizio prove: 06/10/2017
Temp, al ricevimento °C: 18,7 pata fine prove: 11/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campibne presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI =

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,.
2020 A anomale

Odore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale i APAT CNR IRSA Senza var.
2080 ancmale

PARAMETRYI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,34 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 8,24 uniti di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £9,5
2060

Conducibilita 454 usfom a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030

PARAMETRY CHIMICI L2

Cloro libero 0,3 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Documante con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mcd.21 rev.0 de) 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n°® 3969/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - -
Escherichia coli 0 UFC/100 mlL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Isorizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della norxmativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Pod.21 rev.0 del 0}.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3970/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO ROCCHE ROSSE
Provenienza: SCIACCA
Campionamento effettuato da: Onofrio Vella Data/ora Prelievo: 06/10/2017 11:20
Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174151
Data ricevimento: ‘08/10/2017 Data inizio prove: 06/10/2017
18,5 Data fine prove! 11/10/2017

Temp. al ricevimente °C:

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Qdore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torkidita 0,24 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomala

pHE 8,24 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 452 pS/fem a APAT CNR IRSA 2500

26°¢c 2030

PARAMETRI CHIMICIX -

Cloro libero 0,2 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080 '

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Dogumanto con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiRcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




15d, 21 rev.d del €L.06.17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3970/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valora Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRY MICROBIOLOGICI - pren
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA o/

Coliformi totali 7010 C

Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuvazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinata al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultane conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n, 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzaziona scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del cazpions
Descri 2ione:

Provenienza:

Campioruimento effettuato da:

Rapporto di prova n® 4055/17
13/10/2017

Pata di emissione;

ACQUA POTABILE ARRIV(C AL SBRBATOXO ROCCHE ROSSE

SCIACCA

Onofrio Vella

Datafora Prelievo:

&

tod.21 rev.d del B1.¢6.17

Gestore clel Servizio Idrico Infegrafo
della provincla di Agrigento

Pag.l di 2

10/10/2017 10:01

Procedura campionamanl:o- IST,IL-EBOY Temp.al prelievo °C: T.A,
pati raglatrati in laboratorin ID Camplone: ACQl74229
Pata ricevimento: 10/10/2017 pata inizio prove: 10/10/2017
Temp. al rlcavlmento °Cy 19,0 Data Eine prove: 13/10/2017
I risultati dol rapparto seno riferitt eaclua.lva.rnente al campione preaentato par 1a prova
Prova Valore unita 4ai LOQ Hetodo di prova idmiti di Hote
nisura riferimonto
PARAMETRI ORGAHOLETTICI -=
Colore Senza var. anomale -- APAT CHR XRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, ancmale -- APAT CNR XRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomala ~- APAT CHNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMBRTRY CHIMICO-FISICI .-
Torbidita 0,27 HTU 0,05 APAT CNR XYRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,54 unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
conduoibiliti 438 p8fem a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARMBMETRY CHIMICI e
Cloro libero 0,18 mg /L 0,06 APAT CHR IRSA 0,20 {cons.)
4080
< LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

aamonio

__ Il rapporto non puo assera riprodotbo parziaimente salvo autorizzaziona sozltta della Glrgcntihcque SpA

Glrgenll Acque SpA Sede Legalo: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




¥od.2) vev.d del @1.08.17

Gestore del Servizio 1drico iniegmfc
della provincla di Agrigento

e N e
STt

Rapporto di prova n°® 4055/17

pata di emissione: 13/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore unitd dai LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riEerimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICK - --
Escherichia coll 0 UFC/100 mb APAT CHR IRSA 0
7030 B
Batteri colifoxrmi, 0 URC/100 mix APAT CHR XRSA 0

Coliformi totall 7010 €

Normativa <1l riferimento: p.lgs 31/2001, Attuazione della direttliva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acqus
destinate al consumo umano. Modlficato ed integrate dal D.lgs 27/2002

Commentot I parametri esaminati risultano conformi rl D.lgs 31/2001,

I1 Responsabire de Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
ordine Nazionale dol Blologl Iacrizions n, 5834

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazlone acritta della girgent!&cque SpA
Muovo 92021 Aragona AG

Glrganti Acque SpA Sade Legale: Via Minlera Pozzo




Kod.23 rev.D del 01.46,17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4056/17

Data di emissione: 13/10/2017 Pag.1 di 2
pat{ del campione
Descri zione: ACQUA POTABILE USCITA SERDATOIOC ROCCHE ROSSE
Proven ienza: SCIACCA
Campilonamento effettuato da: Onofrio Vvella Datafora Prellevo: 10/10/2017 10:07
procedura <anplonamento; IS8T, IL-LBO1 Tenp.al pgelievo °C: A,
Dati registratl in laboratorio ip Campione: Acalv-szso 7
pata ricevimento: 10/10/2017 pata inizlo prove: 10/10/2017
Temp, &l ricevimento °C: 19,0 Daka fine prove: 13/10/2017
I riﬂultahi del rapporto sone riferiti eaolusivamunta al campionla prasentato por la prova
Prova : -.:--rf{all.orr_e Unitd di LOQ HMaetodo di prova  Limiti di Note
¥ ® R misura riferimento
PARAMETRI QRGAHQLEITICI -
Colorxe 8enza var, anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale
Odora Senza var, anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Jenza var, anomale - APAT CHR IRSA Senza var.
2080 apnorals
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -=
Torbidita 0,28 HTU 0,05 APAT CNR IRSA 8enza var.
2110 anomale
pH 8,6 unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
Condugibiliti 444 #usfem a APAT CHR IRSA 2500
20°C 2030
PARARMETRI CHIMICY wm
clora libere 0,3 my/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.)
4080
< LOQ mg/L tiHd 0,05 ISO 7150-1 0,5

Ammonio

1} rapporto non pub essara xiprodotto parzialmente salvo. autorlzzazione uc.riLLa della Girgentihcquo SpA

GlrgenilAcqua SpA Sede Legale: Via pMIntera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




#od 21 rev 0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idilco Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n® 4056/17

pata di emissione: 13/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd 41 LOQ Matode 4l prova Limitl ai
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI .- e
Escharichia colil ¢ UFC/100 mb APAT CHR IRSA 0
7030 B
Batteri colitormi, [ Urc/100 mk APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C©
tlormativa At riferimentor p.1gs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gualitd delle acque
destinakte al consumo umano. Modiflcato sd intagrato dal D.lge 27/2002

Commento: I parametri esaminatl risultano conformi al D.,lgs 31/2001.

Il Responsabilejdel Lpboratorio
pDott. Salvatore/Vetro
Ordlns Hazlonale del Blélogl Iscrizlone n, 5854

Il rapporto non pud esserae riprodotto parzialmente salva autorizzazione gcritta della Girgentiicque SpA

Girgenll Acque SpA Sodo Legale: Via finlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG

Hote




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3972/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2

Dati del ca.mpione

Descrizione; ACQUA POTABILE ARRIVQO SERBATOIO COMUNALE VIA RIGGI

Provenienza: RIBERA

Campionamento effettuato da: Onofrio Vella Pata/ora Prelievo: 06/10/2017 13:14

Procedura camp:.onamento IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo el o T.A,
Dati reglstratx in labora{:orio ID Campione. ACQ174153

Data ricevimento: 06/10/2017 3 Data inizio prove: 06/10/2017

Temp al ricevimento °C: 18,5 pata fine prove: 11/10/2011‘

I risultat;. del :appnrto sono rifer:.t:. eaclus:.va.mente al camp:.ona presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferximento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -—

Colore Senza varxr., ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

odore Senza var. anomale ks APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapora E Senza var. anomale = APAT CNR IRSA Senza var,
2080 ancmala

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,24 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,1 unitd di pRH APAT CNR IRSA 6,5 S pRE S 9,5
2060

Conducibilita 491 ) us/en a APAT CHR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRI CHIMICI o=

Cloro libero Q0,25 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonic < LOQ mg/L NH4 0,05 ¥80 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non puo essere x::.prodotto parzxalmente salvo autOrJ.?zaz.Lcma scr.:.tta della ergentihcgua SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Rapporto di prova n° 3972/17

Mod.21 rev.0 del 01.05.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
0 ' UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
1030 E
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

7010 C

Normativa di riferimento:

p.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano., Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Commento: 1 parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. sSalvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscriziona n. 5854

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Vlia Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 3973/17

Data di emissione: 11/10/2017

Dati del campione
Descrizione:
Provenienza: RIBERA

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Onofrioc Vella
IsT.IL-LBOL

ACQUA POTABILE USCITA SERBATCIC COMUNALE VIA RIGGI

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

tfad .2t rev.0 del 01.0

Pag.l di 2

06/10/2017 13:00
T.A,

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

06/10/2017
18,5

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQL74154
06/10/2017
11/10/2017

6.17

Gestore del Servlzio Idrico Integralo
della provincla di Agrigento

Temp. al ricevimento °C:

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ HMetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var, anomale -— APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapora Senza var., anomale bt APAT CHR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISXCI =

Torbidita 0,19 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
21190 anomale

pH 8,04 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 492 psS/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Clore libero 0,24 mg/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L N4 0,05 180 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Vla Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




H>d.Z1 rev.C del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrlco Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3973/17

Data di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Brova Valore Unitd di LOQ Matode di prova Limiti di Note
misura riferimente
PARAMETRI MICROBIOLOGICI =i -
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

D.lgs 31/2001. Attuazione dealla dirattiva 98/83/CE relativa alla qualitad delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esasminati risultano conformi al D,lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biolegi Iscrizione n. $854

Documente con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pud essere riprodotte parzialmenta salvo autorizzazione seritta della Girgantihcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hoi. 21 rev.¢ del 91.0£.17

Geslore del Servizio ldrico Integrate
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4002/17

pata di1 emissione: 11/10/2017 Pag.l di 2

Dati del camplone

pescrizlone: ACQUA POTABILEB ARRIVO SERBATOIQ SAN ROCCO

provenienza: GROTTR

campionamento effettuato da: Onofrio Vella pata/ora Prellevo: 09/10/20%7 12140

procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C:  T,A.
Dati registrati in laboratorio ‘ ID Campione: ACQL74185

pata ricevimento: 08/10/2017 Data inizio prove: 09/10/2017

Data £ine prove: 11/10/201%

Temp., al ricevimento °C: 17,3

1 risultati del rapporto scno riferiti cecliusivamente al camplone presentato per la prova

Prova valoxe unita dt L6Q Mstodo di prova  Eimlti di Hote
misura riferimento

PARAMETRI ORGANQLEITICI -

Colora Senza var. anomale -- APAT CHR IRSA Sanza var,
2020 A anomale

Odore Benza var, anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.,
2050 anomale

3aporae Senza vax. anomale .- APAT CHNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMBTRI CHIMICO-PISICK --

Torbidita 0,6 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH g,12 unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pit £ 9,5
2060

Conduoibilita 633 nSfem a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI --

cloro 1libero 0,14 ' Ry /L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.}
4080

arrmonlo < LOQ mg/L NH4 0,05 XSO 7150-1 9,5

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione soritta dolla GirgentiAcque 3pA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




¥od.21 cev.q del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincla dl Agrlgento

Rapporto di prova n° 4002/17

pata di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di 109 Meotodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
PARAMETRYI MICROBIOLOGICIX .. .-
Escherichia coli 0 _URC/100 mk APAT CNR IRSA 0
7030 E
Battord coliformi, i} UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
1010 C

Coliformi totall

Normativa di riferimentot D,lgs 31/2001, Attuazlone dolla direttiva 9g/83/c8 relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modiflcato ed integrato dal P.lgs 27/2002

Commentos I parametri esaminat!l xisultano conformi al D,lgs 3172001,
[

I1 Responsabile dgl Laboratorio

Dott., Salvatore Vetryo
Ordine lazionale del Biolpgl Iscijiﬁone n. 5054

(\/'\

I1 rapporto non pud essore riprcdg-t@:gpaszialmente salvo autorizzazione seritta dell,
Glrgenli Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Fod. 21 rev.,0 del 61.06.17

Geslore del Servizio Idiico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4003/17

Pag.i di 2

pata di emissione: 11/10/2017

Datl del canplone

pascri zlone: ACQUA POTABILR USCITA SERBATQIO 8AN ROCCO

Provenienza: GROTTE

campionamento effettuato da: 09/10/2017 12:43

Onofrio Vella patafora Prelievo:

Procedura camplonaménto: IST.IL-LBOL Temp.al prellievo °C: T.A.
Dati regletratl in laboratorio ID Campione: ACQL74186

Data rxicevimento: 09/10/2017 Data inizlo prove: 03/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 17,5 pata Eine prove: 11/10/2017

I riasultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato par la prova

pProva Valore Unitad di LOQ Metedoe dl prova Limiti di Hota
miaurxa rifarimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI --

Colora Benza var. anomale -- APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Qdore Senza var, anomale -n APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore genza var. ancmale -- APAT CHR IR8BA Senza var.,
2080 anomala

PARAMETRI CHIMICO-FISICI =--

Torbidita 0,63 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var.,
2110 anomala

pH 8,16 unitd di pH APAT CHR IRSA §,5 S pH £ 9,5
2060

Conduoibllica 620 u8/om a APAT CHR XRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRY CHIHICI el

cloro libero < LOG mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
40890

< LOQ mg /1l NH4 0,05 80 7150-1 0,5

amnonio

Il rapporto non pud sssore riprodotto parzialmente salvo autorizzazione speritta della Girgeppihque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Lagale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




Hod, 21 rev,d del 0L.06.17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4003/17

pData di emissione: 11/10/2017 Pag.2 di 2
Prova valore unita di LOQ Mstodo dl prova Lirmftl di tiote
misura riforinonto
PARAMETRI MICROBIOLOQICI .- .-
Facherichia coll . ] UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7030 B
Battexi collformi, 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

Mormativa di riferimentos D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lga 27/2002

Commentos X parametrl esaminati risultano conformi al D,lgas 31/2001,

11 Responsabil& del Labératorio
Dott, Salvatore Vgtrxo
ordine Mazlonale dei Hiologl IXsgrizione n. 5854

I1 rapporto non pud sssoxe riprodotte parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA
Glrgenll Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hod.21 rev.9 del €1.8%.17

Geslore del Servizio idiico Integrato
della provincla dl Agrigento

e
I i A

Rapporto di prova n° 4059/17

Data di emissione: 13/10/2017 Pag.} di 2
patl del canplone
Deacri zlone: ACQUA POTABILE ARRIVO SERBATOXO SAPARELLO
Provenienza: LICATA
Camplomamento affettuato da: vania Lallicata pata/ora Prelievo: 10/10/2017 093145
Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °Ct T.A.
pati registrati in laboratorio ID Campione: ACQL74244
pata ricevimento: 10/10/2017 Data inizio prove: 10/10/2017
Temp. al ricevimento ¢C: 20 pata fine prove: 13/10/2017
I risultati del rapporto sono riferitl esclusivamente al camplone presentato per la prova
Prova Valore Unitd di LOQ Hotodo di prova Limiti 41 Note
mipura riferimento
PARAMETRI ORGANOLEBTTICI --
Colore Senza var, anomale - APAT CNR XRSA Senza var,
2020 A anomale
odore Sonza var, anomale .= APAT CHR IRSA Senza var.
2050 anomale
sapore Séenza var., anomale i APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomalo
PARAMETRI CHIMLCO-FIBICI -
Torbidita 1,2 NTYU 0,05 APAT CHR IRSA Senga var,
2110 anomale
pH 8,3 unitd 4i pu APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
20860
conduclibilitd 250 psfom a APAT CHR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI s
Cloro libero 0,06 ng/L 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 (cons.}
4080
< LOQ mg/Lr WH4 0,05 180 7150-1 0,5

ammonio

Il rapporto non pud essere rlprodotto Parzlalmente salvo autorizzazione scritta della Girgentlhcque SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

B




Ped 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrcto
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4059/17

pata di emlissione: 13/10/2017 Pag.2 ¢l 2
Prova Valore Uniti 4ai LOp Motodo di prova TAmibl di tote
misura riforimento
PARAMETRI MICROBIOQLOGICL -- -
Escherichia coll 0 ) UFC/LO0 miLs APAT CNR IRSA 0
7030 B
Batterl coliforxmi, ] UFe/100 mk APAT CMR IRSA ]
7010 ¢

azlone dalla direttlva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
tagrato dal D.lge 27/2002

Coliforml totali

D.1gs 31/2001., Attu

Mormativa di riferimento:
dastinate al consumo umano, Modificato ed in

arametri esaminati risultano conformi al D.1gs 31/200%.

Commentor I p

pott. 8alkatore/ Vetro

11 Responsabll ' deljyaboratorio
417 rscrizione n. 5954

ordlne Mazionale del o

11 rapporto non pud essere ripredotto parz!almenFaVsa}vg_autqf}zzazigqg gcr}ggg_dell___
Girgontl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




vod.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincla di Agrigento

prova n° 4060/17
13/10/2017

Rapporto di

pData di emissione: Pag.l di 2

Dati del canpione
pescrl zione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO BAFARELLO
provenienza: LICATA

Camplonamento effettuato da:

vanla Lalioata Datajfora Prelievo: 10/10/2017 09145

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati reglatrati In laboratorio ’ ID Campione: ACQ174245
Data ricevimento: 10/10/2017 Data Inizlo prove: 10/10/2017
Temp. al ricevimento *C: 20 pata Eine prove; 13/10/2017
Y risultati del rapporto sono rlferiti{ esclusivamente al campione presentato per la prova
Prova Valorxre Unltad di 100 Metodo di prova Limitd di Hote
misura rifexinento
PARAMETRY ORGANOLETTICI =
Coloxe Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A ancmale
Odoxea Senza var, anomale -- MPAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI .=
Torbidita 1,42 Nz 0,05 APAT CHR IRSA gonza var,
2110 anomale
pH 8,41 unitd di pH APAT CHR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
conducibliitd 259 #8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI --
cloro libero 0,5 mg /1 0,05 APAT CHR IRSA 0,20 {cona,)
4080
< LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Ammonlo

Glrgentl Acquo SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Huovo 92021 Asagona AG

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salveo autorizzazione ﬁc;ltta dollarcirgcntiA;gua SpA




Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integraio
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 4060/17

pata di emissione: 13/10/2017 Pag.2 di 2
Prova valora Unita di LoQ Hetodo di prova Limiti ai Nota
misura riferimento
PARAMBTRI IMICROBIQLOGICI -- -
Eschexichia coll 1] UFC/100 mi APAT CHR IRSA 0
7030 E
patteri colliformi, 0 UrFC/100 mh APAT CHR IRSA ]
1010 C

Coliformi totall

Normativa di riferimentor D.lge 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla quallitd delle acque
destinate al consumo umano, Modificato ed intsgrato dal D.lgs 2772002

I parametrl ssaminati risultano conformi al D.lgse 31/2001.

commento
Il Responsabile fdel Laboratorio
Dott, lvatore Vetro
Ordine Hazlonale del Blologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmonte salve sutorlgﬁiftone acr}EEg della qiggentihcgqg‘sEi
Girgantl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento!

Rapporto di prova n°® 4108/17

Data di emissione: 18/10/2017

PORTO EMPEDQCLE

Cneofrio Vella
IST.IL-LBOL

ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO PERO

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

Mod. 21 rev.D del 01.06.17

Geslore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Pag.l di 2

12/10/2017 09:10

T.A.

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Dati registrati in laboratorio

12/10/2017
19,0

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

ACQ174277
12/10/2017
18/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGAMOLETTICI -

Colore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomala e APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var, anomale - APAT CHR IRSA Senza var,
2080 anomale

PRARAMETRI CBIMICQ-FISICI -

Torbidita 0,29 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomala

pH 1,76 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pE £ 9,5
2060

Conducibilita 460 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢c 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,3 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzaziona scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentt Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




¥od,2! rev.C del 01.06.17

Gestore def Servizio fdrico Inlegrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4108/17

pData di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -= =i
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 4] UFC/100 mL APAT CNR IRSA [¢]
Coliformi totali 7010 C
Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott, Salvatore Vetro
Ordine MNazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta
Il rapporto non pud essera riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hod.Z1l rev.0 del 01,06,17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4109/17
Data di emissione: 18/10/2017 Pag.1l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO PERO

Provenienza: PORTO EMPEDQCLE

Campionamento effettuato da: Onofrio Vella Data/ora Prelievo: 12/10/2017 09:02

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campicne: ACQ174278
Data ricevimento: 12/10/2017 Data inizio prove: 12/10/2017
19,0 Data fine prove: 18/10/2011‘

Temp. al ricev1mento “c:

I rxsulbati del

rapporto sonoc rxfer;tz esclus;vamante al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitad di LOQ Maetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI i

Colore Senza var, anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2050 ancomale

Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomala

PARAMETRI CHIMICO-FISICI e

Torbidita 0,22 NTU 0,05 APAT CHNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 7,99 unita di pa APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 4,5
2060

Condueibilita 445 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMICI i

Cloro libero 0,2 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

11 rapporto non pué essere riprodotto parzialmente salvo auto:izzaz;one scritta della Girgentilcqua SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hod,21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integralo
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4109/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di 1.0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRYI MICROBIOLOGICE e -
Escherichia coli 1] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
* 7030 E
Batteri coliformi, o] UFC/100 mL APAT CHNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Normativa di riferimento: D.1lgs 31/2001., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla gualita delle acque

destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano cenformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizicne n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud aessere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcquae SphA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Yod.2l rev.0 del 01.36.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
deilda provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4121/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO SANT'ANNA
Provenienza: CALTABELLOTTA
Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 12/10/2017 11:30
Procedura campionamento: IST.IL-LBQ1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174298
pata ricevimento: 12/10/2017 Data inizio prove: 12/10/2017
Temp. al ricevimento °C: 19,8 Data fine prove: 18/10/2017
I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza var. anomale == APAT CHR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Qdora Senza var. anomala i APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomala
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita Q,22 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 8,31 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH £ 9,5
2060
tonducibilita 442 pS/em a APAT CHR IRSA 2500
20°c 2030
PARAMETRI CHIMICIY -
Cloroc libero 0,2 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons,)
4080
Ammonio < LCQ mg/L NH4 0,05 150 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigentae
11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragcona AG




Hod.?1 zewv.0 del Q).06.17

Gestore del Servizlo ldrico Integrato
della provincla di Agrigenio

Rapporto di prova n° 4121/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimanto
PARAMETRI MICROBIOLCGICI R, -
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA o
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Hormativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della dirasttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott., Salvatore Vetro
Ordine Wazicnale dei Biolegt Iscorizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiRcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mad.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4122/17

Data di emissione; 18/10/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

pescrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO SANT'ANNA

Provenienza: CALTABELLOTTA

campionamento effettuato da: ARlessia Gatte Data/ora Prelievo: 12/10/2017 11:30

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174259

Data ricevimento: 12/10/2017 Data inizio prove: 12/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 20,2 Data fine prove: 18/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamenta al campione presentatoe per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura rifaerimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var..
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CHNR IRSA Senza var.
2050 anomala

Sapora Senza var, anomale e APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,26 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,31 unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pR S 9,5
2060

Conducibilita 439 ps8/cm a APAT CNR IRSA 2500

20°¢ 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro libero 0,17 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.)
4080

Ammonioc < LOO mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Escherichia coli

Batteri coliformi,
Coliformi totali

Wormativa di riferimenteo:

Had.21 rev,0 del 01,06,17

Gesfore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n°® 4122/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Valore Unita di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

[¢] UFC/100 mL APAT CNR IRSA ¢]
7030 B
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]

7010 C

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinata al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento:

I paramatri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n, 5854

Documanto con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parz

ialmente salvo autcrizzazione scritta della GirgentiAcgque SphA

Girgenti Acque SpA Sedse Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Rapporto di prova n® 4123/17

CATTOLICA ERACLEA

IST.IL-LBO1

Data di emissione: 18/10/2017

Alessia Gatto

ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO CAPO ALTO

Data/cra Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

Had. 21 rev.f del 01,06,17

12/10/2017 13:00

T.A.

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Dati registrati in laboratorio

" Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

12/10/2017
20,3

ID Campione:
- Data inizio prove:

Data fine prove:

RCQ174300
12/10/2017
18/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Nate
misura riferimento

PARARMETRI ORGANOLETTICI e

Colore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var,.
2020 A anomala

Cdore Senza var. anomale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale = APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI =

Torbidita 0,25 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,27 unita 4i pH APAT CNR IRSA 6,5 < pR £ 9,5
2060

Conducibilita 452 ps8/em a APAT CNR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRY CHIMICE e

Cloro libero 0,11 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA




t¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4123/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ Hatodo di prova Limiti di Hote
misura riferimaento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - wa
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA /]
7030 E
Batteri coliformi, V] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinatae al consumo umanc. Modificato ed integrate dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001,

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

pocumento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotte parzialmenta salvo autorizzazione scritta della GirgentiRcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Hod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4124/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.1l di 2

Dati del campiocne

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATQIQO CAPO ALTC

Provenienza: CATTOLICA ERACLEA

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 12/10/2017 13:00

Procedura campicnamento: IS8T, IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Pati registrati in laboratorio 1D Campione: ACQ174301

Data ricevimento: 12/10/2017 Data inizio prove: 12/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 19,6 Data fine prove: 18/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomalae - APAT CNR IRSA Saenza var.
2020 A anomala

Qdore Senza var. anomale == APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI =

Torbidita 0,14 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomala

pH 8,27 unita di pR APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 445 us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°C 2030

PARAMETRI CHIMICI "

Cloro libaro 0,09 mg/ L 0,05 ARPAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensl della noxmativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01,06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della previncia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4124/17

Data di emissione: 18/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metode di prova Limiti di Note
misura riferimentao
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - -
Escherichia coli - ¢} ' UFC/100 mL APAT CHNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CHR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

Normativa di riferimento: D.1gs 31/2001, Attuaziona della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano. Modif.u:ato ed intagrato dal D.lygs 27/2002

Commento: I paramet‘.ri esaminati rlsultano conEo::m:L al D. 1gs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Wazionale dei Biologi Isoriziona n, 5BS4

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normativa vigente
Il Il rapporto non pudé essere rzprodotto parzialmente sa.hro autorxzzaz;one scritta della GlrgentiAcqua SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




tiod.21 rev.0 del 61.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4179/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.l di 2
Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO BASTIANELLA
Provenienza: CANICATTI'
Campicnamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 17/10/2017 11:45
Procedura campionamento: IST,IL~LBO1 Temp,al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174375
pata ricevimento: 17/718/2017 : Data inizio prove: 17/10/2017
21:3 Data fine prove: 20/10/2017

Temp. al ricevimento °C:

I risultati del rapportoe sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valora Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI S
Colore Senza var. anomale == APAT CMNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var. anomale = APAT CHR IRSA Senza var.
2050 ancmale
Sapcre Senza var. anomale ] APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomala
PARAMETRI CHIMICO-FISICI -
Torbidita 0,96 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Sanza var.
2110 anomale
. pH 7:22 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pH S 9,5
20860
Conducibilita 590 psS/em a APAT CNR IRSA 2500
20°C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
Cloro libaro < LOQ mg/L 0,05 ABAT CNR IRSA 0,20 {cons.)

4080

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
11 rapporto non pué essare riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Y¥od.21 rev.0 del D1.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integralo
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4179/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitad di LOQ Matodo di prova Limiti di Note
miasura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI e -
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
Coliformi totali 7010 C
Normativa di riferimento: D.lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque

destinate al consumo umano, Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: 1 parametri esamipati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

I1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
porto non pud essare riprodotto parz;almanta salvo autorxzzazlone scrxtta dalla Glrglntihcqua Sph

Il rappe

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Vla Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




t2d.2} rev.0 de) 01.06.17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4180/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.l di 2

bati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIQO BASTIANELLA

Provenienza: CANICATTI'

Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 17/10/2017 11:45

Procedura campionamento: IST.IL-LBCI Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorie ID Campione: ACQ174376

Data ricevimento: 17/10/2017 Data inizio prove: 17/10/2017

Data fine prove: 20/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 20,2

I risultati del rapporto sono riferiti esaclusivamente al campione prasentato per la prova

Prava Valora Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
PARAMETRI ORGANOLETTICI -
Colore Senza varx. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odora Senza var. anomale - APAT CHNR IRSA Senza var,
2050 anomale
Sapore Senza var. anomals - APAT CNR IRSA Benza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO~FISICI -
Torbidita 1;3 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale
pH 7,4 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 < pR 9,5
2060
Conducibilita 680 us8/em a APAT CNR IRSA 2500
20°c 2030
PARAMETRI CHIMICI <
Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons,)
4080

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




trod. 21 rev.0 del 91.06.17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4180/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valorae Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIQLOGICI Lkad -
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, o UFC/100 mkL APAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

D.lgs 31/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque

Normativa di rifeximento:
destinate al consumo umanc, Modificate ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.,

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigenta
11 rapporto non pud essers riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




tod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4219/17

Data di emissione: 20/10/2017

pati del campione

pescrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATQIO COZZO HOSE
provenienza: AGRIGENTO
Campionamento effettuato da: Alessia Gatto pata/ora Prelievo: 18/10/2017 15:30
Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Da_;.i registrati in la.bo-ratorio ‘ iDp Campiohe: . ACQ1743§E;
Data ricevimento: 18/10/2017 Data inizio prove: 18/16/2017
Data fine prove: 20/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 18,0

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentate per la prova

Prova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura rifarimento
PARRMETRI_ORG&NOLETTICI =
Colora Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2020 A anomale
Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale
Sapoxe Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale
PARAMETRI CHIMICO-FISICI ==
Torbidita 0,6 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale
pH 7.7 unitd di pH ARPAT CNR IRSR 6,5 £ pH S 9,5
2060
Conducibilitd 535 ps/em a APAT CNR IRSA 2500
20°¢C 2030
PARAMETRY CHIMICI -
Cloro libero 0,7 mg/ L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)

4080

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normativa vigente
I1 rapporto non pué essere riprodotto parzialmente salve autorizzazionae scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG




¥od. 21 rev.0 del 01.96.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4219/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valorxe Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimanto
PARAMETRI MICROBIOLOGICI - ==
Escherichia coli Q UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
7010 C

Coliformi totali

D.lgs 31/2001., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Normativa'di riferimento:

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D,lgs 31/2001. Si evidenzia una concentrazione di cloro
libero maggicre del valore consigliato,

Il Responsabile del Laboratorio
bott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sonsi della normativa vigente

¥l rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




od.2} rev.0 del C1.05.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n°® 4220/17

Data di emissione: 20/10/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATOIO COZZO MOSE

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Alassia Catto Data/ora Prelievo: 18/10/2017 15:30

Procedura campionamento; IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174336

pata ricevimento: 18/10/2017 Data inizio prove: 18/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 18,0 Data fine prove: 20/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valorxe Unita di LOQ Metodo di prova  Limiti di
misura riferimentc

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Note

Colore Senza var. anomale - APAT CHR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var., anocmale e APAT CHR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale -— APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomala

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,56 NTU 0,05 APAT CHR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7,62 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibiliti 548 us/em a APAT CNR IRSA 2500

20°¢C 2030
PARAMETRI CHIMICI -
0,49 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)}

Cloro libero
4080

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

I1 rapporto non pud assere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA




Rapporto di prova n° 4220/17

Data di emissione: 20/10/2017

Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova
misura
PARAMETRI MICROBIOLOGICI -
Escherichia coli [} UFC/100 mL APAT CHR IRSA
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA
7010 C

Coliformi totali

Normativa di riferxrimento:

Mod.21 revw.0 del 01,06,17

Gestore del Servizlo idilco Integrato
della provincla dl Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti di Hote
riferimento

D.lgs 31/2001, Attuaziona della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

destinate al consumo umano. Modificate ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commente: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

T1 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetre
Ordine Nazionala dei Biologl Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazions scritta della GirgentiAcgue SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minfera Pozzo Nuovo 9202f Aragona AG




Dati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Rapporto di prova n° 4262/17

Data di emissione: 24/10/2017

RAFFADALI

Alessia Gatto

ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO COMUMALE

Data/ora Prelievo:

Ped.21 rev.0 del 01.96.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

20/10/2017 10:30

Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campione: ACQ174431
Data ricevimento: 20/10/2017 Data inizio prove: 20/10/2017
20,3 Data fine prove: 24/10/2017

Temp. al ricevimento °C:

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimentao

PARAMETRI ORGAMOLETTICI folls

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A ancmale

Odore Senza var. ancmale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI =

Torbidita 0,47 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var.
2110 anomale

pH 8 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 510 p8/em a APAT CHR IRSA 2500

20°¢C 2030

PARAMETRI CHIMICI -

Cloro liberoc < LODQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {(cons.}
4080

Ammonio < LOQ mg/b KH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzaziona scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




tod.2! rev.0 del D1.06.17

Gestore del Servizio Idiico Integralo
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4262/17

Data di emissione: 24/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di L0OQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI == -=
Escherichia coli 2] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7030 E
Batteri coliformi, 0 UFC/100 mL RPAT CNR IRSA 0

Coliformi totali 7010 C

D.1lgs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umanc. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: 1 parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

11 rapportoe non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4263/17

Data di emissione: 24/10/2017

Dati del campione

Mod.2)l rev.( del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Descrizione: ACQUA POTABELE USCITA SERBATOIO COMUNALE
Provenienza: RAFFADALI
Campionamento effettuato da: Alessia Gatto Data/ora Prelievo: 20/10/2017 10:30
Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A.
Ba££ registrati in laboratorio ib Campione:r . ACQI?ddéé
pata ricevimento: 20/10/2017 - Data inizio prove: 20/10/2017
Temp. al ricevimento °C: 20,4 Data fine prove: 24/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valore Unita di LOQ HMetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI —

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var, anocmale SE APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI ==

Torbidita 0,8 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 7,91 unitad di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pR S 9,5
2060

Conducibilita 532 ps/em a APAT CNR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRI CHIMICX -

Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 {cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 IS0 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




tod. 2t rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Inlegrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 4263/17

Data di emissione: 24/10/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Nota
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICE -= -
Escherichia coli 0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 1]
7030 E
Batteri coliformi, V] UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Coliformi toktali

D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualitd delle acque

Normativa di riferimento:
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D,lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D,lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott, Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n, 5854

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa wvigente

Girgenti Acque SpA Sede Legale; Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.2: rev.C del 01.06.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4360/17

Data di emissione: 03/11/2017 Pag.l di 2

Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE ARRIVO AL SERBATOIO LAZIO

Provenienza: SAN GIOVANNI GEMINI

Campionamento effettuato da: Onofrio Vaella pDatafora Prelievo: 26/10/2017 12:30

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 - Temp.al prelievo °C: T.A.
Dati registrati in laboratorio ID Campieone: ACQ174529

Data ricevimento: 26/10/20117 Data inizio prove: - 26/10/2017

Temp. al ricevimento °C: 17,0 Data fine prove: 03/11/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campions presentato per la prova

Prova Valore Unita di 10Q Matodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. anomale - APAT CNR IRSA Senza var,’
2020 A anomale

Odore Senza var, anomalae - APAT CNR IRSA Senza var,
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale ol APAT CNR IRSA Senza var.
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidit3 0,31 NTU 0,05 RPAT CNR IRSA Senza var,
2110 anomale

pH 8,21 ; unitd di pH APAT CNR IRSA 6,5 S p4 S 9,5
2060

Conducibilita 411 psS/em a APAT CNR IRSA 2500

20°c 2030

PARAMETRI CHIMICI w@=

Cloro libero 0,17 mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione scritta della Girgentihcque SpA

Girgenli Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Prova

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Yod.21 tvev.0 del O1.0€.17

Gestore del Servizlo Idrico Integrato
della provincla dl Agrigento

Rapporto di prova n° 4360/17

Escherichia coli

Batteri colifoxrmi,

Data di emissione: 03/11/2017 Pag.2 di 2
Valore Unita di LOQ Metedo di prova Limiti di Note
misura riferimento
o] UFC/100 mL APAT CNR IRSA ]
7030 E
0 UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 C

Coliformi totali

Normativa di riferimento:

D.lge 31/2001. Attuazione della direttiva 98/83/CE ralativa alla qualitd delle acque
destinate al consumo umano. Modificato ed integrato dal D.lgs 27/2002

Commento: I parametri esaminati risultano conformi al D.lgs 31/2001.

11 Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata al sensi della normativa vigente
Il rappoxrte non pud cssere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Rapporto di prova n° 4361/17

Data di emissione: 03/11/2017

Dati del campione
Descrizione: ACQUA POTABILE USCITA SERBATCIO LAZIO
SAN GIOVANNI GEMINI

Onofrio Vella

Provenienza:

Campionamento effettuato da: Data/ora Prelievo:

Hod.2?l rev.C del 01,06,17

Geslore del Servizio Idrico Integrato
delld provincla dl Agrigento

26/10/2017 12136

Procedura campionamento: IST,IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: T.A,
Dati registrati in laboraterio ID Campione: ACQ174530
Data ricevimento: 26/10/2017 Data inizio prove: 26/10/2017
17,0 Data fine prove: 03/11/2017

Temp. al ricevimento °C:

I risultati del rapporte sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Prova Valora Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimaento

PARAMETRI ORGANOLETTICI -

Colore Senza var. ancmale -- APAT CNR IRSA Senza var,
2020 A anomale

Odore Senza var, anomale - APAT CNR IRSA Senza var.
2050 anomale

Sapore Senza var. anomale e APAT CNR IRSA Senza var,
2080 anomale

PARAMETRI CHIMICO-FISICI -

Torbidita 0,77 NTU 0,05 APAT CNR IRSA Sanza var,
2110 anomale

pH 8,01 unita di pH APAT CNR IRSA 6,5 S pH S 9,5
2060

Conducibilita 416 usS/cm a APAT CNR IRSA 2500

20°¢c 2030

PARAMETRI CHIMICI =

Cloro libero < LOQ mg/L 0,05 APAT CNR IRSA 0,20 (cons.)
4080

Ammonio < LOQ mg/L NH4 0,05 180 7150-1 0,5

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

-~oorto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




94,21 rev.0 d=l ©1.06,17

Geslore del Servizlo Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 4361/17

Data di emissione: 03/11/2017 Pag.2 di 2
Prova Valora Unitd di LOQ Hatodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
PARAMETRI MICROBIOLOGICI == e
Escherichia coli Q UFC/100 mL APAT CNR IRSA Q
7030 E
Batteri coliformi, Q UFC/100 mL APAT CNR IRSA 0
7010 ¢

Coliformi totalXi

D.1gs 31/2001. Attuazione della direttiva 9$8/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumoc umano. Modificato ed integrato dal b.lgs 27/2002

Normativa di riferimento:

Commanto: I parametri esaminati risulktanoe conformi al D.lgs 31/2001.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

Documento con firma digitale avanzata ali sensi della normativ ////4}
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