Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3623/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE C.DA CANALE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CAMPOBELLO DI LICATA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 21/09/2017 11:30

Prccedura campionamento: IST.IL-LBQL Temp.al prelievo °C: -
1ti registrati in laboratoric ID Campione: RFL173726

Data ricevimento: 21/09/2017 Data inizio prove: 21/098/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 27/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

‘ova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
lore Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
ore Molieato - APAT CNR IRSA Hon deve essere
2050 causa di
molestie
teriali grossolani Asgenti -- APAT CHNR IRSA Assentdi
7010 C
1idi sospesi totall 252 mg/L 9 APAT CNR IRSA S 200
2090 B
aducibilita 1481 us8/em a APAT CNR IRSA iy
20°C 2030
7.2 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA s
2060
chiesta chimica di 862 mg/L 02 3¢ IS0 15705 < 500
iigenc (COD)
15 383 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250
iforo 6,05 ng/L P 2 ISO 6878-1-1986 < 10
ko ammoniacale 69,4 mg,/L NH4 0,02 150 7150-1 < 30
to nitroseo Q.4 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 < 90,6
‘to nitrico 0,71 mg/L N 0,23 IS0 7890-1-2-1986 < 30
e grassi animall e/o 7 mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
etali e Idrocarburi 5160/A1

ali

11 rapporto non pud essexre riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GlrgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




4od.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3623/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.2 di 2
rova : Valere Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
ensicattivi anionieci 5,14 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
_ormativa dl riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materxria ambientale., Agglornato al terzo correttive D.lgs

128/2010

Il Responsabile del Laborz{torio
Dott. Salvaty Vekro
Ordine Nazlionale dei Blolipgi Iscrizlone n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzia;mente galvo autorizzazicing scritta della GirgentiAcgue Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




dMod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3624/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.l di 2

atli del campione

bescrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE C,DA CANALE { CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CAMPOBELLO DI LICATA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 21/08/2017

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.,al prelievo °C:
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173727

Data ricevimento: 21/09/2017 Data inizio prove: 21/09/2017

Temp. al ricevimento °C: Data fine prove: 27/09/2017

I risultati del rapporto sonc riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
olore ~~ Non percettibile con -- APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A parcettibile
con diluizione
1120
dore ° Non é cauga di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
ateriali grossolani Asgsenti -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
51idi sospesi totali 28 mg/L 9 APAT CNR IRSA <80 Tab3, <35
2090 B Tabl
snducibilita 1186 uS/ecm a APAT CNR IRSA N
20°C 2030
7 (4 + 10 unita di pH) 7.3 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
lchiesta chimica di 48,5 mg/l: 02 30 ISO 15705 <160 Tab3,
ssigeno (COD) <125 Tabl
&5 15 mg/L 02 5 Hach 10230 <40 Tab3, =25
Tabl
aforo 5,33 mg/L P 0,} ISO 6878-1-198¢6 10
roto ammonilacale 3 mg/L NH4 0,02 ISO 715¢-1 15
soto nitroso 0,59 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 0,6
iobo nitrico 22,4 mg/l H 0,23 150 789%0-1-2-1986 20
i e grassi animali efo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20

igetall 5160/A1

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



'rova

‘ensioattivi anionici

rova

acherichia coli

>rmativa di riferimento:

Rapporto di prova n° 3624/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.2 di 2

Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di
misura riferimento

0,58 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --

Valore Unita ai LOQ Metodo di prova Limiti di
misura riferimento

>80000 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 {(cona.)

7030 F

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale, Agglornato al terzo correttivo D,lgs
12872010

F

- ]
I1 Responsabil% del Ifaboratorio

Dott. Salﬂg t Vetzro

Ozxrdine Nazicnale del ologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud esgere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 82021 Aragona AG

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizic Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Note

Note




Mod .21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Setvizio Idrico Infegrate
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3491/17

Data 41 emissione: 19/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: COMITINI

Campionamento effettuato da: Onofrio Vella Datafora Prelievo: 13/09/2017 15:17

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati regilstrati in laboratorioe ID Campione: RPL173553

Data ricevimento: 13/09/2017 Data inizio prove: 13/08/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 19/03/2017

I risultati del rapporto sono riferiti eaclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd 4i L0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
slore Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
jore ' Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
iteriali grossolani Asaenti -- APAT CNR IRSA Asgenti
¥ 7010 C
»>1idi sospesi totali 41 mg/L 9 APAT CNR IRSA s 200
2090 B
»nducibilita 863 pus/em a APAT CNR IRSA N
20°C 2030
i 7,5 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA =
2060
.chiesta chimica di 109 mg/L 02 30 ISO 15705 < 500

islgenc (COD)

D5 53 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250

weforo < LOGO mg/L P 2 IS0 6878-1-1986 £ 10
;oto ammoniacale 17,3 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 < 30
obko nitroso 0,4 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 £0,6
oto nitrico 0,74 mg/L N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 < 30
i e grassi animali e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
getali e Idrocarburi 5160/A1

tali

Il rapportc non pud esdere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3491/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
sngicattivi anionici 2,93 mg/L 0,05 ISQ 7875-1-2-1984 --
srmativa @i riferimento: D.1gs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010
) Tl Responsabije del Lboratorio
Dotk, Sa tord Vetro
ordine Nazionale deifBlologi Xscrizione n. 5854
I1 rapporto non pud eggere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue Sph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG



Med. 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integraio
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3492/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.l 4i 2

)akl del camplone

pescrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: COMITINI

Campionamento effettuato da: Onofrio Vella Data/ora Prelievo: 13/08/2017 14:57

Procedura camplonamento: IST.IL-LBOG1 Temp.al prelievo °C: -
iati registrati in laberatorioe ID Campione: RFL173558

Data ricevimento: 13/09/2017 Data inizio prove: 13/09/2017

Temp. al ricevimento °C; - Data fine prove: 19/08/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova : “Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
C misura riferimento
olore - Non percettibile con APAT CMNR IRSA L.gon
diluizione 1:40 2020 A 21/percettibile
= con diluizione
1:40
dore = ‘Non & causa di molestie -- T APAT CNR IRSA L Non deve essere
2050 27/gausa di
moleatie
ateriali grossolani Assenti .- APAT CNR IRSA L.ghasentl
7010 C 27/86
olidi sospesi totalil 34 mg/L 9 APAT CNR IRSA L.200
2090 B 27786
onducibilita 370 usS/cm a APAT CNR IRSA -
20°C 2030
H (4 + 10 unitd di pH) %5 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA .5,5-9,5
20606 27/8%
ateriall sedimentabili ¢,3 ml/1 0,1 i
27/36
tchiesta chimica di 54 mg/L 02 30 ISO 15705 200

igigeno (COD) 27785

D5 23 mg/L 02 5 Hach 10230 L. 250

27786
loruro 117 mg/L €1 1 TIOCIANATO DI Lx, 1200
FERRO 27786
il e grassi animall e/o < LOQ mg /L 5 APAT CNR IRSA | 20
:gebali 5160/A1 27/85
ylfatd 160 mg/L S04 40 SOLFATO DI BARIOQ

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue Spa

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



#ed.21 rev.0 del 0L.06.17

Gestore del $ervizio ldrico infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3492/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore ' Unitd 4i LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
‘ensioattivi (MBAS) 0,78 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 .10
) 27/3%
rova - Valore Unitd di LOOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
scherichia coll >80000 UFC/100 ml APAT CNR IRSA 5000 (cons.)
7030 F 27/86
ormativa di riferimento: Li.R. 27/86 {

I1 Responsabile Laboratorio
Dott. Salfvatore Vetro
ordine Nazionale del' Blologl Iscrizione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Mintera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

ati registrati in laboratoric

Data ricevimento:

tod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato

della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3627/17

Data di emissione:

CANICATTI'

Carlio Asaro

21/09/2017

Temp. al ricevimento °C: -

rova

slore

iore

iteriali grossolani

)1idi sospesi totali

mducibilitd

chiesta chimica di
sigeno (COD)

D5
sforo

oto ammoniacale

oto nitroso

oto nitrico

1 e gragsl animali e/o
jetali e Idrocarburi
tali

Valore

Non percettibile con
diluizione 1:40

Nob & causa di molestie

Aassenti

88

1337

3139

IST.IL-LBO1

27/09/2017

Data/ora Prelievo:

Pag.l di 2

ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

21/09/2017 15:00

Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

Unitad 4i
misura

mg /L

pS/em a
20°C

Unitd pH

mg/L 02

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

mg/L N

mg/L

LOQ

4,1

30

0,02

0,02

0,23

RFL173730
21/09/2017
27/09/2017

I risultati del rapporto scno riferiti esclusivamente al campicne presentato per la prova

Metodo di prova Limiti di Nota
riferimento

APAT CNR IRSA Non

2020 A percettibillae
con diluizione
1:40

APAT CNR IRSA Non deve essere

2050 causa di
molestle

APAT CNR IRSA Asgenti

7010 C

APAT CNR IRSA < 200

2090 B

APAT CNR IRSA -

2030

APAT CNR IRSA =

2060

180 15705 < 500

Hach 10230 < 250

IS0 6878-1-1986 £ 10

IS0 7150-1 s 30

EN IS0 26777 £0,6

ISO 7890-1-2-1986 S 30

APAT CNR IRSA < 40

5160/a1

Il rapperto non pud essere riprodetto parzialmente salvo autorizzazlone scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3627/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Onitd di LCQ Metodo 4i prova Limiti 4i Note
misura riferimento
ensiocattivi anicnici 1,97 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
ormativa di riferimento: D.1lgs 152/200§- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D,lgs

128/2010

B — e e — R B g P sl e R
;
/ /

i
Il Responsabi?{e deV Laboratorio
Dotk, S re Vetro
Ordine Nazionale deifBlologi Iscrizione n., 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legals: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

I risultati del rapporto gono riferitl esclusivamente al campione presentato per la prova

rova

olore

dore

ateriali grossoclani

olidi sospesi totalil
onducibilita

H (4 + 10 unitd di pH}

ichiesta chimica di
sgigeno (COD}

0DS

osforo
zoto ammoniacale
zoto nitroso

zoto nitrico

1i e grassi animali e/o
egetali

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Rapporto di prova n° 3628/17
27/09/2017

Data di emissione:

CANICATTI'

Carlo Asaro

IST.IL-LBOL

21/09/2017

Valore

 Non percettibile con

diiuizione 1:20

Non & causa di molestie

Aagenti

1129

< LOQ

Data/ora Prelievo:

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Temp.al prelievo °C: -

Data inizio prove:

Data fine prove:

Unitd di
misura

mg/L

#s/cem a
290°cC

Unit3d pH
mg/L-Oz
ug/L 02
ng/L P
mg/L NH4
mg/L N

mg/l N

mg/L

ID Campione:

LOQ

30

Metodo di prova

APAT CUNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CHR IRSA
2050 B

APAT CHR IRSA
2030

APAT CHNR IRSA
2060

IS0 15705
Hach 1023¢C

ISO 6878-1-1986
I80 7150-1

EN ISC 26777

ISO 7890-1-2-1986

APAT CNR IRSA
5160/A1

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Pag.l di 2

21/09/2017 14:50

RFL173731
21/09/2017
27/09/2017

Limiti 4i
riferimento

Non
percettibile
con diluizione
1;20

Non deve assgers
causa di
molestie

Asgenti

<80 Tab3, <35
Tabl

5,5-9,5

$160 Tab3,
<125 Tabl

$40 Tab3, <525
Tabl

10

15

0,6

20

20

¥od.21 rev.0 del 01.05.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincla di Agrigento

Nots



Mod.21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del Servizic idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3628/17

Data di emissione: 27/09/2017 Pag.2 di 2

rova Valore Unitd di LOQ Metode di prova Limiti di Note

misura riferimento
ensiocattivi anionici 0,54 mg/L 0,05 180 7875-1-2-1%9 -
rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote

misura rifarimento
gcherichia <coli 364 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 {cons.)

7030 F

ormativa di riferimento: D.1lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttive D,lgs
12872010 ;

SR |
£y /

T I1 Responsabille delf Laboratorio
Dott. Sa tore Vetro
Ordine Nazlonale del piologl Iscrizione n. 5854

Tl rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione scritta della GirgentiAcgue Spa

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizic ldrico Integrate
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 34399/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.1 di 2

ati del campicne

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATC 24H)

Provernzienza: CASTROFILIPPO

Campionamento effettuato da: Cnofrio vella Data/ora Prelievo: 13/09/2017 14:06

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorie ID Campione: RFL173683

Data ricevimento: 13/09/2017 Data inizio prove: 13/08/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 19/09/2017

I risulkati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limitd di Note
misgura riferimento
olore " "Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:490 2020 A percettibile
) con diluizione
1:40

dore Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve esserae

2050 cauga di

molestie

ateriall grossolani Asgenti -- APAT CNR IRSA hgsenti

7910 C
siidi sospesi totali 41 mg/L 9 APAT CNR IRSA < 200

20980 B
snducibilitd 1654 p#s/em a APAT CNR IRSA

20°C 2030

1 7,8 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA -

2060
lchiesta chimica di 178 mg/L 02 30 ISO 15705 £ 500
sgigeno {COD)
D5 125 mg/L 02 5 Hach 10230 £ 250
ysforo < LOQ mg/L P 2 IS0 6878-1-1986 £ 10
roko ammoniacale 19,9 mg/L NH4 0,02 ISO 7150-1 5 30
ioto nitroso 0,1 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 20,86
ioto nitrico 0,34 mg/L N 0,23 IS0 7890-1-2-1986 < 30
1 e grassi animali e/o < LOQ ng/L 5 APAT CNR IRSA < 40
igetali e Idrocarburi 5160/a1
vbali

Il rapporte non pud essere riprodot

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragena AG



‘rova

‘ensicattivl anionici

formativa di riferimento:

Il rapporto non

¥od.2]1 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3499/17

Data di emissicne: 19/09/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd d4i LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
4,83 mg /L 0,05 18C 7875-1-2-1984 --

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

‘

E N o : /
Fr— I1 Responsabile d Labo;gatorio
Dott. Salvat fefro

Ordine Nazionale dei Biologl Iscrizione n, 5854

pud essere riprodotto parzlalmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpaA

Girgentt Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del caapione
Descri Zicne:

Proverrienza:

Campicnamento effettuato da:

Procedura campionamento:

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp.

al ricevimento

Rapporto di prova n° 3500/17

Data di emissione:

CASTROFILIPPO

Onofrio Vella
IST,IL-LBO1
13/09/2017

o 5 -

Data/ora Prelievo:

19/09/2017

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATO 24H)

Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

RFL173682
13/09/2017
19/09/2017

Med.22 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizie idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

13/09/2017 13:57

I risultati del rapporto sono riferxiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rava

olore

dore

ateriali groamsolani

0lidi sospesi totali

onducibilitid
H {4 + 10 unita 4i pH)

ichiesta chimica di
asigeno (CQOD)

0oD5

ogforo

zoto ammoniacale
zoto nitroso
zoto nitrice

11 e grassi animall e/o
egetali

Valore

Non percettibile con
diluizione 1:20

Non & causa di molestie

Asgenti

70,7

37

15,8

0,58

Unitad 4i
misura

mg/L
usS/em a
20°C
Unitd pH
mg/L 02

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

ng/l N

mg/L

LOQ

30

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CNR IRSA
2090 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA
2060

IS0 15705
Hach 102390

ISO 6878-1-19856

IS0 7150-1

EN IS0 26777

I80 7890-1-2-198§

APAT CNR IRSA
5160/A1

Limiti di
riferimento

Note

Non -
percettibile
con diluizione
1:20

Non deve essere
causa di
molestie

Asgenti

<80 Tab3, =35
Tabl

5,5-9,5

£160 Tab3,
<125 Tabl

<40 Tab3, $25
Tab1l

10
15
G,6
20

20

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idiico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3500/17

Data di emissione: 1%/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore unita 4i L.0Q Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
ensloattivl anionici 0,55 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --
rova Valore 7 Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di : Note
o misuzra riferimento
scherichia coli > 80000 == UFC/100 ml 3 APAT CNR IRSA <5000 {(cons.)
703 F
ormativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornatoc al terzo correttivo D.lgs
12872010
/

Dott. Salvakdré Vetro

Il Responsabileidel Laboratorio
Ordine Nazicnale dei Biﬁlogi iscrizlione n., 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GlrgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del camplone
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C;

Rapporto di prova n° 3349/17

Data di emissione:

RAVANUSA

Carlo Asaro

IST.IL-LBO1

atl registrati in laboratorioe

06/09/2017

13/09/2017

Data/ora Prelievo:

ACQUA RFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Temp.al prelievo °C: -

Data inizio prove:

Data fine prove:

1D Campione:

RFL173486
06/09/2017
13/09/2017

Pag.l di 2

06/09/2017 12:21

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentate per la prova

rova

olore

dore

ateriali groasolani

21idi sospesi totali

snducibilita

ichiesta chimica di
3gigeno (COD)

PS5

ssforo

roto ammoniacale

tobto nitroso

s0to nitrice

li e grassi animali e/o

igetali e Idrocarburi
>tall

g:-Valore

Non percettibile con
diluizione 1:40

Mclesto

Agsenti

237

1361

644

240

5,99

63,5

11

Unitd di
miaura

g /L

us/em a
20°¢C

Unitd pH

mg/L 02

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

mg/L N

mg/L

30

LOQ Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

~ APAT CNR IRSA

20540

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CHR IRSA
2090 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA
2060

IS0 15705

Hach 10230

IS0 6878-1-1986

IS0 7150-1

EN ISO 26777

ISO 7890-1-2-1986

APAT CNR IRSA
5160/A1

Limiti 4i
riferimento

Non
percettibile
con diluizione
1:40

HNon deve essere
causa di
molestie

Assenti

< 200

S 500

< 30
<0,6

< 30

< 40

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzaziqpe scritta della qirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

#ed.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idirico Integrato
della provincia di Agrigento

Note



rova

ensicattiwvi anionied

ormativa di riferimento:

Il rapporto n

tod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3349/17
Data di emissione: 13/09/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd ‘di LOO Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --

3,94

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttivo D.lgs

DS

128/2010

Il Responsabile; del Lab ratorio

Dott. Salvators Vetro
:logi Iscrizione n. 5854

Ordine Nazionale dei Bib

1

on pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della Gi;gﬁnti%cque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Rapporto di prova n° 3350/17

Data di emissione:

RAVANUSA

Carlo Asaro

IST.IL-LBO1

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

06/09/2017

13/09/2017

Data/ora Prelievo:

ACQUA RFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATC 24H)

Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

della prov

Pag.1 di 2

06/09/2017 12:21

RFL173487
06/09/2017
13/09/2017

I risultati del rapporto =sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per la prova

cova

olore

dore

ateriall grossclani

51141 sospesi totall
>nducibiiitd

i (4 + 10 unitad di pH)

Lchieasta chimica di
sgigeno (COD)

D5

y»sforo

zobke ammoniacale
i0to nitroso
roko nitrico

.1 e grassi animali e/o
wgetali

I1 rapporte non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della G;;gentigcque SP@,

Non percettibile con
diluizione 1:290

Non & causa di molestie

Assenti

< LOQ

1116

7.3

< LOQ

< LOQ

Onita di

misura

mg/L

us/fem a

20°C

Unitd pH

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L NH4

mg/E

mg/1

mg/ L

o2

02

3

N

LOQ

30

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CNR IRSA
2090 B

APAT CHNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA
2060

IS0 157405

Hach 10230

IS0 6878-1-1986

IS0 7150-1

EN IS0 26777

IS0 7890-1-2-1986

APAT CNR IRSA
5160/A1

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Limiti 4i
riferimento

Non
percettibile
con diluizione
1:20

Non deve assgere
causa di
molestie

Asgentl

%80 Tab3, <35

Tabl

5,5-9,5

$160 Tab3,
<125 Tabl

<40 Tab3, 1525
Tabl

10
15
0,6
20

20

¥ed.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrice Integrato
ncia di Agrigento

Note



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3350/17

Data di emissione: 13/09/2017 Pag.2 di 2

‘rova Valore Uniti di LO0Q Metodo d4i prova Limiti di Note

misura riferimento
‘ansicattivi aniecnici 0,64 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
rova Valore Uniti ai LOQ Metodo di prova Limiti @i Note

misura riferimento
scherichia coli 700 UrC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.)

7030 F

crmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010
o

i

i

I1 Responsabile w{:oratorio
Dott. Salvy etro
Ordine Naziomale dei Bid ogli Iscrizione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale! Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigenfo

Rapporto di prova n° 3523/17

Data di emissione: 20/09/2017 Pag.1l di 2

atl del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CATTOLICA ERACLEA

Campionamento effettuato da: Onofric Vella Data/ora Prelievo: 14/09/2017 14:30

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
atl registrati in laboratorioc ID Campione: RFL173692

Data ricevimento: 14/09/2017 Data inizio prove: 14/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 20/09/2017

I risultati del rapportc sono riferiti esclusivamente al campione presgentato per la prova

rova Valoxe Unita d4i LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
slore Non percettibile con ) APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
iore Non & causa di molestle - APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 causga di
molestie
iteriall grossolani Assenki -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
>1idi sospesi totali 204 mg /L 9 APAT CNR IRSA S 200
2090 B
snducibilita 1907 us/em a APAT CNR IRSA
20°C 2030
i 6,9 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA --
2060
Lchiesta chimica di 422 mg/L 02 30 IS0 15705 < 500
3gigeno {COD)
D5 208 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250
ssforo < LOQ ng/L P 2 ISO 6878-1-1986 S 10
soto ammoniacals 25.7 ng/L NH4 0,02 ISC 7150-1 < 30
ioto nitroso o 2% | mg/L N 0,02 EN ISO 26777 £ 0,6
tote nitriceo 0,7 mg/L N 0,23 ISD 7890-1-2-1988 S 30
.1 e grassi animali e/o < LOQ mg /L 5 APAT CNR IRSA < 40
igetali e Idrocarburi 5160/A1
stall

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3523/17

Data di emissione: 20/09/2017 Pag.2 di 2
‘rova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti 4i ﬁote
migura riferimento
‘ensicatbtivi anionici 2,14 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --
‘ormativa di riferimento: D.1gs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttive D,lgs
128/2010 e A
~

I1 Responsabile Zﬁra torio
Dott. Salva tro

Ordine Mazionale dei Blolbgl Iscrizione n. 5854

A
el La

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialménte galvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod .21 rev.¢ del 01.06.17

Gestore del Ssrvizio idrico Integrato
delia provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3524/17

Data di emissione: 20/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CATTOLICA ERACLEA

Campionamento effettuato da: Personale del laboratorio Data/ora Prelievo: 14/09/2017 14:25

Procedura camp;onamento IST,IL-LBO1 Temp al prellevo 2. -
ati registrati in laboratoric 1D Campione: RFL173693

Data ricevimento: 14/09/2017 Data inizio prove: 14/08/2017

Temp. al ricevimentao °C: - Data fine prove< 20/09/201?

E riaultati del rapporto sono riferit1 escluaivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Onitd di  'LOQ Metodo di prova  Limiti di Note

misura riferimento
olore "~ Non percettibile con .- : APAT CNR IRSA . Nom
diluizione 1:20 2020 A percettibile
- con diluizione
1:20
jore ' Non & causa di molastie -- 2 APAT CNR IRSA Hon deve essers
2050 causga di
molestie
iteriali grossolani Assenti - APAT CNR IRSA - Agsenti
7010 C
51idi sospesi totali 52 mg/L 9 APAT CNR IRSA <80 Tab3, <535
2090 B Tabl
snducibilita 1958 u#S/cm a APAT CNR IRSA
20°C 2030
I (4 + 10 unita d4i pH) 6,8 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2080
ichiesta chimica di 77,8 mg/L 02 30 IS0 15705 <160 Tab3,
yaigeno (COD) £125 Tabl
DS 32 mg/L 02 5 Hach 10230 <S40 Tab3, £25
Tabl
g foro 2,339 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1986 10
:oto ammoniacale 25 mg/1 NH4 0,02 IS0 7150-1 15
oko nitroso 1,54 ng/L N 0,02 BN IS0 26777 0,6
ote nitrico 2,18 mg/l N 0,23 ISC 78%0-1-2-1986 20
i e grassi animali e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
wgetaldl 5160/A1

Il rapporto nen puo essere rxprodotto parzialmente salvo autorizzazione scrltta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



rova

ensiocattivi anjonici

rova

scherichia coli

>rmativa di riferimento:

Rapporto di prova n° 3524/17°

Data di emissione:

Valore

0,82

Valore

> 80000

20/03/2017

Unita d4i LOQ Metodo di prova

misura

mg/L ., 0,05 IS0 7875-1-2-1984

Unita 4i LOQ Metodo di prova
misura
UFC/100 ml ; APAT CNR IRSA

7030 F

Pag.2 di 2

Limiti 4i
riferimento

Limiti di
riferimento

<5000 (cons.)

D.lgs 152/2005- Norme in materia ambientale. Aggioxrnato al texrzo correttivo D.lgs

128/2010

I1 Responsabil

aboratorio

Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazlonale del Biologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integraio
della provincla di Agrigento

Note

Hote




Mod.21 rev.0 del 01.06,17

Gesfore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3339/17

Data di emissione: 12/09/2017 rag.l di 2
ati del campione
Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSQ DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATO 24H )
Provenienza: MONTALLEGRO
Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 05/09/2017 11:53
Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laberatoric ID Campione: RFL173483
bata ricevimento: 05/09/2017 Data inizio prove: 05/09/2017
Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 12/09/2017
I risultati del rapporto sonc riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova
rova ' ‘valore Uniti di LOQ Metodo di prova  Limiti di Note
misura riferimento
olocre Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluilzione
1:40
dore Moleato - APAT CHR IRSA Hlon deve aessera
2050 causa di
molestie
ateriali grossoclani Aggenti -- APAT CNR IRSA Agsenti
7010 C
0lidl sospesi totali 198 mg/L 9 APAT CNR IRSA < 200
2090 B
onducibilita 2480 usS/em a APAT CNR IRSA
20%C 2030
H T:3 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA At
2060
ichiesta chimica di 764 mg/L 02 30 ISO 15705 5 500
sgigeno (COD)
oDs 367 mg/L 02 § Hach 10230 £ 250
oaforo 4,76 mg/L P 2 IS0 6878-1-1986 £ 10
zoto ammoniacale 53,4 mg/L NH4 0,02 ISO 7150-1 < 30
zoto nitroso 0,1 mg/L N ¢,02 EMN ISC 26777 £ 0,6
zoto nitrico 0,58 mg/L N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 < 30
1i e grasai animall e/c < LOQ mg /L 5 APAT CNR IRSA S 40
egetali e Idrocarburi 5160/A1
otali

Il rapporto non pud easere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Sph

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



mod.21 xev,¢ del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3339/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd di LOQ Metodo dl prova Limicd di Note
misura riferimento
‘ensioattivi anienici 7,36 mg /L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

‘ormativa di riferimento:

I1 Responsabi aboratorio
Dott. sajivdtore Vetro
Ordine Nazlonale del Blologl Iscrizione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integraio
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3340/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descri zicone: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: MONTALLEGRC

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/cra Prelievo: 05/09/2017 11:48

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173485

Data ricevimento: 05/09/2017 Data inizio prove: 05/09/2017

Temp. al ricevimentoe °C: - Data fine prove: 12/05/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per la prova

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
olore Non percektibile con - APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A percettibile
con diluizione
1:20
dore Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 cauga di
molaestie
ateriali grossolani Assenti -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
olidi sospesi totali 1§ mg /L 9 APAT CNR IRSA £80 Tab3, =535
2090 B Tabl
onducibilita 1511 u8/cm a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H (4 + 10 unitd d4i pH) T.5 unita pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
ichieata chimica di 37,2 mg/L 02 30 ISQ 15705 <$160 Tab3,
asigenc (COD) <125 Tabl
oDs 8 mg/L 02 5 Hach 10230 $40 Tab3, 325
Tabl
osforo 3,8 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1986 io
zoto ammoniacale 0,8 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 15
zoto nitroso 0,19 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 0,6
zoto nitrico 18,5 mg/l N 0,23 180 7890-1-2-1986 20
11 e grassi animali e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A

egetali

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥Mod.21 rev.0 del 01,06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3340/17

Data di emissione: 12/09/2017 Pag.2 di 2

rova Valors Unitd di LO0Q Metodo di prova Limiti 4ai Note

misura rifarimento
ensioattivi anionici 0,4 mg /L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
rova Valore Unitd 4i 100 Metodo di prova Limitd di Note

misura riferimento
scherichia coll 77273 UFC/1iG0 ml APAT CNR IRSA <5000 {cons.)

7030 F

srmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggliornato al terzo correttivo D.lgs

128/2010

I1 Responsabil _cjg}l aboratorio
Dott, Saljatore Vetro

Ordine Nazlonale dei Biologi Iscrizionme n. 5854

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Il rapporto non pud esasere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GiEgentiAcque SpA



Med.21 rev.0 del 01.96.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3732/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.l di 2

‘atl del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSC DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATOQ 24H)

Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 26/09/2017 15:15

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173838

Data ricevimento: 26/09/2017 Data inizio prove: 26/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 02/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
olore ' Non percettibile con APAT CNR IRSA Hon
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
iore Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essgere
2050 cauga di
molestie
iteriali grossolani Assenti -- APAT CHR IRSA Assenti
7010 C
>1idi sospesi totali 65 mg/L 3 APAT CNR IRSA < 200
20380 B
mducibilitd 991 usfcm a APAT CNR IRSA )
20°C 2030
1 7,5 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA -=
2060
.chiesta chimica di 212 mg/L O2 30 IS0 15705 < 500

islgenc (COD)

DS 67 mg/L 02 5 Hach 10230 2 250

wforo < LOQ mg/L P 2 180 6878-1-1986 <10
oto ammoniacale 24,7 mg/L NH4 0,02 ISO 7150-1 < 30
oto nitroso 09,2 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 £ 0,6
oto nitrico 0,63 mg/L N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 < 30
i e grassi animali efo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
getali e Idrocarburi S160/A1

taldl

lvo autorizzazione s ta della GirgentlAcque SpA

Il rapporto non pud essere riprodotto parz{a

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




uod.21 rev.d del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3732/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
'rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 44 Note
misura riferimento
‘ensicattivi anionici 0,99 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 ~--

‘lTormativa di riferimento: D.lga 152/2006- Norme in materia ambiantale. Agglornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010
/

£

I1 Responsabile del Labokatorio
Dokt. Salvatiore Vetro
Ordine Nazionale dei Biolbgi Iscrizione n. 5854

11 rapporto non pud egsere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17%

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3733/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: SCIACCA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro pata/ora Prelievo: 26/09/2017 15:05

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registratl in laboratorio ID Campione:— RFL173839

pata ricevimento: 26/09/2017 Data inizic prove: 26/09/2017

Temp. al ricevimento °C: = Data fine prove: 02/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti easclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
olore = Non percettibile con =t mm oo o APAT CNR IRSA " Non
diluizione 1:20 2020 A percettibil
con diluizione
1:20
dore Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
ateriali grossoclani Aggenti -- APAT CNR IRSA Agsanti
7010 C
olidi sospesi totali < LOQ mg/L S APAT CWR IRSA $80 Tab3, 535
2090 B Tabl
onducibilita 9505 usS/em a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H {4 + 10 unitd di pH) 7.7 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
ichiesta chimica di 57,8 mg/L 02 30 1IsOo 15705 <180 Tab3,
ssigeno {COD) <125 Tabl
D5 i0 mg/L 02 5 Hach 10230 <40 Tab3, <25
Tabl
sasforo 2,16 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1986 10
zoto ammoniacale 0,8 mg/L NH4 0,02 IS0 715¢-1 15
zoto nitroseo 0,8 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 0,6
zoto nitrico 4,06 mg/l N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 20
11 e grassi animali e/fo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A1

agetali

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salve autorizzazione scriktta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuove 92021 Aragona AG



Rapporto di prova n° 3733/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di
misura riferimento
fensicattivi anionici 0,2 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
‘rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 41
migura riferimento
ischerichia celi - 264 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.)
7030 F
formativa di riferimento: D.1gs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggilornato al terzo coxrettive D.igs

128/2010

i

Dott. Salvat

£

Il Responsabile éel,La ratorio

etro

ordine Nazicnale dei Biollgi Iscrizione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo au

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

izzazione scritta della GlrgentiAcque SpA

Mod .21 rev,0 del 01.06.17

Gestore del $ervizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Note

Note



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrice Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3654/17

Data di emissione:

ati del campione
Descrizicne:
Provenienza: RIBERA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1

ati registrati in laboratorio
Data ricevimento: 22/08/2017

Temp. al ricevimento °C: -

02/10/2017

pata/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C: -

Pag.1l di 2

ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE POWDERATO 24H)

22/0%/2017 12:35

RFL173732

ID Campione:
Data inizio prove: 22/09/2017

Data fine prove:

02/16/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore
olors  Non percettibile con
_ diluizione 1:40
dore Non & causa di molestie

ateriali grossolani Asgenti
511idi scapesi totali 140
onducibilitad 1318
4 7
ichiesta chimica di 335
sgigeno (COD)

D5 114
saforo 4,87
zoto ammoniacale 50,4
zoto nitreso 0,1
zoto nitrico 0,54
L1 e grassi animali e/o < LOQ

agetall e Idrocarburi
rtald

Unitd di
misura

mg/L

us/em a
20°C

Unitd pH

mg/L 02

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

mg/L N

mg/L

LOQ Metodo di prova Limitd di Note
riferimento
APAT CNR IRSA Non
2020 A percattibile
con diluizione
1:40

APAT CNR IRSA Non deve esaere

2050 causga di
molestie

APAT CNR IRSA Agsgenti
7010 C

9 APAT CNR IRSA < 200
2090 B
APAT CNR IRSA i
2030

4,1 APAT CNR IRSA -~

2060

30 1SC 15705 < 500

5 Hach 10230 S 250

2 150 6878-1-1985 € 10
0,02 ISO 7150-1 < 30
0,02 EN 156 2s7';;7 | £0,8
0,23-;56 78;6-1-2—1986mé 20

5 APAT CNR IRSA 5 40
5160/A1

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Med.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3654/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd d4i LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
anaiocattivi anionici 3,32 mg/L 0,05 180 7875-1-2-1984 --

srmativa-di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttive D.lgs
i28/2010

: |
/ f
I1 Responsabile del./Laboratorio
Dott. Sa oye Vetro
Ordine Nazionale dei Blologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale; Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3655/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.l di 2

ati del camplone

Descrizicone: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATCRE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: RIBERA

Camplonamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 22/09/2017 12:25

Procedura campionamento: I87.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: ¥
ati registrati in laboratoric ~ID Campiomne: “RFL173733

Data ricevimento: 22/09/2017 Data iniziec prove: 22/03/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 02/10/2017

T risultati del rapporto sono riferitl esclusivamente al campione pregentato per la prova

rova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
olore ~ Non percettibile con .- APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A percettibile
con diluizione
1:20
dore ' " Non & causa di molestie .- ~ ~ APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 cauga di
molestie
ateriali grossclani assgenti -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
o1idl sospesi totalil 16 mg/L 9 APAT CNR IRSA <80 Tab3, S$35
2090 B Tabl
onducibilita 1032 usS/cm a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H (4 + 10 unitd di pH) 7 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2080
ichiesta chimica di 30,3 mg/L 02 30 180 15705 <160 Tab3,
asigeno {COD) <125 Tabl
0D5 9 mg/L 02 5 Hach 10230 £40 Tab3, S25
Tabl
osfore 3,73 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1985 10
zoto ammoniacale 2,1 mg/L NH4 ¢,02 150 7150-1 15
zoto nitroso L0 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 0,6
zoto nitrico 19,5 mg/1l N 0,23 IS0 78%0-1-2-1986 20
1i e grassi animali efo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A1

egetall

arzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue SpA

Glrgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3655/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note

misura riferimento
mngleoattivi anionici 0,38 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --
rova Valore Unitd di LOQ Metodo d4i prova Limiti 41 Mote

misura riferimento
icherichia coli : 17000 Stimate URC/100 ml APAT CHNR IRSA <5000 {cons.)

7030 F

rmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

[

I1 Responsabille del/ Laboratorio
Dott. 8 f'\,'éﬁore Vetro
Ordine Nazionale deivBiologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcqu

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 1.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n® 3397/17

Data di emissione: 15/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE PIANO DI CORSA ( CAMPIONE PONDERATO 24H )

Provenienza: RACALMUTO

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 08/09/2017 12:34

Procedura campicnamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati regiatrati in laboratorio ID Campione: RFL173533

Data ricevimento: 08/09/2017 Data inizio prove: 08/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 15/098/2017

I risultati del rapporto sonc riferitl easclusivamente al campione presentato pexr la prova

rova Valore ' Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
olore ' N L, "Hoh‘beféetiibile con : APAT CNR IRSA ~ Non J
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluiziocne
1:40
dore Molesto ' - APAT CNR IRSA " Non deve essare
2050 causa di
molestis
ateriali grossolani Asgsenti ~e APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
51idi sospesi totali 564 mg/L 9 APAT CNR IRSA < 200
2090 B
onducibilita 149¢ #S/cm a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H 7,3 - Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA -
2060
ichiesta chimica di 1245 mg/L 02 30 IS0 15705 < 500
asigeno (COD)
JD5 538 mg/L 02 5 Hach 10230 £ 250
sgforoe 5,38 mg/L P 2 ISO 6878-1-1986 < 10
zoto ammoniacale 54,5 mg/L NH4 0,02 ISO 7150-1 £ 30
zoto nitrosgo 0,2 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 £ 0,6
zoto nitrico 0,82 mg/L N 0,23 IS0 7890-1-2-1986 < 30
1i e grassi animali e/o 12 mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
egetali e Idrocarburi S160/A1
otall

Il rapporto non pud esgere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpaA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



rova

angloattiwi anionici

yrmativa di riferimento:

Il rappor

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°’ 3397/17

Data di emissione: 15/09/2017 Pag.2 di 2
Valore unita di 100 Metodo di prova Limiti 4di Note
migura riferimento
i ng/L 0,05 18O 7875-1-2-1984 -~

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttive D.1gs
128/2010 '

11 Responsabilé,del Kaboratorioc
Dott. Salyatore Vetro
Ordine Nazlionale dei Blologi Iscrizione n. 58354

to non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Med.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integraio
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3398/17

Data di emissione: 15/09/2017 Pag.l di 2

iatl del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE PIANC DI CORSA { CAMPIONE PONDERATO 24H )

Provenienza: RACALMUTO

Campicnamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 08/09/2017 12:25

Procedura camplonamento: IST.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173539

Data ricevimento: 08/09/2017 Data inizioc prove: 08/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 15/09/2017

I risultati del rapporte sonc riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd di - LOQ Metodo di prova Limiti d4di Note
misura riferimento
olora "~ Non percettibiile con T -- - - APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A percettibile
¢on diluizione
1:20
dore Non & causa di molestie - APAT CMNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
ateriali grossolani Asgsenti -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
olidi sospesi totali 14 mg /L 9 APAT CNR IRSA S80 Tab3, S35
2090 B Tabl
onducibilita 1100 us/ecm a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H (4 + 10 unita di pH) 7,4 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
jfchiesta chimica di < LOQ mg/L 02 30 ISO 15705 <160 Tab3,
saigeno {COD) <125 Tabl
oD5 8 mg/L 02 5 Hach 10230 <40 Tah3, 525
Tabl
oaforo 5,21 mg/L P 0,1 ISC 6878-1-1986 10
zoto ammoniacale 0,5 mg/L NH4 0,02 IS0 7150-1 15
zoto nitrosc 0,18 mg/L N 0,02 BN IS0 26777 0,6
zoto nitrice 3,22 mg/l N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 20
11 e grassi animali e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A1

egetali

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico integraio
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3398/17

Data di emissione: 15/09/2017 Pag.2 di 2

rova Valore Unitad di LOQ Metodo di prova Limiti di Note

misura riferimento
ensicatti~vi anioniei 0,36 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 -~
rova Valore Unitd di L0Q Metodo 41 prova Limiti di Note

misuzra riferimento
scherichia coli 2273 UFC/100 ml APAT CMR IRSA <5000 (cons.)

7030 F

srmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. aggiornato al terzo ceorrettive D.lgs
128/2010

pDott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei’Biologl Iscrizione n. 5854

T Il Responsab Ngz}/ﬁgboratorio

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



M. 21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3506/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.l di 2

‘atl del campione

Descrizicne: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: PORTQ EMPEDOCLE

Campionamento effettuato da: Onofric Vella Data/ora Prelievo: 14/09/2017 09:17

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173689

Data ricevimento: 14/09/2017 Data inizio prove: 14/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - - Data Eine prove: 19/09/2017

T risultati del rapporte sono riferitl esclusivamente al campione presentato per la prova

rova - Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti 41 Note
misura riferimento
olore " Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
dore ﬁﬁﬁ-é é;usé di molestie - .' APAT CNR IRSA Non deve esserxe
2050 causa di
molestie
ateriali grossolani Assenti - APAT CNR IRSA Agsenti
7010 C
5lidi sospesi totali 407 mg/L 9 APAT CNR IRSA S 200
2080 B
snducibilitd 1862 ps/em a APAT CNR IRSA
20°C 20390
q 7,9 Unitad pH 4,1 APAT CNR IRSA --
2060
ichiesta chimica di 545 mg/L 02 30 IS0 15705 < 500
sgigeno {COD}
D5 197 mg/L 02 5 Hach 10230 £ 250
raforo 4,67 mg/L P 2 ISO 6878-1-1986 < 10
zoto ammoniacale 62,1 mg/L NH4 0,02 I50 7150-1 < 30
zoto nitroso 0,1 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 £ 0,6
zoto nitrico 0,48 mg /L N 0,23 IS0 7890-1-2-1986 < 30
ti e grassi animali a/o < LOQ mg /L 5 APAT CNR IRSA < 40
agetali e I¥drocarburi 5160/a1

stall

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3506/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd di LOQ - Metodo di prova Limiti di Note
migura riferimento
zngioattivi anlonici 6,8 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
srmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs

128/2010

K

L oy

=3 I1 Responsgbile de) Laboratorio
Dott. iSalvatgre Vetro
Ordine Nazionale ;;i Bioclogl Iscrizione n. 5854
'

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione seritta della Girgantineque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




#od, 21 rev.d del 01.06.17

Gestore del Seyvizio ldrico integrate

della provincia di Agrigento

Rappozton di prova n®° 3597/17

Data di agissione:

ati del campione
Descrizione:
Provenienza: TOREO

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamentoi

Te RO

IST,.IL-LVA)

B -

Onofrio Vella

19/09/2017

Data/ores

Temr a) prelieve., o -

I7™ Campicme:

reliavey.

ag.l di 2

ACQUA REFLUA USCITA DRTURATORE { rAMPIONE PONDERATO ~4i!

13/09/2017 00

RFL1736°

aki regiatfati in laboratorio
Data ricevimento: 14/09/2017 D7 i3 inisio: pLives: 13/0° .17
e i cavimento %0 Pata fine prove; I auf2nty
i Tigultati del rapporto sono riteriu  :8clv  v.nente al campion _sesentato per la prova
cova - - Valore Unitd di LQ- Mehodo di prova Limiti di Noke
“ migura rifarimento
51618 Non percettibile con -- APAT TNR IRSA . Non
diluizione 1:20 2020 A rarcettibile
con diluizione
1:29
o Non & causa <¢i molestie - APAT CNR IRSA Non deve eagerae
2059 causa di
molesgtie
\teriali grossolani Assenti - APAT CNR IRSA Aggenti
7010 C
,1idi sospesi totali 15 ng /L 9 APAT CNR IRSA 580 Tab3, <35
2090 B Tabl
-~ Se3 3530 usfem a APAT CNR IRSA
ibilita =
mducib 20°¢ 2030
{ (4 + 10 unita di pH) 7,6 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA §,5-9,5
0 2060
chiesta chimica di 43,3 mg/T 02 30 Iso 15705 $160 Tab3,
sigenoc (COD} <125 Tabl
B 19 mg/h 02 5 Hach 10230 540 Tab3, =25
Tabl
sfore 4,14 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1986 10
otao ammoniacale 0,7 mg,/is NH4 0,02 180 7150-1 15
e nibrods 0,05 T3/t N 0,02 EN IS0 26777 0,6
otc nitrico 11,1 mg/1 N 0,23 ISC 7890-1-2-188§ 20
s 5 APAT CNR IRSA 20
e grassi animali e/fc < LOQ mgf
L 3 5160/A1

getall

I1 rapporfo non

pud essere riprodotto”gﬁyzialmgqsf‘ﬂalvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG






rova

engioattivi anionici

rova

scherichia coli

ormativa di riferimento:

Med.21 rev.C del 01.06.17

Gestore del Sarvizio ldrico Integrale
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3507/17

Data di emissione: 19/09/2017 Pag.2 di 2
vValore Unita 41 LOQ Metodo di prova Limiti 41 Note
misura riferimento
e,52 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --
Valore Unitd ai LOQ Metodo di prova Limiti 44 Note
misura riferimento
33636 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.)

7030 F

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggilornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

Ordine Nazionale del Biclogi 'Iscrizione n, 5854

Il rapporto non pud egsere riprodotto parzialmente salveo au&orizzazione scr;#ta della GirggptihcqquSpa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG






HMod.2l rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrale
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3600/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.l di 2

1ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: GROTTE

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 20/09/201? 12:25

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registratl in laboratorio ID Campione: RFL173718

Data ricevimento: 20/09/2017 Data inizio prove: 20/09/2017

Temp. al ricevimento ¢C: - Data fine prove: 26/09/2017

I risultati del rapportoc sono riferitl esclusivamente al campione presentato per la prova

rova i ‘ jfvaiprg = i 2 Unitd di 10Q Metodo di prova Limiti 44 NHote
. misura riferimento
slore ' 7 “ “Non percettibile con B - APAT CHR IRSA ~Non- - o
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con dilulzione
1:40
jore Non & causa di molestie -- SEts “APAT CNR IRSA—  Mon deve essere
2050 causa di
molestie
wkerlall grossolani Asgsenti - APAT CNR IRSA Aggenti
7010 ¢ .
»yiidl sospesi totalil 103 mg/ L 9 APAT CNR IRSA £ 200
2030 B
mducibititi 1358 uS/em a APAT CNR IRSA .
20°C 2030
( 7.3 Unitda pH 4,1 APAT CNR IRSA -
2060
chiesta chimica di 208 mg/L 02 30 IS0 15705 £ 500

sigenoc (COD)

D5 123 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250

sforo 2,687 mg/L P 2 ISO 6878-1-1986 S 19
oto ammoniacale 17,3 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 < 30
oto nitrosec 2,9 mg/L N 0,02 EN IS0 26777 £0,86
oto nitrico 2,34 mg/L N 0,23 ISQ 7890-1-2-1986 5 30
i e grassi animali e/fo < LOQ ng/L 5 APAT CNR IRSA £ 40
getali e Idrocarburi 5160/A1

taldi

I1 rappoxto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue SpA

Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n°® 3600/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.2 di 2
Prova Valore Unitd di LOQ HMetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
rengioattivi anionici 0,24 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
lormativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttivo D.lgs

128/2010

g i
sl
Il Responsabile c_&el Lsa)éoratorio
Dott. Salvatore Vetzre
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizicne n. 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




rati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campicnamento:

GROTTE

Rapporto di prova n° 3601/17

Data di emissione:

Carlo Asaro

IST,IL-LBOL

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento

20/09/2017

26/09/2017

Data/ora Prelieva:

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

Med.21 rev.0 del ©1,06,17

Gestore del Servizio Idiico integrafo
della provincla di Agrigento

Pag.l 4di 2

20/09/2017 12:18

RPL173719
20/09/2017
26/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova

slore

iore

iteriali grossclani
;iidi sogpesi totali
:nducibilité-
I {4 = 10 unitd &i pH)

chiesta chimica 41
:sigenc (COD)

D5

gforo

oto ammeoniacale
oto nitroso

ote nitrico

i e grassi animali e/o
getali

Valore

Non perxcettibile con
diluizione 1:20

Non & causa di molestie-

Assenti

28

1213

7:5

< LOQ

< LOQ

Unitd 4i
misura

mg/L

ps/fem a
20°C

Unit3d pH

mg/L Q2

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

mg/l N

mg/L

LOQ

4,1

30

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CHNR IRSA
7010 C

APAT CNR IRSA
2090 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA
2060

ISC 15705

Hach 10230
ISC 6878-1-1986
ISO 7150-1

EN ISQ 26777

IS0 7890-1-2-1986

APAT CNR IRSA
5160/A1

Limitd ddi
riferimento

Note

Non
percettiblle
con diluizione
1120

‘Non deve essere
causa di
molestie

Assenti

<80 Tab3, <35
Tabl

$,5-9,5

<160 Tab3,
$125 Tabl

<40 Tab3, 525
Tabl

10
15
C,8
20

20

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mocd.21l rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrice Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3601/17

Data di emissione: 26/09/2017 ‘ Pag.2 di 2
>rova Valore Unitad di LOQ Metodo di prova Limiti 44 Note
misura riferimento
fensicattivi anionici 0,16 ) mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --
rova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura rifarimento
ischerichia coli : 4000 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.)
I 7030 F
lormativa 41 riferimento: p.1gs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs

128/2010

e SR A i i = R A RS f‘ . rf
‘ i
4

Il Responsﬁabilef/del Laboratorio
Dott /Sal¥atore Vetro
Oxdine Nazionale|deil Biologi Iscrizione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente aalvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del camplione
Descri zione:

Provenienza:

procedura campionamento:

Rapporto di prova n° 3434/17

Data di emissicne:

CALAMONACT

Campiomnamento effettuato da:

Onofrio vella
IST.IL-LBO1

ati registratl in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

I risuitati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

Cova

olore

dore

ateriall grossolani
31idi sospesi totall

snducibilitd

tchiesta chimica d¢i
asigenc (COD)

D5

3;foro

zoto ammoniacale
zoto nitroso

zoto nitrice

1i e grassi animall e/o
:getali e Idrocarburi
stali

11/09/2017

T'Valorg

 ¥on perceﬁéibile con

diluizione 1:40

Non & causa di molestie

Asgenti

65

537

281

74

< LOQ

18

0,49

< LOQ

18/09/2017

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelieve °C: -

Data inizio prove:

Data fine prove:

Unita di
misura

mg/L

uSfem a
20°C

unit3 pH
mg/L 02

mg/L 02
ng/L P
mg/L NH4
mg/L Hﬁ
ng/L ¥

mg/L

ID Campione:

LOQ

4,1

30

Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CNR IRSA
2080 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CHR IRSA
2060

IS0 15705

Hach 10230

IS0 7150-1

EN IS0 26777

ISO 7890-1-2-1986

APAT CNR IRSA
5160/A1

RPL173545
11/09/2017
18/09/2017

Mod.21l rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio Idrico integraio
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATC 3H IN RAPPORTO ALLA PORTATA)

11/09/2017 (9:45

Limitl di Note

riferimento

Non
percettibile
con diluizione
1:40

Non deve essere
causa di
molestie

Agsenti

5 200

£ 500

5 250

< 10

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialments galvoe autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3434/17

Data di emissione: 18/09/2017 Pag.2 di 2
‘Tova Valore Unita di LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
‘ensiocattivi anlenici 5,16 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --

lormativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggilornato zl terzo correttivo D.lgs
128/2010

JESUUS \—— At s ST

I1 Responsabile del/Laboratorio

Dott. Sa]??ﬁore Vetro
ordine Nazionale del Blologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud esserse riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Sph

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovoe 92021 Aragona AG



Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integraio
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3435/17

Data di emissione: 18/09/2017 pag.l di 2

iati del camplone

Descri zione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE { CAMPIOHNE PONDERATO 3H IN RAPPORTO ALLA PORTATA)

Provernienza: CALAMONACI
campioramento effettuato da: Onofrio Vella Data/ora Prelievo: 11/09/2017 10:44
Procedura campionamento: IST.IL-LBOL Temp.al prelievo °C: -
lati registrati in laboratorio ID Campione:- RPL173550
Data ricevimento: 11/09/2017 Data inizio prove: 11/09/2017

Temp, al ricevimente °C: - Data fine prove: 18/09/2017

I risultati del rapporto sonc riferitl esclusivamente al camplone presentato pex la prova

rova Valore Unitid d4i LOQ HMetodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
‘olore = 4= Non percettibile con APAT CNR IRSA , Non ,
diluizione 1:40 2020 A /percettibile
con diluizicne
1:40
dore Non & causa di molestile -- APAT CNR IRSA . dlon deve essere
2050 »/gausa di
molestie
lateriaii grossolani Assenti - APAT CNR IRSA L. ghssenti
7010 C 27/86
‘olidl gospesi totali g mg/L 9 APAT CNR IRSA L5200
2080 B 27/85
‘onducibilita 502 usS/fem a APAT CNR IRSA
20°¢C 2030
H (4 + 10 unitd di pH} T2 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA L'R.S,S-S,S
2060 27/8%
fateriali sedimentabili s ml/2 0,1 b.a B
27/45
ichiesta chimica di < LOQ mg/L 02 30 IS0 15705 L.g300
\gsigeno {COD) 27/356
i0D5 5 ng/L 02 5 Hach 10230 L2250
27/88
‘loruro 64 mg/L Cl 1 TIOCIANATO DI g, 1200
FERRO 27/38
111 e grasai animali e/fo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA L 220
ragetald 5160/A1 27/85%
jorfatl 53 myg/L 504 40 SOLFATO DI BARIO

I1 rapporto non pud essgere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GlrgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minjera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



rova

engicattivl {MBAS)

ARARMETRI MICROBIOLOGICI

rova

scherichia coli

>rmativa di riferimento:

Il rapporto non

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Rapporto di prova n° 3435/17

Data di emissione:

Valore

¢,55

Valore

> 80000

L.R, 27/886

18/09/2017

Unitd di
misura

mg /L

" Unitd di

misura

UFC/100 ml

Pag.2 di 2

LOQ Metodo di prova Limitd 41
- riferimento

0,05 180 7875-1-2-1984 10

27/a%

LOQ Metodo di prova  Limiti ai

riferimentc
APAT CNR IRSA 5000 (cons.)
7030 F 27785
Il Responsabil éi:oratorio

del ?
Dott. Salya{pre’ Vetro

ordine MNazionale dei Blologi Iscrizionme n. 5854

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Note

Note

ud essere riprodotto parzlalmente salve autorizzazlone scritta della GirgentiAcgue SpA



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Rapporto

Data di emissione:

CASTELTERMINI

Carlo Asaro

IST.IL-LBOL

ati registratil in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

20/08/2017

Data/ora Prelievo:

di prova n° 3592/17

26/09/2017

ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24)

Temp.al prelievo °C: -

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

20/09/2017 09:44

RFL173710

ID Campione:
Data inizio prove: 20/09/2017

Data fine prove:

26/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentatc per la prova

rova

olore

dore

ateriall grossolani

5lidi sospesi totalil

onducibilitad

ichiesta chimica di
sasigeno (COD)

D5

ssforo

zoto ammoniacale
zot; nitroso

zoto nitrico

11 e grassi animali e/c
agetali e Idrocarburi
otali

Valore

Non pexcettibile con
diluizione 1:40

Non & causa di moleatie

Assenti

133

1054

371

Unitd di
misura

mg/L

ps/om a
20°C

Unitd pH

mg/L 02

mg/L 02

mg/L P

mg/L NH4

mg/L N

mg/L N

mg/L

LOQ Metodo di prova

APAT CNR IRSA
2020 A

APAT CNR IRSA
2050

APAT CNR IRSA
7610 C

9 APAT CNR IRSA
2090 B

APAT CNR IRSA
2030

4,1 APAT CNR IRSA
2060

30 IS0 15705

5 Hach 10230

2 ISél6878:i-1985
0,02 180 7150-1
0,02 BN ISO 26777

0,23 ISO 7890-1-2-1986

ur

APAT CNR IRSA
5160/A1

Dimiti di Note

riferimento

Non
percettibile
con diluizione
1:40

Non deve essere
cauga di
molestia

Agsenti

< 200

< 500

< 250

Il rapporto non pud egsere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scri;;a de}la GirggptiﬁfqugwgpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3592/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unita di LGQ HMetodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
ensioattivi anionici 2,45 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
ormativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010
5

I1 Responsabile flel Laboratorio
Dott. Salvatore Vetxo
Ordine Nazionale dei Bio{ﬁg}”iﬂcz{zione n. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente galvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SphA

Girgenti Acque SpA Seds Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥ed.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico Integrate
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3593/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descri zione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATO 24)

Provenienza: CASTELTERMINI

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 20/09/2017 09:36

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173711

Data ricevimento: 20/09/2017 Data inizio prove: 20/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 26/09/2017

I risultati del rapporte sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

ova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
1lore = Non percettibile con -- APAT CNR IRSA - Non
diluizione 1:20 - 2020 A o percettibile
. con diluizione
1:20
lore Non & causa di mclestie - APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 cauga di
molestie
teriali grossolani Asgsenti -- APAT CNR IRSA Agaenkti
7010 C
lidi sospesi totzli 38 mg /L ¢ APAT CNR IRSA <80 Tab3, <35
2090 B Tabl
nducibiliti 10440 us/cem a APAT CNR IRSA
20°C 2030
(4 + 10 unitd di pH) T Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
chiesta chimica di 94,8 mg/L 02 30 I80 15705 £160 Tab3,
sigeno (COD) %125 Tabl
35 37 ng/L 02 5 Hach 10230 <40 Tab3, <25
Tabl
1foro 1,585 mg/L P 0,1 IS0 6878-1-1986 10
»to ammondiacale 28,2 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 i5
sko nitroso 0,48 mg/L N 0,02 BN ISO 26777 [
&0 nitrico 1,27 mg/l N 0,23 XSO 7890-1-2-1986 20
e grassi animali e/o < LOQ myg/ L 5 APAT CNR IRSA 20

retali 5160/A1

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Glrgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3593/17

Data di emissione: 26/09/2017 pag.2 di 2

rova Valore Unitad di LOG Metodo di prova Limiti di Note

migura riferimento
mnsiocattivi anionici 0,22 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
rova Valore Unitd di LOQ Metode d4i prova Limiti 4i Note

misura riferimento
icherichia coli 2818 UrRC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.}

7030 F
rmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

Il Responsabile ciel Laporatorio
Dott. Salva e~¥etro
Qrdine Nazionale dei Blol gl Iacrizione n., 5854

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorlzzazi ’tta della Girgentihcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

ST



rod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3351/17

Data di emissione: 13/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descri zione: ACQUA RFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CASTELTERMINI

Campionamento effettuato da: Carlc Asaro Data/ora Prelievo: 06/09/2017 10:2

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelieve °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL1734688

Data ricevimento: 06/09/2017 Data inizio prove: 06/09/2017

Temp., al ricevimento °C: S Data fine prove: 13/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivaments al campione presentato per la prova

Unita di LOQ Metodo di prova  Limiti di Note

rova Valore . .
e misura riferimento
slore ' Non percettibile con APAT CNR IRSA Hon
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
dore Non & causa di molestie - APAT CNR IRSA Non deve assere
2050 causga di
molestie
ateriali grossolani Assenti -- APAT CNHR IRSA Asgsenti
7010 C
51idi sospesi totali 134 mg/L 9 APAT CNR IRSA < 200
2080 B
snducibilita 1183 #s/em a APAT CHR IRSA
29°¢C 2030
1 7 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA ==
2060
lechiesta chimica di 388 mg/L 02 30 ISO 15705 < 500
3sigeno (COD}
D5 244 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250
yaforo 4,08 mg/L P 2 IS0 6878-1-198%6 < 10
robto ammoniacale 43,9 mg/L NH4 0,02 IS0 71506-1 < 30
:oto nitroso 03 mg/L N 0,02 EN ISQ 26777 £ 0,6
:oto nitrico 0,67 mg/L N 0,23 I80 7890-1-2-1986 < 30
1 e grassi animali e/o 7,6 mg /L 5 APAT CNR IRSA < 40
;getali e Idrocarburi 5160/A1
ytali
I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente sal autorizzazion critta della GirgentiAcque SpaA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



rova

ensioattivi anionici

ormativa <l riferimento:

Il rapporto non pu

Rapporto di prova n° 3351/17

Data di emissione: 13/09/2017
Valore Unita di LOQ Metodo di prova
misura
3,54 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --

128/2010

=T

Il Responsabile[del boratorio

Dott. Salv g€ Vetro
ordine Nazionale dei Bidlogl Iscrizione n. 5854

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico integrato
della provincla di Agrigento

Pag.2 di 2

Limiti di
riferimento

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs

essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spi



Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio ldrico integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3352/17

Data di emissione: 13/09/2017 Pag.l di 2

ati del camplone

Descri zione: ACQUA RFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CASTELTERMINI

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 06/09/2017 10:35

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
atli registrati in laboratorio ID Campione: RFL173489

Data ricevimento: 06/09/2017 Data inizio prove: 06/08/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 13/09/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentato per la prova

rova : ;fva;prg o Unitad di LOQg Metodo di prova Limiti 4i Note
e misura riferimento
olozre . - Non percettibile econ -- " APAT CNR IRSA Non ™ s
diluizione 1:20 2020 A percettibile
con diluizione
1:20
dore Non & causa di molestie -- APAT CNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
ateriali grossolani Agsenti - APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
51idi sospesi totald 24 mg /L 9 APAT CNR IRSA <80 Tab3, 535
2090 B Tabl
onducibilita 1038 psS/cm a APAT CNR IRSA
29°C 2030
4 (4 + 10 upitd di pH) 7.1 Unita pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
ichiesta chimica di 50,3 mg/L 02 30 IS0 15705 <160 Tab3,
ssigeno {COD) £125 Tabi
D5 29 ng/L 02 5 Hach 10230 <40 Tab3, 3525
Tabl
ssforo 2,5 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-198% 10
roto ammoniacale 29,3 mg/L NH4 0,02 IS0 7150-1 15
soto nitroso 0,5 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 0,6
zoto nitrico 1,36 mg/1l N 0,23 180 7890-1-2-1%86 20
Lli e grassi animali e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A1

:getali

o autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

I1 rapportc non pud eassere riprodotto parzialmente sa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idiico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3352/17

Data di emissione: 13/09/2017 Pag.2 di 2

rova Valore Unitd 4i LOQ Metodo di prova Limitl di Note

misura riferimento
enaloattivi anionici 0,59 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 ~-
rova Valore Unitd di 10Q Metodo di prova Limiti 4i Note

misura riferimento
scherichia coli 48182 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 {(cons.}

703¢ F

srmativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terze correttivo D.lgs
128/2010 z

Il Respon el Laboratorio
Dotty Salvatore Vetro
Ordine Nazlionalé dei Biologl Iscrizione m. 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcgue Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od,21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Infegrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3594/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSC DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24)

Provenienza: SAN GIOVANNI GEMINI

Campionamentoc effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 20/09/2017 10:20

Procedura campionamento: I8T.IL-LBO1 Temp.al prelieveo °C: -
atli registrati in laboratorio ID Campicne: RFL173712

Data ricevimento: 20/09/2017 Data inizic prove: 20/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 26/09/2017

I risultati del rapporto sono riferitil esclusivamente al camplone presentato per la prova

‘ova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Hote
misura riferimento
>lore Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:40 G 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
lore " Non & causa di molestie -- == " APAT CNR IRSA ‘Non deve easere
2050 causga di
moleatie
iteriali grossolani Aggenti -- APAT CNR IRSA Asgsenti
7010 C
11idi sospesi totaii 155 mg/L S APAT CNR IRSA < 200
2090 B
nducibllita 389 ps/em a APAT CNR IRSA
20°C 2030
7,1 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA --
2060
chiesta chimica di 631 mg/L 02 30 ISO 15705 < 500
sigeno (COD}
p5 192 ng/L 02 5 Hach 10230 < 250
aforo 3,04 mg/L P 2 IS0 6878-1-1986 S 10
oto ammoniacale 37,2 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 £ 130
oto nitroso 0,5 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 £0,6
oto nitrico a,91 mg/L N 0,23 ISO 7890-1-2-1986 S 30
i1 e grassi animali e/o 7.8 mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
getali e Idrocarburi 5160/A1

cali

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione sc¢ritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mod,21 rev.0 dei 01.06.17

Gestore del Seyvizio Idrico Integralo
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3594/17

Data di emissione: 26/09/2017 pag.2 di 2
drova Valore Unita di LOQ Metode di prova Limiti 4i Note
misura riferimento
fensiocattivi anioniei 0,58 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --
formativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttive D.lgs

128/2010

!

Il Responéabile
Dott
Grdine Nazicnal

el Laboratorio
Salydtore Vetro
i Biologi Iscrizione n. 5854

Il rapporto non pud essere ripredotto parzialmente salve autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

Rapporto di prova n° 3595/17

Data di emissione: 26/09/2017

SAN GIOVANNI GEMINI

Carlo Asaro

IST.IL-LBOL

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

20/08/2017

Data/ora Prelievo:

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24)

Temp.al prelieve °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

Mod.2: rev.0 del 01.06.17

Gestore del Seyvizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

20/08/2017 10:30

RFL173713
20/09/2017
26/08/2017

I risultati del rapporto seono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova

slore

iore

iteriali grossolani
;;idi s;;;ési totaldl
mducibilita

tl;q + 107;nité di pH)

chiesta chimica di
sigeno (COD)

D5

gforo
oto ammoniacale
oto nitroso

oto nitrico

1 e grassi animali e/o
getali

Valore

Nen percattibile con
dijuizione 1:20

Non & causa di molestie— —

Agsenti

< LOQ

784

< LOQ

< LOQ

< LOQ

Unitd d4i
misura

mg/L

us8/cm a
20°¢C

Unita pH
mg/L 02
mg/L 02

mg/L P
mg/L NH4
mg/L N
ne/1 N

mg/L

LOGQ Metodo di prova

" APAT CNR IRSA

30

51560/A1

APAT CNR IRSA
2020 A

2050

APAT CNR IRSA
7010 C

APAT CNR IRSA
2090 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA
2060

IS0 15705
Hach 10230

ISO 6878-1-1986
180 7150-1

EN IS0 28777

Limiti 4i
riferimento

Note

Non - :
percettibile
con diluizione
1120

- Non deve eassera
causa di
molestie

Asgenti

<80 Tab3, <35
Tabl

5,5-9,5

$160 Tab3,
£125 Tabl

<40 Tab3, =25
Tabl

10
a5

0,6

ISO 789%0-1-2-1986 20

APAT CHR IRSA

20

Il rapporto non Pqéressgre riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




rova

ensgicattivi anionici

rova

scherichia coll

srmativa dl riferimento:

Mod.21 rev.0 del 01.06.17

Rapporto di prova n° 3595/17

Data di emissione: 26/09/2017 Pag.2 @i 2

Valore Unitad di L0Q Metodo di prova Idmiti 4i
misura riferimento

[ % % 4 mg /L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --

Valore Unita di LOQ Metodo 4i prova Limiti di
misura riferimento

8273 UFC/100 ml APAT CNR IRSA <5000 (cons.)

7030 F

D.1gs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010

¢
( /

= s ; :
11 Responsabil? del /Laboratorio
Dott., Salyatore Vetro
Ordine Nazionale dei ;Fologi Iscrizione n. 5854

Gestore del Servizio Idrico Infegralo
della provincia di Agrigento

Hote

Note

I1 rapporto non pud esvere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GlrgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




Mcd.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3726/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.l di 2

lati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE ISTANTANEQ)

Provenienza: VILLAFRANCA SICULA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 26/09/2017 10:35

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati regiatrati in laboratorie ID Campione: RFL173832

Data ricevimento: 26/09/2017 Data inizio prove: 26/09/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 02/10/2017

I rigultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unitd di LCQ Metodo di prova Pimiti 44 Note
misura riferimento
olore Non percettibile con APAT CNR IRSA Non
diiluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
dore Non & causa di molestie - APAT CNR IRSA Non deve essere
20590 causga di
molestie
ateriali grossolani Aasenti -- APAT CNR IRSA Assenti
7010 C
31idi sospesi totalil 86 mg /L 9 APAT CNR IRSA < 200
2090 B
snducibilita 546 ps/fem a APAT CNR IRSA
29°C 2030
i 7,6 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA ]
2060
lchiesta chimica di 158 mg/L 02 30 ISO 15765 < 500
3gigeno {COD)
D5 81 mg/L 02 5 Hach 10230 < 250
saforo < LOQ ‘ mg/L P 2 ISO 6878-1-1986 £ 10
:oto ammoniacale 6,26 mg/L NH4 0,02 180 7150-1 £ 30
ioto nitroso < LOQ mg/L N 0,02 EN IS0 26777 £ 0,6
:oto nitrico 0,55 mg/L N 0,23 180 7890-1-2-1986 £ 30
4 e grassi animall e/o < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA < 40
igetald e Idrocarburi 5160/A1
veali

irgentiAcque SpA

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragena AG



Mod.21 rev.0 del 01.08.17

Gestore del Servizio idrica Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3726/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di
misura riferimento
ensiocattivi anionici 1,92 mg/L 0,05 ISO 7875-1-2-1984 --

D.lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttive D.lgs

ormativa di riferimento:
128/2010

i, R e — —ry et S ___.‘;;.

P
I1 Responsabile del '/abora rio

Dott., Salvator etlo
Ordine Nazlonale dei Biclogi ﬁscriztone n., 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione soritta della GirgentiAcgue SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

Note



‘ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campicnamento:

Rapporto di prova n° 3727/17

Data di emissione:

VILLAFRANCA SICULA

Carlo Asaro

IST.IL-LBO1

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

26/09/2017

02/10/2017

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE { CAMPIONE ISTANTANEO)

Data/ora Prelievo:

Temp.al prelievo °C:

I's

ID Campione:

Data inizio prove:

Data fine prove:

¥Mod.21 rev.§ del 01.905.17

Gestlore del Servizio idriceo integraio
della provincia dl Agrigento

Pag.1l di 2

26/09/2017 10:40

RFL173833
26/09/2017
02/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al camplone presentatc per la prova

cova

2lore

lore

iteriali groassclani
»11di sospesi totali
nducibiliea

I {4 = iﬂﬂunita di.;h)
iteriali sedimentabili
chiesta chimica Ai
sigeno (COD)

D5

i & grasei animali e/o

getali

1fakd

oruri

Valore

Non percettibile con
diluizione 1:40

Non & causa di molestie

Assenti

113

555

3,5

303

181

< LOQ

80

54

Unitd di
misura

mg/L
pusSfem a
20°C
Unitd pH
mLl/1
mg/L 02
mg/L 02

mg/L

mg/L S04

mg/L Cl

LOQ Metodo di prova

30

40

APAT CNR
2020 A

APAT CNR
2050

APAT CHNR
7010 C

APAT CNR
2090 B

APAT CNR
2030

APAT CNR
2060

IS0 15705
Hach 1023

APAT CNR
5160/Aa1

SCOLFATO DI BARIO

IRSA

IRSA

IRSA

IRSA

IRSA

IRSA

0

IRSA

TIOCIANATO DI

FERRO

Limiti di
riferimento

Note

L.R!“’n
/percettibile
con diluizione

1:40

Laon deve essere
21/gausa di
molegtie

. pAssentd
27/85

LR?OO
27/85

2x5¢5-9,5
277858

L.R.
21/85

500

L.®mT
27/85

L_R?jso
27/86

20

L.R.
27/8%

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazioggmgqribta della GirgentiAcque Sph

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



rova

ensicattivi (MBAS)

rova

scherichia coli

ormativa di riferimento!

Med.21 rev. ¢ del 01,06.17

Gestore del Servizio Idrico integrafo
della provincla di Agrigento

Rapporto di prova n° 3727/17

Data di emissiocne:

Valore

>80000

L.R. 27/86

02/10/2017

Unitd di
misura

mg /L

Unitd di
misura

UFC/160 ml

Pag.2 di 2

LOG Metedo di prova Limiti 4i Note
riferimento

0,085 180 7375-1-2-19815;0
27/86

LOQ Metodo di prova Limiti 4i Note
riferimento

APAT CNR IRSA LA?QOO {cons.)
7030 F 27/85

A

f s

g
I1 Responsabile de?l Lab;:?toxio

Dott. Salvatfijggg_ fe]
oxdine Mazlonale dei Bicl‘g Tacrizione n. 5854

11 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



ati del campione
Descrizione:

Provenienza:

Campionamento effettuato da:

Procedura campionamento:

ati registrati in laboratorio

Data ricevimento:

Temp. al ricevimento °C:

Hod.21 rev.0 del 01.06.17

Rapporto di prova n°® 3728/17

Data di emissione:

LUCCA SICULA

Carlo Asaroc
IST.IL-LBO1

26/09/2017

02/10/2017

Data/ora Prelievo:

Gestore del Servizio Idrico Integrate
della provincia di Agrigento

Pag.l di 2

ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:
Data inizio prove:

Data fine prove:

26/09/2017 11:25

RPL173534
26/09/2017
02/10/2017

I risultati del rapporto sono riferitil esclusivamente al campione presentato per la prova

tova

slore

lore

iteriali grossolani

»11d1 soapesli totali

mducibilitd

.chiesta chimica di
igigeno {COD}

D5

waforo

oto ammoniacale
oto nitroso

oto nitrico

i e grasgsi animali e/fo
getali e Idrocarburi
tali

Valore

Non percettibile con
diluizione 1:40

Non & causa di molestie

Agaenti

88

244

137
< LOQ
12,3

< LOQ

Onitd di
misura

mg/L

us/em a
20°C

Unitd pH
mg/L 02

mg/L 02
mg/L P
mg/L NH4
mng/L N
mg/L N

mg/L

LOOQ

4,1

30

0,02

0,02

0,23

MHetodo di prova Limiti di Note
riferimento

APAT CNR IRSA Non

2020 A percettibile

con diluizione
1140

APAT CNR IRSA

Non deve esasra

2050 cauga di
moleatie

APAT CNR IRSA Assenti

7010 C

APAT CNR IRSA < 200

2030 B

APAT CNR IRSA
2030

APAT CNR IRSA &

2060

150 i57es N B
Hach 10230 <
150 6878-1-198;7 <
IS0 7150-1 <
sﬁ-féo 257?§m-. b4
ISQ 7890-1-2-1986 <
-;§;T CNR IRSA s
5160/A1

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG

500

250

10

30

0,86

30

40



rova

ansicattivi anionici

>rmativa di riferimento:

Mod.21 rev.0 del 01.06,17

Gestore del Servizio idrico integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3728/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di - Note
misura riferimento
2,29 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 --

D.1lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Agglornato al terzo corxrettivo D.lgs
128/2010

o .f

f
Il Responsabile dél Labo
I
Dott. Salvatgr ro
Ordine Nazionale del Bio];fg Iscrizione n. 5854

torio

Il rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta della GirgentiAcque Spa

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG




tiod.21 rev.0 del 91.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3729/17

Data di emissiocne: 02/10/2017 Pag.l di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: LUCCA SICULA

Campionamento effettuato da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 26/09/20617 11:15

Procedura camplonamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: - RFL,173835

Data ricevimento: 26/09/2017 Data inizio prove: 26/09/2017

Data fine prove: 02/10/2017

Temp. al ricevimento °C: -
I risultatl del rapporto sonc riferiti esclusivamente al campione presentato per la prova

rova Valore Unita d4i LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento
olore Non pércettibile con . APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A percettibile
con diluizione
13120
dore Hon & causa di molestie -- APAT éNR IRSA Non deve essere
2050 causa di
molestie
ateriali grossolani Agsenti -- APAT CNR IRSA Agaentl
7010 C
olidi sospesi totali 50 mg/L 9 APAT CNR IRSA £80 Tab3, 535
2090 B Tabl
onducibilita 777 us/em a APAT CNR IRSA i
20°C 2030
H {4 + 10 unitd 4i pH) 7,86 Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
ichiesta chimica di 57,8 mg/L 02 30 180 15705 <160 Tab3,
ssigeno (COD) <125 Tabl
oD5 44 ng/L 02 S Hach 10230 $40 Tab3, <25
Tabl
osforc 1,88 mg/L P 0,1 ISO 6878-1-1986 10
zoto ammoniacale 11,3 mg/L NH4 0,02 IS0 7150-1 15
zoto nitroso 0,36 mg/L N 0,02 EN ISO 26777 0,6
zoto nitrico 1,87 mg/l N 0,23 ISC 7890-1-2-1986 20
1i e grassi animali e/fo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
5160/A1

egetali

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



¥od.21 rev.0 del 01.06.17

Gestore del Servizio idrico Integrato
della provincia di Agrigento

Rapporto di prova n° 3729/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti a4i Note
misura riferimento

ensiocatbivi anionici 0,45 mg/L 0,05 180 7875-1-2-1984 --

rova Valore Unitd di LOQ Metodo di prova Limiti di Note
misura riferimento

scherichia coli »>80000

ormativa di riferimento:
128/2010

APAT CNR IRSA <5000 (cons.)

7030 F

URC/100 ml

D.lge 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo corrsttivo D.lgs

Il Responsabille del faboratorio
Dott. Sa Fore Vetro
ordine Nazlomale del Biologi Iscrizione n. 5854

11 rapporto non pud essere ripradotto parzialmente salvo autorizzazione geritta della GirgentiAcque SpA

Girgenti Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Mod.21 rev.Q del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia dl Agrigento

Rapporto di prova n° 3730/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.i di 2

ati del campione

Descrizione: ACQUA REFLUA INGRESSC DEPURATORE { CAMPIONE PONDERATO 24H)

Provenienza: CALTABELLOTTA

Campionamento effettuate da: Carlo Asaro Data/ora Prelievo: 26/09/2017 11:45

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al §relievo °C: -
ati registrati in laboratorio ID Campione: RFL173836

pata ricevimento: 26/09/2017 Data inizio prove: 26/08/2017

Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 02/10/2017

I risultati del rapporto sono riferiti esclusivamente al campione presentatc per la prova

Unita 4i LOQ Metode di prova Limiti di Note

rova Valore
misura riferimento
olore Non percettibile con APAT CHNR IRSA Non
diluizione 1:40 2020 A percettibile
con diluizione
1:40
dore Non & causa di moleatie -- APAT CNR IRSA Non deve esgere
2050 causa di
molestie
ateriall grossolani Asgenti -- APAT CNR IRSA Agsenti
7010 C
olidi sospesi totali 115 mg /L 9 APAT CNR IRSA < 200
2090 B
onducibilita 1a72 . u8/em a APAT CNR IRSA
20°C 2030
H ) Unitd pH 4,1 APAT CNR IRSA -
2060
ichieata chimica di 338 mg/L 02 30 I80 15705 S 500
saigeno (COD)
D5 166 mg/L 02 5 Hach 10230 S 250
cgaforo 3,82 mg/L P 2 ISO 6878-1-1986 < 10
zoto ammcniacale 47,3 mg /L NH4 ¢,02 IS0 7150-1 < 30
zoto nitroso 0,1 mng/L N 0,02 EN ISO 26777 £0,6
zoto nitrico 0,52 mg/L N 0,23 IS0 78%0-1-2-1986 < 30
1i e grassi animali e/fo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA S 40
egetali e Idrocarburi 5160/A1
otali

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



tod.21 rev.¢ del 01.06.17

Gestore del Servizio Idrico Integrato
della provincia di Agrigento

e s A

Rapporto di prova n° 3730/17

Data di emissione: 02/10/2017 Pag.2 di 2
rova Valore Unitd d4di LOQ Metodo d4i prova Limiti di Note
migura riferimento
ensioattivi anionici 4,93 mg/L 0,05 IS0 7875-1-2-1984 -~
ormativa di riferimento: D.lgs 152/2006- Norme in materia ambisntale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs
128/2010
PR . S e fameny i - — ~ :\u — e

i

Il Responsabilejdel Lizératorio
t

Dott. Salvatore ro
ordine Mazionale dei Bidlo f/Iscrizione n., 5854

I1 rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scrikta della GirgentiAcque SpA

Girgentl Acque SpA Sede Legale: Via Minlera Pozzo Nuovo 92021 Aragona AG



Rapporto di prova n° 3731/17

Data di emissione: 02/10/2017

ati del campione
Descrizione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE ( CAMPIONE PONDERATC 24H)
CALTABELLOTTA

Campionamento effettuato da:

Provenienza:

Carlo Asaro Data/ora Prelievo:

Procedura campionamento: IST.IL-LBO1 Temp.al prelievo °C: -

ID Campione:

Pag.l di 2

26/09/2017 12:05

RFL173837

)ati registrati in laboratoric
Data ricevimento: 26/09/2017 Pata inizio prove: 26/09/2017
Temp. al ricevimento °C: - Data fine prove: 02/10/2017
I risultati del rapporto sono riferlti esclusivamente al campione presentato per la prova
‘rova Valore Unitd 4i LOQ Metodo di prova Limiti di
misura rifarimento
‘olore Non percettibile con - APAT CNR IRSA Non
diluizione 1:20 2020 A percettibile
con diluizione
1328
dore Non & causa di molestie -- APAT CNk IRSA' Non deve aessere
2050 cauga di
molestie
ateriali groasolani Assgentd - APAT CHNR IRSA Assenti
7010 C
olidi sospesi totalil 70 mg/L 9 APAT CNR IRSA <80 Tab3, =35
2090 B Tabl
onducibilita 977 ps/cm a APAT CNR IRSA »
20°C 2030
H {4 + 10 unita di pH) 6,9 uniti pH 4,1 APAT CNR IRSA 5,5-9,5
2060
ichieasta chimica di 100 mg/L 02 30 IS0 15705 £160 Tab3,
ssigeno {COD) <125 Tabl
oD5 23 mg/L 02 5 Hach 10230 S40 Tab3, <25
Tabl
ngforo 4,55 mg/L P ¢,1 ISO 6878-1-13%86 10
zoto ammoniacale i,9 mg/L NH4 0,02 IS0 7150-1 15
zoto nitroso 0,15 mg/L N 0,02 EN I80 26777 0,6
zoto nitrice 552 mg/}l N 0,23 180 7890-1-2-1986 20
11 e grassi animali efo < LOQ mg/L 5 APAT CNR IRSA 20
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‘rova Valore Unitd d4i L0Q Mstodo di prova Limiti di Hote

misura riferimento
‘ansiocattivi anicnieci 0,31 mg/L 0,05 1SQ 7875-1-2-1984 --
rova Valore Uniti di LOQ Metodo di prova  Limiti di Note

misura riferimento
scherichia coli 18 UFC/100 ml APAT CMR IRSA <5000 {cons.)

7030 F

ormativa di riferimento: D.1lgs 152/2006- Norme in materia ambientale. Aggiornato al terzo correttivo D.lgs

128/2010Q
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I1 Responsabilgrde aborateorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Blologl Iscriziome n. 5854
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